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PRILOG 1

1.1. Tehnički podaci o dalekovodima 400 kV, 220 kV i 110 kV koji 
su u funkciji prenosa električne energije u BiH
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Redni 
broj Naziv dalekovoda Naponski 

nivo (kV) 
Godina izgradnje/ 

rekonstrukcije

Materijal i poprečni 
presjek faznog vodiča 

(mm2/fazi)

Materijal i poprečni presjek 
zaštitnog užeta (mm2)

Materijal i tip stubova Dužina u 
BiH (km)

Ukupna 
dužina 
(km)

Rezistansa R 
(Ω) 

Reaktansa X 
(Ω) 

Susceptansa 
B (μS) 

 Trajno 
dozvoljena 

Imax  (A)

Kratkotrajno 
dozvoljena  
Imax (A)

Napomena

1 Banja Luka 6 - Tuzla 4 400 1980 2 x Al/Fe 490/65 1xAlMgSiE/Fe 120/70; 1xOPGW 
AA/ACS 120/64, 24 SMF+24 

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 136.30 136.30 4.01 46.48 459.47 1920 2000

2 Buk Bijela - Sarajevo 20 400 1976/86 2 x Al/Fe 490/65 2xAlMgSiE/Fe  120/70 Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 61.10 61.10 1.79 20.84 205.97 1920 2000 Pod naponom 220 kV

3 Gacko - Mostar 4 400 1977/2004 2 x Al/Fe 490/65 1xAwg  126,1; 1xOPGW 100, 24 
SMF, Furukawa

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 69.67 69.67 2.05 23.76 234.86 1920 2000

4 Gacko - Trebinje 400 1983 2 x Al/Fe 490/65 2xAwg126.1 Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 65.86 65.86 1.94 22.46 222.01 1920 2000

5 HE Višegrad - Višegrad 400 1990/2004 2 x Al/Fe 490/65 1xAlMgSiE/Fe 120/70; 1xOPGW 
170, 24 SM 

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 4.20 4.20 0.12 1.43 14.15 1920 2000

6 Mostar 4 - Konjsko (HR) 400 1976/80/2004 2 x Al/Fe 490/65 1x126,1; NSW 120/64, 24S+24N Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 42.00 110.60 3.25 37.71 372.83 1920 2000

7 Mostar 4 - Sarajevo 10 400 1979/2004 2 x Al/Fe 490/65 1x126,1; 1xOPGW 
1x24SMF+24NZSDF 158 mm2

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 96.40 96.40 2.83 32.87 324.96 1920 2000

8 Sarajevo 10 - Sarajevo 20 400 1976/86/2005 2 x Al/Fe 490/65 1xAlMgSiE/Fe 120/70; 1xOPGW 
AA/ACS 110/45, 48 SMF, LG 

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 30.40 30.40 0.89 10.37 102.48 1920 2000

9 Sarajevo 10 - Tuzla 4 400 1977/78/98 2 x Al/Fe 490/65 1xAwg 126,1;1xOPGW 184 
mm2, 24 SMF+24NZDF

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 87.20 87.20 2.56 29.74 293.95 1920 2000

10 Trebinje - Podgorica (CG) 400 1983 2 x Al/Fe 490/65 1xAwg126,1, 1xOPGV 120/64, 
24 SMF+24NZDF 

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 21.20 82.60 2.43 28.17 278.44 1920 2000

11 Tuzla 4 - Ugljevik 400 1976/85 2 x Al/Fe 490/65 1xAwg  126,1; 1xOPGW 
AA/ACS 126/64, 24 SMF+24 

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 41.60 41.60 1.22 14.19 140.23 1920 2000

12 Tuzla 4 - Višegrad 400 1990/2004 2 x Al/Fe 490/65 1xAlMgSiE/Fe 120/70; 1xOPGW 
170, 24 SMF, Furukawa 

Željezni , cinčana AKZ,
tip YN 123.00 123.00 3.62 41.94 414.63 1920 2000

13 Ugljevik - Ernestinovo (HR) 400 1976/85/2004 2 x Al/Fe 490/65 1xAwg  126,1; 1xOPGW 
AA/ACS 110/45, 24 SMF+24 

Željezni , cinčana AKZ,
tip Y 46.20 98.80 2.90 33.69 333.05 1920 2000

14 Ugljevik - Sremska Mitrovica (SR) 400 2004 2 x Al/Fe 490/65 1xAwg  126,1; 1xOPGW 
AA/ACS 110/45, 24 SMF + 24 

Željezni , cinčana AKZ,
tip YN, portalni 39.60 74.50 2.19 25.40 251.14 1920 2000

15 Bihać 1 - Prijedor 2 220 1978 Al/Fe 360/57 NSW 48/48, 24S+24N Željezni , cinčana AKZ,
tip NN i Z 69.50 69.50 5.56 30.30 180.70 790 1200

16 Buk Bijela - HE Piva (CG) 220 1976 Al/Fe 490/65  2xFe III 1x95 Željezni , bez AKZ, tip
T 12.70 23.40 1.36 9.99 62.48 960 1500 Cijelom dužinom u  

vlasništvu EP CG

17 EAL - Mostar 4 220 1980 2 x Al/Fe 360/57 1x126,1; 1xOPGW Željezni 5.50 5.50 1580

18 EAL - RP Mostar 3 220 1980 2 x Al/Fe 360/57 1x126,1; 1xSLK Željezni 1.80 1.80 1580

19 Gradačac - Ðakovo (HR) 220 1965/72/81/2004 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni , cinčana AKZ,
tip N i Z 16.90 44.20 3.38 18.41 109.79 790 1200

20 Gradačac - TE Tuzla 220 1965/72/81/2000/03 Al/Fe 360/57 OPGW 85, 24S LG Željezni, tip NN,Z 47.80 47.80 3.82 20.84 124.28 790 1200

21 HE Grabovica - (RP Jabl. - RP MO3) 220 1981 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni 0.30 0.30 0.02 0.13 0.78 790 1200

22 HE Grabovica - RP Jablanica 220 1978/2005 Al/Fe 360/57 OPGW 85; 24S LG Željezni, tip R 9.10 9.10 0.73 3.97 23.66 790 1200

23 HE Rama - Posušje 220 2001 2 x Al/Fe 360/57 OPGW Željezni 46.00 46.00 1580 1200 U izgradnji

24 HE Rama - RP Jablanica (1) 220 1969 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni¸tip 
KZ,N,Sb,Sv 13.00 13.00 1.04 5.67 33.80 790 1200

25 HE Rama - RP Jablanica (2) 220 1969 Al/Fe 360/57 OPGW 96 mm2,24 SMF AA/ACS 
48/48

Željezni¸tip 
KZ,N,Sb,Sv 13.00 13.00 1.04 5.67 33.80 790 1200 Urađen  OPGW 

SCADA
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Redni 
broj Naziv dalekovoda Naponski 
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Godina izgradnje/ 

rekonstrukcije

Materijal i poprečni 
presjek faznog vodiča 

(mm2/fazi)
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dozvoljena  
Imax (A)
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26 HE Salakovac - RP Kakanj 220 1965/2001 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni
KZ,N650.,N500 88.20 88.20 7.06 38.46 229.32 790 1200

27 HE Salakovac - RP Mostar 3 220 1965/2001 Al/Fe 360/57 OPGW 24 SMF AA/ACS 48/48 Željezni
Z,R,KZ,NN8,N480,N6 28.10 28.10 2.25 12.25 73.06 790 1200

28 HE Trebinje 1 - (Treb.-Perućica (CG)) 220 1965 Al/Fe 360/57 2xAl/Fe 240/80 Željezni , farbani, portal 
Minel 0.80 0.80 0.06 0.35 2.08 790 1200

29 HE Trebinje 1 - Trebinje 220 1965/2002 Al/Fe 360/57 1xOPGV 201/88,1xAlFe240/80 Željezni , farbani, portal 
Minel 16.40 16.40 1.31 7.15 42.64 790 1200

30 Jajce 2 - Prijedor 2 220 1966/68/77/2004 Al/Fe 360/57 1xOPGW AA/ACS 70/35, 48 
SMF, LG

Željezni , cinčana AKZ,
tip N i Z 99.60 99.60 7.97 43.43 258.96 790 1200 Ulaz - izlaz u TS PD 2: 

tip stuba je RN, RZ;

31 Jajce 2 - RP Jablanica 220 1966/77/2004 Al/Fe 360/57 OPGW 24SMF+24NZDF; 
AA/ACS 48/48 Željezni tip NN,Z,Sp 92.00 92.00 7.36 40.11 239.20 790 1200

32 Mostar 4 - PHE Čapljina (1) 220 1979 2 x Al/Fe 360/57 1x126,1; 1xOPGW Željezni tip Č,Y 34.50 34.50 1580

33 Mostar 4 - PHE Čapljina (2) 220 1979 2 x Al/Fe 360/57 2x126,1 Željezni tip Č,Y 35.00 35.00 1580

34 Mostar 4 - RP Mostar 3 (1) 220 1965/77 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni tip N,KZ 3.50 3.50 0.28 1.53 9.10 790 1200

35 Mostar 4 - RP Mostar 3 (2) 220 1976 2 x Al/Fe 360/57 1xOPGW; 1xCu 150 Željezni tip Y 3.60 3.60 1580

36 Mostar 4 - Zakučac (HR) 220 1957/58/76//77 Al/Fe 360/57 1xOPGW -DABB  AA/ACS 
48/48 Željezni tip N,NN,Np,Z 49.90 99.40 7.95 43.34 258.44 790 1200

37 Prijedor 2 - Međurić (HR) 220 1969 Al/Fe 360/57 1xOPGW AA/ACS 70/30; 48 
SMF+24 NZDSF, LG Željezni 30.00 63.00 5.04 27.47 163.80 790 1200

38 Prijedor 2 - Mraclin (HR) 220 1966/68/77/2004 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni , cinčana AKZ,
tip N, Z, RN 40.60 105.90 8.47 46.17 275.34 790 1200

39 Prijedor 2 - RP Kakanj 220 1962/69 2 x Al/Fe 240/40 Fe III 1x95 Željezni , cinčana AKZ,
tip R, NN i Z 173.90 173.90 10.31 54.33 633.47 1290

40 RP Jablanica - RP Kakanj 220 1968 Al/Fe 360/57 OPGW 85, 24S LG Željezni, tip KZ,N 60.60 60.60 4.85 26.42 157.56 790 1200

41 RP Jablanica - RP Mostar 3 220 1968 Al/Fe 360/57 OPGW 24 SMF+24NZDF 
AA/ACS 48/48 Željezni, tip Z,Sp,N 46.20 46.20 3.65 19.88 118.56 790 1200

42 RP Kakanj - TE Kakanj (G5) 220 1962 Al/Fe 360/57 OPGW 1x24NF 80 mm2 Željezni, tip Y,KZ, N 11.90 11.90 0.95 5.19 30.94 790 1200

43 RP Kakanj - TE Kakanj (trafo) 220 1962 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni, tip Z, N 6.90 6.90 0.55 3.01 17.94 790 1200

44 RP Kakanj - Tuzla 4 220 1962/77 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni, tip Z,N,R 71.20 71.20 5.70 31.04 185.12 790 1200 Zaštitno uže u izuzetno 
lošem stanju

45 RP Mostar 3 - Trebinje (1) 220 1965 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni,  tip Kl, Km, 
Kn, Kc 84.20 84.20 6.74 36.71 218.92 790 1200

46 RP Mostar 3 - Trebinje (2) 220 1968/2007 Al/Fe 360/57 OPGW 24SMF+24NZDF; 
AA/ACS 48/48 Željezni,  tip N i Z 84.50 84.50 6.76 36.84 219.70 790 1200

47 TE Kakanj (G5) - Zenica 2 220 1971/99 Al/Fe 360/57 OPGW 80, 24S Furukawa Željezni, tip Y,KZ, N 20.00 20.00 1.60 8.72 52.00 790 1200

48 TE Tuzla - Ðakovo (HR) 220 1965/72/98 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni , bez AKZ, tip
NN i Z 65.00 91.35 790 1200

49 TE Tuzla - Tuzla 4 (1) 220 1962/77/2000 Al/Fe 360/57 OPGW 80, 24S Furukawa Željezni,tip N,Z,R 5.40 5.40 0.43 2.35 14.04 790 1200

50 TE Tuzla - Tuzla 4 (2) 220 1971 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni,tip N,Z,R 4.90 4.90 0.39 2.14 12.74 790 1200

51 TE Tuzla (G6) -Tuzla 4 (3) 220 1978 Al/Fe 360/57 Fe III 1x95 Željezni, tip T 5.00 5.00 0.40 2.18 13.00 790 1200

52 Trebinje - HE Dubrovnik (2) (HR) 220 1961/65/2006  2 x Al/Fe 240/40 2 x Al/Fe; 150/50 Željezni , farbani, portal 
Minel 11.30 12.30 1290
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53 Trebinje - HE Perućica (CG) 220 1965 Al/Fe 360/57 2xAlFe240/40, FeIII 1x95 Željezni tip N, Minel 19.70 62.20 4.98 27.12 161.72 790 1200

54 Trebinje - Plat (1) (HR) 220 1961/65/2013 2 x Al/Fe240/40 2 x Al/Fe; 150/50 Željezni , farbani, portal 
Minel 11.30 12.60 0.81 4.33 47.70 1290

55 Tuzla 4 - Zenica 2 220 1971/96 Al/Fe 360/57 OPGW 80, 24S Furukawa Željezni, tip Z,NN,R 66.50 66.50 5.32 28.99 172.90 790 1200

56 Višegrad - Vardište (SR) 220 1994 Al/Fe 360/57 Fe III; 2x50 Željezni , cinčana AKZ,
portal Minel 18.10 67.86 5.43 29.59 176.44 790 1200

57 B.Grahovo - EVP L. D. Polje (HR) 110 1987 Al/Fe 240/40 EAlMg/Fe 95/55 Željezni 24.20 25.00 3.03 10.03 71.25 645 950
Veza u funkciji kao DV 
110 kV B.Grahovo - 
Drvar.

58 B.Grahovo - Knin (HR) 110 1964/87 Al/Fe 240/40; 150/25 Fe III 1x50 Željezni 10.20 30.09 3.64 12.06 85.74 470 700

59 B.Krupa - Bihać 1 110 1968/78 Al-Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip I ,M 31.30 31.30 6.01 13.05 85.14 470 700

60 B.Krupa - Prijedor 2 110 1968/78/98 Al-Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip I ,M 49.50 49.50 9.50 20.64 134.64 470 700

61 B.Krupa - Vrnograč 110 2001/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 100, 24S Alcatel Željezni, tip J 33.50 33.50 4.05 13.43 95.48 645 950

62 B.Petrovac - Drvar 110 1976/86 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50, 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni, cinčana AKZ,
tip M i J 19.80 19.80 2.40 7.94 56.43 645 950

63 B.Petrovac - EVP Kulen Vakuf 110 1976/86/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni, cinčana AKZ,
tip M i J 27.10 27.10 3.28 10.87 77.24 645 950

64 B.Petrovac - Ključ 110 1993/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni, cinčani tip M
+ tip J, farbani 43.30 43.30 5.24 17.36 123.41 645 950

65 Banja Luka 1 - Banja Luka 2 110 1971/2007 BTAL Al-Fe 150/25 1xOPGW AA/ACS 56/36, 24 
SMF, Alcatel

Željezni , bez AKZ, tip
M 4.20 4.20 0.79 1.75 11.42 673 786

66 Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (1) 110 1962/80 Al-Fe 150/25 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF+24 NZDSF, Corning 

Željezni , farbani, tip I,
J, N340 13.90 13.90 2.67 5.80 37.81 470 700

67 Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (2) 110 1957/80 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50; 1xOPGW AA/ACS 
56/36, 24 SMF

Željezni , farbani, tip 
R,Ycj 12.70 12.70 1.54 5.09 36.20 645 950

68 Banja Luka 1 - Banja Luka 7 110 1978/2008 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip L, M 3.60 3.60 0.44 1.44 10.26 645 950

69 Banja Luka 1 - Banja Luka 8 110 2000/07 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF+24 NZDSF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip J, D1P 6.20 6.20 0.75 2.49 17.67 645 950

70 Banja Luka 1 - HE Bočac 110 1957/81 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50; 1xOPGW AA/ACS 
53/22, 24 SMF

Željezni, farbani, tip J, 
Ycj 37.30 37.30 4.51 14.96 106.31 645 950

71 Banja Luka 2 - Banja Luka 5 110 2000 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 56/36, 24 
SMF, Alcatel

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 10.40 10.40 1.26 4.17 29.64 645 950

72 Banja Luka 3 - Banja Luka 4 110 1957/81/2001/07 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50; 1xOPGW AA/ACS 
56/36, 24 SMF; Alcatel

Željezni , farbani, tip R, 
Ycj 8.30 8.30 1.00 3.33 23.66 645 950

73 Banja Luka 3 - HE Bočac 110 1971 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50; 1xOPGW AA/ACS 
53/22, 24 SMF, Lumpi

Željezni , farbani, tip J, 
Ycj 33.10 33.10 4.01 13.27 94.34 645 950

74 Banja Luka 4 - Banja Luka 6 110 1957/81/2001/07 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50; 1xOPGW AA/ACS 
56/36, 24 SMF; Alcatel

Željezni , farbani, tip R, 
Ycj 8.70 8.70 1.05 3.49 24.80 645 950

75 Banja Luka 5 - (B.Luka 1 - He Bočac) 110 1957/80 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 1.80 1.80 0.22 0.72 5.13 645 950

76 Banja Luka 6 - Gradiška 110 1991 Al-Fe 240/40 1xOPGW 145/30, 24 SMF, MKM 
Pirelli

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 38.20 38.20 4.62 15.32 108.87 645 950

77 Banja Luka 6 - Prijedor 2 110 1962/71/80 Al-Fe 240/40;150/25 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF+24 NZDSF 

Željezni , farbani, tip I,
J, N340 42.50 42.50 8.16 17.72 115.60 470 700

78 Banja Luka 6 - Prijedor 5 110 1980 Al-Fe 240/40 1xOPGW 70/20 (145/30); 24 
SMF, MKM Pirelli

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 22.90 22.90 2.77 9.18 65.27 645 950
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79 Banja Luka 6 - Sisak (1) (HR)/BiH 110 1957/80 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , farbani, tip 
LH, D1P, Ycj 62.60 62.60 7.57 25.10 178.41 645 950 DV u pogonu do KT za 

Dubicu - 51.0 km

80 Banja Luka 6 - Sisak (2) (HR)/BiH 110 1957/80 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ ACS 56/36, 
24SMF, Alcatel

Željezni , farbani, tip 
LH, D1P, Ycj 62.60 62.60 7.57 25.10 178.41 645 950 DV u pogonu do KT za 

Prijedor 1 - 37.9 km

81 Banja Luka 7 - Čelinac 110 1978/2008 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip L, M 10.70 10.70 1.29 4.29 30.50 645 950

82 Banja Luka 8 - Laktaši 110 2000/07 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF+24 NZDSF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip J, D1P 10.10 10.10 1.22 4.05 28.79 645 950

83 Banovići - Tuzla 4 110 1983 Al-Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 16.90 16.90 2.04 6.78 48.17 645 950

84 Bihać 1 - Bihać 2 (1) 110 1980 Al-Fe 240/40 OPGW 49 mm2, 1x24 SMF, 
AA/ACS 25/25

Željezni, cinčana AKZ,
tip LH1,D1P 4.30 4.30 0.52 1.72 12.26 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA

85 Bihać 1 - Bihać 2 (2) 110 1980 Al-Fe 240/40 OPGW 49 mm2, 1x24 SMF, 
AA/ACS 25/25

Željezni, cinčana AKZ,
tip LH1,D1P 4.30 4.30 0.52 1.72 12.26 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA

86 Bihać 1 - Cazin 1 110 1978/2003 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni , cinčana
AKZ,tip M i J 16.60 16.60 2.01 6.66 47.31 645 950

87 Bihać 1 - EVP Kulen Vakuf 110 1976/86/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni , cinčana
AKZ,tip M i J 37.40 37.40 4.53 15.00 106.59 645 950

88 Bijeljina 1 - Bijeljina 2 110 1981 Al-Fe 240/40 SLK kabl Željezni , cinčana AKZ,
tip J 6.40 6.40 0.77 2.57 18.24 645 950 Podaci za OPGW kabl 

nepoznati

89 Bijeljina 1 - Bijeljina 3 110 1972/88/2000 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 (1xAlMg1E/Fe 95/55) Željezni , farbani, tip J, 
I 3.90 3.90 0.47 1.56 11.12 645 950 Priključni vod za BN3: 

cinčani, tip LH, D1P. 

90 Bijeljina 1 - Janja 110 1977/93/2008 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , cinčani, tip
M, Minel (N, UZ) 12.65 12.65 1.53 5.07 36.05 645 950

91 Bijeljina 2 - Ugljevik 110 1981 Al-Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 18.80 18.80 2.27 7.54 53.58 645 950

92 Bijeljina 3 - Brčko 2 110 1972/88/2000 Al-Fe 240/40;150/25 Fe III 1x50 (1xAlMg1E/Fe 95/55) Željezni , farbani, tip J, 
I 37.10 37.10 4.49 14.88 105.74 470 700 Podaci za OPGW kabl 

nepoznati

93 Bileća - Gacko 110 1978/2006  Al-Fe 240/40 1xOPGV AA/AC25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip M 40.50 40.50 6.20 17.21 108.54 645 950

94 Bileća - Nikšić (CG) 110 1957 Cu 120 Fe III 1x50 Željezni i betonski 4.60 59.60 9.12 25.33 159.73 440

95 Bileća - Stolac 110 1957/80/2000 Al/Fe 150/25 1xOPGV AA/ACS25/25 Željezni i betonski 61.90 61.90 11.90 25.85 168.64 470 700 35 kV do TS Berkovići 
(50.8 km u RS)

96 Bileća - Trebinje 1 110 1960/2006 Al-Fe 150/25 1 x OPGW AA/ACS 25/25 mm2, 
24 SMF, Corning Željezni, tip I, J, D1P  23.50 23.50 2.84 9.42 66.98 470 700

97 Blagojevića Han - Brčko 2 110 1994 Al-Fe 360/57 Fe III 1x70 Željezni , cinčana AKZ,
tip NN, Z 6.40 6.40 0.51 2.79 16.64 790 1200 Vod u praznom hodu do 

SM22

98 Brčko 1 - Brčko 2 110 2002 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 56/36, 24 
SMF, Alcatel

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 5.00 5.00 0.61 2.01 14.25 645 950

99 Brčko 1 - Doboj 3 110 1993 Al-Fe 240/40 Fe III 1x70 Željezni, farbani/
cinčani, 2S2, T, L i J 64.30 64.30 7.78 25.78 183.26 645 950

100 Brčko 1 - Orašje 110 2002 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 56/36, 24 
SMF, Alcatel

Željezni , cinčana AKZ,
tip J, LH, D1P 21.00 21.00 2.54 8.42 59.85 645 950

101 Brčko 1 - Šamac 110 1971/99 Al-Fe 150/25 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip N380, GR,KZ 32.10 32.10 6.16 13.39 87.31 470 700

102 Brčko 1 - Srebrenik 110 2002 Al-Fe 240/40; 150/25 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 30.20 30.20 5.80 12.59 82.14 470 700

103 Brčko 2 - (Derventa - Gradačac) 110 1993 Al-Fe 240/40 Fe III 1x70 Željezni, farbani/
cinčani, tip 2S2, T, L, J 43.00 43.00 5.20 17.24 122.55 645 950

104 Breza - Sarajevo 4 110 1964/77/99 Al-Fe 240/40 OPGW 50, 24S, Furukawa Željezni , cinčana
AKZ,tip M i J 24.80 24.80 3.00 9.94 70.68 645 950

105 Breza - TE Kakanj 110 1964/77/99 Al-Fe 240/40 OPGW 50, 24S, Furukawa Željezni , cinčana
AKZ,tip M i J 17.70 17.70 2.14 7.10 50.45 645 950

6/293



Redni 
broj Naziv dalekovoda Naponski 

nivo (kV) 
Godina izgradnje/ 

rekonstrukcije

Materijal i poprečni 
presjek faznog vodiča 

(mm2/fazi)

Materijal i poprečni presjek 
zaštitnog užeta (mm2)

Materijal i tip stubova Dužina u 
BiH (km)

Ukupna 
dužina 
(km)

Rezistansa R 
(Ω) 

Reaktansa X 
(Ω) 

Susceptansa 
B (μS) 

 Trajno 
dozvoljena 

Imax  (A)

Kratkotrajno 
dozvoljena  
Imax (A)

Napomena

106 Brod - Derventa 110 1956/75/94 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Betonski i željezni,
farbani, tip M i L 26.90 26.90 3.25 10.79 76.67 645 950

107 Brod - Slavonski Brod (HR) 110 1956/75/81/98 Al/Fe 240/40; 120/70 
(preko Save 323 m); Fe III 1x50 Betonski i željezni,

farbani, tip M i L 6.70 7.22 0.87 2.90 20.58 345 DV radi u konekciji sa 
HEP-om od 10.06.2008. 

108 Bugojno - Donji Vakuf 110 1965/85/96 Al-Fe 240/40; 2,9 
km;120/20;5,7 km

Fe III 1x35, EAlMg 95/55; Fe III
1x50 

Željezni , cinčana
AKZ,tip M,N i KZ 8.60 8.60 1.70 2.57 35.36 385

109 Bugojno - Kupres 110 1985 Al-Fe 240/40  EAlMg 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 15.90 15.90 1.92 6.38 45.32 645 950 Pušten pod napon 110 

kV

110 Bugojno - Novi Travnik 110 1980 Al-Fe 240/40 OPGW 49 mm2, 1x24 SMF, 
AA/ACS 25/25

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 25.03 25.03 206.86 10.04 71.34 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA

111 Bugojno - Uskoplje/Gornji Vakuf 110 1985 Al-Fe 240/40  EAlMg 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 19.20 19.20 2.32 7.70 54.72 645 950

112 Busovača - Vitez 110 1980/82 Al/Fe 240/40 OPGW 1x24 SMF, AA/ACS 
25/25

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 10.60 10.60 1.28 4.25 30.21 645 950

113 Busovača - Zenica 2 110 1978 Al-Fe 240/40 OPGW 1x24 SMF, AA/ACS 
25/25

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 11.10 11.10 1.70 2.58 35.37 385

114 Buško Blato (HEP) - Kraljevac (HR) 110 1982 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 23.60 36.40 4.40 14.60 103.74 645 950 Cijelom dužinom u  
vlasništvu HEP-a

115 Buško Blato (HEP) - Peruća (HR) 110 1969/72 Al-Fe 150/25 Fe III 1x50 13.20 35.30 6.78 14.72 96.02 470 700 Cijelom dužinom u  
vlasništvu HEP-a

116 Cazin 1 - Cazin 2 110 1984 Al-Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 9.70 9.70 1.17 3.89 27.65 645 950

117 Cazin 1 - Velika Kladuša 110 1978/2003 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni , cinčana AKZ,
tip M 26.10 26.10 3.16 10.47 74.39 645 950

118 Celuloza Prijedor - Prijedor 1 110 1964/75 Al-Fe 240/40  Željezni, bez AKZ 1.20 1.20 0.15 0.48 3.42 645 950 DV je u vlasništvu 
Celuloze Prijedor

119 Cementara Kakanj - TE Kakanj 110 1958/71/76/2000/05 Al-Fe 240/40 OPGW 50, 24S, LG Željezni,AKZ, tip M,J 
KZ,N 4.48 4.48 0.54 1.80 12.77 645 950

120 Cementara Kakanj - Zenica 2 110 1958/71/76 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Bet. i želj. AKZ, tip M 16.00 16.00 1.94 6.42 45.60 645 950

121 Čapljina - Ljubuški 110 1977 Al-Fe 240/40 OPGW-ACS 60 -24S  24 Željezni tip M 18.40 18.40 2.23 7.38 52.44 645 950

122 Čapljina - Opuzen (HR) 110 1959/69 Al/Fe 150/25; 120/70 OPGW DABB 48E948SMF Željezni 12.90 22.10 4.24 9.22 60.11 345

123 Čapljina - RP Mostar 1 110 1960 Al/Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni 37.00 37.00 7.10 15.43 100.64 470 700 U pogonu Čapljina - 
Stolac (37.8 km)

124 Čelinac - Kotor Varoš 110 1978/2007 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip L, M 15.40 15.40 1.86 6.18 43.89 645 950

125 Čitluk - Ljubuški 110 1976 Al-Fe 240/40 1xOPGW-ACS 60 -24S  Željezni Tip M 13.00 13.00 1.57 5.21 37.05 645 950

126 Čitluk - Mostar 4 110 1988 Al-Fe 240/40 OPGW-ACS 60 -24S  Željezni Tip J 11.50 11.50 1.39 4.61 32.78 645 950

127 Derventa - Doboj 3 110 1956/75/80/2004 Al-Fe 210/35, 240/40 Fe III 1x50 Betonski i željezni,
farbani/cinčani,M,Nv 28.00 28.00 3.39 11.23 79.80 645 950

128 Derventa - Gradačac 110 1985 Al-Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 43.30 43.30 5.24 17.36 123.41 645 950

129 Derventa - Prnjavor 110 1981 Al-Fe 240/40 1 x OPGW AA/ACS 25/25 mm2, 
24 SMF, Corning

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 28.70 28.70 3.47 11.51 81.80 645 950

130 Derventa - Srbac 110 1997 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF+24 NZDSF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 37.90 37.90 4.59 15.20 108.02 645 950

131 Doboj 1 - Doboj 2 110 1956/75/80 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, cinčani tip M
+ tip Nv bez AKZ 5.40 5.40 0.65 2.17 15.39 645 950

132 Doboj 1 - Gračanica 110 1955/76/86 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Betonski i željezni, bez
AKZ 15.30 15.30 1.85 6.14 43.61 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA
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133 Doboj 1 - Maglaj 110 1955/71 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Betonski i željezni M,
cinčana AKZ 20.50 20.50 2.48 8.22 58.43 645 950

134 Doboj 1 - Teslić 110 1974 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip M 25.80 25.80 3.12 10.35 73.53 645 950

135 Doboj 2 - Doboj 3 110 1956/75/80/2004 Al-Fe 210/35, 240/40 Fe III 1x50 Betonski i željezni,
farbani/cinčani,M,Nv 12.70 12.70 1.54 5.09 36.20 645 950

136 Donji Vakuf - Jajce 2 110 1965/85 Al-Fe 240/40; 5,5 km i 
120/20; 21,2 km Fe III 1x35 i Fe III 1x50 Željezni, KZ,N,I,J,Sp 26.70 26.70 6.03 7.82 123.14 385

137 Drvar - EVP L.D.Polje (HR) 110 1987 Al/Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 13.20 13.60 1.65 5.45 38.76 645 950

Veza u funkciji kao DV 
110 kV B.Grahovo - 
Drvar.

138 Ðurđevik - Kladanj 110 1979/83/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni pjeskareni tip
M i dvosist. tip D1P 21.20 21.20 2.57 8.50 60.42 645 950

139 Ðurđevik - Tuzla 4 110 1979/83/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni 10.70 10.70 1.29 4.29 30.50 645 950

140 EVP Blažuj - Hadžići 110 1954/70/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni  tip KZ, N i J 5.80 5.80 0.70 2.33 16.53 645 950

141 EVP Blažuj - Sarajevo 1 110 1954/70/81/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni tip KZ ,N i 
betonski 1.30 1.30 0.16 0.52 3.71 645 950

142 EVP Dobrinja - TE Kakanj 110 1954/71 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni tip KZ ,N i 
betonski 5.30 5.30 0.64 2.13 15.11 645 950

143 EVP Dobrinja - Visoko 110 1954/71/97 Aster 228 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni tip KZ ,N,J,Po 
i betonski 7.70 7.70 1.12 2.15 46.92 585

144 EVP Konjic - Hadžići 110 1954/70/81 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 
do SM18 i Fe III 1x50

Željezni tip KZ
,N,Ur,M,J i betonski 26.90 26.90 3.25 10.79 76.67 645 950

145 EVP Konjic - Konjic 110 1954/70 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni tip M i 
Betonski 5.20 5.20 0.63 2.09 14.82 645 950

146 EVP Kulen Vakuf - Gračac (HR) 110 1991 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 6.90 50.00 6.05 20.05 142.50 645 950

147 Foča - Goražde 1 110 1974 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip M 28.80 28.80 3.48 11.54 82.08 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA

148 Glamoč - Livno 110 1982 Al-Fe 240/40; Al/Fe 
150/25 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni 33.20 33.20 6.37 13.84 90.30 470 700 Pod naponom 35 kV

149 Glinica - Zvornik (1) 110 1977 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip M 4.10 4.10 0.50 1.64 11.69 645 950

150 Glinica - Zvornik (2) 110 1977 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip M 4.20 4.20 0.51 1.68 11.97 645 950

151 Goražde 1 - Goražde 2 110 1988 Al-Fe 240/40 OPGW 1x24 SMF, 128 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 5.50 5.50 0.67 2.21 15.68 645 950

152 Goražde 1 - Pale 110 1954/65/2000 Al/Fe 150/25 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni, tip N,M,J i 
betonski 44.90 44.90 8.62 18.72 122.13 470 700

153 Goražde 1 - Pljevlja (CG) 110 1960 Al/Fe 150/25 Fe III 1x35 Željezni, farbani, sa
pren.dijag.tip KZ,N 20.90 46.50 8.93 19.39 126.48 470 700 Do Čajniča je porušen, 

Čajniče-Pljevlja pod 35

154 Goražde 2 - Višegrad 110 1988 Al-Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 26.70 26.70 3.23 10.71 76.10 645 950

155 Gračanica - Lukavac 110 1955/76/86/98 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 25.00 25.00 3.03 10.03 71.25 645 950

156 Gradačac - Kerep 110 2000 Al-Fe 240/40 OPGW 113, 24S, NSW Željezni, AKZ, tip J 10.60 10.60 1.28 4.25 30.21 645 950 Pod naponom 35 kV

157 Gradačac - Modriča 110 1981 Al-Fe 240/40 OPGW 49 mm2, 1x24 SMF, 
AA/ACS 25/25

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 11.50 11.50 1.39 4.61 32.78 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA

158 Gradiška - Nova Topola 110 1980 Al-Fe 240/40 1xOPGW 70/20, 24 SMF, MKM 
Pirelli

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 9.90 9.90 1.20 3.97 28.22 645 950

159 Grude - HE Peć Mlini 110 1982/2004 Al-Fe 240/40 OPGW  DABB 24 E9       i 
OPGW  DABB 48E9 Željezni tip Jc,Nc, J 10.20 10.20 1.23 4.09 29.07 645 950
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160 Grude - Imotski (HR) 110 1951/82 Cu 95, Al-Fe 240/40 Fe 1x50 Željezni i betonski 12.90 20.85 2.52 8.36 59.42 380

161 Grude - Široki Brijeg 110 1955 Al-Fe 240/40; Cu 95 1xOPGW  AA/ACS 25/25mm2 
(24 SMF)- Željezni i betonski 15.50 15.50 2.98 6.71 40.77 380

162 HAK - TE Tuzla 110 1981 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M 0.70 0.70 0.08 0.28 2.00 645 950

163 HAK - Tuzla 4 110 1981 Al-Fe 240/40 1xEAlMg1E/Fe 95/55 
2xE-AlMg1/Fe 50/8 Željezni, tip J 5.20 5.20 0.63 2.09 14.82 645 950

164 HE Bočac - HE Jajce 1 110 1957/81 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50; 1xOPGW AA/ACS 
53/22, 24 SMF

Željezni , farbani, tip 
LH, Ycj 23.10 23.10 2.80 9.26 65.84 645 950

165 HE Bočac - Mrkonjić Grad 110 1957/81 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50; 1xOPGW AA/ACS 
53/22, 24 SMF

Željezni , farbani, tip 
M, LH, Ycj 15.40 15.40 1.86 6.18 43.89 645 950

166 HE Bogatići - Sarajevo 20 110 Al-Fe 240/40 i 95/15 Željezni M i drveni 11.80 11.80 1.43 4.73 33.63 645 950 Pod naponom 35 kV

167 HE Bogatići - Trnovo 110 Al-Fe 240/40, 95/15 i 
Cu 50 Željezni, AKZ, tip J 8.70 8.70 1.05 3.49 24.80 645 950 Pod naponom 35 kV

168 HE Jablanica - Jablanica 110 1980 Al-Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni, AKZ, tip J 0.40 0.40 0.05 0.16 1.14 645 950

169 HE Jablanica - Konjic 110 1954/70/2001 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni i betonski 17.50 17.50 2.12 7.02 49.88 645 950

170 HE Jablanica - Mostar 2 110 1954/79/94 Al/Fe 150/25; 240/40 Fe III 1x50 Željezni LH,DC,Z  i 
betonski 41.50 41.50 7.97 17.31 112.88 470 700 HE Jab.-Željuša-Zalik. 

Sistem II nije pod nap.

171 HE Jablanica - Sarajevo 1 (1) 110 1955/57/97 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 55.80 55.80 6.75 22.38 159.03 645 950

172 HE Jablanica - Sarajevo 1 (2) 110 1955/57/97 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 55.80 55.80 6.75 22.38 159.03 645 950 U pogonu dio do SA 14 
preko KT Pratače

173 HE Jajce 1 - Jajce 1 110 1985/95 Cu 120; Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 8.30 8.30 1.00 3.33 23.66 440

174 HE Jajce 1 - Jajce 2 110 1957/95 Cu 150; Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni 8.60 8.60 1.04 3.45 24.51 510

175 HE Jajce 1 - Mrkonjić Grad 110 1957/81 Al/Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 
25/25, Corning

Željezni , farbani, tip 
M, LH, Ycj 19.30 19.30 2.34 7.74 55.01 645 950

176 HE Mostar - RP Mostar 1 (1) 110 1979 Al-Fe 240/40 OPGW-DABB AA/ACS 25/25 
mm2 24xSMF Željezni, tip J 1.50 1.50 0.18 0.60 4.28 645 950

177 HE Mostar - RP Mostar 1 (2) 110 1997 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 2.10 2.10 0.25 0.84 5.99 645 950

178 HE Mostarsko Blato - Mostar 4 110 1978/ 2010 Al-Fe 240/40 OPGW AA/ACS 25/25 mm2 Željezni, tip M 2.00 2.00 0.24 0.80 5.70 645 950 Dio DV je dio starog 
DV MO4-MO5

179 HE Mostarsko Blato - Mostar 5 110 1978/ 2010 Al-Fe 240/40 OPGW AA/ACS 25/25 mm2 Željezni, tip M 1.20 1.20 0.15 0.48 3.42 645 950 Dio DV je dio starog 
DV MO4-MO5

180 HE Peć Mlini - Posušje 110 2004 Al-Fe 240/40 OPGW;  Fe 1x50 Željezni 21.00 21.00 2.54 8.42 59.85 645 950

181 Ilijaš - Sarajevo 1 110 1957 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip KZ, N,M, 14.20 14.20 1.72 5.69 40.47 645 950

182 Ilijaš - TE Kakanj 110 1957/2007 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip KZ, N,M, 19.50 19.50 2.36 7.82 55.58 645 950

183 Jablanica - Rama/Prozor 110 1985 Al-Fe 240/40  E-AlMgl/Fe x 95/55 Željezni 23.80 23.80 2.88 9.54 67.83 645 950 Pušten pod napon 110 
kV

184 Jajce 1 - Jajce 2 110 1981/97 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni 0.70 0.70 0.08 0.28 2.00 645 950

185 Jajce 2 - Travnik 2 110 1955/85 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 35.50 35.50 4.30 14.24 101.18 645 950

186 Janja - Lešnica (SR) 110 1977/93/2008 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , cinčani, tip
M, Minel (N, UZ) 2.30 8.26 1.00 3.31 23.54 645 950

9/293



Redni 
broj Naziv dalekovoda Naponski 

nivo (kV) 
Godina izgradnje/ 

rekonstrukcije

Materijal i poprečni 
presjek faznog vodiča 

(mm2/fazi)

Materijal i poprečni presjek 
zaštitnog užeta (mm2)

Materijal i tip stubova Dužina u 
BiH (km)

Ukupna 
dužina 
(km)

Rezistansa R 
(Ω) 

Reaktansa X 
(Ω) 

Susceptansa 
B (μS) 

 Trajno 
dozvoljena 

Imax  (A)

Kratkotrajno 
dozvoljena  
Imax (A)

Napomena

187 K.Dubica - Prijedor 3 110 1993 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 25.60 25.60 3.10 10.27 72.96 645 950

188 K.Dubica - (Banja Luka 6 - Sisak (1)) 110 1971 Al/Fe 150/25 Fe III 1x50 13.10 13.10 2.52 5.46 35.63 470 700 Ovo je dio DV Banja 
Luka 6 - Koz. Dubica

189 Kalinovik - Trnovo 110 Al-Fe 240/40 i 95/15 Željezni J 21.50 21.50 2.60 8.62 61.28 645 950 Pod naponom 35 kV

190 Kiseljak - Sarajevo 10 110 1980 Al-Fe 240/40 Fe 95/55 Željezni, AKZ, tip J, Po 21.00 21.00 2.54 8.42 59.85 645 950

191 Kladanj - Vlasenica 110 2004 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50,E-AlMgl/Fe 95/55, 
E-AlMgl/Fe 50/8

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 22.10 22.10 2.67 8.86 62.99 645 950

192 Ključ - Sanski Most 110 1978/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni, tip M 29.00 29.00 3.51 11.63 82.65 645 950

193 Kupres - Tomislavgrad 110 2000 Al-Fe 240/40 OPGW Željezni 8.00 8.00 0.97 3.21 22.80 645 950 U izgradnji

194 Laktaši - Nova Topola 110 2007 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF+24 NZDSF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 18.20 18.20 5.57 7.28 44.59 350

195 Livno - Buško Blato (HEP) 110 1980 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni 12.39 12.40 1.51 5.01 35.62 645 950 Cijelom dužinom u  
vlasništvu HEP-a

196 Livno - Tomislavgrad 110 2000 Al-Fe 240/40 OPGW 27.00 27.00 3.27 10.83 76.95 645 950 Trajni rad

197 Lopare - Tuzla Centar 110 1980/98 Al-Fe 150/25 i 240/40 Fe III 1x50 Željezni , farbani/
cinčani, tip N380, KZ 21.80 21.80 2.64 8.74 62.13 470 700 Van pogona (srušen stub 

5 - klizište)

198 Lopare - Ugljevik 110 1980 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 16.20 16.20 1.96 6.50 46.17 645 950

199 Lukavac - Srebrenik 110 1960 Al-Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni, tip N,KZ 18.50 18.50 3.55 7.71 50.32 470 700

200 Lukavac - TE Tuzla (1) 110 1955/67 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip N,KZ,J 16.20 16.20 1.96 6.50 46.17 645 950

201 Lukavac - TE Tuzla (2) 110 1972/2002 Al-Fe 240/40 ASLH-DAB1x24E9/125 
0.23H18 (AY/ACS 28/28) Željezni, tip M 12.90 12.90 1.56 5.17 36.77 645 950

202 Ljubuški - Vrgorac (HR) 110 1976/2013 Al-Fe 150/25 i 240/40 Fe III 1x50 Željezni 11.36 15.49 3.09 3.97 470 700 Pušten pod napon 110 
kV - HEP vlasništvo

203 Maglaj - Tešanj 110 1995 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni neofarbani tip
M 11.80 11.80 1.43 4.73 33.63 645 950

204 Maglaj - Zavidovići 110 1955/71 Al-Fe 240/40 AY/ACS 16/32-5.1, 1x24F 
DRAKA TELEKOM

Željezni tip M i 
betonski 15.30 15.30 1.85 6.14 43.61 645 950

205 Modriča - Odžak 110 1982 Al-Fe 150/25 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , farbani, tip 
N380, KZ 7.00 7.00 1.34 2.92 19.04 470 700

206 Mostar 2 - Nevesinje 110 1979/2004 Al-Fe 240/40 OPGW;  Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ
i betonski 26.65 26.65 3.22 10.69 75.95 645 950

207 Mostar 2 - RP Mostar 1 110 1957 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 7.00 7.00 0.85 2.81 19.95 645 950

208 Mostar 2 - Stolac 110 1957/80 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni i betonski 33.40 33.40 4.04 13.39 95.19 645 950 U pogonu Čapljina - 
Stolac (37.8 km)

209 Mostar 4 - RP Mostar 1 110 1977 Al-Fe 240/40 OPGW-ACS 50 -24S24N  48 niti Željezni, tip M 11.70 11.70 1.42 4.69 33.35 645 950

210 Mostar 4 - Široki Brijeg 110 1955/88/99 Al-Fe 240/40; Cu 95 OPGW;  Fe 1x50 Betonski portali 16.80 16.80 5.14 6.72 41.16 380

211 Mostar 5 - Mostar 7 110 1979 Al-Fe 150/25 1xOPGW  AA/ACS 25/25 mm2 Željezni, tip M,I 3.40 3.40 0.67 1.46 9.52 470 700

212 Mostar 6 - Mostar 7 110 1979 Al-Fe 240/40;150/25 OPGW AA/ACS 25/25 mm2 (24x 
SMF+24xNZDF) Željezni, tip I 3.70 3.70 0.67 1.46 9.52 470 700

213 Mostar 6 - RP Mostar 1 110 1995 Al-Fe 240/40;150/25 OPGW (ACS-25/25-5.0) 49 mm2 
, 24 SMF+24NZDF Željezni i betonski 4.30 4.30 0.81 1.75 11.42 470 700

10/293



Redni 
broj Naziv dalekovoda Naponski 

nivo (kV) 
Godina izgradnje/ 

rekonstrukcije

Materijal i poprečni 
presjek faznog vodiča 

(mm2/fazi)
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zaštitnog užeta (mm2)

Materijal i tip stubova Dužina u 
BiH (km)
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B (μS) 
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Imax  (A)

Kratkotrajno 
dozvoljena  
Imax (A)

Napomena

214 Neum - Opuzen (HR) 110 1959/69 Al/Fe 150/25, 120/70 OPGW DABB 48E9 48 SMF Željezni 3.60 23.10 4.44 9.63 62.83 345

215 Neum - Ston (HR) 110 1960/76 Al/Fe 150/25, 120/70 OPGW DABB 48E9 48 SMF Željezni 6.30 13.50 2.59 5.63 36.72 345

216 Nova Topola - Srbac 110 1981 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF+24 NZDSF, Corning 

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 17.40 17.40 2.11 6.98 49.59 645 950

217 Novi Grad - Prijedor 2 110 1975 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 
25/25, Corning

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 32.40 32.40 3.92 12.99 92.34 645 950

218 Novi Travnik - Vitez 110 1980 Al-Fe 240/40 OPGW 49 mm2, 1x24 SMF, 
AA/ACS 25/25 Željezni 8.83 8.83 1.07 3.54 25.17 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA

219 Odžak - Šamac 110 1982 Al-Fe 150/25 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , farbani, tip 
N380, KZ 12.00 12.00 2.30 5.00 32.64 470 700

220 Orašje - Županja (HR) 110 1996 Al/Fe 150/25 Fe 1x50 Željezni,cinčani M,J,
farbani N380 4.40 9.30 1.79 3.88 25.30 470 700

221 Pale - Sarajevo 5 110 1954/65/2000 Al/Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni, tip M i 
betonski 19.60 19.60 3.76 8.17 53.30 470 700

222 Pazarić - (EVP Konjic - Hadžići) 110 Al-Fe 240/40 OPGW 49 mm2, 1x24 SMF, 
AA/ACS 25/25 Željezni, tip M 0.77 0.77 0.09 0.31 2.19 645 950 Urađen  OPGW 

SCADA

223 Pazarić - (HE Jabl. - Sarajevo 1 (1)) 110 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M 0.90 0.90 0.10 0.36 2.56 645 950 Van pogona 

224 Posušje - Tomislavgrad 110 1982 Al-Fe 240/40 OPGW DABB 48E9 48 SMF Željezni, tip J 32.70 32.70 3.96 13.11 93.20 645 950

225 Prijedor 1 - Prijedor 2 110 1971 Al-Fe 360/57 1xOPGW AA/ACS 56/36, 24 
SMF, Alcatel

Željezni , cinčana AKZ,
tip NN i Z 3.70 3.70 0.30 1.61 9.62 790 1200

226 Prijedor 1 - (Banja Luka 6 - Sisak (2)) 110 1964 Al-Fe 240/40 1 x OPGW AA/ACS 56/36 mm2, 
24 SMF, ALCATEL Željezni , farbani, tip I 6.50 6.50 0.79 2.61 18.53 645 950 Ovo je dio DV Banja 

Luka 6 - Prijedor 1

227 Prijedor 2 - Prijedor 3 110 1968/78 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 8.40 8.40 1.02 3.37 23.94 645 950

228 Prijedor 2 - Prijedor 5 110 2003 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 92/51, 48 
SMF, Alcatel

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 16.40 16.40 1.98 6.58 46.74 645 950

229 Prijedor 2 - Sanski Most 110 1975/80/2000 Al-Fe 150/25 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning

Željezni , cinčana AKZ,
tip I 21.40 21.40 4.11 8.92 58.21 470 700

230 Prnjavor - Ukrina 110 2000 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning

Željezni , cinčana AKZ,
tip J, LH, D1P 16.30 16.30 1.97 6.54 46.46 645 950

231 Rama/Prozor - Tomislavgrad 110 2000 Al-Fe 240/40 OPGW Željezni 47.00 47.00 5.69 18.85 133.95 645 950 Završena izgradnja, 
pušten u probni rad

232 Rama/Prozor - Uskoplje/Gornji Vakuf 110 2000 Al-Fe 240/40 OPGW Željezni 1.50 1.50 0.18 0.60 4.28 645 950 U izgradnji

233 Rogatica - Sokolac 110 1980 Al-Fe 240/40 OPGW Željezni , cinčana AKZ,
tip J 25.80 25.80 3.12 10.35 73.53 645 950

234 Rogatica - Višegrad 110 1980 Al-Fe 240/40 OPGW Željezni , cinčana AKZ,
tip J 22.90 22.90 2.77 9.18 65.27 645 950

235 Sarajevo  1 - Sarajevo 10 110 1954/70/79/02 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni, tip J i betonski 8.70 8.70 1.05 3.49 24.80 645 950

236 Sarajevo  1 - Sarajevo 18 110 1970/82/96 Aster 228 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni, tip L4,L5 6.20 6.20 0.90 1.73 37.78 585

237 Sarajevo  1 - Sarajevo 20 110 1970/86 Aster 228 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 
i Fe III 1x50

Željezni , cinčana AKZ,
tip LH, D1P, L 14.40 14.40 2.10 4.03 87.75 585 Nije više kruto vezan na 

DV SA1-SA18 

238 Sarajevo  1 - Visoko 110 1954/71/97 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip J i betonski 25.60 25.60 3.10 10.27 72.96 645 950

239 Sarajevo  2 - Sarajevo  4 110 1955/70/79/98 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni, tip M 4.70 4.70 0.57 1.88 13.40 645 950

240 Sarajevo  2 - Sarajevo  5 110 1996 Kablovski vod 110 kV --- --- 2.20 2.20 1.01 0.36 102.00 600
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broj Naziv dalekovoda Naponski 
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241 Sarajevo  2 - Sarajevo  7 110 1995 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M 1.80 1.80 0.22 0.72 5.13 645 950

242 Sarajevo  2 - Sarajevo 10 110 1954/70/79 Al-Fe 240/40; Cu 120 Fe III 1x50 Željezni, tip J i betonski 8.50 8.50 1.03 3.41 24.23 440 DV nije u pogonu

243 Sarajevo  4 - Sarajevo 10 110 1979/98/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni, tip DC,LH,M 5.00 5.00 0.61 2.01 14.25 645 950

244 Sarajevo  4 - Sokolac 110 1979 Al-Fe 240/40 OPGW; 24 SMFdio;24 SMF+24 
NZDF; AA/ACS 25/25 

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 38.10 38.10 4.61 15.28 108.59 645 950

245 Sarajevo  5 - Sarajevo 10 110 1979/98 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip 
DC,LH,M,betonski 12.30 12.30 1.49 4.93 35.06 645 950

246 Sarajevo  5 - Sarajevo 11 110 2002/2011 Kablovski vod 110 kV --- --- 2.27 2.27 0.11 0.32 108.59 600 Podzemni optički kabl 
96S, Alcatel

247 Sarajevo  7 - Sarajevo 10 110 1981/96 Al-Fe 240/40 OPGW 121.1, 48S, Alcatel Željezni, tip LH,DC 6.50 6.50 0.79 2.61 18.53 645 950

248 Sarajevo  7 - Sarajevo 13 110 1997 Kablovski vod 110 kV --- --- 3.40 3.40 0.16 0.48 161.00 600 Podzemni optički kabl 
48S, ABB

249 Sarajevo  7 - Sarajevo 14 110 1996 Kablovski vod 110 kV --- --- 2.30 2.30 0.11 0.32 109.10 600

250 Sarajevo  8 - Sarajevo 10 (1) 110 1984/97 Al-Fe 240/40 OPGW 100, 24S, Alcatel Željezni, tip LH1, D1P 5.50 5.50 0.67 2.21 15.68 645 950

251 Sarajevo  8 - Sarajevo 10 (2) 110 1984/97 Al-Fe 240/40 OPGW 100, 24S, Alcatel Željezni, tip LH1, D1P 5.50 5.50 0.67 2.21 15.68 645 950

252 Sarajevo  11 - Sarajevo 13 110 2002/2011 Kablovski vod 110 kV --- --- 1.86 1.86 0.09 0.26 88.98 600 Podzemni optički kabl 
96S, Alcatel

253 Sarajevo 13 - Sarajevo 20  (1) 110 1970/86 Al-Fe 240/40;2,4 km; 
150/25;2,9 km Fe III 1x50; 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,

tip LH, D1P, L 5.30 5.30 0.84 2.16 14.72 470 700 DV nije saniran

254 Sarajevo 13 - Sarajevo 20 (2) 110 1970/86 Al-Fe 240/40;150/25 Fe III 1x50; 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip LH, D1P, L 5.30 5.30 1.02 2.21 14.42 470 700 DV nije saniran

255 Sarajevo 14 - Sarajevo 15 110 1979/86/98 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip LH, D1P, L 2.62 2.62 0.32 1.05 7.47 645 950

256 Sarajevo 14 - Sarajevo 20 110 1977/86 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip LH, D1P, L 3.60 3.60 0.44 1.44 10.26 645 950

257 Sarajevo 14 - (HE Jablanica - SA 1 (2)) 110 1995 Kablovski vod 110 kV --- --- 19.75 19.75 1.42 4.43 984.13 600 Pratače - SA 14: 3.8 km 
DV + 19.8 km KV

258 Sarajevo 14 - (HE Jablanica - SA 1 (2)) 110 1995 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50; Željezni, tip J 3.80 3.80 0.46 1.52 10.83 645 950 Pratače - SA 14: 3.8 km 
DV + 19.8 km KV

259 Sarajevo 15 - Sarajevo 20 110 1977/86 Al-Fe 240/40 OPGW;1x24 SMF AA/ACS 25/25 Željezni , cinčana AKZ,
tip LH, D1P, L 3.50 3.50 0.42 1.40 9.98 645 950

260 Sarajevo 18 - Sarajevo 20 110 1970/86 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip LH, D1P, L 8.50 8.50 1.03 3.41 24.23 645 950 DV u p.h. od SA20 do 

portala u SA18

261 Srebrenica - Zvornik 110 1974 Al-Fe 240/40 1xOPGW 70/20 (25/25 KP-ZV), 
24 SMF, MKM Pirelli

Željezni , cinčana AKZ,
tip M 37.30 37.30 4.51 14.96 106.31 645 950 OPGW 25/25 (K.Polje - 

Zvornik)

262 Stanari - Teslić 110 1978 Al-Fe 240/40 OPGW Željezni , cinčana AKZ,
tip M 16.50 16.50 2.00 6.62 47.03 645 950

263 Stanari - Ukrina 110 1979 Al-Fe 240/40 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 20.00 20.00 2.42 8.02 57.00 645 950

264 TE Kakanj - Zenica 1 110 1954/71/97/2008 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M,J i 
betonski 28.11 28.11 3.40 11.27 80.11 510 Urađena rekonstrukcija 

DV-a

265 TE Tuzla - Tuzla Centar 110 1955/67/77 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni tip M 12.70 12.70 1.54 5.09 36.20 645 950

266 Travnik 1 - Travnik 2 110 1955/85/96/2002 Al-Fe 240/40;0,4 km i 
150/25;4,4 km

OPGW 68.6 mm2, 1x24SMF, 
NSW

Željezni, tip J,M i 
betonski 4.80 4.80 0.89 2.00 13.06 470 700

267 Travnik 1 - Zenica 1 110 1955/71/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni tip M i 
betonski 18.10 18.10 2.19 7.26 51.59 645 950
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268 Trebinje - Herceg Novi (CG) 110 1969 Al/Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni , tip I 15.30 30.80 5.91 12.84 83.78 470 700

269 Trebinje - Komolac (HR) 110 1968/2006 Al/Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni, tip Ps, Lv, Kr 15.80 17.80 3.42 7.42 48.42 470 700

270 Trebinje - Trebinje 1 110 1960/2006 Al/Fe 240/40; 150/25 1xOPGW AA/ACS 25/25, 24 
SMF, Corning Željezni, tip I, J, D1P  8.00 8.00 1.54 3.34 21.76 470 700

271 Trebinje - Veličani 110 1986 Al/Fe 150/25 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip M 33.40 33.40 6.41 13.93 90.85 470 700 Pod naponom 35 kV

272 Tuzla 4 - Tuzla 5 110 1988 Al-Fe 240/40 OPGW 49.8, 24S, Alcatel Željezni, dvosist.i tip M 9.30 9.30 1.13 3.73 26.51 645 950 Dijelom dvosistemski

273 Tuzla 4 - Tuzla Centar 110 1982 Al-Fe 240/40 OPGW 49.8, 24S, Alcatel Željezni dvosist.i tip M 9.00 9.00 1.09 3.61 25.65 645 950 Dijelom dvosistemski

274 Tuzla 5 - Tuzla Centar 110 1956/77/88 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M,N 7.50 7.50 0.91 3.01 21.38 645 950

275 Tuzla 5 - Zvornik 110 1956/77/88 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip KZ,N 18.90 18.90 2.29 7.58 53.87 645 950 Ukupno 34.2 km (15.3 
poruš) - 35 kV Kalesija 

276 Ugljevik - Zvornik 110 1994 Al-Fe 240/40 OPGW Željezni , farbani, tip 
2S2 i T 45.80 45.80 5.54 18.37 130.53 645 950

277 Vareš - Visoko 110 1979 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M 19.80 19.80 2.40 7.94 56.43 645 950

278 Velika Kladuša - Vrnograč 110 1978/2002 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni , cinčana AKZ,
tip M 12.60 12.60 1.52 5.05 35.91 645 950

279 Višegrad - (HE Potpeć - Pljevlja) (SR) 110 1985/95 Al-Fe 240/40 1xAlMg1E/Fe 95/55 Željezni , cinčana AKZ,
tip J 33.90 33.90 4.10 13.59 96.62 645 950 Pod naponom 35 kV do 

TS Rudo (ERS)

280 Vlasenica - (Srebrenica-Zvornik) 110 1995 Al-Fe 240/40 1xOPGW 70/20, 24 SMF, MKM 
Pirelli

Željezni , cinčana AKZ,
tip J 15.10 15.10 1.83 6.06 43.04 645 950

281 Zavidovići - Zenica 1 110 1957/71 Al-Fe 240/40 Fe 1x50 Željezni, tip M i 
betonski 39.90 39.90 4.83 16.00 113.72 645 950

282 Zenica 1 - Zenica 2 110 1958/71 Al-Fe 240/40 OPGW 68.6, 24S, NSW Željezni, tip M i 
betonski 9.70 9.70 1.17 3.89 27.65 645 950

283 Zenica 1 - Zenica Sjever 110 1955/76/2005 Al-Fe 240/40 OPGW 50, 24S,  LG Željezni, tip M i 
betonski 3.50 3.50 0.42 1.40 9.98 645 950

284 Zenica 2 - Zenica 3 (1) 110 1978/2000 Al-Fe 240/40 OPGW 50, 24S, Furukawa Željezni, tip DC, LH 3.40 3.40 0.41 1.36 9.69 645 950

285 Zenica 2 - Zenica 3 (2) 110 1978/2000 Al-Fe 240/40 OPGW 50, 24S, Furukawa Željezni, tip DC, LH 3.40 3.40 0.41 1.36 9.69 645 950

286 Zenica 2 - Zenica Jug 110 1976 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M 11.30 11.30 1.37 4.53 32.21 645 950

287 Zenica 2 - Zenica Sjever 110 1976 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M 8.10 8.10 0.98 3.25 23.09 645 950

288 Zenica 4 - Zenica Jug 110 1955/76/2001/05 Al-Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni, tip M 0.80 0.80 0.10 0.32 2.28 645 950

289 Zenica 4 - Zenica Sjever 110 1955/76/2001/05 Al-Fe 240/40 OPGW 50, 24S,  LG Željezni, tip M 3.50 3.50 0.42 1.40 9.98 645 950

290 Zvornik - HE Zvornik (SR) 110 1956/77 Al/Fe 240/40 Fe III 1x50 Željezni , cinčana AKZ,
tip M 6.30 6.30 0.76 2.53 17.96 645 950

400 kV 864.73
220 kV 1524.40

110 kV DV 3888.79
110 kV KO 31.78

Dužine DV u BiH (km): (Uključujući 49.2 km uvlasništvu HEP-a, a na teritoriji BiH)
(Uključujući 12.7 km uvlasništvu EP CG, a na teritoriji BiH)
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2.4. Faktor mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja 

       mjesečnog opterećenja i srednje mjesečno opterećenje 

       po TS za period 2009. - 2013.

2.2. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih i novih TS

PRILOG 2

2.1. Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih TS

2.3. Opterećenja po čvorištima u trenutku dostizanja                                     

        maksimalnog i minimalnog opterećenja sistema                                             

        u 2013. godini
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

T1 31,5

T2 31,5

T1 40

T2 40

T1 31,5

T2 31,5

T1 40

T2 20

T1 20

T2 20

6 Banja Luka 5 T1 20 9,19 9,80 8,80 9,26 9,63 9,83 10,02 10,22 10,42 10,63 10,87 11,13 11,38 11,65

T3 20

T4 20

T1 20

T2 20

T1 40

T2 40

T1 20

T2 20

11 Bihać 2 T1 20 12,06 11,12 9,93 11,03 11,71 12,06 12,42 12,79 13,17 13,57 13,98 14,40 14,83 15,27

T1 20

T2 20

T3 20

T1 12,5

T2 12,5

T1 20

T2 40

T1 10

T2 20

23,23

7,50

40,40

0,46

5,51

31,22

7,77 7,88 8,00 8,12 8,24 8,37 8,49 8,62 8,75

26,60 27,14 27,69 28,25 28,82 29,40 30,00 30,61

56,22

0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57

47,99 48,94 49,90 50,89 51,90 52,95 54,02 55,11

11,87

17,00 17,51 18,04 18,58 19,13 19,71 20,30 20,91 21,53

10,22 10,41 10,60 10,79 10,99 11,20 11,42 11,64

6,97

5,67 5,77 5,88 5,98 6,09 6,20 6,30 6,41 6,51

6,16 6,26 6,36 6,47 6,57 6,67 6,77 6,87

57,26

16,25 16,57 16,89 17,22 17,56 17,85 18,16 18,46 18,78

49,67 50,60 51,54 52,50 53,47 54,39 55,33 56,29

42,77

49,09 50,02 50,96 51,92 52,90 53,85 54,81 55,79 56,79

19,74 20,33

38,96 39,55 40,14 40,75 41,36 41,71 42,06 42,41

15,58 16,05 16,53 17,03 17,54 18,06 18,60 19,16

46,46

34,71

49,14

6,25 6,93

45,40

13,13

4,41

48,06

36,88

10,87 9,58

18,11 14,77

Tabela 2.1.

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP
Oznaka trafoa  u TS

2 Banja Luka 1 40,16

3 Banja Luka 2

1 Banovići 14,78

Instalisana 

snaga transf.

47,3243,86

5 Banja Luka 4

7

4 Banja Luka 3

Banja Luka 6

Banja Luka 8

8 Banja Luka 7 5,28 5,32

9

44,20 51,15

0,46 0,46

27,94 23,99

15,85            15,73               

8,60

15,09 

Bijeljina 3

10 Bihać 1

12 Bijeljina 1

13 Bijeljina 2

14

7,227,5615 Bileća

15,56

9,68

25,05

45,25

0,46

5,86

Prosjek -trogodišnji

14,69

37,25

46,41

5,37

7,43

5,57

10,04

6,06

7,65

26,08

0,47

47,06

16,50

Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih TS

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

15,94

48,77

48,18

38,38

47,00

15,34

Registrovano vršno opterećenje TS 

Pmax (MW)

14,7214,55

15/293



S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP
Oznaka trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.
Prosjek -trogodišnji Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

Registrovano vršno opterećenje TS 

Pmax (MW)

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T3

18 B. Petrovac T1 20 5,19 4,54 4,88 4,87 5,17 5,32 5,48 5,65 5,82 5,99 6,17 6,36 6,55 6,74

19 B. Grahovo T1 20 0,86 0,72 0,67 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89

T1 40

T2 40

T1 40

T2 20

22 Breza T1 20 14,29 14,52 15,16 14,66 15,55 16,02 16,50 16,99 17,50 18,03 18,57 19,13 19,70 20,29

T1 20

T2 20

24 Busovača T1 20 7,49 7,85 7,85 7,73 7,96 8,08 8,20 8,33 8,45 8,58 8,71 8,84 8,97 9,10

25 Cazin 1 T1 20 16,38 16,97 16,88 16,74 17,76 18,30 18,84 19,41 19,99 20,59 21,21 21,85 22,50 23,18

26 Cazin 2 T1 20 4,92 5,01 4,13 4,68 4,97 5,12 5,27 5,43 5,59 5,76 5,93 6,11 6,30 6,48

27 Cementara T 31,5 13,44 11,34 11,48 12,09 12,82 13,21 13,60 14,01 14,43 14,84 15,25 15,68 16,12 16,57

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

34 Doboj 3 T1 20 7,97 7,47 7,33 7,59 7,98 8,17 8,38 8,59 8,81 9,07 9,34 9,62 9,91 10,21

36 Doboj Istok T1 4,26 5,71 4,99 5,19 5,29 5,40 5,51 5,62 5,73 5,84 5,96 6,08 6,20

37 Donji Vakuf T1 20 4,06 4,17 4,80 4,35 4,61 4,75 4,89 5,04 5,19 5,34 5,50 5,67 5,84 6,01

38 Drvar T1 20 4,30 2,97 2,63 3,30 3,40 3,45 3,50 3,55 3,61 3,66 3,71 3,77 3,83 3,88

T1 31,5

T2 31,5

16,77

30,87

37,54

20,58

21,79

11,32

6,59

14,34

17,61

22,87 23,55 24,26 24,99 25,74 26,51 27,30 28,12 28,97

14,18 14,53 14,89 15,26 15,65 16,11 16,60 17,09

22,45

24,43 24,94 25,46 25,99 26,53 27,20 27,88 28,57 29,29

18,07 18,52 18,98 19,46 19,94 20,54 21,16 21,79

8,38

23,54 24,13 24,73 25,35 25,98 26,63 27,30 27,98 28,68

7,46 7,59 7,72 7,86 8,00 8,09 8,19 8,28

16,71

16,77 17,02 17,27 17,53 17,79 18,06 18,33 18,61 18,89

13,19 13,59 14,00 14,42 14,85 15,30 15,75 16,23

39,64

41,68 42,40 43,13 43,88 44,63 45,28 45,93 46,59 47,26

34,96 35,57 36,18 36,81 37,44 37,98 38,53 39,08

11,81

20,18 20,79 21,41 22,05 22,71 23,39 24,09 24,82 25,57

9,32 9,60 9,89 10,18 10,49 10,80 11,13 11,468,86 8,50 8,23

30,69 38,09

19,01

16 B. Krupa

18,34

Bugojno

17 B. Brod 18,07

20

11,73

42,44 38,81

Brčko 1

21 Brčko 2

23

28 Čapljina 15,60

22,66 21,12

7,24 7,40

16,61 15,89

13,17

29 Čelinac

30 Čitluk

31 Derventa 19,81 16,20

32

22,29 19,91

10,03 12,7033 Doboj 2

39 Đurđevik

Doboj 1 20,5021,41 27,01

16,78

16,03

7,08

21,86

12,07

33,22

22,97

8,53

18,47

13,17

20,92

39,60

22,20

7,33

16,52

12,81

13,83

23,94

17,63

22,96

40,97

34,37

19,60

9,05
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP
Oznaka trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.
Prosjek -trogodišnji Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

Registrovano vršno opterećenje TS 

Pmax (MW)

T1 20

T2 20

T1 31,5

T2 31,5

T1 20

T2 20

43 Goražde 2 T1 20 2,14 2,08 2,02 2,08 2,11 2,13 2,14 2,16 2,18 2,20 2,23 2,27 2,31 2,35

T1 20

T2 31,5

T2 20

T3 20

T1 20

T2 20

T1 14

T2 10

48 Hadžići T1 31,5 10,96 10,95 11,04 10,98 11,64 11,99 12,34 12,71 13,08 13,47 13,88 14,30 14,74 15,19

T1 40

T2 40

50 Jablanica T1 20 8,87 7,54 3,64 3,64 3,86 3,97 4,09 4,22 4,34 4,47 4,61 4,75 4,89 5,04

51 Janja T1 20 6,08 5,80 5,66 5,85 6,09 6,22 6,35 6,49 6,62 6,76 6,88 6,99 7,11 7,24

T1 40

T2 20

53 Kiseljak T1 20 18,46 17,64 18,63 18,25 18,80 19,08 19,36 19,66 19,95 20,25 20,55 20,86 21,17 21,49

T1 20

T2 8

55 Ključ T1 20 5,04 5,02 5,85 5,30 5,63 5,80 5,97 6,15 6,33 6,52 6,72 6,92 7,13 7,34

T1 10

T2 20

57 Kotor Varoš T1 20 10,92 11,73 10,70 11,12 11,54 11,76 11,99 12,22 12,45 12,69 12,94 13,20 13,47 13,74

T1 20

T2 20

59 Kupres T1 20 3,53 3,62 2,90 3,35 3,45 3,51 3,56 3,61 3,67 3,72 3,78 3,83 3,89 3,95

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

62 Lopare T1 20 3,54 3,04 2,82 3,13 3,25 3,31 3,37 3,43 3,49 3,55 3,63 3,70 3,78 3,86

12,72

10,36

11,65

19,28

18,37

7,20

18,03

18,34

13,72 16,13 16,37 16,61 16,86

22,78 23,19 23,61

14,97 15,19 15,42 15,65 15,89

20,42 20,80 21,18 21,58 21,98 22,38

19,75 20,14 20,52 20,92 21,32 21,74

13,90 14,32 14,75 15,19 15,65 16,12

8,13 8,37 8,62

22,17 22,61

8,88

16,60

23,06

11,87 12,98 14,30

17,10 17,61

7,01 7,22 7,44 7,66 7,89

7,58 8,13 8,73 9,38 10,10 10,92

27,46 28,42 29,40 30,42 31,48 34,8732,57 33,70

22,09

13,25 13,45 13,65 13,85 14,06 14,27 14,48 14,70 14,92

20,99 21,35 21,7219,19 19,54 19,90 20,27 20,64

28,51

18,86 19,43 20,01 20,61 21,23 21,87 22,52 23,20 23,89

27,6822,51 23,18 23,88 24,59 25,33 26,09 26,88

13,02

9,87 10,01 10,16 10,32 10,47 10,63 10,79 10,95 11,11

10,55 10,85 11,15 11,47 11,79 12,09 12,39 12,70

10,11 8,62

40 Foča 9,44 9,32

41 Gacko

21,91 20,60

10,76 12,0942 Goražde 1

6,49

49 HAK - Polihem

44 Gračanica

13,10

18,66 19,52

45 Gradačac 15,56 17,85

46 Gradiška

47 Grude

16,34

12,75 12,15

52 Jajce 1 8,50 6,06

54 Kladanj

19,67 18,26

12,49 12,96

6,21 6,55

56 Konjic

58 Kozarska Dubica

60 Laktaši 18,59 21,03

14,69 14,5461 Livno

9,44

11,50

20,60

17,26

18,18

6,41

7,25

12,67

9,71

1,22

12,72

18,65

19,32

14,32

12,94 13,33 14,57 15,00 15,45 15,9213,73 14,1412,57

1,22

14,75

20,04

19,38

13,50

6,81

7,47

1,22

13,05

18,85

18,31

12,20

21,85

9,72

10,26

9,58
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP
Oznaka trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.
Prosjek -trogodišnji Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

Registrovano vršno opterećenje TS 

Pmax (MW)

T1 20

T2 20

T3 31,5

T1 20

T2 20

T1 20

T2 40

66 Modriča T1 20 16,94 15,67 15,22 15,94 16,91 17,42 17,94 18,48 19,04 19,61 20,19 20,80 21,42 22,06

T1 40

T2 20

T5 20

T6 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 4

T2 4

T1 20

T2

T1 20

T2 20

75 Neum T1 20 5,78 6,46 6,46 6,23 6,55 6,71 6,88 7,05 7,23 7,41 7,59 7,78 7,98 8,18

76 Nevesinje T1 20 5,27 5,53 5,58 5,46 5,63 5,71 5,80 5,88 5,97 6,06 6,15 6,24 6,34 6,43

77 Nova Topola T1 20 12,93 14,17 11,98 13,03 13,51 13,75 14,00 14,26 14,52 14,78 15,03 15,28 15,54 15,80

78 Novi Grad T1 20 13,32 13,45 13,51 13,43 13,93 14,19 14,45 14,72 14,99 15,27 15,53 15,80 16,07 16,35

79 Odžak T1 10 kV 20 8,66 8,78 8,76 8,74 9,00 9,14 9,27 9,41 9,55 9,70 9,84 9,99 10,14 10,29

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

82 Pazarić T1 20 4,69 4,28 5,14 4,70 4,99 5,14 5,29 5,45 5,62 5,78 5,96 6,14 6,32 6,51

T1 20

T2 20

14,53

8,16

41,69

12,26 12,45 12,63 12,82 13,02 13,21

17,80 18,09 18,38 18,68 18,98 19,17

16,75 17,00 17,26

13,41 13,61

17,52

19,36

13,81

9,97 10,12 10,27

19,56 19,76

15,55 15,78 16,02 16,26 16,51

9,12 9,26 9,39 9,53 9,68 9,82

16,99 17,31 17,64 17,97 18,31 18,73

4,74 4,86 4,98 5,10 5,23 5,36

29,38 29,82 30,27

19,17 19,62

30,72

5,49

20,08

34,01 34,52 35,04

5,63 5,77

27,27 27,68 28,10 28,52 28,95

31,11 31,57 32,05 32,53 33,01 33,51

8,92 9,06 9,19 9,33 9,47 9,61

2,94 2,99 3,03 3,08 3,12 3,17

33,28 34,28 35,31

9,76 9,90

36,37

3,22

10,05

25,36 26,12 26,91

3,26 3,31

28,71 29,57 30,46 31,37 32,31

21,24 21,88 22,53 23,21 23,91 24,62

23,78 24,38 24,98 25,61 26,25 26,91

47,31 48,72 50,19 51,69 53,24 54,84

27,58 28,27

56,49

28,97

58,18 59,93

26,47

19,67

23,02 22,36

39,31 48,87

20,87

63 Lukavac

64 Ljubuški

67 Mostar 2 25,84 26,51

65 Maglaj 19,05 19,60

25,73 29,86

68 Mostar 4

69 Mostar 5 7,91 8,87

2,59 3,02

71 Mostar 7 22,66

27,8970 Mostar 6 29,09 32,26

80 Orašje

15,91 16,14

3,70 4,19

Novi Travnik 8,16 9,84

72 Mostar 9 (Buna)

73 Mrkonjić Grad

74

81

11,62

17,28 17,27

15,20 14,89

Pale

83 Posušje 11,81

2,81

8,53

4,40

16,07

8,72

29,75

26,08

43,29

22,08

19,44

14,87

16,97

11,73

26,27

8,98

15,32

17,52

12,08

16,68

4,62

26,87

30,65

8,79

2,90

27,87

20,62

23,20

45,93

5,31

16,16

16,35

2,83

8,82

11,76
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP
Oznaka trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.
Prosjek -trogodišnji Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

Registrovano vršno opterećenje TS 

Pmax (MW)

T1 20

T2 20

85 Prijedor 3 T1 20 17,56 16,10 15,10 16,25 16,87 17,18 17,50 17,83 18,16 18,50 18,90 19,30 19,72 20,14

T1 20

T2 20

T3 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 4

89 Rogatica T1 20 4,74 5,73 4,68 5,05 5,21 5,28 5,37 5,45 5,53 5,61 5,67 5,73 5,80 5,86

T4 20

T5 20

T1 20

T2 20

T2 63

T3 20

T1 31,5

T2 63

T1 20

T2 20

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 20

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

28,36

32,96

16,08

19,26

25,55

25,05 25,55 29,3526,06 28,7826,58 27,12 27,66 28,2198 Sarajevo 11 22,94 24,93

21,72 22,38 23,05 23,74 24,45 25,18

41,06 42,29 43,56 44,86

25,94

37,17 38,29 39,44

26,72 27,52

35,41 36,48 37,57 38,70 39,86

31,13 32,07 33,03 34,02 35,04 36,09

25,62 26,39 27,18 28,00 28,84 29,70

37,49 38,62 39,78 40,97 42,20 43,47

39,22 40,40 41,61

30,60 31,51

42,86

44,77

32,46

20,20 20,81 21,43

46,11 47,50

33,83 34,85 35,89 36,97 38,08

16,92 17,42 17,95 18,49 19,04 19,61

11,82 12,18 12,54 12,92 13,31 13,70

27,02 27,83 28,66 29,52 30,41 31,32

14,62 15,06 15,51

14,12 14,54

15,98

32,26

14,98

13,34 13,54 13,74

33,23 34,22

12,61 12,99 13,38 13,78 14,19

12,20 12,38 12,56 12,75 12,94 13,14

5,43 5,52 5,60 5,68 5,77 5,85

21,54 21,95 22,38 22,81 23,25 23,74

13,46 13,71 13,96

5,94 6,03

14,22

24,24

6,12

30,81 31,34 31,87

24,76 25,28

12,24 12,48 12,72 12,96 13,21

27,64 28,16 28,70 29,24 29,79 30,3084 Prijedor 1 26,30 26,52

86 Prijedor 5 11,98 11,69

20,72 20,92 19,3987 Prnjavor

11,01

Rama

11,24

12,28

91 Sanski Most

11,7790 RP Trebinje

4,59 5,1688

10,30

22,68

11,60

11,9411,45

10,94

10,56

92 Sarajevo 1 23,13

94 Sarajevo 4 14,57

93 Sarajevo 2

23,13

95 Sarajevo 5 35,44

37,0996 Sarajevo 7

97 Sarajevo 8

15,79

32,88

29,47

23,82

29,34 27,27

31,83 34,45

101 Sarajevo 15

99 Sarajevo 13

100 Sarajevo 14

21,1619,22

11,66

11,54

19,88

34,31

23,61

24,72

10,82

15,48

30,96

28,49

32,41

23,45

26,13

11,56

20,34

5,20

21,09

24,56

34,38

30,23

12,02

5,35

24,88

36,40

32,85

16,42

11,48

26,23

12,24

21,13

12,01

27,12

5,84

30,95

27,97

23,40

22,95

28,86
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP
Oznaka trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.
Prosjek -trogodišnji Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

Registrovano vršno opterećenje TS 

Pmax (MW)

102 Sarajevo 18 T1 31,5 13,10 12,53 12,20 12,61 13,38 13,78 14,19 14,62 15,06 15,51 15,97 16,45 16,95 17,46

T1 20

T2 20

104 Sokolac T1 20 7,61 7,83 8,67 8,04 8,18 8,26 8,33 8,41 8,48 8,56 8,63 8,70 8,77 8,84

105 Srbac T1 20 11,65 12,10 10,23 11,32 11,67 11,85 12,03 12,21 12,39 12,58 12,88 13,19 13,51 13,83

T1 40

T2 20

T1 20

T2 20

108 Stanari T1 10 5,62 5,63 5,15 5,46 5,80 5,97 6,15 6,33 6,52 6,72 6,92 7,13 7,34 7,56

109 Stolac T1 20 6,77 6,13 6,68 6,53 6,73 6,83 6,93 7,03 7,14 7,25 7,35 7,46 7,58 7,69

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

112 Teslić T1 20 17,84 18,04 18,23 18,04 19,14 19,71 20,30 20,91 21,54 22,18 22,85 23,53 24,24 24,96

113 Tešanj T1 20 17,88 18,14 20,07 18,70 19,83 20,43 21,04 21,67 22,32 22,99 23,68 24,39 25,12 25,88

T1 20

T2 20

T1 20

T2 40

116 Travnik 2 T1 20 9,43 10,02 9,58 9,67 10,26 10,57 10,89 11,22 11,55 11,90 12,26 12,62 13,00 13,39

117 Trebinje 1 T1 20 12,30 13,83 12,59 12,91 13,30 13,50 13,70 13,90 14,11 14,32 14,54 14,76 14,98 15,20

T1 40

T2 40

T1 31,5

T2 31,5

120 Ugljevik T2 31,5 13,66 13,24 13,94 13,61 14,18 14,48 14,78 15,09 15,40 15,72 16,02 16,33 16,64 16,96

121 Ukrina T1 10 2,19 2,09 1,92 2,07 2,14 2,17 2,21 2,25 2,28 2,32 2,34 2,35 2,37 2,38

122
Uskoplje (G. 

Vakuf)
T1 20 7,06 6,60 7,78 7,14 7,36 7,47 7,58 7,70 7,81 7,93 8,05 8,17 8,29 8,42

123 Vareš T1 40 5,77 5,58 7,62 6,32 6,71 6,91 7,12 7,33 7,55 7,78 8,01 8,25 8,50 8,75

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

29,31

18,67

45,12

9,75

26,67 27,76 28,59

19,70 20,29

12,12 12,48

30,77 31,70

11,43

19,02

35,1629,45 30,33 31,24 32,18 33,15 34,14

38,98

10,88 11,20 11,54 11,89 12,24 12,61 12,99 13,38 13,78

32,65 33,63 34,64 35,68 36,75 37,85

24,96

49,13 50,60 52,12 53,69 55,30 56,96 58,66 60,42 62,24

20,90 21,53 22,17 22,84 23,53 24,23

25,97

12,25 15,43 15,67 15,90 16,14 16,38 16,63 16,88 17,13

12,99

21,31 21,85 22,39 22,95 23,53 24,11

14,90

24,72 25,34

15,35

10,88 11,21 11,54 11,89 12,24 12,61

16,16 16,47 16,79

13,38 13,78

12,86 13,24 13,64 14,05 14,47

14,39 14,67 14,96 15,25 15,54 15,85

20,38 20,81 21,25 21,69 22,14 22,56 22,99 23,42 23,87103 Sarajevo 20

15,22

19,22 20,02 18,23

107 Srebrenik 11,03 11,02

110 Šamac

11,22

106 Srebrenica

10,50 10,56 8,81

11,23

111 Široki Brijeg

15,84

20,30 20,40

Travnik 1

114 Tomislavgrad 11,94 11,77

19,23115

118 Tuzla Centar

119 Tuzla 5 27,57 27,61

45,56 44,21

23,54 26,00

124 Velika Kladuša 10,08 10,02

125 Visoko

9,96

19,79

25,40

19,16

13,58

18,03

11,71

28,16

9,95

11,09

44,96

20,79

10,56

11,76

19,13

12,07

26,95

10,56

29,88

47,70

19,97

14,1114,29
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP
Oznaka trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.
Prosjek -trogodišnji Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

Registrovano vršno opterećenje TS 

Pmax (MW)

T3 20

T4 16

T1 20

T2 20

129 Vrnograč T 20 8,24 8,70 8,40 8,45 9,20 9,60 10,02 10,45 10,91 11,38 11,80 12,23 12,67 13,14

T1 40

T2 31,5

T1 20

T2 31,5

T1 20

T2 40

133 Zenica 4 T1 40 19,67 22,18 24,10 21,98 23,32 24,02 24,74 25,48 26,25 27,03 27,84 28,68 29,54 30,43

134 Zvornik T1 20 15,75 14,58 14,44 14,92 15,53 15,84 16,15 16,48 16,81 17,14 17,48 17,83 18,19 18,55

T1a 4

T1b 4

T2 4

37,12

12,69

11,52

20,75

15,17

7,98

8,98

24,23 24,9520,90 28,9325,70 26,47 27,27 28,0822,83 23,52

9,39 9,538,84 8,98 9,11 9,25 9,968,58

37,04 38,15 39,29

10,11

46,92 48,32

9,67 9,81

10,889,96 10,26 10,57

40,47 41,68 42,93 44,22 45,55

8,59 8,85 9,12 9,39 9,67

18,70

12,81 13,07 13,34 13,62 13,90 14,18 14,47 14,76 15,06

16,60 16,85 17,10 17,36 17,62 17,88 18,15 18,42

8,63 8,72 8,81 8,91 9,01 9,05 9,10 9,15 9,20

127 Vitez

126 Višegrad

15,31 17,14

8,02 9,05

T 20 12,6212,00

132 Zenica 3

128 Vlasenica

131 Zenica 1

130

34,98 32,63

Zavidovići

4,24 6,66

20,45 21,49

135 Žepče 8,26 8,51

7,86

34,91

8,35

15,87

12,04

16,35

8,53

8,34

22,17

12,55
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

T1 31,5

T2 31,5

T1 40

T2 40

T1 31,5

T2 31,5

T1 40

T2 20

T1 20

T2 20

6 Banja Luka 5 T1 20 9,19 9,80 8,80 9,26 9,63 9,83 10,02 10,22 10,42 10,63 10,87 11,13 11,38 11,65

T3 20

T4 20

T1 20

T2 20

T1 40

T2 40

T1 20

T2 20

T1 40

T2 40

T1 20

T2 20

13 Bihać 2 T1 20 12,06 11,12 9,93 11,03 11,71 12,06 12,42 12,79 13,17 13,57 13,98 14,40 14,83 15,27

T1 20

T2 20

T3 20

T1 20

T2 16

Rasterećuje BL1, 

BL2, BL3

Rasterećuje je 

Bi5 i Bi2

31,5329,89 30,43

Rasterećuje Bi 1 

i Ugljevik

Napomena

Rasterećuje je 

BL9 i BL10

Rasterećuje je 

BL9 i BL10

Rasterećuje je 

BL9 i BL10

Rasterećuje BL1, 

BL2, BL3

29,36 30,9827,75 28,28 28,8111 Banja Luka 10

20,8419,41 19,76 20,11 20,4718,00 18,34 18,69 19,05Banja Luka 910

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW)

14,72

16,50

10,04

5,57

6,065,86

38,38

47,00

15,34

Dostignuto i prognozirano opterećenje postojećih i novih TS

Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)

15,94

48,77

48,18

3,97

45,06

5,37

45,25

0,46

Prosjek -

trogodišnji

14,69

37,25

46,41

9,68

15,56

15 Bijeljina 2 0,46 0,46

15,85               15,73                   12 Bihać 1

14 Bijeljina 1 44,20 51,15

8 Banja Luka 7 5,28 5,32

9 Banja Luka 8 10,87 9,58

5,51

8,60

18,11 14,77 13,13

4,416,25

4 Banja Luka 3

Banja Luka 6 6,93

5 Banja Luka 4

7

1 Banovići 14,78 14,55

2 Banja Luka 1 36,88 40,16

3 Banja Luka 2 43,86 48,06 47,32

Tabela 2.2.

Red. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

46,46

34,71

49,14 45,40

17,54 18,06 18,60 19,16

30,51

15,58 16,05 16,53 17,03 19,74 20,33

31,96 28,69 29,12 29,56 30,01 30,26 30,77 31,03

44,09 30,92 31,51 32,10 32,71 33,29 33,89 34,49 35,11

33,22 33,79 34,37 34,9640,67 31,43 32,01 32,61 35,57

16,25 16,57 16,89 17,22 17,56 17,85 18,16 18,46 18,78

6,57 6,67 6,77 6,876,16 6,26 6,36 6,47 6,97

5,67 5,77 5,88 5,98 6,09 6,20 6,30 6,41 6,51

10,99 11,20 11,42 11,6410,22 10,41 10,60 10,79 11,87

17,00 17,51 18,04 18,58 19,13 19,71 20,30 20,91 21,53

41,37 42,21 43,06 43,9345,95 46,86 39,78 40,57 44,82

4,05 4,13 4,22 4,30 4,39 4,48 4,57 4,66 4,75

15,09                   

40,40

0,46
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

T1 20

T2 40

T1 20

T2 20

T1 10

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T3

21 B. Petrovac T1 20 5,19 4,54 4,88 4,87 5,17 5,32 5,48 5,65 5,82 5,99 6,17 6,36 6,55 6,74

22 B. Grahovo T1 20 0,86 0,72 0,67 0,75 0,77 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89

T1 40

T2 40

T1 40

T2 20

25 Breza T1 20 14,29 14,52 15,16 14,66 15,55 16,02 16,50 16,99 17,50 18,03 18,57 19,13 19,70 20,29

T1 20

T2 20

27 Busovača T1 20 7,49 7,85 7,85 7,73 7,96 8,08 8,20 8,33 8,45 8,58 8,71 8,84 8,97 9,10

28 Bužim T1 20 5,30 5,46 5,62 5,79 5,97 6,14 6,33 6,52 6,71
Rasterećuje 

Vrnograč

29 Cazin 1 T1 20 16,38 16,97 16,88 16,74 17,76 18,30 18,84 19,41 19,99 20,59 21,21 21,85 22,50 23,18

30 Cazin 2 T1 20 4,92 5,01 4,13 4,68 4,97 5,12 5,27 5,43 5,59 5,76 5,93 6,11 6,30 6,48

31 Cementara T 31,5 13,44 11,34 11,48 12,09 12,82 13,21 13,60 14,01 14,43 14,84 15,25 15,68 16,12 16,57

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

12,18 12,49
Rasterećuje 

Čitluk
10,25 10,51 10,77

Rasterećuje je 

Čitluk 2

11,04 11,31 11,60 11,89

15,03

35 Čitluk 2

Rasterećuje Bi19,018,838,49 8,66

22,96

28,07

7,33

16,52

12,81

17 Bijeljina 5

19,12

19,60

9,05

7,65

8,00 8,16 8,32

26,08

17,63

18,47

18,47

8,53

12,07

16,78

16,03

7,08

21,86

25,05

7,43

27,13

36 Derventa 19,81 16,20

33 Čelinac

34 Čitluk 22,66 21,12

7,24 7,40

14,34

24 Brčko 2

26 Bugojno

16,61 15,8932 Čapljina

Brčko 1

15,60

23

13,17 11,73

42,44 38,81

20 B. Brod 18,07 18,34

30,69 38,09

19,01

30,87

18 Bileća

19 B. Krupa 8,86 8,50

7,56 7,22

16 Bijeljina 3 27,94 23,99 23,23 28,82 29,40 30,00 30,6126,60 27,14 27,69 28,25 31,22

7,77 7,88 8,00 8,12 8,24 8,37 8,49 8,62 8,75

10,49 10,80 11,13 11,469,32 9,60 9,89 10,18 11,81

20,18 20,79 21,41 22,05 22,71 23,39 24,09 24,82 25,57

20,82 21,12 21,43 21,7419,45 19,78 20,12 20,47 22,05

28,55 29,05 29,55 30,06 30,58 31,02 31,46 31,92 32,38

14,85 15,30 15,75 16,2313,19 13,59 14,00 14,42 16,71

16,77 17,02 17,27 17,53 17,79 18,06 18,33 18,61 18,89

8,00 8,09 8,19 8,287,46 7,59 7,72 7,86 8,38

13,29 13,62 13,96 14,31 14,67 15,41 15,79 16,19

19,94 20,54 21,16 21,7918,07 18,52 18,98 19,46 22,45

6,59

8,23

7,50

21,79

37,54

11,32
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

39 Doboj 3 T1 20 7,97 7,47 7,33 7,59 7,98 8,17 8,38 8,59 8,81 9,07 9,34 9,62 9,91 10,21

36 Doboj Istok T1 4,26 5,71 5,71 5,94 6,06 6,18 6,31 6,43 6,56 6,69 6,83 6,96 7,10

U pogonu je 

mobilna TS. 

Ulazak u pogon 

TS planiran 

2018. godine

37 Donji Vakuf T1 20 4,06 4,17 4,80 4,35 4,61 4,75 4,89 5,04 5,19 5,34 5,50 5,67 5,84 6,01

38 Drvar T1 20 4,30 2,97 2,63 3,30 3,40 3,45 3,50 3,55 3,61 3,66 3,71 3,77 3,83 3,88

T1 31,5

T2 31,5

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 31,5

T2 31,5

T1 20

T2 20

44 Goražde 2 T1 20 2,14 2,08 2,02 2,08 2,11 2,13 2,14 2,16 2,18 2,20 2,23 2,27 2,31 2,35

T1 20

T2 31,5

T2 20

T3 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 14

T2 10

50 Hadžići T1 31,5 10,96 10,95 11,04 10,98 11,64 11,99 12,34 12,71 13,08 13,47 13,88 14,30 14,74 15,19

T1 40

T2 40

Rasterećuje TE 

Tuzla

16,74

6,27 6,46
Rasterećuje se 

Kiseljak 
5,57 5,74 5,91 6,095,10 5,25 5,4141 Fojnica

12,30 13,28 14,35 15,50

9,72

12,57 12,94 13,33

8,79 8,57

8,70 9,49 10,34 11,28

9,24 9,01

48 Gradiška 2

Rasterećuje je 

Živinice

16,34

18,31

21,85

13,10

11,65

19,28

18,37

13,83

23,94

12,20

10,26

22,20

13,05

18,85

14,57 15,00

25,33

9,48

15,45 15,9213,73 14,14

Rasterećuje se 

Gradiška

Rasterećuje je 

Gradiška 2

13,17

20,92

12,67

18,18

22,97

9,44

11,50

20,60

17,26

9,71

49 Grude

51 HAK - Polihem

12,75 12,15

46 Gradačac 15,56 17,85

47 Gradiška 18,66 19,52

43 Goražde 1

45 Gračanica 21,91 20,60

10,76 12,09

40 Foča 9,44 9,32

42 Gacko

38 Doboj 2

39 Đurđevik 22,29 19,91

10,03 12,70

10,11 8,62

21,41 27,01

9,58

10,36

37 Doboj 1 20,50 24,43 24,94 25,46 25,99 26,53 27,20 27,88 28,57 29,29

15,65 16,11 16,60 17,0914,18 14,53 14,89 15,26 17,61

22,87 12,55 12,93 13,32 13,72 14,13 14,55 14,99 15,44

11,79 12,09 12,39 12,7010,55 10,85 11,15 11,47 13,02

9,87 10,01 10,16 10,32 10,47 10,63 10,79 10,95 11,11

27,6822,51 23,18 23,88 24,59 26,09 26,88 28,51

18,86 19,43 20,01 20,61 21,23 21,87 22,52 23,20 23,89

10,49 10,23 9,97 9,72

13,25 13,45 13,65 13,85 14,92

29,51 30,40 31,31 32,25 33,21

14,06 14,27 14,48 14,70

26,22 27,01 27,82 28,65

16,77

20,58
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

T1 20

T2 20

53 Jablanica T1 20 8,87 7,54 3,64 6,68 7,09 7,30 7,52 7,75 7,98 8,22 8,47 8,72 8,98 9,25

54 Janja T1 20 6,08 5,80 5,66 5,85 6,09 6,22 6,35 6,49 6,62 6,76 6,88 6,99 7,11 7,24

T1 40

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

58 Kiseljak T1 20 18,46 17,64 18,63 18,25 18,80 13,98 14,19 14,40 14,62 14,84 15,06 15,28 15,51 15,75
Rasterećuje je 

Fojnica

T1 20

T2 8

60 Ključ T1 20 5,04 5,02 5,85 5,30 5,63 5,80 5,97 6,15 6,33 6,52 6,72 6,92 7,13 7,34

T1 20

T2 20

T1 10

T2 20

T1 20

T2 20

64 Kotor Varoš T1 20 10,92 11,73 10,70 11,12 11,54 11,76 7,91 8,06 8,21 8,37 8,54 8,71 8,88 9,06
Rasterećuje je 

Kneževo

T1 20

T2 20

66 Kupres T1 20 3,53 3,62 2,90 3,35 3,45 3,51 3,56 3,61 3,67 3,72 3,78 3,83 3,89 3,95

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

70 Lopare T1 20 3,54 3,04 2,82 3,13 3,25 3,31 3,37 3,43 3,49 3,55 3,63 3,70 3,78 3,86

T1 20

T2 20

T3 31,5

68

Rasterećuje 

Tešanj

Rasterećuje je 

Laktaši 2

Rasterećuje se 

Laktaši

Rasterećuje 

Tuzlu 5

Rasterećuje se 

Kozarska Dubica 

Rasterećuje je 

Kostajnica

16,1113,49 14,7413,90

17,7316,2356

57

61

15,19 15,6414,3113,10Kalesija

14,85 15,30 15,76 16,72 17,22Jelah 14,42

Rasterećuje je 

Lukavac 2
37,15

9,28 9,45 9,62 9,808,63 8,79 8,95 9,128,47Laktaši 2

8,16 8,327,55 7,70 7,85 8,017,41

4,67
Rasterećuje se 

Kotor Varoš

17,61

Kostajnica

Konjic

4,32 4,40 4,49 4,584,08 4,16 4,24Kneževo

Rasterećuje se 

SA1 i SA4
Ilijaš 16,23 16,72 17,22 17,73- 14,00 14,42 15,76

18,03

13,72

45,93

14,75

20,04

19,38

13,50

6,81

7,47

14,85 15,30

14,32

43,29

12,72

18,65

19,32

7,25

6,41

67 Laktaši 18,59 21,03

39,31 48,8771 Lukavac

18,34

69 Livno 14,69 14,54

65 Kozarska Dubica

63

62

19,67 18,26

12,49 12,96

55 Jajce 1 8,50 6,06

59 Kladanj

52

6,21 6,55 6,49

7,20 7,58 8,13 8,73 9,38 14,30

7,89 8,13 8,37 8,62 8,88

10,10 10,92 11,87 12,98

7,01 7,22 7,44 7,66

13,90 14,32 14,75 15,19

17,78 18,13 18,49 18,85 19,23

15,65 16,12 16,60 17,10

19,75 20,14 17,11 17,44

11,95 12,17 12,39 12,62 13,82

15,89 16,13 16,37 16,61 16,86

12,86 13,09 13,33 13,57

14,97 15,19 15,42 15,65

47,31 30,20 31,11 32,04 33,01 34,00 35,02 36,07

12,72

41,69
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

T1 40

T2 40

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 40

76 Modriča T1 20 16,94 15,67 15,22 15,94 16,91 17,42 17,94 18,48 19,04 19,61 20,19 20,80 21,42 22,06

77 Mostar 1 T1 20 10,26 10,41 3,09 3,14 3,18 3,23 3,28 3,33 3,38 3,43

Rasterećuje 

Mostar 6 i 

Mostar 2

T1 40

T2 20

T5 20

T6 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 4

T2 4

T1 20

T2

T1 20

T2 20

86 Neum T1 20 5,78 6,46 6,46 6,23 6,55 6,71 6,88 7,05 7,23 7,41 7,59 7,78 7,98 8,18

87 Nevesinje T1 20 5,27 5,53 5,58 5,46 5,63 5,71 5,80 5,88 5,97 6,06 6,15 6,24 6,34 6,43

88 Nova Topola T1 20 12,93 14,17 11,98 13,03 13,51 13,75 14,00 14,26 14,52 14,78 15,03 15,28 15,54 15,80

89 Novi Grad T1 20 13,32 13,45 13,51 13,43 13,93 14,19 14,45 10,72 10,92 11,12 11,31 11,50 11,70 11,90
Rasterećuje je 

Kostajnica

90 Odžak T1 10 kV 20 8,66 8,78 8,76 8,74 9,00 9,14 9,27 9,41 9,55 9,70 9,84 9,99 10,14 10,29

79

75

78

72

74

81

Rasterećuje je 

Mostar 1

Rasterećuje 

Mostar 5

Rasterećuje je 

Ljubuški 2

Rasterećuje se 

Ljubuški

Rasterećuje je 

Mostar 1

Rasterećuje je 

Mostar 9

Rasterećuje je 

Šipovo

Ljubuški 2

22,66

27,89

27,32 28,14 28,9826,52

9,51 9,758,62 8,84

Rasterećuje se 

Lukavac

9,06 9,28

29,85 30,74Lukavac 2 32,6231,67

20,87

2,83

8,82

8,16

5,31

16,16

23,20

2,90

27,65

8,79

16,68

4,62

26,87

8,98

20,61

20,62

4,40

22,08

26,27

2,81

8,53

16,07

8,72

29,75

26,08

19,44

84 Mrkonjić Grad

Novi Travnik 8,16 9,8485

32,26

15,91 16,14

3,70 4,19Mostar 9 (Buna)

80 Mostar 5 7,91

82 Mostar 7

83

25,73 29,86

Mostar 6

8,87

2,59 3,02

29,09

19,05 19,60

Mostar 2 25,84 26,51

Mostar 4

73 Ljubuški

Maglaj 19,67

26,47

23,02 22,36 17,41 17,85 18,30 18,75 19,2223,78 24,38 24,98 16,99

21,24 21,88 22,53 23,21 26,91

23,90 24,61 25,35 26,11 26,90

23,91 24,62 25,36 26,12

21,23 21,87 22,52 23,20

2,94 2,99 3,03 3,08 3,31

4,44 4,51 4,57 4,64 4,71

3,12 3,17 3,22 3,26

4,18 4,25 4,31 4,37

28,06 28,48 28,91 29,34 31,61

28,95 29,38 29,82 30,27 30,72

29,78 30,23 30,68 31,14

27,27 27,68 28,10 28,52

4,74 4,86 4,98 5,10 5,77

7,09 6,95 6,81 6,68 6,54

5,23 5,36 5,49 5,63

10,12

7,69 7,54 7,39 7,24

9,12 9,26 9,39 9,53 10,279,68 9,82 9,97
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

93 Pazarić T1 20 4,69 4,28 5,14 4,70 4,99 5,14 5,29 5,45 5,62 5,78 5,96 6,14 6,32 6,51

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

96 Prijedor 3 T1 20 17,56 16,10 15,10 16,25 16,87 17,18 14,50 14,77 15,05 15,33 15,66 16,00 16,34 16,69
Rasterećuje je 

Prijedor 6

T1 20

T2 20

T3 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 4

102 Rogatica T1 20 4,74 5,73 4,68 5,05 5,21 5,28 5,37 5,45 5,53 5,61 5,67 5,73 5,80 5,86

T4 20

T5 20

T1 20

T2 20

T2 63

T3 20

T1 31,5

T2 63

T1 20

T2 20

T1 31,5

T2 31,5

Rasterećuje 

Prnjavor
9,59 9,79 10,00 10,218,87 9,04 9,39100 Pranjvor 2 8,70

98

91

32,85

16,49

14,9814,12 14,54

Rasterećuje je 

SA 10 i Ilijaš

Rasterećuje Ilijaš

9,50 10,35 11,28

14,2213,21 13,46 13,71 13,96

12,30 13,28 15,50 16,74

Rasterećuje 

Prijedor 1 i 

Prijedor 3

Rasterećuje je 

Prijedor 6
20,19

18,90

Rasterećuje je 

Prnjavor 2

11,01

11,76

25,55

15,32

17,52

11,48

26,23

12,24

12,08

12,01

27,12

12,02

5,35

21,13

16,42

11,54

24,72

10,82

15,48

30,96

16,97

26,13

11,56

20,34

5,20

11,73

14,87

11,66

29,47108 Sarajevo 5 35,44

105 Sarajevo 1 23,13

107 Sarajevo 4 14,57

106 Sarajevo 2 10,56

15,79 16,08

27,97

10,30 11,60

104 Sanski Most 11,45

22,68 28,36

11,77 10,94

11,24 11,94

103 RP Trebinje

4,59 5,16101 Rama

12,28

20,92 19,39

5,84

20,7299 Prnjavor

97 Prijedor 5 11,98

Prijedor 6

11,69

11,62

17,27Pale 16,35

94 Posušje 11,81

17,28

95 Prijedor 1 26,30

92

26,52

14,53Orašje 14,8915,20

18,68

16,51 16,75 17,00 17,26 17,52

19,17 19,36 19,56

15,55 15,78 16,02 16,26

17,80 18,09 18,38

21,66 21,45 21,23

19,76

13,02 13,21 13,41 13,61 13,81

18,98

20,40

12,24 12,48 12,72 12,96

12,26 12,45 12,63 12,82

27,64

9,21

13,86 14,15

21,02 20,81 20,60

14,35

15,07

5,77 5,85 5,94 6,03 6,12

14,45 14,76

5,43 5,52 5,60 5,68

12,84 13,09 13,34 13,59

13,74

14,19 14,62 15,06 15,51 15,98

13,34 13,54

12,61 12,99 13,38 13,78

12,20 12,38 12,56 12,75

13,31 13,70

14,65 15,09

12,94 13,14

15,54 16,01

11,82 12,18 12,54 12,92

13,02 13,41 13,81 14,22

14,92 15,36 15,83 16,30

42,86

16,79 17,29 17,81 18,35

38,08 39,22 40,40 41,6133,83 34,85 35,89 36,97
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 40

T2 40

T1 20

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

T1 31,5

T2 31,5

117 Sarajevo 18 T1 31,5 13,10 12,53 12,20 12,61 13,38 13,78 14,19 14,62 15,06 15,51 15,97 16,45 16,95 17,46

T1 20

T2 20

119 Sokolac T1 20 7,61 7,83 8,67 8,04 8,18 8,26 8,33 8,41 8,48 8,56 8,63 8,70 8,77 8,84

120 Srbac T1 20 11,65 12,10 10,23 11,32 11,67 11,85 12,03 12,21 12,39 12,58 12,88 13,19 13,51 13,83

T1 40

T2 20

T1 20

T2 20

123 Stanari T1 10 5,62 5,63 5,15 5,46 5,80 5,97 6,15 6,33 6,52 6,72 6,92 7,13 7,34 7,56

124 Stolac T1 20 6,77 6,13 6,68 6,53 6,73 6,83 6,93 7,03 7,14 7,25 7,35 7,46 7,58 7,69

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

129 Teslić T1 20 17,84 18,04 18,23 18,04 19,14 19,71 20,30 20,91 21,54 22,18 22,85 23,53 24,24 24,96

111

113

126

122

114

115

112

Rasterećuje je 

Široki Brijeg 2

Rasterećuje je 

SA 12

Rasterećuje je 

SA 12

32,60 33,58
Rasterećuje SA7, 

SA 13 i SA 14

Rasterećuje je 

SA 12

18,45 19,00
Rasterećuje SA 1 

i SA 8

40,12

26,13

29,83 30,73 31,6527,30 28,12

17,3916,39

28,96Sarajevo 12

16,88 17,91

Rasterećuje je 

SA 10

15,00 15,45 15,91

14,26
Rasterećuje 

Mrkonjić Grad
11,74 12,32 12,94 13,589,30 9,86 10,45 11,07Šipovo

Sarajevo 10

11,76

21,09

24,88

36,40

30,23

20,79

10,56

14,11

19,97

24,56

34,38

34,31

11,09

23,45

28,49

32,41

19,16

13,58

19,88

9,96

19,7920,30 20,40

125 Šamac

127 Široki Brijeg

10,50 10,56

15,22

11,22

20,02

11,02

18,67

8,81

18,23

14,29

Srebrenik 11,03

118 Sarajevo 20

121 Srebrenica 11,23

19,22

Sarajevo 13

21,16

Sarajevo 14 31,83 34,45

19,22116 Sarajevo 15

29,34 27,27

23,82

32,88

30,95

32,96

23,13

37,09109 Sarajevo 7

110 Sarajevo 8

37,49 32,62 33,60 34,60 35,64 36,71 37,81 38,95

23,21 23,91 24,63 25,3720,62 21,24 21,88 22,54

31,13 26,07 26,85 27,65

25,55 26,06

32,06

33,30 34,30 35,33 36,39 37,48

28,48 29,34 30,22 31,13

35,41 30,48 31,39 32,33

21,72 22,38 23,05 23,74 27,52

22,14 22,56 22,99 23,42 23,87

24,45 25,18 25,94 26,72

20,38 20,81 21,25 21,69

14,39 14,67 14,96 15,25 16,79

13,64 14,05 14,47 14,90 15,35

15,54 15,85 16,16 16,47

12,12 12,48 12,86 13,24

10,88 11,21 11,54 11,89 13,78

14,70 15,06 15,44 15,83 16,22

12,24 12,61 12,99 13,38

21,31 21,85 22,39 22,95

Sarajevo 11 22,94 24,93 23,6122,95 25,05 28,7826,58 27,12 27,66 28,21 29,35

28,86

23,40

19,26

Široki Brijeg 2128 8,83 9,05 9,28 9,51 9,75
Rasterećuje 

Široki Brijeg
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

130 Tešanj T1 20 17,88 18,14 20,07 18,70 19,83 20,43 6,62 6,82 7,02 7,24 7,45 7,68 7,91 8,14
Rasterećuje je 

Jelah

T1 20

T2 20

T1 20

T2 40

133 Travnik 2 T1 20 9,43 10,02 9,58 9,67 10,26 10,57 10,89 11,22 11,55 11,90 12,26 12,62 13,00 13,39

134 Trebinje 1 T1 20 12,30 13,83 12,59 12,91 13,30 13,50 13,70 13,90 14,11 14,32 14,54 14,76 14,98 15,20

T1 40

T2 40

T1 40

T2 40

T1 20

T2 20

T1 31,5

T2 31,5

139 Ugljevik T2 31,5 13,66 13,24 13,94 13,61 12,68 12,95 13,22 13,49 13,77 14,06 14,33 14,60 14,88 15,17
Rasterećuje je 

Bi2

140 Ukrina T1 10 2,19 2,09 1,92 2,07 2,14 2,17 2,21 2,25 2,28 2,32 2,34 2,35 2,37 2,38

141
Uskoplje (G. 

Vakuf)
T1 20 7,06 6,60 7,78 7,14 7,36 7,47 7,58 7,70 7,81 7,93 8,05 8,17 8,29 8,42

142 Vareš T1 40 5,77 5,58 7,62 6,32 6,71 6,91 7,12 7,33 7,55 7,78 8,01 8,25 8,50 8,75

T1 20

T2 20

T1 20

T2 20

T3 20

T4 16

T1 20

T2 20

148 Vrnograč T 20 8,24 8,70 8,40 8,45 9,20 4,30 4,49 4,68 4,88 5,10 5,28 5,48 5,68 5,88
Rasterećuje je 

Bužim

137

136

146

138

135

131

132

Rasterećuje je 

Tuzla 3 i Tušanj

Rasterećuje 

Tuzlu Centar

Rasterećuje 

Tuzlu Centar

14,8514,00 15,76 16,23 16,7215,3014,42

9,12 9,40

40,70

9,68 9,978,60 8,86

19,13

12,07

26,95

10,56

29,88

10,27 10,58 10,89 11,22

13,78

9,20

Rasterećuje je 

Živinice i 

Kalesija

8,53

12,55

16,3515,87

12,04

44,96

28,16

9,95

25,40

8,35

11,71

18,03

T 20 12,62 11,5212,00147 Vlasenica

15,31 17,14

8,02 9,05

Vitez

144 Visoko

145 Višegrad

23,54

27,61

26,00

143 Velika Kladuša 10,08 10,02

Travnik 1

Tuzla Centar

Tuzla 5 27,57

Tuzla 3

Tušanj

45,56 44,21

Tomislavgrad 11,94 11,77

19,23 15,84

11,43 12,25 15,43 15,67 15,90 17,13

22,17 22,84 23,53 24,23 24,96

16,14 16,38 16,63 16,88

19,70 20,29 20,90 21,53

41,92 43,18 30,47 31,39 36,39

18,14 18,68 19,24 19,82 20,41

32,33 33,30 34,30 35,33

30,77 16,60 17,10 17,61

10,88 11,20 11,54 11,89

31,24 32,18 33,15 34,14 35,16

12,24 12,61 12,99 13,38

27,76 28,59 29,45 30,33

8,63 8,72 8,81 8,91

17,62 17,88 18,15 18,42 18,70

9,01 9,05 9,10 9,15

16,60 16,85 17,10 17,36

12,81 13,07 13,34 13,62 13,90 14,18 14,47 14,76 15,06

19,02

7,98

29,31

9,75

26,67

45,12

15,17
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S (MVA) 2011 2012 2013  (MW) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Napomena

Registrovano vršno opterećenje TS Pmax (MW) Prognozirano vršno opterećenje Pmax (MW)
Prosjek -

trogodišnjiRed. 

br.

Naziv objekta 

TS/RP

Oznaka 

trafoa  u TS

Instalisana 

snaga transf.

T1 40

T2 31,5

T1 20

T2 31,5

T1 20

T2 40

152 Zenica 4 T1 40 19,67 22,18 24,10 21,98 23,32 24,02 24,74 25,48 26,25 27,03 27,84 28,68 29,54 30,43

T1 20

T2 20

154 Zvornik T1 20 15,75 14,58 14,44 14,92 15,53 15,84 16,15 16,48 16,81 17,14 17,48 17,83 18,19 18,55

T1 20

T2 20

T1a 4

T1b 4

T2 4

T1 20

T2 20

153

155

151

Zenica 5

Ulazi u pogon 

2016.

Rasterećuje 

Mostar 1

Rasterećuje 

Zenicu 3

Rasterećuje je 

Zenica 5

10,92

7,70 7,93 8,17 8,41Željuša 8,67 8,93

Rasterećuje TS 

Đurđevik i TZ 5
15,52 15,9913,79 14,21 14,63 15,07157 Živinice 13,00 13,39

37,04

8,34

22,17

8,58

7,86

34,91

6,66

32,63

Zavidovići

12,69

37,12

20,75

4,24

156 Žepče 8,26 8,51 8,98

34,98

21,49

Zenica 3

150 Zenica 1

149 20,45

10,8810,26 10,578,59 8,85 9,12 9,39 9,67 9,96

9,67 9,81

38,15 39,29 40,47 41,68 42,93 44,22 45,55

9,39 9,96 10,11

36,00 37,08

9,47

11,25

9,19

8,84 8,98 9,11 9,25 9,53

22,83 23,52 24,2320,90 24,95 28,9325,70 26,47 27,27 28,08
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24.12.2013. u 

18:00 h

24.12.2013. u 

18:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

Pmax (MW) Qmax (MVAr) Pmin (MW) Qmin (MVAr)

1 EAL 198,528 90,816 213,312 100,320

2 Banovići 12,943 4,384 3,573 3,242

3 Banja Luka 1 31,943 5,662 7,674 2,483

4 Banja Luka 2 38,237 7,104 11,510 3,677

5 Banja Luka 3 41,789 7,158 10,128 3,821

6 Banja Luka 4 9,139 0,758 3,446 0,307

7 Banja Luka 5 7,603 1,517 3,456 1,517

8 Banja Luka 6 3,514 0,614 1,310 0,394

9 Banja Luka 7 4,798 1,354 4,019 0,960

10 Banja Luka 8 7,987 1,594 2,458 0,960

11 Bihać 1 12,124 4,336 1,978 4,048

12 Bihać 2 8,541 1,856 2,778 1,408

13 Bijeljina 1 31,528 3,880 13,112 2,548

14 Bijeljina 2 0,072 0,000 0,024 0,000

15 Bijeljina 3 21,501 3,037 5,096 1,589

16 Bileća 5,861 2,441 2,795 2,454

17 Bosanska Krupa 7,225 2,424 2,335 2,704

18 Bosanski Brod 14,680 4,536 12,460 4,408

19 Bosanski Petrovac 4,336 0,976 1,651 1,040

20 Bosansko Grahovo 0,480 0,192 0,240 0,240

21 Brčko 1 30,132 7,308 8,948 4,200

22 Brčko 2 27,264 5,040 8,844 2,940

23 Breza 6,837 1,448 4,789 2,656

24 Bugojno 11,269 1,888 2,291 1,152

25 Busovača 7,560 1,024 1,488 0,672

26 Cazin 1 14,876 3,968 5,480 3,640

27 Cazin 2 8,682 0,864 1,291 0,864

28 Cementara Kakanj 10,912 2,800 3,040 1,952

29 Čapljina 15,600 2,400 3,888 2,016

30 Čelinac 5,904 1,229 1,978 0,854

31 Čitluk 16,704 1,392 9,504 1,392

32 Derventa 13,944 1,808 4,616 0,284

33 Doboj 1 19,652 4,220 6,856 2,800

34 Doboj 2 8,410 2,102 2,880 1,296

35 Doboj 3 4,059 0,733 2,953 1,163

36 Donji Vakuf 2,801 0,072 0,003 0,000

37 Drvar 2,288 0,500 0,952 0,352

38 Dubica 17,482 4,718 9,067 4,531

39 Đurđevik 12,768 4,370 5,552 4,132

40 EVP Blažuj 0,176 0,000 0,000 0,000

2.3. Opterećenje po čvorištima u trenutku dostizanja 

max. i min. opterećenja u 2013. godini 

Red. 

br.
ČVORIŠTE
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24.12.2013. u 

18:00 h

24.12.2013. u 

18:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

Pmax (MW) Qmax (MVAr) Pmin (MW) Qmin (MVAr)

Red. 

br.
ČVORIŠTE

41 EVP Dobrinje 0,088 0,000 0,528 0,880

42 EVP Konjic 0,088 0,000 0,088 0,000

43 EVP Kulen Vakuf 0,000 0,000 0,000 0,000

44 EVP Banja Luka 2,963 1,525 1,399 0,660

45 EVP Doboj 0,829 0,569 0,245 0,036

46 Foča 9,372 2,772 2,876 2,184

47 Gacko 8,781 3,265 3,052 2,570

48 Glinica 12,408 9,592 7,744 6,248

49 Glamoč 1,024 0,432 0,600 0,456

50 Goražde 1 10,374 2,076 2,262 1,248

51 Goražde 2 0,652 0,184 0,416 0,300

52 Gračanica 16,749 4,176 5,291 2,992

53 Gradačac 16,395 4,800 6,010 3,712

54 Gradiška 15,355 2,654 4,867 1,483

55 Grude 13,056 1,360 3,276 0,604

56 Hadžići 7,756 1,008 3,596 1,008

57 HAK 0,044 0,060 0,050 0,060

58 Ilijaš 0,264 0,000 0,132 0,000

59 Jablanica 2,246 0,528 0,859 0,576

60 Jajce 1 5,768 0,700 1,208 0,636

61 Jajce 2 0,028 0,000 0,000 0,000

62 Janja 5,347 0,778 2,160 0,451

63 Kiseljak 14,028 2,452 2,928 2,452

64 Kladanj 5,701 0,896 2,181 0,168

65 Ključ 4,107 0,912 1,388 0,912

66 Konjic 11,755 3,080 2,847 2,832

67 Kotor Varoš 9,677 2,237 0,768 3,254

68 Kupres 2,040 0,072 0,552 0,024

69 Laktaši 16,658 3,133 5,862 2,517

70 Livno 14,476 2,816 3,876 2,264

71 Lopare 2,520 0,220 1,200 0,260

72 Lukavac 26,878 9,212 17,149 9,632

73 Ljubuški 15,984 2,496 6,504 2,972

74 Maglaj 10,939 2,705 4,536 2,112

75 Modriča 14,580 1,036 6,380 0,780

76 Mostar 2 22,922 4,224 6,801 2,896

77 Mostar 4 2,832 0,432 0,624 0,288

78 Mostar 5 9,208 0,096 2,508 0,180

79 Mostar 6 24,432 2,208 5,616 0,816

80 Mostar 7 17,568 1,200 5,328 0,528

81 Mostar 9 3,564 0,588 0,912 0,408

82 Mrkonjić Grad 14,885 5,041 5,646 3,722

83 Neum 2,688 0,432 1,416 0,504

84 Nevesinje 3,856 0,624 1,480 0,308

85 Nova Topola 11,088 2,582 4,733 2,237
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24.12.2013. u 

18:00 h

24.12.2013. u 

18:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

Pmax (MW) Qmax (MVAr) Pmin (MW) Qmin (MVAr)

Red. 

br.
ČVORIŠTE

86 Novi Grad 12,208 3,306 4,637 2,947

87 Novi Travnik 7,824 1,296 1,968 0,864

88 Odžak 8,584 2,132 2,224 1,712

89 Orašje 14,384 2,488 4,376 2,632

90 Pale 15,560 4,128 3,576 1,656

91 Pazarić 3,777 0,640 1,304 0,448

92 Posušje 10,848 1,008 3,456 0,816

93 Prijedor 1 22,333 4,355 7,208 2,596

94 Prijedor 3 13,123 2,054 4,224 1,834

95 Prijedor 5 6,435 1,233 2,179 1,018

96 Prnjavor 18,278 4,157 6,413 3,590

97 Rogatica 2,268 0,796 1,480 2,156

98 Rama 5,712 0,480 0,192 0,336

99 Sanski Most 10,091 2,432 3,708 2,752

100 Sarajevo 1 27,905 6,440 8,337 2,800

101 Sarajevo 2 10,971 1,536 2,935 1,024

102 Sarajevo 4 14,360 2,784 3,735 1,440

103 Sarajevo 5 26,043 4,480 6,872 3,360

104 Sarajevo 7 28,128 5,440 9,754 4,000

105 Sarajevo 8 20,944 3,040 6,393 2,080

106 Sarajevo 10 0,000 0,000 0,000 0,000

107 Sarajevo 11 21,870 4,224 6,396 3,072

108 Sarajevo 13 22,204 4,320 7,675 3,040

109 Sarajevo 14 26,826 5,120 9,590 4,480

110 Sarajevo 15 15,804 3,200 4,637 2,400

111 Sarajevo 18 11,468 2,240 3,376 1,600

112 Sarajevo 20 17,520 3,504 3,504 4,692

113 Sokolac 5,502 1,291 3,190 2,564

114 Srbac 9,427 2,381 3,802 2,026

115 Srebrenica 10,980 0,604 5,552 0,160

116 Srebrenik 10,058 2,736 3,738 2,688

117 Stanari 2,986 0,248 2,806 1,695

118 Stolac 6,624 1,220 2,076 1,308

119 Šamac 7,980 1,680 2,984 1,344

120 Široki Brijeg 17,136 2,112 6,192 2,064

121 Teslić 15,691 1,940 6,787 1,756

122 Tešanj 18,089 4,280 6,769 2,952

123 Tomislavgrad 10,956 1,932 3,060 1,372

124 Travnik 1 17,045 3,552 4,911 2,088

125 Travnik 2 7,060 1,280 2,245 0,832

126 Trebinje 9,138 0,938 3,167 0,495

127 Trebinje 1 10,094 1,186 2,736 0,278

128 Tuzla 5 20,596 5,376 13,806 6,384

129 Tuzla Centar 40,726 9,744 15,160 8,304
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24.12.2013. u 

18:00 h

24.12.2013. u 

18:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

02.05.2013. u 

06:00 h

Pmax (MW) Qmax (MVAr) Pmin (MW) Qmin (MVAr)

Red. 

br.
ČVORIŠTE

130 Ugljevik 9,212 3,276 7,252 4,228

131 Ukrina 1,512 0,274 0,653 0,360

132 Uskoplje 7,560 0,696 0,792 0,360

133 Vareš 3,911 0,544 1,289 0,656

134 Velika Kladuša 8,720 2,304 3,584 2,648

135 Visoko 21,014 3,784 5,838 2,299

136 Višegrad 6,832 1,756 2,692 2,104

137 Vitez 14,688 1,968 3,072 1,728

138 Vlasenica 10,084 1,692 3,136 0,636

139 Vrnograč 6,916 2,256 2,666 2,048

140 Zavidovići 11,096 3,360 3,758 2,240

141 Zenica 1 4,658 0,448 1,107 0,336

142 Zenica 3 25,062 4,384 7,917 2,384

143 Zenica 4 18,805 8,224 6,713 3,696

144 Zenica jug 19,404 10,482 10,296 6,600

145 Zenica sjever 26,224 15,928 23,848 16,544

146 Zvornik 13,632 2,932 5,928 2,384

147 Žepče 8,856 1,080 2,556 0,972

148 BSI 24,848 9,388 25,892 5,688

149 EVP Raštani 0,088 0,000 0,000 0,000

150 Doboj Istok 4,719 1,987 1,490 1,242
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. Banovići  Pmax (MW) 14,14 14,15 14,27 13,16 13,74 12,64 12,73 12,58 13,23 13,63 15,16 14,50

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,707 0,709 0,707 0,656 0,564 0,670 0,370 0,644 0,635 0,662 0,639 0,716

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 526,25 476,47 525,78 472,55 419,57 482,55 275,35 478,94 457,48 492,30 460,06 533,06

Srednje mjes. opt. (MW) 10,00 10,03 10,09 8,64 7,75 8,47 4,71 8,10 8,41 9,02 9,69 10,39

2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 43,83 40,02 34,95 31,94 24,81 28,76 28,41 24,62 24,32 31,13 32,85 39,21

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,682 0,705 0,709 0,593 0,668 0,612 0,607 0,671 0,699 0,658 0,714 0,673

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 507,10 473,46 527,49 426,77 496,66 440,70 451,95 499,45 503,38 489,24 513,84 501,07

Srednje mjes. opt. (MW) 29,87 28,20 24,78 18,93 16,56 17,60 17,26 16,52 17,01 20,47 23,44 26,41

3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 44,74 39,92 36,51 32,83 28,56 29,68 28,62 24,62 26,54 36,83 37,66 41,30

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,657 0,699 0,687 0,618 0,672 0,689 0,647 0,705 0,688 0,623 0,662 0,650

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 488,70 469,43 510,81 445,24 499,92 495,86 481,35 524,69 495,38 463,81 476,88 483,48

Srednje mjes. opt. (MW) 29,38 27,89 25,07 20,30 19,19 20,44 18,52 17,37 18,26 22,96 24,95 26,84

4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 46,32 41,26 35,77 30,51 26,87 21,77 24,29 24,05 28,55 33,81 36,71 49,25

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,678 0,721 0,703 0,619 0,632 0,654 0,683 0,673 0,588 0,622 0,656 0,591

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 504,19 484,61 523,12 445,59 469,88 470,88 508,26 500,65 423,14 462,82 472,40 439,43

Srednje mjes. opt. (MW) 31,39 29,76 25,15 18,88 16,97 14,24 16,59 16,18 16,78 21,03 24,09 29,09

5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 14,16 8,40 7,49 6,90 6,38 11,66 7,45 7,59 7,38 8,88 9,99 9,95

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,635 0,732 0,737 0,693 0,706 0,456 0,738 0,675 0,689 0,655 0,637 0,699

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 472,40 491,86 548,32 498,61 525,51 328,63 548,89 502,57 495,76 487,56 458,95 520,21

Srednje mjes. opt. (MW) 8,99 6,15 5,52 4,78 4,51 5,32 5,50 5,13 5,08 5,82 6,37 6,95

6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 9,51 7,77 8,19 7,48 7,46 6,77 6,66 6,76 6,81 7,52 8,69 8,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,680 0,756 0,670 0,663 0,641 0,683 0,704 0,699 0,686 0,688 0,622 0,686

Vrijeme iskorištenja (h) 507,04 507,76 498,48 477,07 476,87 491,84 523,46 519,80 494,19 511,86 447,97 510,62

Srednje mjes. opt. (MW) 6,48 5,87 5,49 4,96 4,78 4,62 4,69 4,72 4,67 5,17 5,41 5,86

7. Banja Luka 7 Pmax (MW) 4,70 5,02 4,94 4,67 4,58 4,52 4,65 4,70 4,66 4,82 4,94 5,15

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,649 0,857 0,849 0,886 0,862 0,883 0,867 0,837 0,666 0,846 0,836 0,872

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 483,13 576,17 631,92 637,87 641,26 635,60 645,08 622,40 479,83 629,19 601,98 648,97

Srednje mjes. opt. (MW) 3,05 4,30 4,20 4,13 3,95 3,99 4,03 3,94 3,10 4,08 4,13 4,49

Red. 

br.
Naziv TS

2009. godina

2.4. Faktor mjesečnog opterećenja, vrijeme iskorištenja mjesečnog opterećenja i srednje mjesečno opterećenje po TS                                                                                                                                 

za period 2009. - 2013. godina
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br.
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2009. godina

8. Banja Luka 8 Pmax (MW) 11,33 9,72 8,81 8,35 7,74 7,64 6,68 7,62 7,56 9,22 8,89 9,43

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,687 0,677 0,640 0,594 0,631 0,589 0,655 0,640 0,644 0,541 0,656 0,647

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 511,32 455,09 476,22 427,50 469,60 424,40 487,33 476,38 463,61 402,73 472,04 481,63

Srednje mjes. opt. (MW) 7,79 6,58 5,64 4,96 4,88 4,50 4,38 4,88 4,87 4,99 5,83 6,10

9. Bihać 2 Pmax (MW) 8,20 9,63 7,68 10,11 8,09 6,67 6,52 6,70 7,58 7,74 8,08 11,51

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,667 0,552 0,635 0,456 0,506 0,691 0,286 0,712 0,633 0,673 0,668 0,574

Vrijeme iskorištenja (h) 496,25 371,03 472,49 328,40 376,39 497,24 212,88 529,92 455,49 500,42 481,20 426,96

Srednje mjes. opt. (MW) 5,47 5,32 4,88 4,61 4,09 4,61 1,87 4,77 4,79 5,20 5,40 6,60

10. Bijeljina 1 Pmax (MW) 35,46 31,17 28,30 23,90 21,61 19,28 20,18 20,66 27,02 29,87 37,62 33,71

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,688 0,712 0,706 0,636 0,649 0,716 0,697 0,675 0,603 0,620 0,565 0,652

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 511,88 478,61 525,05 457,95 482,94 515,20 518,20 502,50 434,15 461,54 406,55 485,05

T3 20 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 24,40 22,20 19,97 15,20 14,03 13,80 14,06 13,96 16,30 18,53 21,24 21,98

11. Bijeljina 2 Pmax (MW) 0,48 0,46 0,46 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43 0,14 0,43 0,43 0,48

T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,363 0,333 0,301 0,223 0,202 0,208 0,172 0,119 0,193 0,221 0,293 0,297

T2 12,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 270,00 223,68 223,68 160,53 150,00 150,00 127,78 88,61 139,17 164,11 210,83 221,00

Srednje mjes. opt. (MW) 0,17 0,15 0,14 0,10 0,09 0,09 0,07 0,05 0,03 0,10 0,13 0,14

12. Bijeljina 3 Pmax (MW) 26,64 24,20 22,93 19,81 19,25 16,43 17,58 17,82 17,67 21,79 22,98 26,58

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,692 0,707 0,678 0,631 0,602 0,693 0,671 0,663 0,541 0,559 0,576 0,659

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 514,64 475,33 504,71 454,54 447,88 498,88 499,02 493,10 389,40 416,14 414,70 490,26

Srednje mjes. opt. (MW) 18,43 17,12 15,55 12,50 11,59 11,39 11,79 11,81 9,56 12,19 13,24 17,52

13. Bileća Pmax (MW) 6,07 5,40 5,04 4,39 4,82 5,36 5,75 5,44 5,40 5,86 6,10 7,16

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,758 0,854 0,858 0,832 0,714 0,632 0,609 0,645 0,642 0,654 0,674 0,629

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 563,76 573,95 638,05 599,07 531,38 455,30 453,24 480,04 462,44 486,48 485,32 468,08

Srednje mjes. opt. (MW) 4,60 4,61 4,32 3,65 3,44 3,39 3,50 3,51 3,47 3,83 4,11 4,50

14. B.Krupa Pmax (MW) 7,61 6,84 6,85 7,02 6,81 6,39 6,57 6,87 8,12 6,84 8,26 7,92

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,638 0,650 0,611 0,592 0,623 0,679 0,414 0,675 0,558 0,659 0,547 0,602

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 474,61 436,57 454,52 425,96 463,72 488,66 307,98 502,30 401,72 490,59 394,09 448,25

Srednje mjes. opt. (MW) 4,86 4,45 4,19 4,16 4,24 4,34 2,72 4,64 4,53 4,51 4,52 4,77

15. B. Brod Pmax (MW) 12,86 15,61 16,97 7,85 15,94 15,84 15,88 15,84 16,79 17,50 18,28 17,26

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,841 0,733 0,740 0,541 0,635 0,819 0,692 0,833 0,609 0,608 0,839 0,893

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 625,67 492,61 550,32 389,48 472,80 589,57 514,85 619,41 438,39 452,50 603,98 664,28

Srednje mjes. opt. (MW) 10,81 11,44 12,55 4,25 10,13 12,97 10,99 13,18 10,22 10,64 15,33 15,41
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16. B. Petrovac Pmax (MW) 3,94 3,86 3,93 3,76 3,63 3,56 3,82 4,03 4,30 3,98 3,96 3,91

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,716 0,734 0,682 0,684 0,700 0,697 0,387 0,700 0,626 0,710 0,675 0,707

Vrijeme iskorištenja (h) 532,34 493,17 507,47 492,23 521,11 501,91 287,79 521,00 451,00 528,28 485,93 525,67

Srednje mjes. opt. (MW) 2,82 2,84 2,68 2,57 2,54 2,48 1,48 2,82 2,69 2,83 2,67 2,76

17. B. Grahovo Pmax (MW) 1,44 1,30 0,82 0,72 0,82 0,72 0,72 0,72 0,62 0,62 0,58 0,62

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,704 0,736 0,547 0,579 0,489 0,540 0,517 0,530 0,537 0,558 0,645 0,627

Vrijeme iskorištenja (h) 523,63 494,40 406,78 416,80 363,49 388,89 384,42 394,62 386,29 415,47 464,55 466,55

Srednje mjes. opt. (MW) 1,01 0,95 0,45 0,42 0,40 0,39 0,37 0,38 0,33 0,35 0,37 0,39

18. Brčko 1 Pmax (MW) 40,58 36,67 31,14 24,89 21,56 19,30 19,66 18,28 21,54 26,95 29,68 39,33

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,727 0,735 0,722 0,628 0,644 0,713 0,747 0,801 0,656 0,658 0,665 0,627

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 541,24 494,03 536,84 452,39 479,27 513,58 555,46 595,85 472,40 489,83 478,50 466,76

Srednje mjes. opt. (MW) 29,52 26,96 22,47 15,64 13,89 13,77 14,68 14,64 14,13 17,74 19,72 24,67

19. Brčko 2 Pmax (MW) 31,99 24,78 24,29 20,45 24,47 18,41 17,71 21,62 19,18 22,48 23,38 28,96

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,717 0,772 0,693 0,681 0,503 0,623 0,725 0,634 0,696 0,642 0,733 0,690

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 533,75 518,91 515,78 490,67 374,49 448,70 539,39 472,03 501,43 478,00 527,62 513,41

Srednje mjes. opt. (MW) 22,95 19,13 16,84 13,94 12,32 11,47 12,84 13,72 13,35 14,44 17,13 19,98

20. Breza Pmax (MW) 12,46 12,24 11,55 10,81 10,40 10,48 14,75 12,95 12,45 12,05 13,89 13,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,657 0,657 0,681 0,683 0,688 0,704 0,293 0,579 0,602 0,649 0,601 0,614

Vrijeme iskorištenja (h) 489,01 441,50 506,88 491,63 511,74 507,02 218,07 430,96 433,29 482,50 432,94 456,64

Srednje mjes. opt. (MW) 8,19 8,04 7,87 7,38 7,15 7,38 4,32 7,50 7,49 7,81 8,35 8,38

21. Bugojno Pmax (MW) 12,83 11,50 11,13 9,88 9,59 9,98 10,75 10,55 12,28 10,44 12,27 12,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,819 0,842 0,780 0,793 0,779 0,747 0,323 0,770 0,647 0,780 0,690 0,755

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 609,32 566,14 580,25 571,22 579,82 538,11 240,34 572,94 466,11 580,27 496,91 562,03

Srednje mjes. opt. (MW) 10,51 9,69 8,68 7,84 7,47 7,46 3,47 8,12 7,95 8,14 8,47 9,70

22. Busovača Pmax (MW) 6,29 5,57 5,47 5,57 5,71 5,23 5,38 5,66 5,57 6,00 6,34 7,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,627 0,616 0,598 0,526 0,547 0,605 0,622 0,638 0,630 0,601 0,606 0,585

Vrijeme iskorištenja (h) 466,27 414,12 445,01 378,44 406,77 435,32 462,69 474,46 453,71 447,14 436,47 435,15

Srednje mjes. opt. (MW) 3,94 3,43 3,27 2,93 3,12 3,16 3,34 3,61 3,51 3,61 3,84 4,15

23. Cazin 1 Pmax (MW) 15,73 14,58 13,99 14,43 13,86 13,02 15,15 14,92 16,66 14,45 15,84 15,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,659 0,649 0,631 0,592 0,649 0,690 0,321 0,656 0,569 0,666 0,613 0,641

Vrijeme iskorištenja (h) 490,63 435,96 469,28 426,42 483,15 496,60 238,83 488,11 409,64 495,64 441,57 476,73

Srednje mjes. opt. (MW) 10,37 9,46 8,82 8,55 9,00 8,98 4,86 9,79 9,48 9,63 9,72 10,13
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24. Cazin 2 Pmax (MW) 4,26 3,55 3,39 3,42 3,09 2,95 2,14 3,57 3,73 3,53 3,55 3,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,582 0,621 0,600 0,568 0,624 0,648 0,511 0,604 0,535 0,569 0,596 0,589

Vrijeme iskorištenja (h) 433,17 417,47 446,51 408,79 464,41 466,75 380,45 449,25 385,27 423,38 429,07 438,56

Srednje mjes. opt. (MW) 2,48 2,20 2,03 1,94 1,93 1,91 1,09 2,15 1,99 2,01 2,12 2,34

25. Cementara Pmax (MW) 13,50 11,95 10,24 10,40 10,50 9,94 10,37 10,21 11,34 11,64 14,35 12,61

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,617 0,557 0,659 0,621 0,619 0,659 0,310 0,595 0,551 0,550 0,550 0,620

Vrijeme iskorištenja (h) 459,20 374,31 489,95 447,24 460,41 474,30 230,93 442,46 396,83 409,36 395,67 461,15

Srednje mjes. opt. (MW) 8,33 6,66 6,74 6,46 6,50 6,55 3,22 6,07 6,25 6,40 7,89 7,82

26. Čapljina Pmax (MW) 15,02 15,98 13,87 10,66 9,65 8,93 10,08 10,13 10,56 12,43 13,54 15,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,670 0,703 0,588 0,614 0,648 0,700 0,683 0,699 0,654 0,569 0,618 0,606

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 498,27 472,74 437,70 442,02 482,38 504,11 507,87 519,93 471,06 423,23 444,91 450,73

Srednje mjes. opt. (MW) 10,06 11,24 8,16 6,54 6,26 6,25 6,88 7,08 6,91 7,07 8,36 9,68

27. Čelinac Pmax (MW) 6,79 5,41 4,91 5,26 6,55 4,54 5,95 5,95 4,66 5,10 4,83 5,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,608 0,655 0,643 0,587 0,431 0,607 0,470 0,427 0,556 0,599 0,635 0,639

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 452,34 439,95 478,35 422,68 320,89 436,89 349,83 317,86 400,02 445,58 456,87 475,30

Srednje mjes. opt. (MW) 4,13 3,54 3,15 3,09 2,82 2,75 2,80 2,54 2,59 3,05 3,06 3,47

28. Čitluk Pmax (MW) 18,24 18,29 17,47 14,98 14,50 12,91 14,26 16,22 13,54 17,52 15,22 19,06

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,706 0,706 0,689 0,647 0,657 0,745 0,700 0,709 0,713 0,605 0,737 0,684

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 525,30 474,42 512,92 466,02 489,05 536,14 520,80 527,16 513,70 449,96 530,59 508,63

Srednje mjes. opt. (MW) 12,88 12,91 12,05 9,69 9,53 9,61 9,98 11,50 9,66 10,60 11,21 13,03

29. Derventa Pmax (MW) 16,04 13,83 12,62 11,91 10,66 10,38 11,02 11,68 11,14 15,59 13,07 16,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,664 0,688 0,668 0,610 0,642 0,681 0,664 0,644 0,671 0,525 0,663 0,617

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 494,08 462,38 496,89 438,95 477,90 490,48 493,96 478,79 482,92 390,81 477,52 459,26

Srednje mjes. opt. (MW) 10,65 9,52 8,43 7,26 6,85 7,07 7,32 7,52 7,47 8,19 8,67 10,11

30. Doboj 1 Pmax (MW) 19,22 16,94 16,34 16,11 15,23 14,39 14,70 15,10 15,65 10,74 16,78 18,93

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,662 0,716 0,677 0,634 0,630 0,704 0,708 0,693 0,535 0,664 0,520 0,623

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 492,45 481,01 503,73 456,38 468,94 506,65 526,39 515,94 385,11 494,08 374,59 463,63

Srednje mjes. opt. (MW) 12,72 12,12 11,07 10,21 9,60 10,13 10,40 10,47 8,37 7,13 8,73 11,80

31. Doboj 2 Pmax (MW) 10,42 9,22 8,83 8,54 15,06 8,35 8,64 9,02 14,52 15,56 15,17 14,57

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,629 0,705 0,693 0,673 0,366 0,634 0,680 0,655 0,556 0,651 0,629 0,522

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 468,12 473,92 515,27 484,87 272,63 456,76 506,16 487,42 400,19 484,41 452,74 388,18

Srednje mjes. opt. (MW) 6,55 6,50 6,12 5,75 5,52 5,30 5,88 5,91 8,07 10,13 9,54 7,60
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32. Doboj 3 Pmax (MW) 2,59 2,26 2,35 2,26 2,26 1,97 2,06 2,16 2,21 2,16 2,26 2,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,633 0,669 0,626 0,625 0,594 0,694 0,674 0,620 0,606 0,656 0,622 0,645

Vrijeme iskorištenja (h) 470,59 449,53 465,76 449,98 441,67 499,65 501,81 460,93 436,43 488,14 447,55 479,84

Srednje mjes. opt. (MW) 1,64 1,51 1,47 1,41 1,34 1,37 1,39 1,34 1,34 1,42 1,40 1,49

33. Donji Vakuf Pmax (MW) 2,16 3,16 2,30 2,40 2,73 2,73 2,78 3,45 3,26 2,73 3,88 3,01

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,894 0,390 0,360 0,304 0,346 0,347 0,090 0,394 0,424 0,469 0,349 0,402

Vrijeme iskorištenja (h) 665,30 261,80 267,78 219,22 257,45 250,09 67,08 292,78 305,55 349,03 251,47 299,28

Srednje mjes. opt. (MW) 1,93 1,23 0,83 0,73 0,94 0,95 0,25 1,36 1,38 1,28 1,36 1,21

34. Drvar Pmax (MW) 3,59 3,52 3,62 3,35 3,35 3,15 3,15 2,78 2,95 3,21 3,22 3,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,620 0,610 0,566 0,575 0,547 0,580 0,575 0,648 0,610 0,606 0,652 0,632

Vrijeme iskorištenja (h) 460,96 409,85 421,24 414,10 406,82 417,58 427,82 481,88 439,21 450,51 469,15 469,95

Srednje mjes. opt. (MW) 2,22 2,15 2,05 1,93 1,83 1,83 1,81 1,80 1,80 1,94 2,10 2,17

35. Đurđevik Pmax (MW) 17,34 18,28 20,28 13,26 15,57 16,34 16,71 18,79 15,77 21,89 20,89 17,87

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,521 0,496 0,433 0,588 0,506 0,486 0,296 0,447 0,507 0,399 0,449 0,542

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 387,98 333,19 322,48 423,21 376,31 350,23 220,22 332,82 365,25 296,55 322,94 402,90

Srednje mjes. opt. (MW) 9,04 9,06 8,79 7,79 7,88 7,95 4,95 8,41 8,00 8,73 9,37 9,68

36. Foča Pmax (MW) 12,30 8,14 7,46 7,29 7,37 6,74 6,70 6,44 8,50 8,17 7,91 8,76

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,480 0,668 0,691 0,584 0,559 0,598 0,627 0,649 0,504 0,596 0,670 0,631

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 356,77 448,99 514,35 420,16 416,26 430,67 466,62 482,56 362,65 443,55 482,26 469,45

Srednje mjes. opt. (MW) 5,90 5,44 5,16 4,26 4,12 4,03 4,20 4,17 4,28 4,87 5,30 5,52

37. Gacko Pmax (MW) 10,25 10,03 9,25 8,27 8,00 7,81 7,97 6,06 5,57 9,55 10,03 10,23

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,581 0,602 0,562 0,550 0,580 0,543 0,582 0,513 0,490 0,508 0,542 0,491

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 431,93 404,82 418,26 395,93 431,76 390,81 433,21 382,00 352,57 377,97 390,23 365,37

Srednje mjes. opt. (MW) 5,95 6,04 5,20 4,55 4,64 4,24 4,64 3,11 2,73 4,85 5,44 5,02

38. Glamoč Pmax (MW) 1,58 1,56 1,61 1,58 1,54 1,56 1,56 1,58 1,63 1,61 1,58 1,61

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,629 0,600 0,566 0,562 0,589 0,598 0,626 0,618 0,577 0,612 0,642 0,625

T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 467,65 403,43 421,08 404,37 437,95 430,58 465,72 460,08 415,43 455,63 462,22 464,75

Srednje mjes. opt. (MW) 1,00 0,94 0,91 0,89 0,90 0,93 0,98 0,98 0,94 0,98 1,02 1,00

39. Goražde 1 Pmax (MW) 9,77 9,05 7,65 6,99 7,26 7,67 8,08 8,50 9,37 8,83 10,04 9,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,632 0,625 0,647 0,609 0,653 0,641 0,293 0,657 0,595 0,643 0,569 0,604

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 469,94 420,02 481,54 438,18 485,90 461,31 217,63 488,81 428,46 478,37 409,36 449,55

Srednje mjes. opt. (MW) 6,17 5,66 4,95 4,25 4,74 4,91 2,36 5,58 5,58 5,68 5,71 5,67
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40. Goražde 2 Pmax (MW) 1,18 1,30 1,82 1,73 2,23 1,06 1,06 2,11 1,78 2,02 1,87 1,08

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,581 0,532 0,423 0,315 0,308 0,510 0,541 0,317 0,337 0,281 0,344 0,604

Vrijeme iskorištenja (h) 432,28 357,26 314,54 226,92 229,33 367,22 402,41 235,95 242,74 208,73 247,78 449,41

Srednje mjes. opt. (MW) 0,68 0,69 0,77 0,54 0,69 0,54 0,57 0,67 0,60 0,57 0,64 0,65

41. Gračanica Pmax (MW) 19,36 17,86 17,67 17,74 17,34 17,45 18,94 18,28 19,27 19,14 21,33 19,25

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,699 0,714 0,697 0,676 0,687 0,698 0,370 0,708 0,645 0,662 0,588 0,678

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 519,86 479,56 518,75 486,70 511,41 502,68 275,49 526,68 464,53 492,83 423,40 504,27

Srednje mjes. opt. (MW) 13,53 12,75 12,32 11,99 11,92 12,18 7,01 12,94 12,43 12,68 12,54 13,05

42. Gradiška Pmax (MW) 18,78 16,93 16,11 14,71 13,36 12,05 12,82 12,39 16,55 15,23 15,60 18,75

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,708 0,730 0,682 0,633 0,649 0,713 0,699 0,698 0,528 0,665 0,710 0,654

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 527,11 490,84 507,40 456,02 483,13 513,45 519,96 519,35 380,33 495,06 510,88 486,64

Srednje mjes. opt. (MW) 13,30 12,37 10,99 9,31 8,68 8,60 8,96 8,65 8,74 10,13 11,07 12,26

43. Grude Pmax (MW) 10,99 11,29 10,51 9,07 8,06 7,68 8,57 8,62 8,06 12,07 11,76 12,96

T1 14 MVA Faktor opterećenja 0,673 0,663 0,662 0,599 0,654 0,676 0,660 0,650 0,663 0,561 0,664 0,641

T2 14 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 500,59 445,50 492,20 431,12 486,62 486,57 490,70 483,63 477,34 417,06 478,36 476,80

Srednje mjes. opt. (MW) 7,39 7,48 6,95 5,43 5,27 5,19 5,65 5,60 5,35 6,76 7,82 8,31

44. Hadžići Pmax (MW) 8,20 9,42 9,26 8,35 9,19 9,81 11,66 9,43 9,91 9,28 8,28 9,62

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,630 0,637 0,699 0,728 0,651 0,727 0,145 0,723 0,652 0,660 0,668 0,592

Vrijeme iskorištenja (h) 468,79 428,18 519,79 524,23 484,68 523,39 108,18 538,24 469,41 491,12 480,95 440,16

Srednje mjes. opt. (MW) 5,16 6,00 6,47 6,08 5,99 7,13 1,70 6,82 6,46 6,13 5,53 5,69

45. Jablanica Pmax (MW) 7,87 11,90 9,93 6,06 5,68 5,54 8,08 5,79 6,91 7,60 7,76 8,14

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,690 0,775 0,755 0,670 0,660 0,670 0,199 0,668 0,524 0,605 0,656 0,630

Vrijeme iskorištenja (h) 514,64 521,03 562,01 479,75 491,10 478,83 147,93 496,62 376,97 450,40 472,24 468,50

Srednje mjes. opt. (MW) 5,44 9,22 7,50 4,04 3,75 3,68 1,61 3,87 3,62 4,60 5,09 5,13

46. Jajce 1 Pmax (MW) 10,75 5,00 5,16 5,92 9,53 21,93 25,54 26,32 22,80 21,30 15,68 15,27

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,465 0,743 0,692 0,578 0,362 0,350 0,413 0,542 0,664 0,705 0,522 0,426

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 346,27 499,36 515,13 415,81 269,54 252,05 307,17 403,59 477,88 524,68 375,71 317,19

Srednje mjes. opt. (MW) 5,00 3,71 3,57 3,42 3,45 7,68 10,54 14,28 15,14 15,02 8,18 6,51

47. Janja Pmax (MW) 5,72 4,81 4,78 5,12 4,57 3,97 4,35 4,48 4,92 4,77 4,94 5,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,625 0,653 0,637 0,558 0,584 0,650 0,646 0,651 0,568 0,616 0,598 0,611

Vrijeme iskorištenja (h) 465,20 438,52 473,78 401,94 434,41 468,18 480,45 484,22 409,15 458,41 430,80 454,68

Srednje mjes. opt. (MW) 3,58 3,14 3,04 2,86 2,67 2,58 2,81 2,92 2,80 2,94 2,96 3,47
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48. Kiseljak Pmax (MW) 16,88 14,68 14,90 12,61 13,21 12,92 14,58 15,01 16,71 16,01 17,42 17,23

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,607 0,609 0,624 0,488 0,499 0,585 0,569 0,666 0,613 0,630 0,545 0,540

Vrijeme iskorištenja (h) 451,31 408,95 463,97 351,23 371,16 421,51 423,03 495,75 441,49 468,40 392,19 401,77

Srednje mjes. opt. (MW) 10,24 8,93 9,29 6,15 6,59 7,56 8,29 10,00 10,24 10,08 9,49 9,31

49. Kladanj Pmax (MW) 4,65 4,63 4,51 4,61 4,34 3,97 5,06 5,20 5,46 4,62 5,96 4,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,626 0,627 0,615 0,594 0,626 0,703 0,376 0,547 0,521 0,620 0,509 0,616

T1 8 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 465,71 421,12 457,30 427,74 465,54 505,83 279,94 407,34 375,45 460,95 366,38 457,95

Srednje mjes. opt. (MW) 2,91 2,90 2,77 2,74 2,71 2,79 1,90 2,85 2,84 2,86 3,03 3,04

50. Ključ Pmax (MW) 4,25 3,60 3,70 4,01 3,75 3,49 4,76 4,37 5,04 3,92 4,56 4,59

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,580 0,623 0,582 0,570 0,613 0,657 0,262 0,665 0,527 0,616 0,501 0,544

Vrijeme iskorištenja (h) 431,86 418,69 432,96 410,58 455,78 473,30 194,60 494,98 379,10 458,64 360,49 404,37

Srednje mjes. opt. (MW) 2,47 2,24 2,16 2,29 2,30 2,29 1,25 2,91 2,65 2,41 2,28 2,50

51. Konjic Pmax (MW) 11,29 11,35 10,03 9,36 9,02 9,19 10,28 10,27 10,62 10,56 11,89 11,45

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,717 0,724 0,714 0,661 0,658 0,639 0,374 0,659 0,645 0,664 0,640 0,698

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 533,72 486,25 531,52 475,87 489,63 416,23 278,43 490,55 464,38 493,87 460,98 519,11

Srednje mjes. opt. (MW) 8,10 8,21 7,17 6,19 5,94 5,88 3,85 6,77 6,85 7,01 7,61 7,99

52. Kotor Varoš Pmax (MW) 10,86 9,54 8,85 8,24 7,92 7,95 8,38 9,64 8,85 8,81 8,82 10,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,639 0,651 0,650 0,528 0,601 0,570 0,587 0,515 0,589 0,603 0,641 0,563

Vrijeme iskorištenja (h) 475,17 437,30 483,39 379,94 446,92 410,13 436,70 383,08 423,72 448,48 461,73 418,76

Srednje mjes. opt. (MW) 6,93 6,21 5,75 4,35 4,76 4,53 4,92 4,96 5,21 5,31 5,66 5,85

53. Kozarska Dubica Pmax (MW) 16,12 14,79 13,98 14,59 13,76 13,18 13,91 13,07 14,36 14,46 14,93 16,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,707 0,768 0,746 0,656 0,718 0,746 0,752 0,695 0,695 0,759 0,747 0,743

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 525,67 516,01 554,70 472,40 534,16 536,94 559,58 517,07 500,04 564,44 537,68 552,47

Srednje mjes. opt. (MW) 11,39 11,36 10,42 9,57 9,88 9,83 10,46 9,08 9,97 10,97 11,15 12,04

54. Kupres Pmax (MW) 3,26 2,47 1,82 1,46 1,85 1,37 1,61 1,61 1,49 1,51 1,51 3,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,510 0,590 0,632 0,659 0,491 0,656 0,608 0,602 0,610 0,642 0,674 0,458

Vrijeme iskorištenja (h) 379,53 396,45 470,15 474,28 365,39 472,28 452,42 448,09 438,94 477,43 485,50 340,45

Srednje mjes. opt. (MW) 1,67 1,46 1,15 0,96 0,91 0,90 0,98 0,97 0,91 0,97 1,02 1,42

55. Laktaši Pmax (MW) 17,58 16,90 15,17 13,87 11,82 11,93 11,91 11,16 11,02 15,08 16,57 19,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,714 0,712 0,709 0,636 0,658 0,676 0,695 0,671 0,692 0,645 0,654 0,648

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 531,44 478,49 527,84 458,09 489,60 486,96 516,87 499,53 498,55 479,78 471,09 481,89

Srednje mjes. opt. (MW) 12,55 12,04 10,76 8,82 7,78 8,07 8,27 7,50 7,63 9,73 10,84 12,59

41/293



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2009. godina

56. Livno Pmax (MW) 12,74 12,09 11,46 10,47 10,00 8,96 9,27 9,42 10,26 11,23 10,93 14,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,691 0,691 0,660 0,621 0,594 0,650 0,650 0,662 0,573 0,597 0,671 0,585

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 514,30 464,60 491,01 447,08 441,69 468,30 483,47 492,74 412,56 443,96 483,35 435,55

Srednje mjes. opt. (MW) 8,81 8,36 7,57 6,50 5,94 5,83 6,03 6,24 5,88 6,70 7,34 8,69

57. Lopare Pmax (MW) 3,46 2,50 2,76 3,50 3,24 2,76 2,92 2,80 2,92 2,34 2,44 2,88

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,572 0,685 0,589 0,586 0,607 0,695 0,681 0,689 0,557 0,614 0,621 0,596

Vrijeme iskorištenja (h) 425,65 460,17 438,29 421,61 451,34 500,71 507,00 512,75 401,24 456,66 447,18 443,47

Srednje mjes. opt. (MW) 1,98 1,71 1,63 2,05 1,97 1,92 1,99 1,93 1,63 1,44 1,52 1,72

58. Lukavac Pmax (MW) 31,99 29,56 33,57 31,17 30,28 30,36 29,72 31,41 29,02 29,86 31,12 31,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,556 0,664 0,718 0,679 0,705 0,594 0,276 0,480 0,572 0,581 0,608 0,489

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 413,43 446,40 534,05 488,93 524,53 427,76 205,57 356,92 411,84 432,20 437,54 363,98

T3 31,5 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 17,78 19,63 24,09 21,17 21,35 18,04 8,21 15,07 16,60 17,34 18,91 15,37

59. Ljubuški Pmax (MW) 23,21 23,76 21,86 16,84 15,44 14,25 15,06 15,14 15,07 19,69 19,95 24,09

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,675 0,666 0,625 0,638 0,632 0,660 0,688 0,708 0,649 0,571 0,665 0,611

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 502,20 447,50 465,07 459,58 470,25 475,22 512,01 526,93 467,17 424,85 478,53 454,64

Srednje mjes. opt. (MW) 15,67 15,82 13,66 10,75 9,76 9,41 10,36 10,72 9,78 11,24 13,26 14,72

60. Maglaj Pmax (MW) 14,47 18,17 19,61 16,14 20,57 16,43 19,34 18,70 22,38 20,76 20,09 20,67

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,597 0,500 0,540 0,560 0,355 0,485 0,460 0,540 0,495 0,566 0,678 0,615

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 443,83 337,50 400,00 404,00 264,46 349,26 339,11 401,05 356,16 421,09 487,81 457,59

Srednje mjes. opt. (MW) 8,63 9,13 10,54 9,06 7,31 7,97 8,82 10,08 11,07 11,75 13,61 12,71

61. Modriča Pmax (MW) 14,25 11,85 11,75 12,02 11,32 10,86 13,86 11,95 11,39 12,04 12,76 15,14

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,636 0,694 0,671 0,610 0,647 0,702 0,577 0,674 0,636 0,593 0,685 0,635

Vrijeme iskorištenja (h) 473,09 466,24 499,14 439,12 481,44 505,68 428,92 501,74 457,99 440,85 493,42 472,52

Srednje mjes. opt. (MW) 9,06 8,22 7,88 7,33 7,33 7,63 7,99 8,06 7,24 7,13 8,74 9,62

62. Mostar 2 Pmax (MW) 24,58 24,22 22,04 17,66 17,45 17,78 20,85 20,60 18,53 21,46 23,16 26,05

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,688 0,677 0,675 0,608 0,635 0,628 0,240 0,633 0,619 0,557 0,616 0,625

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 512,01 454,84 501,97 437,41 472,29 452,16 178,40 471,27 445,85 414,27 443,21 464,81

Srednje mjes. opt. (MW) 16,92 16,39 14,87 10,73 11,08 11,17 5,00 13,05 11,47 11,95 14,26 16,27

63. Mostar 5 Pmax (MW) 8,54 10,82 7,95 5,83 5,25 5,30 6,49 5,73 5,49 7,96 8,14 9,21

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,592 0,511 0,602 0,586 0,607 0,598 0,544 0,606 0,580 0,506 0,636 0,565

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 440,26 343,40 447,68 421,67 451,48 430,42 404,52 450,83 417,95 376,60 458,00 420,37

Srednje mjes. opt. (MW) 5,06 5,53 4,78 3,42 3,19 3,17 3,53 3,47 3,19 4,03 5,18 5,20
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64. Mostar 6 Pmax (MW) 26,93 29,81 23,23 15,31 14,64 14,59 16,08 15,84 14,50 21,89 21,84 32,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,668 0,633 0,692 0,663 0,635 0,626 0,586 0,612 0,588 0,526 0,702 0,576

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 496,91 425,67 514,53 477,20 472,20 450,94 436,19 455,23 423,56 391,67 505,45 428,40

Srednje mjes. opt. (MW) 17,98 18,88 16,07 10,15 9,29 9,14 9,43 9,69 8,53 11,52 15,33 18,71

65. Mostar 7 Pmax (MW) 23,52 22,85 17,04 11,62 11,04 10,99 13,78 13,01 11,81 16,08 16,22 22,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,647 0,615 0,680 0,646 0,627 0,620 0,589 0,616 0,637 0,547 0,651 0,574

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 481,39 413,18 505,81 465,02 466,14 446,18 438,26 458,67 458,72 406,99 468,78 427,42

Srednje mjes. opt. (MW) 15,22 14,05 11,58 7,50 6,92 6,81 8,11 8,02 7,52 8,80 10,56 13,13

66. Mostar 9 Pmax (MW) 3,08 3,14 2,92 2,39 2,26 2,06 2,27 2,35 2,08 3,34 1,52 4,74

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,670 0,504 0,566 0,585 0,588 0,635 0,577 0,674 0,636 0,317 0,575 0,364

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 498,36 338,78 421,01 421,37 437,75 456,99 429,65 501,23 458,07 236,15 413,81 270,57

Srednje mjes. opt. (MW) 2,07 1,58 1,65 1,40 1,33 1,31 1,31 1,58 1,32 1,06 0,88 1,72

67. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 13,65 14,09 13,26 14,48 12,03 11,96 11,98 12,54 13,39 13,59 13,47 14,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,721 0,635 0,626 0,535 0,628 0,624 0,654 0,630 0,569 0,594 0,624 0,622

Vrijeme iskorištenja (h) 536,66 426,67 466,00 385,49 467,44 449,61 486,30 468,59 410,01 442,13 449,51 462,85

Srednje mjes. opt. (MW) 9,85 8,95 8,30 7,75 7,56 7,47 7,83 7,90 7,63 8,08 8,41 9,16

68. Novi Travnik Pmax (MW) 6,62 6,24 6,10 5,81 6,19 5,14 5,23 5,47 6,43 6,00 6,86 7,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,699 0,694 0,662 0,639 0,562 0,668 0,675 0,655 0,553 0,645 0,609 0,589

Vrijeme iskorištenja (h) 520,21 466,09 492,59 460,38 418,33 480,96 502,27 487,67 397,85 480,22 438,77 437,98

Srednje mjes. opt. (MW) 4,63 4,33 4,04 3,71 3,48 3,43 3,53 3,59 3,55 3,87 4,18 4,63

69. Neum Pmax (MW) 3,36 3,79 3,65 2,71 2,74 3,26 5,66 5,47 3,41 3,17 2,81 3,65

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,673 0,628 0,566 0,590 0,644 0,649 0,580 0,621 0,620 0,572 0,647 0,575

Vrijeme iskorištenja (h) 500,98 421,78 420,89 424,54 479,47 466,96 431,82 461,85 446,58 425,28 465,60 427,60

Srednje mjes. opt. (MW) 2,26 2,38 2,06 1,60 1,76 2,12 3,29 3,40 2,11 1,81 1,82 2,10

70. Nevesinje Pmax (MW) 5,23 3,89 3,94 4,44 3,76 3,82 3,78 3,92 4,28 4,29 4,40 5,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,548 0,697 0,651 0,534 0,630 0,612 0,650 0,641 0,570 0,586 0,605 0,536

Vrijeme iskorištenja (h) 407,41 468,32 484,58 384,26 468,69 440,73 483,78 477,02 410,15 436,23 435,95 398,80

Srednje mjes. opt. (MW) 2,87 2,71 2,56 2,37 2,37 2,34 2,46 2,51 2,44 2,52 2,66 2,76

71. Nova Topola Pmax (MW) 24,10 11,35 10,68 10,50 9,70 8,91 9,45 9,65 9,55 10,30 10,68 23,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,370 0,712 0,664 0,618 0,629 0,662 0,664 0,640 0,627 0,630 0,662 0,344

Vrijeme iskorištenja (h) 275,32 478,33 493,70 444,98 467,93 476,81 494,04 476,11 451,65 468,73 476,87 573,74

Srednje mjes. opt. (MW) 8,92 8,08 7,09 6,49 6,10 5,90 6,27 6,17 5,99 6,49 7,07 8,02
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72. Novi Grad Pmax (MW) 13,96 12,50 12,06 11,47 10,81 10,34 10,55 10,60 11,14 11,38 11,64 13,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,627 0,667 0,628 0,608 0,604 0,651 0,658 0,662 0,630 0,635 0,656 0,638

Vrijeme iskorištenja (h) 466,60 448,43 467,57 437,73 449,63 468,44 489,71 492,41 453,42 472,60 472,60 475,00

Srednje mjes. opt. (MW) 8,75 8,34 7,58 6,97 6,53 6,73 6,94 7,02 7,02 7,23 7,64 8,42

73. Odžak Pmax (MW) 8,20 6,66 6,47 6,60 6,87 6,69 6,28 11,58 6,16 9,06 6,77 8,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,658 0,692 0,644 0,596 0,541 0,546 0,626 0,356 0,598 0,451 0,627 0,586

Vrijeme iskorištenja (h) 489,52 465,17 479,47 429,39 402,57 393,03 465,45 264,68 430,57 335,34 451,54 435,64

Srednje mjes. opt. (MW) 5,40 4,61 4,17 3,93 3,72 3,65 3,93 4,12 3,68 4,09 4,25 5,16

74. Orašje Pmax (MW) 14,39 12,02 11,61 11,62 9,76 9,04 10,30 10,72 10,37 12,54 11,54 14,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,662 0,695 0,646 0,598 0,646 0,689 0,656 0,651 0,625 0,566 0,658 0,617

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 492,45 466,96 480,67 430,85 480,95 496,13 488,11 484,57 449,95 420,90 474,08 459,34

Srednje mjes. opt. (MW) 9,52 8,35 7,50 6,95 6,31 6,23 6,76 6,98 6,48 7,10 7,60 9,17

75. Pale Pmax (MW) 17,80 16,96 14,73 12,74 12,07 11,10 10,78 10,95 11,58 11,80 10,82 16,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,680 0,708 0,732 0,650 0,660 0,696 0,695 0,695 0,677 0,627 0,728 0,554

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 506,17 476,08 544,97 467,86 490,91 501,35 517,02 516,99 487,37 466,28 524,08 411,94

Srednje mjes. opt. (MW) 12,11 12,02 10,79 8,28 7,96 7,73 7,49 7,61 7,84 7,39 7,88 9,30

76. Pazarić Pmax (MW) 4,54 11,81 3,83 6,63 3,72 3,60 3,20 9,46 4,88 3,66 3,87 4,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,608 0,230 0,570 0,296 0,491 0,620 0,270 0,264 0,396 0,569 0,526 0,495

Vrijeme iskorištenja (h) 452,46 154,83 423,77 212,85 365,28 446,51 200,70 196,17 285,10 423,53 378,57 368,10

Srednje mjes. opt. (MW) 2,76 2,72 2,18 1,96 1,83 2,23 0,86 2,49 1,93 2,08 2,03 2,19

77. Posušje Pmax (MW) 11,33 11,90 11,28 9,46 9,26 7,92 8,11 8,78 8,74 10,51 10,32 12,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,669 0,669 0,650 0,629 0,595 0,679 0,687 0,622 0,627 0,594 0,678 0,632

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 497,57 449,55 483,78 453,14 442,91 488,86 511,28 462,98 451,40 441,63 488,27 470,13

Srednje mjes. opt. (MW) 7,58 7,96 7,33 5,95 5,52 5,38 5,57 5,47 5,48 6,24 7,00 7,70

78. Prijedor 1 Pmax (MW) 28,21 23,92 20,52 18,85 16,68 15,08 18,97 21,69 20,46 29,05 22,94 29,71

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,705 0,707 0,711 0,653 0,647 0,669 0,602 0,497 0,528 0,447 0,614 0,570

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 524,71 475,13 529,07 469,98 481,69 481,33 448,22 369,92 380,26 332,30 442,05 424,03

Srednje mjes. opt. (MW) 19,89 16,91 14,59 12,31 10,80 10,08 11,43 10,79 10,80 12,98 14,08 16,93

79. Prijedor 3 Pmax (MW) 14,73 14,44 13,77 11,35 10,72 11,39 10,41 10,57 10,90 12,10 15,38 15,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,556 0,620 0,616 0,644 0,619 0,611 0,652 0,659 0,627 0,625 0,550 0,580

Vrijeme iskorištenja (h) 413,89 416,37 458,37 463,70 460,41 439,82 485,34 490,57 451,34 465,33 396,13 431,43

Srednje mjes. opt. (MW) 8,20 8,95 8,48 7,31 6,63 6,96 6,79 6,97 6,83 7,57 8,46 9,09
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80. Prijedor 5 Pmax (MW) 10,75 6,44 9,18 8,90 8,77 8,96 8,73 8,93 8,81 9,21 11,58 9,59

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,518 0,634 0,536 0,433 0,527 0,508 0,541 0,503 0,569 0,529 0,506 0,567

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 385,60 426,12 398,66 311,93 391,75 366,09 402,49 374,23 409,46 393,61 364,06 421,94

T3 20 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 5,57 4,09 4,92 3,86 4,62 4,56 4,72 4,49 5,01 4,87 5,85 5,44

81. Prnjavor Pmax (MW) 21,48 18,11 16,65 16,08 15,27 14,15 14,43 14,49 16,02 16,34 17,88 20,14

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,629 0,673 0,663 0,621 0,627 0,666 0,678 0,648 0,583 0,635 0,628 0,619

Vrijeme iskorištenja (h) 467,69 452,33 493,61 446,77 466,30 479,28 504,07 482,25 419,92 472,62 452,07 460,24

Srednje mjes. opt. (MW) 13,50 12,19 11,05 9,98 9,57 9,42 9,78 9,39 9,34 10,38 11,22 12,46

82. Rama Pmax (MW) 4,63 4,45 4,13 3,72 3,58 3,49 3,86 4,10 4,61 4,76 4,57 5,59

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,604 0,619 0,595 0,564 0,591 0,612 0,606 0,600 0,505 0,546 0,603 0,549

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 449,36 415,66 442,70 405,74 440,06 440,65 450,78 446,69 363,90 406,21 434,01 408,59

Srednje mjes. opt. (MW) 2,80 2,75 2,46 2,10 2,12 2,13 2,34 2,46 2,33 2,60 2,75 3,07

83. Rogatica Pmax (MW) 5,02 4,15 3,96 4,01 3,98 3,84 3,65 3,95 4,00 4,16 4,31 4,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,612 0,701 0,697 0,613 0,597 0,599 0,642 0,606 0,633 0,641 0,674 0,678

Vrijeme iskorištenja (h) 455,60 471,12 518,28 441,46 443,87 430,95 477,68 450,53 455,45 477,22 485,56 504,13

Srednje mjes. opt. (MW) 3,07 2,91 2,76 2,46 2,38 2,30 2,34 2,39 2,53 2,67 2,91 3,00

84. Sanski Most Pmax (MW) 10,38 9,18 9,09 11,26 8,94 8,57 10,18 10,06 10,34 9,27 10,45 10,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,644 0,673 0,643 0,511 0,668 0,708 0,296 0,675 0,602 0,674 0,583 0,625

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 479,42 452,00 478,34 368,03 496,92 509,78 219,96 502,34 433,48 501,50 419,60 464,85

Srednje mjes. opt. (MW) 6,69 6,18 5,84 5,76 5,97 6,07 3,01 6,80 6,23 6,25 6,09 6,66

85. Sarajevo 1 Pmax (MW) 19,39 16,64 16,25 16,94 16,95 15,38 17,22 17,28 16,95 17,20 17,82 19,56

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,713 0,747 0,739 0,706 0,672 0,701 0,280 0,713 0,732 0,721 0,726 0,662

T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 530,23 502,16 549,57 508,36 499,65 504,65 208,14 530,81 527,21 536,20 522,67 492,80

Srednje mjes. opt. (MW) 13,82 12,43 12,00 11,96 11,38 10,78 4,82 12,33 12,41 12,40 12,93 12,95

86. Sarajevo 2 Pmax (MW) 28,44 18,68 17,50 16,86 16,46 17,89 17,30 15,60 21,11 25,34 20,75 25,34

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,531 0,702 0,721 0,688 0,666 0,664 0,236 0,668 0,509 0,554 0,668 0,648

T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 395,14 471,43 536,13 495,29 495,28 478,07 175,37 496,74 366,17 412,17 481,07 482,29

Srednje mjes. opt. (MW) 15,10 13,10 12,61 11,60 10,96 11,88 4,08 10,41 10,74 14,04 13,86 16,43

87. Sarajevo 4 Pmax (MW) 15,42 12,69 12,36 10,89 10,55 10,08 10,12 9,93 11,18 11,64 13,03 13,74

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,612 0,693 0,685 0,685 0,650 0,684 0,246 0,669 0,614 0,667 0,636 0,676

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 455,57 465,45 509,29 493,24 483,48 492,71 183,12 497,38 441,93 496,34 457,78 503,12

Srednje mjes. opt. (MW) 9,44 8,79 8,46 7,46 6,86 6,90 2,49 6,64 6,86 7,77 8,29 9,29
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88. Sarajevo 5 Pmax (MW) 51,90 30,70 29,98 25,67 25,59 23,27 22,79 21,99 25,01 29,98 28,39 34,76

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,481 0,701 0,675 0,660 0,591 0,649 0,289 0,680 0,638 0,620 0,692 0,649

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 358,17 470,84 502,29 474,90 439,34 467,50 215,28 505,87 459,22 461,49 497,91 483,12

Srednje mjes. opt. (MW) 24,98 21,51 20,24 16,93 15,11 15,11 6,59 14,95 15,95 18,60 19,63 22,57

89. Sarajevo 7 Pmax (MW) 33,80 33,44 29,81 26,15 27,12 27,92 28,07 24,79 25,36 27,91 28,53 30,14

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,629 0,704 0,708 0,707 0,636 0,641 0,207 0,633 0,638 0,682 0,650 0,645

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 468,34 473,42 527,10 508,82 473,35 461,39 154,25 470,96 459,66 507,53 468,19 479,70

Srednje mjes. opt. (MW) 21,28 23,56 21,12 18,48 17,25 17,89 5,82 15,69 16,19 19,04 18,55 19,43

90. Sarajevo 8 Pmax (MW) 23,02 21,33 17,64 16,88 17,07 17,53 16,68 16,80 16,41 21,60 20,99 22,91

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,644 0,663 0,729 0,654 0,657 0,646 0,238 0,646 0,682 0,613 0,663 0,662

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 479,37 445,81 542,10 470,58 488,73 465,20 177,05 480,74 491,07 455,97 477,00 492,82

Srednje mjes. opt. (MW) 14,83 14,15 12,85 11,03 11,21 11,33 3,97 10,86 11,19 13,23 13,90 15,18

91. Sarajevo 13 Pmax (MW) 45,18 31,42 27,66 24,63 23,99 22,38 21,03 23,43 23,28 27,22 28,62 29,71

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,497 0,654 0,673 0,619 0,611 0,626 0,245 0,652 0,644 0,543 0,631 0,651

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 369,42 439,26 500,96 445,70 454,45 450,62 182,24 485,00 463,52 404,31 454,56 484,12

Srednje mjes. opt. (MW) 22,43 20,54 18,62 15,25 14,65 14,01 5,15 15,28 14,98 14,79 18,07 19,33

92. Sarajevo 14 Pmax (MW) 37,48 27,00 28,37 26,30 25,10 24,55 25,03 26,24 29,27 29,09 32,77 32,12

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,585 0,648 0,643 0,615 0,636 0,623 0,244 0,638 0,590 0,655 0,619 0,666

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 435,31 435,67 478,39 442,60 472,90 448,39 181,80 474,98 425,04 487,69 445,58 495,52

Srednje mjes. opt. (MW) 21,93 17,50 18,24 16,17 15,96 15,29 6,12 16,75 17,28 19,07 20,28 21,39

93. Sarajevo 15 Pmax (MW) 23,19 17,59 17,91 14,56 15,20 13,36 14,16 14,08 16,24 17,20 17,92 21,03

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,563 0,669 0,614 0,630 0,574 0,646 0,231 0,615 0,549 0,594 0,618 0,625

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 418,92 449,66 457,13 453,25 427,15 464,95 171,94 457,29 395,60 441,84 444,72 464,74

Srednje mjes. opt. (MW) 13,06 11,77 11,01 9,16 8,72 8,62 3,27 8,65 8,92 10,21 11,07 13,14

94. Sarajevo 18 Pmax (MW) 11,90 10,20 11,70 9,16 9,56 6,70 7,93 7,92 9,65 8,77 9,32 9,99

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,634 0,681 0,583 0,604 0,526 0,669 0,268 0,147 0,498 0,604 0,653 0,647

Vrijeme iskorištenja (h) 471,55 457,84 433,50 434,94 391,05 482,02 199,14 109,36 358,28 449,40 469,91 481,07

Srednje mjes. opt. (MW) 7,54 6,95 6,82 5,54 5,02 4,49 2,12 1,16 4,80 5,30 6,09 6,46

95. Sokolac Pmax (MW) 7,01 7,88 7,92 5,89 5,34 7,60 7,69 5,00 5,13 8,02 8,44 8,29

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,640 0,944 0,525 0,625 0,631 0,448 0,439 0,665 0,663 0,472 0,461 0,518

Vrijeme iskorištenja (h) 476,08 634,53 390,41 449,78 469,58 322,68 326,69 494,83 477,52 350,92 332,12 385,59

Srednje mjes. opt. (MW) 4,49 7,44 4,16 3,68 3,37 3,40 3,38 3,32 3,40 3,78 3,90 4,30
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96. Srbac Pmax (MW) 12,60 10,25 9,44 8,97 8,06 7,85 7,53 9,21 7,90 9,37 9,34 11,91

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,682 0,733 0,655 0,642 0,659 0,679 0,741 0,582 0,662 0,639 0,713 0,647

Vrijeme iskorištenja (h) 507,16 492,33 487,30 462,35 489,99 489,23 551,29 433,23 476,65 475,47 513,64 481,23

Srednje mjes. opt. (MW) 8,59 7,51 6,18 5,76 5,31 5,34 5,58 5,36 5,23 5,99 6,66 7,71

97. Srebrenica Pmax (MW) 9,66 9,14 8,78 9,10 8,98 12,81 11,42 9,12 9,38 10,37 10,05 16,14

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,676 0,685 0,686 0,622 0,665 0,517 0,560 0,694 0,683 0,644 0,707 0,477

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 502,93 460,51 510,48 447,89 494,60 371,94 416,41 516,57 491,50 478,97 509,23 354,70

Srednje mjes. opt. (MW) 6,53 6,26 6,02 5,66 5,97 6,62 6,39 6,33 6,40 6,68 7,11 7,70

98. Srebrenik Pmax (MW) 11,54 10,54 10,35 10,79 10,31 9,60 9,88 10,74 11,32 10,60 11,84 11,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,658 0,681 0,675 0,634 0,656 0,703 0,603 0,661 0,608 0,644 0,585 0,635

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 489,58 457,75 502,23 456,69 488,26 505,99 448,54 491,99 437,99 479,29 421,19 472,62

Srednje mjes. opt. (MW) 7,60 7,18 6,99 6,84 6,77 6,74 5,96 7,10 6,89 6,83 6,93 7,49

99. Stanari Pmax (MW) 4,79 4,20 4,25 4,33 4,11 3,11 3,48 3,60 3,60 4,36 4,61 5,03

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,639 0,636 0,613 0,579 0,560 0,611 0,616 0,645 0,682 0,582 0,601 0,537

Vrijeme iskorištenja (h) 429,42 427,39 455,71 417,11 416,85 439,72 458,47 479,76 491,06 432,85 432,48 399,47

Srednje mjes. opt. (MW) 3,06 2,67 2,60 2,51 2,30 1,90 2,15 2,32 2,45 2,54 2,77 2,70

100. Stolac Pmax (MW) 8,72 6,66 6,04 5,28 5,34 5,14 5,18 5,17 5,53 5,52 5,89 6,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,465 0,593 0,613 0,620 0,610 0,637 0,691 0,708 0,600 0,628 0,628 0,622

Vrijeme iskorištenja (h) 346,30 398,54 455,74 446,32 453,97 458,84 513,80 526,93 431,77 467,05 452,33 462,70

Srednje mjes. opt. (MW) 4,06 3,95 3,70 3,27 3,26 3,27 3,58 3,66 3,32 3,47 3,70 4,06

101. Šamac Pmax (MW) 11,16 9,65 8,30 8,23 7,30 7,73 7,46 7,59 7,64 8,72 8,77 10,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,683 0,736 0,756 0,633 0,674 0,625 0,688 0,681 0,672 0,651 0,696 0,669

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 508,17 494,91 562,62 455,71 501,22 450,08 511,70 506,38 483,58 484,40 501,15 497,87

Srednje mjes. opt. (MW) 7,62 7,11 6,27 5,21 4,92 4,83 5,13 5,17 5,13 5,68 6,10 6,89

102. Široki Brijeg Pmax (MW) 21,70 21,89 19,68 16,75 15,36 14,21 15,55 15,17 15,17 17,18 16,80 21,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,687 0,690 0,695 0,649 0,662 0,724 0,679 0,707 0,695 0,644 0,679 0,612

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 511,26 463,44 516,92 467,35 492,46 520,95 505,04 526,00 500,24 479,33 488,98 455,63

Srednje mjes. opt. (MW) 14,91 15,09 13,67 10,87 10,17 10,28 10,56 10,72 10,54 11,07 11,41 13,46

103. Teslić Pmax (MW) 17,69 15,03 15,20 14,29 13,59 12,68 13,21 14,04 14,42 15,38 15,08 17,46

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,604 0,657 0,615 0,632 0,652 0,694 0,691 0,671 0,622 0,612 0,636 0,602

Vrijeme iskorištenja (h) 449,27 441,70 457,47 454,95 484,89 499,60 513,76 498,87 448,13 455,54 458,12 447,69

Srednje mjes. opt. (MW) 10,68 9,88 9,34 9,03 8,86 8,80 9,12 9,42 8,97 9,42 9,60 10,51
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104. Tešanj Pmax (MW) 15,36 14,30 14,91 14,09 15,93 13,33 14,16 16,42 16,78 15,88 18,06 17,17

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,675 0,673 0,630 0,660 0,570 0,700 0,690 0,610 0,590 0,646 0,579 0,634

Vrijeme iskorištenja (h) 502,02 452,11 466,59 476,16 421,91 506,78 515,96 452,11 427,24 480,90 416,54 471,81

Srednje mjes. opt. (MW) 10,37 9,62 9,35 9,32 9,04 9,38 9,82 9,98 9,96 10,26 10,45 10,89

105. Tomislavgrad Pmax (MW) 11,62 11,57 10,61 9,89 9,98 8,45 9,07 10,18 9,70 9,70 10,13 12,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,651 0,657 0,666 0,636 0,600 0,686 0,679 0,617 0,615 0,633 0,652 0,609

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 484,61 441,54 495,57 457,67 446,08 493,61 505,29 458,94 442,52 470,59 469,72 453,27

Srednje mjes. opt. (MW) 7,57 7,60 7,07 6,29 5,99 5,79 6,16 6,28 5,96 6,13 6,61 7,52

106. Travnik 1 Pmax (MW) 14,03 12,86 16,19 11,44 14,16 12,35 11,31 12,36 13,35 14,64 17,41 17,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,777 0,782 0,599 0,690 0,556 0,648 0,309 0,682 0,628 0,611 0,607 0,677

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 578,16 525,17 445,68 496,56 413,72 466,30 229,95 507,07 451,95 454,76 437,14 503,72

Srednje mjes. opt. (MW) 10,90 10,05 9,70 7,89 7,87 8,00 3,50 8,42 8,38 8,95 10,57 11,94

107. Travnik 2 Pmax (MW) 9,68 8,86 8,40 7,80 7,55 7,71 7,16 7,00 7,10 8,47 8,70 9,88

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,612 0,638 0,594 0,593 0,571 0,551 0,238 0,569 0,593 0,586 0,615 0,600

Vrijeme iskorištenja (h) 455,39 429,01 442,08 426,87 424,51 396,95 176,83 423,23 427,18 435,73 442,83 446,23

Srednje mjes. opt. (MW) 5,93 5,65 4,99 4,63 4,31 4,25 1,70 3,98 4,21 4,96 5,35 5,92

108. Trebinje 1 Pmax (MW) 13,44 10,66 9,76 10,40 6,56 6,56 9,74 7,05 8,50 8,99 8,52 10,78

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,506 0,355 0,681 0,449 0,670 0,626 0,621 0,631 0,597 0,578 0,689 0,661

Vrijeme iskorištenja (h) 376,52 238,34 506,86 323,06 498,49 451,00 462,06 469,56 429,62 430,35 496,13 491,45

Srednje mjes. opt. (MW) 6,80 3,78 6,65 4,66 4,39 4,11 6,05 4,45 5,07 5,20 5,87 7,12

109. Tuzla Centar Pmax (MW) 41,20 40,94 37,95 36,90 35,56 38,11 35,59 33,74 37,22 37,36 40,69 43,47

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,702 0,671 0,681 0,649 0,648 0,610 0,298 0,677 0,616 0,671 0,650 0,660

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 522,19 450,90 506,32 467,09 482,30 439,43 221,92 503,33 443,86 498,92 467,75 491,33

Srednje mjes. opt. (MW) 28,92 27,47 25,83 23,94 23,05 23,26 10,62 22,83 22,94 25,05 26,43 28,70

110. Tuzla 5 Pmax (MW) 26,33 23,66 23,95 26,01 22,55 20,45 25,95 26,69 23,71 31,14 25,25 27,89

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,624 0,673 0,611 0,548 0,584 0,619 0,265 0,563 0,607 0,494 0,603 0,576

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 464,19 452,39 454,75 394,80 434,52 445,44 197,51 419,16 437,23 367,76 434,33 428,65

Srednje mjes. opt. (MW) 16,43 15,93 14,64 14,26 13,17 12,65 6,89 15,04 14,40 15,39 15,23 16,07

111. Ukrina Pmax (MW) 3,12 1,69 1,87 1,45 3,50 1,15 2,43 2,51 2,24 1,64 2,37 1,70

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,285 0,539 0,590 0,579 0,249 0,520 0,268 0,400 0,361 0,512 0,412 0,560

Vrijeme iskorištenja (h) 211,82 362,11 438,88 417,23 185,10 374,40 199,41 297,57 259,79 381,15 296,34 416,40

Srednje mjes. opt. (MW) 0,89 0,91 1,10 0,84 0,87 0,60 0,65 1,00 0,81 0,84 0,97 0,95
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112. Uskoplje Pmax (MW) 6,07 5,33 4,92 3,24 4,10 4,34 5,21 5,62 5,81 5,59 7,08 5,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,556 0,495 0,563 0,481 0,458 0,573 0,573 0,606 0,560 0,587 0,441 0,509

Vrijeme iskorištenja (h) 413,92 332,88 419,15 346,46 340,61 412,46 426,34 450,60 403,26 437,08 317,75 378,39

Srednje mjes. opt. (MW) 3,38 2,64 2,77 1,56 1,88 2,49 2,98 3,40 3,25 3,29 3,12 3,04

113. Vareš Pmax (MW) 4,50 4,05 4,10 4,22 4,14 4,21 3,51 3,69 3,79 4,46 4,05 4,31

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,656 0,679 0,627 0,616 0,586 0,581 0,350 0,632 0,618 0,577 0,619 0,609

Vrijeme iskorištenja (h) 488,00 456,02 466,63 443,67 435,69 418,58 260,43 470,32 445,29 428,99 445,80 453,07

Srednje mjes. opt. (MW) 2,95 2,75 2,57 2,60 2,42 2,45 1,23 2,33 2,34 2,57 2,51 2,62

114. Velika Kladuša Pmax (MW) 9,78 8,65 8,57 8,20 7,79 7,44 7,88 8,67 8,82 8,35 8,90 9,70

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,676 0,713 0,674 0,679 0,697 0,726 0,375 0,652 0,618 0,681 0,668 0,653

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 503,14 478,85 501,76 489,20 518,59 523,07 279,28 484,80 445,32 506,70 480,97 485,73

Srednje mjes. opt. (MW) 6,61 6,16 5,78 5,57 5,43 5,40 2,96 5,65 5,46 5,69 5,95 6,33

115. Visoko Pmax (MW) 17,40 15,65 15,84 14,82 20,37 14,43 15,45 14,83 16,35 15,67 19,95 17,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,710 0,725 0,709 0,681 0,483 0,662 0,252 0,648 0,611 0,693 0,579 0,684

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 528,45 487,31 527,43 490,46 359,37 476,42 187,41 481,98 440,06 515,82 416,97 508,88

Srednje mjes. opt. (MW) 12,36 11,35 11,23 10,10 9,84 9,55 3,89 9,61 9,99 10,86 11,55 11,97

116. Vitez Pmax (MW) 14,93 13,25 12,14 11,66 10,99 11,04 12,62 12,19 12,00 13,20 10,42 14,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,683 0,710 0,692 0,627 0,627 0,637 0,552 0,601 0,641 0,642 0,768 0,624

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 507,89 476,95 514,78 451,30 466,54 458,79 410,58 446,93 461,26 477,75 553,02 464,53

Srednje mjes. opt. (MW) 10,19 9,40 8,40 7,31 6,89 7,03 6,97 7,32 7,69 8,48 8,00 8,93

117. Vlasenica Pmax (MW) 11,89 9,94 9,33 8,08 8,76 8,84 9,08 9,27 9,64 8,28 8,84 10,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,591 0,666 0,624 0,547 0,574 0,615 0,575 0,594 0,654 0,748 0,722 0,639

Vrijeme iskorištenja (h) 439,57 447,61 464,20 393,60 427,38 442,98 428,14 441,94 470,56 556,85 519,81 475,41

Srednje mjes. opt. (MW) 7,02 6,62 5,82 4,42 5,03 5,44 5,23 5,51 6,30 6,19 6,38 6,51

118. Vrnograč Pmax (MW) 7,71 6,98 7,14 7,28 7,24 6,89 6,91 7,88 7,93 7,29 7,86 7,57

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,627 0,639 0,595 0,587 0,609 0,628 0,376 0,578 0,563 0,600 0,573 0,612

Vrijeme iskorištenja (h) 466,60 429,63 442,59 422,69 452,88 452,01 279,91 430,29 405,70 446,15 412,33 455,24

Srednje mjes. opt. (MW) 4,83 4,46 4,25 4,28 4,40 4,32 2,60 4,56 4,47 4,37 4,50 4,63

119. Zavidovići Pmax (MW) 18,53 17,75 17,88 18,18 17,39 16,23 17,97 18,13 18,55 17,96 19,42 20,21

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,669 0,671 0,641 0,627 0,624 0,684 0,619 0,620 0,594 0,621 0,615 0,646

Vrijeme iskorištenja (h) 497,80 450,62 476,81 451,80 461,21 492,52 460,22 461,59 427,85 462,12 442,82 480,99

Srednje mjes. opt. (MW) 12,40 11,90 11,46 11,41 10,85 11,10 11,12 11,25 11,02 11,16 11,94 13,06
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120. Zenica 1 Pmax (MW) 8,44 7,60 8,16 2,53 7,91 3,40 9,01 8,30 8,86 9,82 9,96 9,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,197 0,228 0,207 0,572 0,250 0,629 0,072 0,306 0,282 0,291 0,259 0,277

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 146,38 153,42 154,10 411,52 185,74 452,71 53,77 227,49 203,20 216,53 186,54 206,16

Srednje mjes. opt. (MW) 1,66 1,74 1,69 1,45 1,97 2,14 0,65 2,54 2,50 2,86 2,58 2,72

121. Zenica 3 Pmax (MW) 30,48 28,94 29,02 25,38 24,10 21,41 33,22 22,64 34,05 26,98 28,75 36,32

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,639 0,617 0,627 0,637 0,617 0,673 0,162 0,650 0,444 0,627 0,607 0,493

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 475,65 414,68 466,27 458,67 459,06 484,26 120,59 483,75 319,77 466,70 437,28 367,12

Srednje mjes. opt. (MW) 19,49 17,86 18,19 16,17 14,87 14,40 5,38 14,72 15,12 16,92 17,46 17,92

122. Zenica 4 Pmax (MW) 15,69 22,68 15,32 13,60 15,93 21,89 18,10 13,58 22,70 22,82 16,92 17,34

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,623 0,442 0,590 0,583 0,466 0,451 0,179 0,610 0,391 0,432 0,605 0,590

Vrijeme iskorištenja (h) 463,51 297,21 439,03 420,03 346,41 324,85 133,22 454,03 281,26 321,56 435,86 439,20

Srednje mjes. opt. (MW) 9,77 10,03 9,04 7,93 7,42 9,88 3,24 8,29 8,87 9,86 10,24 10,23

123. Zvornik Pmax (MW) 15,50 12,89 12,77 13,10 12,31 12,05 12,52 12,64 12,90 13,02 13,99 14,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,606 0,688 0,663 0,615 0,625 0,655 0,633 0,671 0,591 0,539 0,567 0,630

Vrijeme iskorištenja (h) 451,03 462,45 493,09 442,55 465,37 471,68 470,72 499,00 425,83 400,71 407,90 468,97

Srednje mjes. opt. (MW) 9,40 8,87 8,46 8,05 7,70 7,90 7,92 8,48 7,63 7,01 7,92 9,11

124. Žepče Pmax (MW) 7,02 6,52 6,60 6,60 5,83 5,80 6,06 6,12 6,90 6,59 6,91 8,11

T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,653 0,652 0,624 0,610 0,659 0,675 0,668 0,682 0,585 0,623 0,613 0,577

T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 486,00 438,24 464,03 439,37 490,56 485,81 497,35 507,57 421,54 463,42 441,22 429,14

T2 4 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 4,59 4,25 4,12 4,03 3,85 3,91 4,05 4,18 4,04 4,10 4,24 4,68
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1. Banovići  Pmax (MW) 14,38 15,29 15,77 13,25 13,27 13,28 14,40 14,49 14,40 14,98 14,98 14,90

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,725 0,693 0,645 0,710 0,662 0,735 0,665 0,685 0,687 0,693 0,716 0,657

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 539,09 465,42 479,55 511,35 492,47 529,29 494,91 509,45 494,91 515,84 515,84 488,56

Srednje mjes. opt. (MW) 10,42 10,59 10,16 9,41 8,78 9,76 9,58 9,92 9,89 10,38 10,73 9,79

2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 37,08 36,32 37,96 30,44 27,80 23,26 24,89 24,17 27,31 31,27 34,67 36,46

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,695 0,734 0,608 0,643 0,621 0,707 0,675 0,685 0,653 0,698 0,674 0,751

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 517,09 492,96 452,35 463,21 462,14 509,10 502,37 509,52 470,34 519,34 485,35 559,03

Srednje mjes. opt. (MW) 25,77 26,64 23,08 19,59 17,27 16,45 16,81 16,55 17,84 21,83 23,37 27,40

3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 40,82 39,84 38,70 32,38 30,50 28,54 35,76 32,57 31,04 37,95 38,06 45,60

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,675 0,697 0,639 0,662 0,635 0,701 0,620 0,692 0,687 0,635 0,671 0,669

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 502,38 468,15 475,46 476,43 472,50 504,48 460,93 514,71 494,39 472,61 483,16 498,07

Srednje mjes. opt. (MW) 27,56 27,75 24,73 21,43 19,37 20,00 22,15 22,59 21,31 24,11 25,54 30,53

4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 48,08 45,73 43,61 35,40 30,26 28,25 25,58 20,81 28,00 39,09 38,40 48,06

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,680 0,710 0,625 0,618 0,633 0,651 0,560 0,557 0,609 0,634 0,641 0,642

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 506,01 477,04 465,17 445,04 470,66 468,42 416,59 414,57 438,40 471,37 461,68 477,47

Srednje mjes. opt. (MW) 32,70 32,47 27,27 21,88 19,14 18,38 14,32 11,59 17,05 24,76 24,62 30,84

5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 11,68 12,70 12,12 6,97 6,42 9,68 10,03 5,95 6,52 7,76 7,91 13,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,632 0,706 0,618 0,691 0,690 0,481 0,594 0,699 0,695 0,677 0,692 0,485

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 470,42 474,45 459,96 497,61 513,70 346,02 441,64 520,31 500,60 503,99 497,93 360,60

Srednje mjes. opt. (MW) 7,39 8,97 7,49 4,82 4,43 4,65 5,96 4,16 4,53 5,25 5,47 6,63

6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 8,68 8,34 8,08 8,30 6,88 8,05 7,85 10,28 7,12 7,89 7,89 9,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,712 0,717 0,689 0,627 0,702 0,591 0,615 0,529 0,691 0,692 0,698 0,676

Vrijeme iskorištenja (h) 529,86 482,13 512,68 451,51 522,41 425,44 457,40 393,90 497,70 514,77 502,61 502,77

Srednje mjes. opt. (MW) 6,18 5,99 5,57 5,21 4,83 4,75 4,83 5,44 4,92 5,46 5,51 6,19

7. Banja Luka 7 Pmax (MW) 5,23 5,01 5,11 5,05 4,95 4,92 4,89 4,67 4,81 5,06 4,73 5,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,846 0,856 0,850 0,803 0,885 0,877 0,868 0,648 0,547 0,882 0,732 0,786

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 629,15 574,99 632,35 577,90 658,61 631,41 645,73 482,34 393,87 656,01 527,22 585,08

Srednje mjes. opt. (MW) 4,42 4,29 4,34 4,05 4,39 4,31 4,24 3,02 2,63 4,46 3,47 4,02

Red. 

br.
Naziv TS

2010. godina

51/293



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2010. godina

8. Banja Luka 8 Pmax (MW) 10,98 8,68 8,52 7,87 6,93 7,41 7,14 7,22 8,31 9,93 10,71 9,33

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,598 0,710 0,665 0,621 0,641 0,650 0,681 0,675 0,605 0,625 0,646 0,681

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 445,09 476,92 494,98 446,95 477,25 468,22 506,94 501,99 435,38 465,10 464,92 506,64

Srednje mjes. opt. (MW) 6,57 6,16 5,67 4,89 4,45 4,82 4,87 4,87 5,03 6,21 6,92 6,35

9. Bihać 2 Pmax (MW) 8,96 8,64 10,91 8,32 7,74 7,27 6,96 6,70 7,55 11,46 10,28 11,65

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,685 0,683 0,529 0,595 0,638 0,677 0,708 0,724 0,655 0,582 0,585 0,556

Vrijeme iskorištenja (h) 509,32 458,67 393,78 428,69 474,53 487,44 526,90 538,54 471,64 432,79 421,38 413,37

Srednje mjes. opt. (MW) 6,13 5,89 5,77 4,95 4,93 4,92 4,93 4,85 4,95 6,67 6,02 6,47

10. Bijeljina 1 Pmax (MW) 37,90 30,08 30,05 22,86 23,73 20,18 20,54 20,51 28,06 29,49 32,03 49,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,610 0,739 0,635 0,717 0,616 0,704 0,719 0,704 0,575 0,647 0,684 0,543

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 453,75 496,33 472,59 515,92 458,31 506,70 534,91 523,98 413,73 481,35 492,57 404,35

T3 20 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 23,12 22,22 19,09 16,38 14,62 14,20 14,76 14,45 16,12 19,08 21,91 26,83

11. Bijeljina 2 Pmax (MW) 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,41 0,41 0,43 0,46

T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,334 0,329 0,292 0,223 0,202 0,197 0,210 0,187 0,190 0,257 0,263 0,291

T2 12,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 248,42 221,11 217,50 160,81 150,28 141,94 156,11 139,44 136,77 191,47 189,44 216,58

Srednje mjes. opt. (MW) 0,15 0,14 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,11 0,11 0,13

12. Bijeljina 3 Pmax (MW) 25,46 24,17 25,84 22,58 19,14 19,78 18,81 21,60 19,34 22,62 22,72 28,56

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,720 0,741 0,645 0,618 0,642 0,633 0,669 0,585 0,566 0,677 0,679 0,655

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 535,78 497,70 479,51 444,69 477,37 455,71 497,42 435,48 407,23 503,87 489,01 487,02

Srednje mjes. opt. (MW) 18,34 17,90 16,65 13,94 12,28 12,52 12,57 12,64 10,94 15,32 15,43 18,70

13. Bileća Pmax (MW) 7,07 6,38 6,06 6,01 4,72 5,05 5,81 5,71 5,66 5,77 6,39 7,23

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,650 0,717 0,688 0,616 0,735 0,676 0,653 0,671 0,652 0,686 0,537 0,642

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 483,69 481,89 511,79 443,87 546,84 487,00 485,54 499,50 469,43 510,34 386,43 477,59

Srednje mjes. opt. (MW) 4,60 4,58 4,17 3,70 3,47 3,41 3,79 3,83 3,69 3,96 3,43 4,64

14. B.Krupa Pmax (MW) 7,88 6,98 7,12 6,94 6,95 7,44 6,81 6,96 6,90 7,60 8,68 8,39

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,608 0,655 0,613 0,632 0,622 0,591 0,707 0,700 0,660 0,617 0,544 0,611

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 452,35 439,89 456,16 455,00 462,87 425,37 525,90 520,80 474,87 459,21 391,70 454,31

Srednje mjes. opt. (MW) 4,79 4,57 4,37 4,39 4,32 4,40 4,82 4,87 4,55 4,69 4,72 5,12

15. B. Brod Pmax (MW) 15,15 15,98 14,93 15,05 16,22 16,22 16,85 16,09 16,92 17,49 15,60 17,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,755 0,850 0,981 0,909 0,802 0,828 0,801 0,260 0,825 0,828 0,565 0,676

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 561,77 571,11 730,20 654,13 596,40 596,08 595,91 193,76 593,97 616,63 406,61 502,63

Srednje mjes. opt. (MW) 11,44 13,58 14,66 13,67 13,00 13,43 13,50 4,19 13,96 14,50 8,81 11,55
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16. B. Petrovac Pmax (MW) 3,89 3,75 4,06 3,86 3,77 3,96 4,00 4,34 4,73 4,28 4,46 3,99

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,688 0,720 0,666 0,678 0,707 0,679 0,733 0,700 0,624 0,679 0,658 0,694

Vrijeme iskorištenja (h) 512,17 483,99 495,42 487,96 525,95 489,21 545,19 520,94 449,26 505,07 473,71 516,20

Srednje mjes. opt. (MW) 2,68 2,70 2,70 2,62 2,67 2,69 2,93 3,04 2,95 2,91 2,93 2,77

17. B. Grahovo Pmax (MW) 0,62 0,58 0,58 0,58 0,67 0,67 0,82 0,77 0,67 0,62 0,67 0,62

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,650 0,694 0,657 0,599 0,527 0,537 0,483 0,537 0,500 0,595 0,595 0,657

Vrijeme iskorištenja (h) 483,29 466,05 488,51 431,40 391,85 386,71 359,27 399,37 360,30 442,48 428,70 489,18

Srednje mjes. opt. (MW) 0,41 0,40 0,38 0,35 0,35 0,36 0,39 0,41 0,34 0,37 0,40 0,41

18. Brčko 1 Pmax (MW) 36,27 32,03 33,29 26,35 26,85 20,89 20,02 20,95 20,38 33,74 29,68 37,29

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,728 0,783 0,638 0,608 0,570 0,715 0,741 0,732 0,729 0,630 0,712 0,676

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 541,70 526,41 474,70 438,08 424,22 514,63 551,46 544,60 524,68 468,83 512,66 503,00

Srednje mjes. opt. (MW) 26,41 25,09 21,24 16,03 15,31 14,93 14,84 15,33 14,85 21,26 21,13 25,21

19. Brčko 2 Pmax (MW) 29,62 32,70 27,17 24,37 15,58 16,93 18,12 19,03 24,28 19,06 25,27 46,74

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,733 0,649 0,640 0,611 0,778 0,754 0,741 0,706 0,576 0,757 0,602 0,485

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 545,00 435,94 476,13 439,61 578,95 542,85 551,60 525,25 414,73 562,68 433,23 360,64

Srednje mjes. opt. (MW) 21,69 21,21 17,39 14,88 12,12 12,77 13,43 13,44 13,98 14,41 15,21 22,66

20. Breza Pmax (MW) 13,39 12,12 13,17 12,36 11,93 16,09 14,10 13,16 14,33 12,91 14,11 13,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,628 0,667 0,625 0,655 0,656 0,521 0,595 0,643 0,538 0,632 0,600 0,677

Vrijeme iskorištenja (h) 467,13 448,18 464,65 471,59 487,75 374,90 442,48 478,05 387,29 470,36 431,77 504,04

Srednje mjes. opt. (MW) 8,41 8,08 8,23 8,10 7,82 8,38 8,39 8,46 7,71 8,16 8,46 9,11

21. Bugojno Pmax (MW) 11,49 11,20 10,35 10,26 9,49 10,27 11,10 11,25 11,64 11,38 12,82 14,75

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,870 0,803 0,812 0,751 0,785 0,734 0,745 0,752 0,691 0,759 0,684 0,696

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 647,60 539,67 603,81 540,55 584,12 528,70 554,34 559,83 497,78 564,50 492,68 518,08

Srednje mjes. opt. (MW) 10,00 9,00 8,40 7,70 7,45 7,54 8,27 8,47 8,04 8,63 8,77 10,27

22. Busovača Pmax (MW) 6,19 6,19 5,04 6,43 5,38 5,09 5,28 5,57 5,81 5,90 6,24 6,86

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,644 0,612 0,614 0,464 0,595 0,605 0,636 0,664 0,601 0,640 0,585 0,573

Vrijeme iskorištenja (h) 478,97 411,45 456,56 334,28 442,79 435,54 473,22 493,98 433,07 475,95 421,18 426,29

Srednje mjes. opt. (MW) 3,99 3,79 3,09 2,99 3,20 3,08 3,36 3,70 3,49 3,78 3,65 3,93

23. Cazin 1 Pmax (MW) 14,95 13,96 14,46 14,35 13,79 11,99 12,89 14,62 16,26 15,03 15,76 16,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,654 0,682 0,623 0,616 0,629 0,582 0,712 0,633 0,555 0,557 0,576 0,610

Vrijeme iskorištenja (h) 486,87 458,61 463,40 443,49 468,30 419,04 529,81 471,02 399,74 414,13 414,72 453,80

Srednje mjes. opt. (MW) 9,78 9,53 9,01 8,84 8,68 6,98 9,18 9,26 9,03 8,37 9,08 10,29
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24. Cazin 2 Pmax (MW) 3,83 3,52 3,50 3,85 3,30 4,25 4,72 4,53 4,75 5,14 4,88 4,99

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,623 0,644 0,613 0,555 0,605 0,600 0,615 0,637 0,579 0,571 0,585 0,613

Vrijeme iskorištenja (h) 463,81 432,88 456,02 399,61 449,85 431,68 457,35 473,67 416,85 425,07 421,52 455,72

Srednje mjes. opt. (MW) 2,39 2,27 2,15 2,14 1,99 2,55 2,90 2,89 2,75 2,94 2,86 3,06

25. Cementara Pmax (MW) 12,79 12,58 10,36 9,89 9,54 9,38 9,87 11,19 12,01 12,26 13,22 11,94

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,573 0,679 0,650 0,657 0,639 0,661 0,637 0,590 0,552 0,584 0,555 0,633

Vrijeme iskorištenja (h) 425,99 456,26 483,56 473,07 475,37 475,95 474,21 438,70 397,22 434,31 399,78 471,21

Srednje mjes. opt. (MW) 7,32 8,54 6,73 6,50 6,10 6,20 6,29 6,60 6,63 7,16 7,34 7,56

26. Čapljina Pmax (MW) 15,79 15,02 15,12 12,14 9,12 9,50 11,70 11,34 10,08 12,19 14,16 16,99

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,652 0,688 0,605 0,553 0,658 0,668 0,670 0,647 0,671 0,585 0,556 0,600

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 485,12 462,52 450,36 398,18 489,64 481,03 498,39 481,71 483,34 435,21 400,56 446,20

Srednje mjes. opt. (MW) 10,30 10,34 9,15 6,72 6,00 6,35 7,84 7,34 6,77 7,13 7,88 10,19

27. Čelinac Pmax (MW) 5,64 5,29 5,06 5,41 4,75 4,65 4,31 6,72 4,85 5,60 5,30 6,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,640 0,658 0,631 0,553 0,620 0,557 0,570 0,351 0,617 0,606 0,616 0,583

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 475,85 442,41 469,41 397,99 461,47 400,83 424,18 261,18 444,40 451,02 443,64 433,96

Srednje mjes. opt. (MW) 3,60 3,48 3,19 2,99 2,95 2,59 2,46 2,36 2,99 3,39 3,27 3,62

28. Čitluk Pmax (MW) 18,14 17,42 18,38 16,46 14,30 14,06 15,50 16,85 13,68 18,19 16,51 22,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,721 0,740 0,670 0,658 0,690 0,726 0,718 0,721 0,737 0,604 0,657 0,597

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 536,31 497,47 498,72 473,45 513,32 522,41 534,35 536,78 530,91 449,54 473,13 444,14

Srednje mjes. opt. (MW) 13,08 12,90 12,32 10,83 9,87 10,20 11,14 12,16 10,09 10,99 10,85 13,38

29. Derventa Pmax (MW) 14,82 14,32 14,54 13,18 11,93 12,31 11,46 12,16 14,64 13,62 13,47 15,86

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,684 0,710 0,646 0,623 0,663 0,623 0,686 0,629 0,544 0,621 0,674 0,646

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 509,15 476,80 480,31 448,83 492,96 448,25 510,58 467,68 391,73 462,04 485,46 480,64

Srednje mjes. opt. (MW) 10,14 10,16 9,38 8,22 7,90 7,66 7,87 7,64 7,97 8,46 9,08 10,24

30. Doboj 1 Pmax (MW) 18,09 17,58 16,63 20,06 15,16 19,95 19,90 19,86 21,53 19,30 17,29 18,35

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,682 0,697 0,689 0,498 0,652 0,618 0,722 0,689 0,623 0,584 0,639 0,652

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 507,16 468,24 512,77 358,81 485,13 444,62 536,87 512,83 448,37 434,16 460,23 485,11

Srednje mjes. opt. (MW) 12,33 12,25 11,46 9,99 9,89 12,32 14,36 13,69 13,41 11,26 11,05 11,97

31. Doboj 2 Pmax (MW) 9,70 8,69 8,45 12,67 11,58 11,64 7,92 15,70 12,08 12,64 13,36 10,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,670 0,707 0,696 0,566 0,499 0,486 0,648 0,332 0,449 0,495 0,509 0,619

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 498,65 475,03 517,64 407,76 370,89 349,76 482,40 247,20 323,15 368,74 366,29 460,34

Srednje mjes. opt. (MW) 6,50 6,14 5,88 7,17 5,77 5,66 5,14 5,22 5,42 6,27 6,80 6,27
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32. Doboj 3 Pmax (MW) 2,30 2,16 2,16 2,40 2,02 1,97 2,06 3,74 2,11 7,31 7,52 7,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,635 0,663 0,595 0,532 0,639 0,641 0,663 0,371 0,619 0,432 0,494 0,648

Vrijeme iskorištenja (h) 472,09 445,43 442,56 383,37 475,16 461,38 493,41 275,67 446,03 321,15 355,35 481,96

Srednje mjes. opt. (MW) 1,46 1,43 1,28 1,28 1,29 1,26 1,37 1,39 1,31 3,16 3,71 5,08

33. Donji Vakuf Pmax (MW) 3,01 2,58 2,72 2,39 2,73 3,16 3,02 2,83 3,30 3,06 3,40 2,86

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,258 0,324 0,281 0,292 0,261 0,273 0,347 0,424 0,378 0,432 0,327 0,312

Vrijeme iskorištenja (h) 191,62 217,54 208,72 210,39 194,02 196,47 258,01 315,61 271,94 321,58 235,22 232,49

Srednje mjes. opt. (MW) 0,77 0,83 0,76 0,70 0,71 0,86 1,05 1,20 1,25 1,32 1,11 0,89

34. Drvar Pmax (MW) 3,17 3,28 3,17 3,00 2,95 2,99 3,18 3,27 3,31 3,32 3,38 3,49

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,671 0,642 0,636 0,632 0,627 0,657 0,645 0,633 0,617 0,635 0,640 0,637

Vrijeme iskorištenja (h) 498,86 431,30 472,84 455,30 466,65 472,86 479,82 471,32 443,91 472,14 460,60 474,04

Srednje mjes. opt. (MW) 2,13 2,10 2,02 1,89 1,85 1,96 2,05 2,07 2,04 2,11 2,16 2,22

35. Đurđevik Pmax (MW) 15,60 15,97 18,58 14,73 16,78 16,91 17,48 21,56 17,48 17,82 17,82 22,96

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,623 0,585 0,477 0,557 0,495 0,539 0,488 0,423 0,504 0,525 0,543 0,460

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 463,48 392,99 354,59 400,68 368,58 388,39 363,04 314,90 363,04 390,72 390,72 341,87

Srednje mjes. opt. (MW) 9,72 9,34 8,86 8,20 8,31 9,12 8,53 9,13 8,81 9,36 9,67 10,55

36. Foča Pmax (MW) 8,68 8,38 7,67 7,78 7,16 6,09 6,90 6,70 6,66 7,44 7,55 8,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,640 0,666 0,668 0,579 0,574 0,663 0,617 0,634 0,647 0,633 0,594 0,602

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 476,07 447,24 497,20 416,81 427,16 477,37 459,40 472,05 465,65 470,89 427,49 447,68

Srednje mjes. opt. (MW) 5,56 5,58 5,13 4,50 4,11 4,04 4,26 4,25 4,31 4,71 4,48 5,29

37. Gacko Pmax (MW) 9,77 10,19 9,71 8,89 9,92 8,72 7,55 8,55 8,86 9,57 8,14 8,20

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,549 0,509 0,588 0,594 0,515 0,484 0,633 0,527 0,514 0,536 0,645 0,646

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 408,56 342,20 437,16 428,01 383,37 348,18 470,92 392,23 370,42 399,19 464,16 480,37

Srednje mjes. opt. (MW) 5,36 5,19 5,71 5,29 5,11 4,22 4,78 4,51 4,56 5,13 5,25 5,30

38. Glamoč Pmax (MW) 1,44 1,39 1,54 1,44 1,51 1,63 1,68 1,63 1,56 1,61 1,82 1,68

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,625 0,595 0,574 0,629 0,621 0,529 0,612 0,634 0,647 0,640 0,567 0,627

T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 465,15 399,51 426,78 453,16 461,78 381,00 454,96 471,80 466,18 475,81 408,47 466,48

Srednje mjes. opt. (MW) 0,90 0,83 0,88 0,91 0,94 0,86 1,03 1,03 1,01 1,03 1,03 1,05

39. Goražde 1 Pmax (MW) 9,37 8,88 8,33 7,29 7,47 7,80 8,68 8,87 9,85 9,05 9,00 9,00

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,606 0,681 0,614 0,654 0,631 0,612 0,638 0,673 0,604 0,690 0,653 0,670

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 450,82 457,94 456,92 470,76 469,56 440,94 474,95 500,82 434,97 513,43 470,27 498,40

Srednje mjes. opt. (MW) 5,68 6,05 5,12 4,77 4,71 4,78 5,54 5,97 5,95 6,25 5,88 6,03
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40. Goražde 2 Pmax (MW) 1,20 1,10 1,03 1,75 1,13 1,32 1,97 2,14 0,97 1,92 1,11 1,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,489 0,552 0,520 0,336 0,483 0,452 0,334 0,301 0,547 0,311 0,501 0,550

Vrijeme iskorištenja (h) 364,10 370,81 387,06 241,57 359,21 325,18 248,65 224,28 393,94 231,22 360,50 408,98

Srednje mjes. opt. (MW) 0,59 0,61 0,54 0,59 0,54 0,60 0,66 0,65 0,53 0,60 0,56 0,66

41. Gračanica Pmax (MW) 18,31 18,52 18,46 18,47 17,62 18,60 21,05 19,39 21,05 19,96 19,96 19,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,694 0,693 0,691 0,690 0,701 0,682 0,593 0,698 0,612 0,669 0,692 0,708

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 516,50 465,45 514,04 497,11 521,56 490,98 440,96 519,22 440,96 497,97 497,97 526,79

Srednje mjes. opt. (MW) 12,71 12,82 12,75 12,75 12,35 12,68 12,47 13,53 12,89 13,36 13,80 13,88

42. Gradiška Pmax (MW) 17,16 17,12 16,54 15,29 13,40 12,66 13,32 12,71 13,97 15,85 15,72 19,01

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,726 0,722 0,674 0,632 0,670 0,712 0,683 0,695 0,659 0,687 0,704 0,682

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 539,97 485,06 501,76 455,36 498,25 512,86 507,84 516,91 474,46 511,44 506,63 507,49

Srednje mjes. opt. (MW) 12,46 12,36 11,15 9,67 8,97 9,02 9,09 8,83 9,21 10,89 11,06 12,97

43. Grude Pmax (MW) 12,00 13,04 13,09 10,23 9,38 8,52 9,52 9,43 8,77 11,24 10,74 13,40

T1 14 MVA Faktor opterećenja 0,681 0,667 0,622 0,636 0,637 0,695 0,654 0,674 0,660 0,574 0,665 0,622

T2 14 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 506,45 448,10 463,08 458,03 474,28 500,73 486,86 501,52 475,37 426,86 478,79 463,00

Srednje mjes. opt. (MW) 8,17 8,70 8,15 6,51 5,98 5,93 6,23 6,36 5,79 6,45 7,14 8,34

44. Hadžići Pmax (MW) 8,92 8,29 8,10 9,07 9,64 10,46 11,11 10,58 10,36 10,01 10,46 9,74

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,618 0,700 0,696 0,726 0,666 0,643 0,652 0,680 0,650 0,650 0,646 0,668

Vrijeme iskorištenja (h) 459,69 470,42 517,64 522,53 495,30 462,96 485,08 505,98 467,69 483,50 464,99 496,73

Srednje mjes. opt. (MW) 5,51 5,80 5,64 6,58 6,42 6,73 7,24 7,20 6,73 6,50 6,76 6,50

45. Jablanica Pmax (MW) 7,75 7,85 8,60 6,69 5,90 6,13 5,79 6,20 6,16 6,76 6,75 7,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,672 0,688 0,583 0,684 0,667 0,651 0,654 0,668 0,582 0,584 0,569 0,509

Vrijeme iskorištenja (h) 499,93 462,40 433,78 492,62 496,30 468,80 486,43 496,70 419,17 434,67 409,90 378,63

Srednje mjes. opt. (MW) 5,21 5,40 5,02 4,58 3,94 3,94 3,78 4,14 3,58 3,95 3,85 3,66

46. Jajce 1 Pmax (MW) 5,64 5,50 5,36 5,77 5,16 4,91 5,74 5,39 5,55 6,11 6,32 7,04

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,670 0,753 0,711 0,621 0,664 0,683 0,640 0,684 0,662 0,667 0,615 0,600

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 498,35 506,09 529,18 447,38 494,03 491,58 476,21 509,19 476,92 496,15 442,97 446,10

Srednje mjes. opt. (MW) 3,78 4,14 3,81 3,59 3,42 3,35 3,68 3,69 3,68 4,08 3,89 4,22

47. Janja Pmax (MW) 5,49 4,71 4,94 5,23 4,97 4,13 4,44 5,50 4,62 5,43 4,87 6,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,621 0,674 0,628 0,553 0,538 0,637 0,628 0,501 0,591 0,540 0,604 0,557

Vrijeme iskorištenja (h) 461,88 452,66 466,96 398,27 400,05 458,42 466,99 372,95 425,48 401,47 434,81 414,28

Srednje mjes. opt. (MW) 3,41 3,18 3,10 2,89 2,67 2,63 2,78 2,76 2,73 2,93 2,94 3,45
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48. Kiseljak Pmax (MW) 14,20 14,97 14,34 13,44 12,92 12,96 14,28 14,50 15,49 15,97 14,79 15,14

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,601 0,626 0,575 0,473 0,501 0,540 0,644 0,709 0,630 0,622 0,563 0,555

Vrijeme iskorištenja (h) 447,26 420,55 427,81 340,34 372,60 388,50 478,85 527,30 453,29 462,50 405,69 412,80

Srednje mjes. opt. (MW) 8,53 9,37 8,25 6,35 6,47 7,00 9,19 10,28 9,75 9,93 8,33 8,40

49. Kladanj Pmax (MW) 4,77 4,58 4,81 4,89 4,48 4,53 5,26 4,67 5,26 4,89 4,89 5,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,636 0,658 0,625 0,585 0,628 0,634 0,545 0,654 0,563 0,606 0,626 0,588

T1 8 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 473,47 442,07 465,22 421,16 467,02 456,38 405,30 486,56 405,30 450,65 450,65 437,29

Srednje mjes. opt. (MW) 3,04 3,02 3,01 2,86 2,81 2,87 2,87 3,06 2,96 2,96 3,06 3,20

50. Ključ Pmax (MW) 4,35 3,50 3,92 3,99 3,78 4,86 4,65 4,49 4,74 4,07 4,81 4,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,551 0,655 0,576 0,592 0,609 0,488 0,641 0,623 0,519 0,599 0,495 0,526

Vrijeme iskorištenja (h) 410,29 440,43 428,55 426,46 452,73 351,54 476,57 463,55 373,69 445,56 356,47 391,10

Srednje mjes. opt. (MW) 2,40 2,30 2,26 2,36 2,30 2,37 2,98 2,80 2,46 2,44 2,38 2,58

51. Konjic Pmax (MW) 11,70 11,81 10,76 10,46 9,38 9,19 11,55 10,78 10,76 10,47 11,36 12,58

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,659 0,688 0,641 0,618 0,666 0,681 0,631 0,712 0,663 0,720 0,637 0,658

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 490,09 462,46 476,67 445,06 495,54 490,10 469,55 529,62 477,02 535,57 458,36 489,86

Srednje mjes. opt. (MW) 7,71 8,13 6,89 6,47 6,25 6,26 7,29 7,67 7,13 7,54 7,23 8,28

52. Kotor Varoš Pmax (MW) 10,44 9,92 9,38 9,21 8,06 8,30 8,53 10,17 8,77 9,77 9,27 10,69

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,591 0,645 0,604 0,519 0,595 0,593 0,620 0,433 0,600 0,602 0,608 0,584

Vrijeme iskorištenja (h) 439,44 433,60 449,50 373,73 442,98 427,16 460,96 322,01 431,74 448,04 438,06 434,77

Srednje mjes. opt. (MW) 6,16 6,40 5,67 4,78 4,80 4,93 5,28 4,40 5,26 5,89 5,64 6,25

53. Kozarska Dubica Pmax (MW) 15,72 15,75 15,24 14,06 14,20 14,17 15,59 14,13 14,48 14,83 15,92 17,91

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,749 0,791 0,778 0,761 0,742 0,749 0,718 0,775 0,753 0,798 0,760 0,768

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 556,97 531,55 579,10 547,70 552,06 539,18 533,96 576,47 542,20 593,76 546,86 571,05

Srednje mjes. opt. (MW) 11,77 12,46 11,86 10,69 10,54 10,61 11,19 10,95 10,91 11,84 12,09 13,75

54. Kupres Pmax (MW) 3,02 2,18 2,09 1,54 1,42 1,44 2,38 1,61 1,51 1,73 1,63 4,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,564 0,563 0,544 0,607 0,633 0,625 0,414 0,621 0,623 0,603 0,650 0,390

Vrijeme iskorištenja (h) 419,45 378,20 404,69 437,28 470,58 450,30 307,89 462,28 448,33 448,42 467,80 290,23

Srednje mjes. opt. (MW) 1,70 1,23 1,14 0,93 0,90 0,90 0,98 1,00 0,94 1,04 1,06 1,64

55. Laktaši Pmax (MW) 17,31 18,25 17,09 14,53 13,00 12,95 12,34 13,47 14,07 14,83 16,67 19,33

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,752 0,728 0,672 0,680 0,681 0,642 0,681 0,612 0,607 0,671 0,598 0,710

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 559,33 489,06 500,29 489,28 506,70 462,37 506,53 455,49 436,83 499,15 430,41 528,09

Srednje mjes. opt. (MW) 13,01 13,28 11,49 9,87 8,86 8,32 8,40 8,24 8,53 9,95 9,97 13,72

57/293



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2010. godina

56. Livno Pmax (MW) 12,18 11,78 11,74 11,37 10,06 9,40 9,37 9,25 9,60 11,52 11,13 14,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,710 0,717 0,669 0,611 0,624 0,634 0,653 0,680 0,632 0,601 0,650 0,599

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 528,00 481,74 497,59 439,85 463,89 456,67 485,95 506,15 454,99 447,23 468,21 445,50

Srednje mjes. opt. (MW) 8,64 8,44 7,85 6,94 6,27 5,96 6,12 6,29 6,06 6,92 7,24 8,92

57. Lopare Pmax (MW) 3,06 2,46 2,88 3,66 2,84 2,80 2,38 2,34 2,34 2,48 2,60 3,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,575 0,664 0,562 0,569 0,701 0,687 0,639 0,621 0,594 0,624 0,585 0,539

Vrijeme iskorištenja (h) 427,83 445,91 418,35 409,53 521,27 494,62 475,68 462,35 427,77 464,30 421,53 400,93

Srednje mjes. opt. (MW) 1,76 1,63 1,62 2,08 1,99 1,92 1,52 1,45 1,39 1,55 1,52 1,74

58. Lukavac Pmax (MW) 26,19 26,12 28,22 30,90 27,38 28,99 34,98 32,84 34,98 37,11 37,11 33,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,443 0,583 0,605 0,514 0,504 0,504 0,523 0,468 0,540 0,473 0,489 0,570

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 329,47 391,80 449,96 370,39 374,83 362,56 389,12 348,46 389,12 351,90 351,90 424,06

T3 31,5 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 11,60 15,23 17,07 15,90 13,79 14,60 18,30 15,38 18,91 17,55 18,14 19,23

59. Ljubuški Pmax (MW) 23,73 23,12 22,64 18,66 14,68 14,32 16,40 15,66 14,48 19,91 20,12 25,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,683 0,672 0,598 0,584 0,645 0,683 0,657 0,688 0,657 0,558 0,608 0,613

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 508,00 451,85 444,86 420,30 480,24 491,84 489,03 512,18 472,89 415,28 437,53 456,18

Srednje mjes. opt. (MW) 16,20 15,55 13,53 10,89 9,48 9,78 10,78 10,78 9,51 11,11 12,22 15,41

60. Maglaj Pmax (MW) 12,83 15,64 20,47 22,38 18,81 15,29 14,52 19,81 16,25 17,05 15,52 18,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,737 0,617 0,534 0,379 0,518 0,482 0,534 0,434 0,456 0,426 0,494 0,461

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 548,36 414,71 397,57 273,13 385,67 346,92 397,22 322,93 328,60 316,79 355,69 342,65

Srednje mjes. opt. (MW) 9,46 9,65 10,94 8,49 9,75 7,37 7,75 8,60 7,42 7,26 7,67 8,59

61. Modriča Pmax (MW) 14,73 13,68 12,10 12,89 11,92 11,34 14,14 12,41 12,33 13,66 12,29 16,86

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,700 0,674 0,647 0,603 0,695 0,555 0,516 0,660 0,669 0,665 0,640 0,599

Vrijeme iskorištenja (h) 520,83 453,02 481,54 433,93 517,44 399,48 384,22 491,13 481,80 494,69 460,84 445,71

Srednje mjes. opt. (MW) 10,31 9,22 7,83 7,77 8,29 6,29 7,30 8,19 8,25 9,08 7,87 10,10

62. Mostar 2 Pmax (MW) 23,74 24,31 23,24 18,08 15,46 19,38 19,81 21,11 17,12 20,49 22,23 26,99

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,675 0,672 0,608 0,620 0,649 0,623 0,607 0,603 0,651 0,620 0,644 0,649

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 501,97 451,38 451,99 446,17 482,76 448,58 451,91 448,48 468,37 461,52 463,91 482,66

Srednje mjes. opt. (MW) 16,02 16,33 14,12 11,20 10,03 12,07 12,03 12,72 11,14 12,71 14,32 17,51

63. Mostar 5 Pmax (MW) 7,68 10,03 7,72 6,47 5,53 5,26 5,68 5,40 4,47 8,05 6,72 8,15

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,623 0,481 0,560 0,520 0,511 0,563 0,580 0,591 0,640 0,411 0,593 0,596

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 463,16 323,31 416,73 374,49 379,90 405,35 431,56 439,50 460,74 306,01 426,73 443,51

Srednje mjes. opt. (MW) 4,78 4,83 4,32 3,37 2,82 2,96 3,30 3,19 2,86 3,31 3,98 4,86
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64. Mostar 6 Pmax (MW) 30,86 28,51 29,23 20,45 15,17 17,23 20,16 19,30 13,54 21,55 24,58 29,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,656 0,695 0,569 0,577 0,658 0,602 0,555 0,575 0,710 0,550 0,599 0,654

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 487,99 467,28 423,39 415,21 489,39 433,61 413,23 427,51 511,33 408,91 431,63 486,87

Srednje mjes. opt. (MW) 20,24 19,83 16,64 11,79 9,98 10,38 11,20 11,09 9,61 11,85 14,73 19,32

65. Mostar 7 Pmax (MW) 21,65 20,16 20,35 14,50 10,18 11,66 12,86 12,43 9,70 14,98 17,42 21,74

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,632 0,707 0,550 0,597 0,601 0,592 0,602 0,574 0,693 0,592 0,568 0,626

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 470,19 475,08 409,42 430,00 447,13 426,52 447,77 427,29 498,68 440,75 408,80 465,93

Srednje mjes. opt. (MW) 13,68 14,25 11,20 8,66 6,12 6,91 7,74 7,14 6,72 8,87 9,89 13,62

66. Mostar 9 Pmax (MW) 3,54 3,34 3,24 2,88 2,38 2,41 2,83 2,71 2,36 3,10 2,95 3,71

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,651 0,676 0,632 0,576 0,611 0,615 0,638 0,681 0,651 0,583 0,599 0,582

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 484,11 454,51 470,51 414,60 454,49 442,69 474,54 506,99 468,92 434,00 430,98 432,75

Srednje mjes. opt. (MW) 2,30 2,26 2,05 1,66 1,45 1,48 1,81 1,85 1,54 1,81 1,77 2,16

67. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 14,67 13,76 13,83 15,67 12,91 12,72 13,43 14,31 13,39 15,19 14,36 16,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,636 0,650 0,622 0,521 0,618 0,639 0,633 0,598 0,620 0,590 0,635 0,610

Vrijeme iskorištenja (h) 473,55 436,96 462,45 375,45 459,72 459,96 471,05 445,11 446,29 439,11 457,02 453,71

Srednje mjes. opt. (MW) 9,34 8,95 8,60 8,17 7,98 8,13 8,50 8,56 8,30 8,96 9,12 9,91

68. Novi Travnik Pmax (MW) 6,34 6,14 6,24 6,10 5,47 5,47 5,47 5,52 5,76 6,48 6,58 7,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,700 0,709 0,640 0,619 0,654 0,642 0,650 0,660 0,628 0,585 0,642 0,617

Vrijeme iskorištenja (h) 520,94 476,68 476,44 445,87 486,72 462,37 483,73 491,36 452,28 435,46 462,39 458,97

Srednje mjes. opt. (MW) 4,44 4,36 4,00 3,78 3,58 3,51 3,56 3,65 3,62 3,79 4,22 4,83

69. Neum Pmax (MW) 3,74 3,29 4,56 2,59 2,59 3,34 5,90 5,83 2,93 2,86 3,46 3,48

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,599 0,681 0,419 0,627 0,646 0,652 0,591 0,565 0,668 0,614 0,484 0,604

Vrijeme iskorištenja (h) 445,46 457,54 311,45 451,78 480,50 469,79 439,73 420,40 480,83 457,00 348,42 449,64

Srednje mjes. opt. (MW) 2,24 2,24 1,91 1,63 1,67 2,18 3,49 3,30 1,96 1,75 1,67 2,10

70. Nevesinje Pmax (MW) 5,19 4,18 4,10 4,61 3,94 3,67 3,75 4,16 4,07 4,22 4,38 4,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,558 0,654 0,634 0,520 0,601 0,645 0,673 0,599 0,596 0,593 0,587 0,584

Vrijeme iskorištenja (h) 414,91 439,51 472,02 374,18 447,41 464,44 501,05 445,80 429,10 441,04 422,74 434,27

Srednje mjes. opt. (MW) 2,90 2,74 2,60 2,39 2,37 2,37 2,52 2,49 2,43 2,50 2,57 2,82

71. Nova Topola Pmax (MW) 12,37 11,67 12,17 11,89 9,70 10,25 10,09 9,80 10,45 12,22 13,60 13,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,708 0,723 0,657 0,580 0,654 0,635 0,638 0,641 0,614 0,599 0,561 0,683

Vrijeme iskorištenja (h) 527,04 486,18 488,65 481,44 486,23 457,18 474,33 476,91 442,01 445,47 404,24 508,23

Srednje mjes. opt. (MW) 8,77 8,45 8,00 6,91 6,34 6,51 6,43 6,28 6,42 7,32 7,64 9,14
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72. Novi Grad Pmax (MW) 12,53 12,09 12,35 12,02 10,59 10,17 10,87 11,09 11,07 11,93 11,89 13,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,672 0,663 0,619 0,572 0,630 0,655 0,639 0,622 0,606 0,615 0,647 0,622

Vrijeme iskorištenja (h) 499,65 445,62 460,23 411,89 468,46 471,30 475,29 462,56 436,32 457,57 465,68 462,50

Srednje mjes. opt. (MW) 8,41 8,02 7,64 6,88 6,67 6,66 6,94 6,90 6,71 7,34 7,69 8,60

73. Odžak Pmax (MW) 6,81 6,58 8,56 8,90 5,32 9,92 10,53 10,25 10,00 7,51 6,84 11,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,705 0,691 0,492 0,460 0,698 0,557 0,506 0,430 0,392 0,564 0,645 0,492

Vrijeme iskorištenja (h) 524,60 464,45 365,91 331,14 519,36 401,20 376,27 320,25 282,52 419,44 464,52 365,81

Srednje mjes. opt. (MW) 4,80 4,55 4,21 4,09 3,72 5,53 5,33 4,41 3,92 4,23 4,41 5,65

74. Orašje Pmax (MW) 12,30 12,07 11,78 12,11 10,08 10,36 10,92 11,60 10,06 12,94 11,50 16,53

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,700 0,686 0,647 0,586 0,642 0,659 0,635 0,601 0,645 0,568 0,650 0,585

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 520,97 461,05 481,06 421,86 477,41 474,59 472,36 446,94 464,32 422,89 467,96 435,00

Srednje mjes. opt. (MW) 8,62 8,28 7,61 7,09 6,47 6,83 6,93 6,97 6,49 7,35 7,47 9,66

75. Pale Pmax (MW) 13,68 16,05 15,34 13,12 11,90 11,51 10,09 10,20 11,54 13,63 14,10 17,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,704 0,690 0,697 0,641 0,654 0,660 0,704 0,664 0,608 0,666 0,671 0,634

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 523,52 463,53 518,94 461,46 486,84 475,20 523,84 494,02 437,73 495,16 482,94 471,37

Srednje mjes. opt. (MW) 9,63 11,07 10,70 8,41 7,78 7,60 7,11 6,77 7,01 9,07 9,46 11,09

76. Pazarić Pmax (MW) 3,89 4,30 4,14 9,39 3,42 4,60 11,48 3,09 3,82 3,55 3,81 4,14

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,601 0,487 0,526 0,280 0,580 0,491 0,170 0,628 0,503 0,554 0,529 0,546

Vrijeme iskorištenja (h) 447,37 327,21 391,12 201,43 431,82 353,59 126,56 467,40 361,87 412,23 380,72 406,37

Srednje mjes. opt. (MW) 2,34 2,09 2,18 2,63 1,98 2,26 1,95 1,94 1,92 1,97 2,01 2,26

77. Posušje Pmax (MW) 11,76 11,42 11,47 10,13 9,17 7,92 8,16 8,26 8,50 10,37 10,56 12,67

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,645 0,676 0,623 0,617 0,633 0,678 0,698 0,661 0,654 0,609 0,636 0,625

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 479,64 453,94 463,49 443,99 470,78 488,18 519,28 491,45 470,60 452,90 458,06 465,24

Srednje mjes. opt. (MW) 7,58 7,72 7,15 6,25 5,80 5,37 5,70 5,45 5,55 6,31 6,72 7,92

78. Prijedor 1 Pmax (MW) 27,12 25,86 24,68 21,26 22,55 22,17 22,18 24,89 24,13 21,27 20,82 27,31

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,711 0,717 0,660 0,494 0,507 0,530 0,539 0,472 0,479 0,649 0,692 0,653

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 528,65 481,60 490,79 355,74 376,85 381,66 400,97 351,15 344,72 483,42 498,51 486,01

Srednje mjes. opt. (MW) 19,27 18,53 16,28 10,51 11,42 11,75 11,95 11,75 11,55 13,82 14,41 17,84

79. Prijedor 3 Pmax (MW) 16,58 11,23 10,83 16,08 11,73 14,73 11,27 10,22 11,98 13,53 13,45 17,00

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,474 0,719 0,656 0,649 0,616 0,421 0,598 0,623 0,616 0,644 0,649 0,610

Vrijeme iskorištenja (h) 352,95 483,05 488,12 467,00 458,60 302,99 445,07 463,17 443,87 478,90 467,06 453,51

Srednje mjes. opt. (MW) 7,86 8,07 7,10 10,43 7,23 6,20 6,74 6,31 7,39 8,71 8,73 10,36
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80. Prijedor 5 Pmax (MW) 9,84 10,21 10,29 9,74 8,95 8,67 9,58 8,98 9,08 10,31 9,78 10,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,528 0,538 0,531 0,542 0,525 0,582 0,568 0,611 0,505 0,572 0,543 0,556

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 392,67 361,59 394,77 390,18 390,24 419,04 422,28 454,49 363,28 425,56 390,96 413,75

T3 20 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 5,19 5,49 5,46 5,28 4,69 5,05 5,44 5,49 4,58 5,90 5,31 5,97

81. Prnjavor Pmax (MW) 19,18 18,69 17,82 18,60 15,07 15,29 15,49 15,02 16,01 18,62 17,56 21,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,651 0,672 0,656 0,570 0,660 0,644 0,651 0,662 0,629 0,610 0,667 0,610

Vrijeme iskorištenja (h) 484,67 451,86 487,75 410,19 491,03 463,53 484,52 492,50 452,78 453,82 480,14 454,07

Srednje mjes. opt. (MW) 12,50 12,56 11,68 10,60 9,95 9,84 10,09 9,95 10,07 11,36 11,71 13,29

82. Rama Pmax (MW) 4,90 5,24 4,95 4,32 3,86 3,92 4,03 4,06 3,73 4,59 4,28 4,79

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,407 0,422 0,426 0,441 0,437 0,561 0,584 0,445 0,561 0,530 0,485 0,379

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 302,45 283,86 316,61 317,64 325,22 404,23 434,27 331,23 404,08 394,31 349,31 281,98

Srednje mjes. opt. (MW) 1,99 2,22 2,11 1,91 1,69 2,20 2,35 1,81 2,09 2,43 2,07 1,81

83. Rogatica Pmax (MW) 4,92 4,23 3,94 3,93 3,70 3,59 3,70 4,13 4,06 4,20 4,31 4,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,584 0,673 0,685 0,619 0,629 0,660 0,628 0,593 0,616 0,655 0,662 0,683

Vrijeme iskorištenja (h) 434,27 452,23 509,59 446,01 467,92 475,05 467,46 441,30 443,20 487,36 476,89 508,26

Srednje mjes. opt. (MW) 2,87 2,85 2,70 2,43 2,33 2,37 2,33 2,45 2,50 2,75 2,85 3,03

84. Sanski Most Pmax (MW) 9,76 9,39 9,33 9,61 9,07 9,02 10,32 10,19 10,77 10,03 10,71 11,96

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,673 0,667 0,636 0,625 0,666 0,685 0,698 0,645 0,593 0,650 0,572 0,566

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 500,88 448,09 473,02 449,85 495,73 492,92 519,49 479,92 426,98 483,56 411,78 421,30

Srednje mjes. opt. (MW) 6,57 6,26 5,93 6,00 6,04 6,18 7,21 6,57 6,38 6,52 6,12 6,77

85. Sarajevo 1 Pmax (MW) 21,36 21,18 20,98 18,75 19,63 16,68 16,73 16,75 21,18 19,56 18,61 19,14

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,612 0,675 0,640 0,695 0,625 0,723 0,728 0,744 0,539 0,663 0,685 0,770

T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 455,60 453,52 476,23 500,43 464,71 520,72 541,44 553,66 388,05 493,03 492,89 572,77

Srednje mjes. opt. (MW) 13,08 14,30 13,43 13,03 12,26 12,06 12,17 12,47 11,41 12,96 12,74 14,73

86. Sarajevo 2 Pmax (MW) 23,86 21,78 21,06 16,27 17,92 15,79 16,72 17,65 17,09 18,13 17,50 22,88

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,671 0,693 0,629 0,692 0,603 0,649 0,627 0,657 0,648 0,660 0,669 0,615

T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 499,01 465,77 467,91 498,08 448,42 467,37 466,33 488,92 466,40 490,69 481,81 457,81

Srednje mjes. opt. (MW) 16,00 15,10 13,24 11,25 10,80 10,25 10,48 11,60 11,07 11,96 11,71 14,08

87. Sarajevo 4 Pmax (MW) 13,64 12,93 13,07 11,51 9,74 10,75 10,56 10,41 13,05 13,04 14,00 13,89

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,676 0,732 0,681 0,675 0,717 0,672 0,639 0,674 0,590 0,657 0,627 0,695

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 503,01 491,93 506,89 486,04 533,41 483,51 475,57 501,21 425,05 488,97 451,40 516,99

Srednje mjes. opt. (MW) 9,22 9,46 8,90 7,77 6,99 7,22 6,75 7,01 7,70 8,57 8,77 9,65
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88. Sarajevo 5 Pmax (MW) 32,65 31,68 30,63 28,12 26,60 24,31 21,96 21,84 24,95 28,92 29,60 33,45

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,705 0,740 0,652 0,627 0,618 0,665 0,689 0,689 0,637 0,678 0,673 0,700

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 524,75 497,00 485,28 451,22 459,56 478,56 512,73 512,66 458,74 504,68 484,81 520,98

Srednje mjes. opt. (MW) 23,03 23,43 19,98 17,63 16,43 16,16 15,13 15,05 15,90 19,61 19,93 23,42

89. Sarajevo 7 Pmax (MW) 32,37 30,93 30,22 27,10 27,44 26,63 27,04 26,63 26,55 29,59 30,70 33,84

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,633 0,677 0,646 0,660 0,589 0,612 0,596 0,617 0,647 0,674 0,665 0,690

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 470,83 455,28 480,38 475,12 437,93 440,58 443,16 459,37 465,88 501,12 478,87 513,09

Srednje mjes. opt. (MW) 20,48 20,95 19,51 17,89 16,15 16,30 16,10 16,44 17,18 19,93 20,42 23,34

90. Sarajevo 8 Pmax (MW) 21,12 18,03 16,91 16,50 16,16 16,07 15,18 17,37 18,62 21,74 23,53 23,37

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,657 0,698 0,677 0,642 0,620 0,639 0,660 0,602 0,593 0,665 0,633 0,712

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 488,77 469,11 503,46 462,51 461,10 459,93 490,78 447,93 426,91 494,57 455,70 529,83

Srednje mjes. opt. (MW) 13,87 12,59 11,44 10,60 10,02 10,27 10,01 10,46 11,04 14,45 14,89 16,64

91. Sarajevo 13 Pmax (MW) 29,32 29,35 29,00 27,78 26,99 28,10 27,28 22,81 25,11 28,83 29,68 30,47

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,647 0,674 0,636 0,656 0,601 0,600 0,587 0,665 0,619 0,616 0,626 0,667

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 481,52 453,18 473,19 472,53 447,19 432,28 436,96 494,81 445,74 458,64 450,42 496,20

Srednje mjes. opt. (MW) 18,97 19,79 18,44 18,23 16,22 16,87 16,02 15,17 15,54 17,77 18,56 20,32

92. Sarajevo 14 Pmax (MW) 31,00 30,77 31,33 27,10 28,00 27,91 27,51 27,34 29,27 27,58 27,58 30,20

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,660 0,668 0,636 0,625 0,607 0,644 0,638 0,646 0,601 0,645 0,675 0,664

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 490,93 448,62 472,94 450,23 451,26 463,53 474,58 480,57 432,71 479,87 485,91 493,70

Srednje mjes. opt. (MW) 20,46 20,54 19,92 16,95 16,98 17,97 17,55 17,66 17,59 17,79 18,61 20,04

93. Sarajevo 15 Pmax (MW) 18,47 17,91 17,75 16,72 14,48 14,40 14,00 13,92 14,56 16,40 16,47 18,15

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,665 0,667 0,620 0,578 0,603 0,616 0,626 0,645 0,622 0,632 0,623 0,644

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 494,56 448,49 461,21 416,47 448,67 443,19 465,55 480,17 447,68 469,96 448,36 479,29

Srednje mjes. opt. (MW) 12,28 11,95 11,00 9,67 8,73 8,86 8,76 8,98 9,05 10,36 10,26 11,69

94. Sarajevo 18 Pmax (MW) 11,20 11,50 11,09 10,05 9,49 10,66 11,48 8,75 12,33 9,54 10,60 11,82

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,644 0,687 0,666 0,647 0,655 0,582 0,570 0,714 0,515 0,650 0,603 0,556

Vrijeme iskorištenja (h) 479,01 461,92 495,27 466,17 487,65 419,25 424,09 531,31 371,00 483,35 434,48 413,35

Srednje mjes. opt. (MW) 7,21 7,90 7,38 6,51 6,22 6,21 6,54 6,25 6,35 6,20 6,40 6,56

95. Sokolac Pmax (MW) 6,64 6,00 5,81 5,99 5,54 5,01 5,99 7,86 5,31 7,20 7,86 6,33

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,648 0,702 0,683 0,618 0,628 0,678 0,565 0,471 0,795 0,537 0,524 0,697

Vrijeme iskorištenja (h) 481,82 472,06 508,11 445,13 467,20 488,16 420,44 350,33 572,66 399,51 377,07 518,24

Srednje mjes. opt. (MW) 4,30 4,21 3,97 3,70 3,48 3,40 3,39 3,70 4,22 3,86 4,11 4,41
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96. Srbac Pmax (MW) 11,54 10,77 10,20 9,89 8,01 8,28 8,45 8,31 8,44 10,05 9,94 12,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,698 0,704 0,668 0,584 0,692 0,688 0,686 0,690 0,663 0,643 0,673 0,657

Vrijeme iskorištenja (h) 519,03 473,00 496,93 420,75 515,10 495,31 510,36 513,10 477,40 477,88 484,27 489,01

Srednje mjes. opt. (MW) 8,05 7,58 6,82 5,78 5,54 5,69 5,80 5,73 5,60 6,46 6,68 8,03

97. Srebrenica Pmax (MW) 10,87 9,51 8,78 9,16 8,82 9,47 12,81 9,80 10,12 9,22 10,67 11,58

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,709 0,798 0,849 0,716 0,717 0,699 0,504 0,706 0,664 0,804 0,701 0,694

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 527,63 536,13 631,99 515,81 533,62 503,12 375,17 525,32 478,10 598,40 504,51 515,97

Srednje mjes. opt. (MW) 7,71 7,59 7,46 6,56 6,33 6,62 6,46 6,92 6,72 7,42 7,48 8,03

98. Srebrenik Pmax (MW) 10,91 10,54 10,70 11,18 10,41 10,12 10,65 10,08 10,65 10,06 10,06 11,01

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,671 0,680 0,649 0,619 0,653 0,663 0,561 0,664 0,580 0,634 0,655 0,615

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 499,08 457,23 483,01 445,65 485,76 477,29 417,64 493,85 417,64 471,60 471,60 457,87

Srednje mjes. opt. (MW) 7,32 7,17 6,94 6,92 6,80 6,71 5,98 6,69 6,18 6,38 6,59 6,78

99. Stanari Pmax (MW) 4,81 4,72 4,58 4,47 3,75 4,01 3,65 4,32 4,34 4,50 4,64 5,54

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,580 0,612 0,605 0,576 0,594 0,591 0,703 0,597 0,596 0,454 0,642 0,524

Vrijeme iskorištenja (h) 431,63 411,03 449,85 414,66 441,88 425,71 522,70 444,27 429,06 337,90 462,07 389,59

Srednje mjes. opt. (MW) 2,79 2,89 2,77 2,57 2,23 2,37 2,56 2,58 2,58 2,04 2,98 2,90

100. Stolac Pmax (MW) 6,26 6,02 6,05 6,02 5,04 4,99 5,46 4,93 4,83 5,62 5,58 6,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,659 0,665 0,629 0,571 0,639 0,673 0,629 0,679 0,638 0,586 0,608 0,587

Vrijeme iskorištenja (h) 490,64 446,78 468,25 411,33 475,41 484,58 468,13 505,29 459,19 435,86 437,99 436,77

Srednje mjes. opt. (MW) 4,13 4,00 3,81 3,44 3,22 3,36 3,44 3,35 3,08 3,29 3,39 4,01

101. Šamac Pmax (MW) 10,10 9,48 8,95 9,02 7,63 7,13 7,61 7,51 7,48 8,82 8,57 11,09

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,702 0,718 0,668 0,580 0,634 0,674 0,653 0,665 0,680 0,661 0,670 0,600

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 522,53 482,66 496,88 417,64 471,62 485,04 486,14 494,57 489,78 491,72 482,34 446,29

Srednje mjes. opt. (MW) 7,10 6,81 5,98 5,23 4,84 4,80 4,97 4,99 5,09 5,83 5,74 6,65

102. Široki Brijeg Pmax (MW) 19,97 19,82 18,00 17,09 19,49 13,54 14,69 14,54 14,59 18,29 18,24 20,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,684 0,664 0,654 0,627 0,495 0,722 0,694 0,698 0,686 0,618 0,659 0,670

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 509,17 446,42 486,27 451,49 367,96 519,85 516,40 519,14 494,27 459,50 474,83 498,73

Srednje mjes. opt. (MW) 13,67 13,17 11,76 10,72 9,64 9,77 10,19 10,15 10,02 11,29 12,03 13,96

103. Teslić Pmax (MW) 16,70 15,55 16,07 16,42 14,02 13,86 13,35 14,70 14,04 17,04 16,38 15,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,632 0,663 0,610 0,574 0,668 0,680 0,725 0,674 0,949 0,584 0,611 0,703

Vrijeme iskorištenja (h) 470,39 445,36 454,00 413,25 496,77 489,74 539,20 501,54 683,22 434,03 439,99 523,19

Srednje mjes. opt. (MW) 10,56 10,30 9,81 9,43 9,36 9,43 9,68 9,91 13,32 9,94 10,01 11,00
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104. Tešanj Pmax (MW) 15,59 16,13 15,43 15,40 17,43 15,35 14,82 15,16 17,92 15,58 17,98 16,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,682 0,656 0,663 0,631 0,581 0,678 0,715 0,694 0,576 0,688 0,600 0,681

Vrijeme iskorištenja (h) 507,67 441,12 493,39 454,35 432,26 488,32 531,62 516,31 414,70 512,10 432,14 506,72

Srednje mjes. opt. (MW) 10,64 10,59 10,23 9,72 10,13 10,41 10,59 10,52 10,32 10,72 10,79 11,39

105. Tomislavgrad Pmax (MW) 10,13 10,32 9,74 9,36 8,74 8,21 8,78 9,50 9,07 10,18 9,65 12,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,670 0,676 0,655 0,648 0,647 0,685 0,668 0,652 0,638 0,619 0,671 0,578

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 498,79 454,14 487,56 466,67 481,73 493,19 496,66 485,10 459,26 460,22 483,22 429,88

Srednje mjes. opt. (MW) 6,79 6,97 6,39 6,07 5,66 5,62 5,86 6,20 5,79 6,29 6,48 7,35

106. Travnik 1 Pmax (MW) 15,03 14,87 16,07 18,42 19,72 17,32 13,14 13,40 17,26 19,28 14,81 19,93

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,697 0,711 0,604 0,494 0,522 0,515 0,662 0,700 0,543 0,538 0,675 0,559

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 518,59 477,96 449,62 355,39 388,66 371,08 492,49 521,12 391,16 400,28 486,31 415,72

Srednje mjes. opt. (MW) 10,48 10,58 9,71 9,09 10,30 8,93 8,70 9,39 9,38 10,37 10,00 11,14

107. Travnik 2 Pmax (MW) 9,40 9,30 9,11 8,31 8,60 7,74 7,54 7,35 7,99 8,76 8,88 9,62

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,617 0,631 0,598 0,561 0,320 0,540 0,571 0,565 0,556 0,599 0,597 0,617

Vrijeme iskorištenja (h) 458,74 423,72 445,14 404,22 238,19 389,13 424,75 420,07 400,08 445,41 429,50 459,04

Srednje mjes. opt. (MW) 5,79 5,86 5,45 4,67 2,75 4,18 4,30 4,15 4,44 5,24 5,30 5,94

108. Trebinje 1 Pmax (MW) 16,87 12,47 10,27 12,12 7,66 7,62 11,01 13,05 12,50 11,13 9,69 17,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,402 0,591 0,654 0,466 0,649 0,616 0,500 0,515 0,455 0,561 0,682 0,493

Vrijeme iskorištenja (h) 299,20 397,33 486,39 335,27 483,09 443,37 371,74 383,27 327,53 417,40 491,32 366,97

Srednje mjes. opt. (MW) 6,78 7,37 6,72 5,65 4,97 4,69 5,50 6,72 5,69 6,25 6,61 8,60

109. Tuzla Centar Pmax (MW) 39,70 40,13 38,33 36,44 38,72 36,40 38,27 34,41 38,27 38,31 38,31 49,27

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,711 0,698 0,691 0,680 0,622 0,648 0,582 0,646 0,602 0,689 0,712 0,615

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 528,83 469,01 514,44 489,86 462,87 466,28 433,31 480,75 433,31 512,95 512,95 457,41

Srednje mjes. opt. (MW) 28,22 28,01 26,51 24,79 24,09 23,58 22,29 22,24 23,03 26,41 27,29 30,29

110. Tuzla 5 Pmax (MW) 27,43 23,32 22,37 24,08 22,06 29,56 26,21 29,71 26,21 24,20 24,20 25,06

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,589 0,650 0,649 0,602 0,607 0,474 0,578 0,558 0,597 0,624 0,645 0,656

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 438,13 436,59 483,23 433,23 451,69 341,44 430,09 415,36 430,09 464,50 464,50 488,38

Srednje mjes. opt. (MW) 16,15 15,15 14,53 14,49 13,39 14,02 15,15 16,59 15,66 15,11 15,61 16,45

111. Ukrina Pmax (MW) 1,77 1,71 2,25 1,86 1,42 2,53 2,29 4,69 1,32 1,24 2,05 1,95

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,593 0,584 0,421 0,478 0,453 0,306 0,468 0,285 0,549 0,521 0,425 0,546

Vrijeme iskorištenja (h) 441,12 392,77 313,21 343,97 337,00 220,52 348,02 211,90 394,96 387,56 306,15 406,04

Srednje mjes. opt. (MW) 1,05 1,00 0,95 0,89 0,64 0,77 1,07 1,34 0,72 0,65 0,87 1,07
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112. Uskoplje Pmax (MW) 5,83 5,74 5,26 5,18 4,18 4,49 5,04 5,88 5,71 5,06 5,62 4,08

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,486 0,570 0,482 0,293 0,343 0,357 0,465 0,588 0,568 0,573 0,339 0,440

Vrijeme iskorištenja (h) 361,50 383,37 358,34 210,91 255,08 256,81 345,59 437,62 408,82 426,04 244,08 327,64

Srednje mjes. opt. (MW) 2,83 3,27 2,53 1,52 1,43 1,60 2,34 3,46 3,24 2,90 1,90 1,80

113. Vareš Pmax (MW) 3,98 8,74 3,58 3,36 3,59 3,76 3,67 4,51 3,65 3,54 3,96 4,12

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,671 0,303 0,656 0,690 0,622 0,578 0,631 0,593 0,618 0,641 0,610 0,674

Vrijeme iskorištenja (h) 499,11 203,87 487,99 496,83 462,51 416,12 469,14 441,23 444,81 476,97 439,04 501,42

Srednje mjes. opt. (MW) 2,67 2,65 2,35 2,32 2,23 2,17 2,31 2,67 2,25 2,27 2,41 2,78

114. Velika Kladuša Pmax (MW) 9,88 8,83 8,77 8,61 8,18 7,92 7,97 9,06 9,39 9,06 9,24 10,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,647 0,710 0,680 0,655 0,665 0,695 0,725 0,649 0,604 0,667 0,649 0,615

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 481,66 477,20 506,14 471,38 494,43 500,52 539,64 483,16 435,20 496,00 467,15 457,77

Srednje mjes. opt. (MW) 6,39 6,27 5,96 5,64 5,43 5,51 5,78 5,89 5,67 6,04 5,99 6,71

115. Visoko Pmax (MW) 17,20 16,36 16,08 19,11 14,32 14,03 15,41 16,00 17,89 20,31 23,05 17,78

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,708 0,732 0,697 0,570 0,694 0,712 0,641 0,647 0,582 0,604 0,523 0,726

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 526,90 491,80 518,63 410,36 516,46 512,64 476,64 481,31 418,69 449,01 376,33 540,17

Srednje mjes. opt. (MW) 12,18 11,97 11,21 10,89 9,94 9,99 9,87 10,35 10,40 12,26 12,05 12,91

116. Vitez Pmax (MW) 12,62 12,10 11,28 10,66 9,70 9,74 11,38 10,90 12,24 12,62 12,62 13,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,618 0,650 0,697 0,485 0,824 0,597 0,599 0,650 0,567 0,634 0,673 0,666

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 459,44 436,47 518,53 349,01 612,89 430,05 445,55 483,36 408,54 471,78 484,69 495,45

Srednje mjes. opt. (MW) 7,80 7,86 7,86 5,17 7,99 5,82 6,81 7,08 6,95 8,01 8,50 9,21

117. Vlasenica Pmax (MW) 10,23 9,80 9,33 8,38 8,49 7,78 8,95 8,98 9,40 10,20 10,95 10,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,598 0,705 0,656 0,685 0,698 0,747 0,615 0,719 0,681 0,666 0,614 0,634

Vrijeme iskorištenja (h) 445,22 473,74 487,72 493,19 519,39 538,14 457,34 534,62 490,25 495,59 441,75 471,98

Srednje mjes. opt. (MW) 6,12 6,91 6,11 5,74 5,93 5,81 5,50 6,45 6,40 6,80 6,72 6,75

118. Vrnograč Pmax (MW) 7,66 6,99 7,41 7,40 7,10 7,74 7,32 8,40 8,18 8,12 8,93 8,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,613 0,659 0,591 0,594 0,619 0,597 0,672 0,582 0,568 0,577 0,529 0,557

Vrijeme iskorištenja (h) 455,99 443,05 439,56 427,58 460,76 429,76 499,67 433,14 408,78 428,94 380,65 414,21

Srednje mjes. opt. (MW) 4,69 4,61 4,38 4,40 4,40 4,62 4,91 4,89 4,65 4,68 4,72 4,85

119. Zavidovići Pmax (MW) 18,23 18,46 19,88 17,99 17,84 17,62 18,06 17,55 18,18 19,63 21,24 21,54

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,694 0,686 0,622 0,682 0,654 0,625 0,638 0,646 0,575 0,616 0,605 0,629

Vrijeme iskorištenja (h) 516,16 461,09 463,06 490,96 486,92 450,18 474,82 480,39 414,24 458,63 435,80 467,95

Srednje mjes. opt. (MW) 12,65 12,67 12,37 12,26 11,68 11,02 11,52 11,33 10,46 12,10 12,86 13,55
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120. Zenica 1 Pmax (MW) 8,50 8,43 3,84 4,76 9,80 15,78 15,60 2,75 10,40 15,66 4,92 10,29

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,290 0,241 0,443 0,348 0,171 0,163 0,128 0,640 0,269 0,188 0,526 0,297

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 216,01 162,14 329,76 250,78 127,53 117,28 95,07 476,31 193,56 139,72 378,63 221,24

Srednje mjes. opt. (MW) 2,47 2,03 1,70 1,66 1,68 2,57 1,99 1,76 2,80 2,94 2,59 3,06

121. Zenica 3 Pmax (MW) 28,38 28,38 28,17 25,50 23,13 22,72 33,81 30,22 25,08 27,50 26,70 38,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,696 0,681 0,650 0,654 0,664 0,678 0,451 0,526 0,629 0,638 0,654 0,505

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 517,76 457,32 483,95 471,02 494,01 488,28 335,31 391,09 453,20 474,89 470,93 375,80

Srednje mjes. opt. (MW) 19,75 19,31 18,32 16,68 15,36 15,41 15,24 15,89 15,79 17,55 17,46 19,62

122. Zenica 4 Pmax (MW) 19,50 18,03 18,70 16,20 14,36 20,68 14,13 14,52 15,23 24,94 17,60 27,86

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,572 0,640 0,582 0,561 0,617 0,453 0,619 0,532 0,608 0,403 0,609 0,425

Vrijeme iskorištenja (h) 425,74 429,87 432,99 404,03 458,89 326,11 460,35 395,54 437,86 299,98 438,33 316,49

Srednje mjes. opt. (MW) 11,16 11,53 10,89 9,09 8,86 9,37 8,74 7,72 9,26 10,06 10,71 11,85

123. Zvornik Pmax (MW) 14,53 12,81 12,10 13,36 12,39 12,81 12,52 13,06 12,81 13,27 13,36 15,00

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,647 0,707 0,711 0,616 0,616 0,573 0,678 0,653 0,628 0,638 0,643 0,633

Vrijeme iskorištenja (h) 481,14 475,32 528,73 443,60 458,21 412,74 504,61 485,48 452,04 474,16 463,02 471,21

Srednje mjes. opt. (MW) 9,40 9,06 8,60 8,23 7,63 7,34 8,49 8,52 8,04 8,46 8,59 9,50

124. Žepče Pmax (MW) 6,84 6,84 6,90 6,94 6,19 6,08 7,34 6,24 6,48 7,20 7,20 8,22

T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,664 0,655 0,632 0,615 0,656 0,683 0,574 0,691 0,564 0,569 0,604 0,595

T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 493,89 440,00 470,51 442,68 488,30 491,56 426,95 514,16 406,31 423,21 434,83 443,02

T2 4 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 4,54 4,48 4,36 4,26 4,06 4,15 4,21 4,31 3,66 4,10 4,35 4,89
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1. Banovići  Pmax (MW) 14,57 13,99 14,78 13,90 13,18 12,59 13,13 12,53 12,36 13,60 14,17 13,72

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,707 0,739 0,675 0,697 0,697 0,685 0,657 0,689 0,672 0,675 0,654 0,690

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 526,26 496,89 502,32 501,60 518,88 492,94 488,80 512,59 483,81 502,10 471,10 513,15

Srednje mjes. opt. (MW) 10,30 10,35 9,98 9,68 9,19 8,62 8,63 8,63 8,31 9,18 9,27 9,46

2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 36,60 36,32 36,49 28,33 26,13 24,33 25,49 25,08 24,06 32,21 36,88 36,42

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,65 0,67 0,69 0,70 0,66 0,65 0,70 0,66 0,71 0,71

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 528,97 500,41 487,09 485,09 510,37 507,43 494,30 486,52 504,51 488,65 507,62 530,33

Srednje mjes. opt. (MW) 26,02 27,05 23,89 19,09 17,92 17,15 16,94 16,40 16,86 21,15 26,00 25,96

3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 43,55 43,86 42,69 34,78 31,09 27,58 28,43 28,19 27,22 34,93 41,20 42,85

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,64 0,63 0,64 0,71 0,66 0,67 0,71 0,66 0,66 0,66

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 509,23 469,66 476,79 450,30 475,02 510,97 490,63 502,17 509,94 490,16 477,10 494,46

Srednje mjes. opt. (MW) 29,81 30,65 27,36 21,75 19,85 19,57 18,75 19,03 19,28 23,01 27,30 28,48

4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 44,07 44,77 42,74 31,14 30,92 23,79 24,99 26,21 25,93 32,86 43,12 46,46

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,63 0,66 0,62 0,70 0,66 0,65 0,67 0,65 0,66 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 517,08 467,14 468,66 473,27 463,34 505,03 493,49 482,79 484,62 481,91 475,19 487,22

Srednje mjes. opt. (MW) 30,63 31,12 26,92 20,47 19,26 16,68 16,58 17,01 17,45 21,28 28,46 30,43

5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 8,97 8,03 8,13 6,79 6,52 9,79 7,91 6,21 14,88 17,98 16,66 18,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,72 0,69 0,70 0,69 0,55 0,57 0,69 0,56 0,63 0,61 0,55

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 481,99 480,65 512,17 505,93 511,05 396,75 423,47 514,05 404,16 469,29 436,89 406,98

Srednje mjes. opt. (MW) 5,81 5,74 5,60 4,77 4,48 5,40 4,50 4,29 8,35 11,34 10,11 9,91

6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 9,19 8,40 8,43 7,64 7,15 8,14 9,00 6,65 6,72 7,53 8,47 8,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,72 0,67 0,66 0,68 0,57 0,57 0,72 0,70 0,69 0,70 0,66

Vrijeme iskorištenja (h) 500,90 482,71 495,05 478,31 504,39 413,06 423,99 532,70 506,84 512,35 503,46 490,67

Srednje mjes. opt. (MW) 6,19 6,03 5,61 5,08 4,85 4,67 5,13 4,76 4,73 5,18 5,92 5,84

7. Banja Luka 7 Pmax (MW) 5,04 5,04 5,12 4,87 5,09 5,04 5,07 5,17 5,00 5,25 5,22 5,28

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,81 0,80 0,85 0,85 0,85 0,86 0,83 0,86 0,78 0,84 0,82

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 491,14 545,72 592,84 613,62 632,42 614,26 638,81 619,81 619,55 579,76 603,66 611,81

Srednje mjes. opt. (MW) 3,33 4,09 4,08 4,15 4,32 4,30 4,35 4,30 4,30 4,09 4,38 4,34

Red. 

br.
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8. Banja Luka 8 Pmax (MW) 9,10 8,64 9,25 6,99 6,80 6,34 6,85 7,12 6,14 7,05 9,95 10,87

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,60 0,66 0,63 0,63 0,55 0,62 0,59 0,56 0,64 0,56

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 507,85 471,73 443,73 472,68 471,15 450,04 409,58 458,18 427,82 419,39 462,03 419,87

Srednje mjes. opt. (MW) 6,21 6,07 5,52 4,59 4,30 3,96 3,77 4,39 3,65 3,97 6,38 6,13

9. Bihać 2 Pmax (MW) 10,12 10,12 11,51 11,00 7,89 8,67 8,19 8,26 10,11 9,85 11,97 12,06

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,61 0,60 0,65 0,58 0,66 0,69 0,56 0,63 0,58 0,59

Vrijeme iskorištenja (h) 509,66 458,76 455,66 431,79 484,37 419,59 494,00 512,09 402,92 472,15 417,97 440,81

Srednje mjes. opt. (MW) 6,93 6,91 7,05 6,60 5,14 5,05 5,44 5,68 5,66 6,25 6,95 7,14

10. Bijeljina 1 Pmax (MW) 35,24 33,55 31,53 32,58 23,09 20,58 22,65 23,02 33,66 35,80 42,68 44,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,64 0,52 0,65 0,72 0,69 0,72 0,50 0,64 0,71 0,68

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 504,28 475,56 473,34 372,14 483,73 516,07 514,14 533,32 356,45 475,28 512,74 507,16

T3 20 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 23,89 23,74 20,06 16,84 15,01 14,75 15,65 16,50 16,67 22,87 30,39 30,13

11. Bijeljina 2 Pmax (MW) 0,46 0,46 0,43 0,43 0,46 0,46 0,43 0,41 0,43 0,43 0,43 0,43

T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,31 0,32 0,28 0,19 0,19 0,19 0,21 0,20 0,21 0,25 0,30 0,30

T2 12,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 232,37 213,68 210,56 140,28 141,58 136,32 154,17 151,47 151,39 184,17 215,00 225,00

Srednje mjes. opt. (MW) 0,14 0,15 0,12 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,11 0,13 0,13

12. Bijeljina 3 Pmax (MW) 27,94 27,16 25,50 21,18 20,17 20,18 17,10 18,22 17,64 17,99 13,56 14,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,65 0,61 0,62 0,58 0,69 0,66 0,59 0,48 0,65 0,63

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 503,00 463,80 480,93 440,78 460,76 419,39 509,88 494,04 425,09 353,41 465,27 468,95

Srednje mjes. opt. (MW) 18,89 18,75 16,48 12,96 12,49 11,76 11,72 12,10 10,41 8,55 8,76 9,06

13. Bileća Pmax (MW) 7,56 6,37 5,97 5,74 5,51 5,34 5,68 5,72 5,81 5,56 6,16 6,56

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,70 0,71 0,67 0,66 0,68 0,67 0,68 0,67 0,70 0,67 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 462,67 472,82 525,62 478,88 491,67 491,26 499,57 508,42 481,00 518,92 484,44 493,53

Srednje mjes. opt. (MW) 4,70 4,48 4,22 3,82 3,64 3,65 3,81 3,91 3,88 3,88 4,14 4,35

14. B.Krupa Pmax (MW) 7,78 7,40 7,11 7,37 6,96 7,44 6,81 6,96 6,90 12,73 8,86 8,67

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,66 0,66 0,62 0,65 0,62 0,72 0,70 0,67 0,40 0,57 0,58

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 472,02 442,62 488,07 205,71 484,92 1,53 533,60 523,28 0,00 295,27 0,00 431,95

Srednje mjes. opt. (MW) 4,94 4,87 4,66 4,59 4,54 4,59 4,89 4,90 4,63 5,05 5,05 5,03

15. B. Brod Pmax (MW) 17,42 16,87 16,82 16,34 15,91 15,77 16,09 15,91 16,87 17,64 18,07 17,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,80 0,79 0,80 0,52 0,82 0,83 0,84 0,80 0,79 0,84 0,79 0,82

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 595,96 530,88 593,08 374,01 612,71 597,53 623,94 597,08 567,98 621,58 566,42 613,73

Srednje mjes. opt. (MW) 13,96 13,33 13,41 8,49 13,10 13,09 13,49 12,77 13,31 14,74 14,22 14,66
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16. B. Petrovac Pmax (MW) 3,61 3,82 3,94 4,02 4,04 3,96 4,07 4,28 5,19 4,24 4,45 4,08

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,71 0,69 0,71 0,72 0,72 0,68 0,52 0,67 0,65 0,72

Vrijeme iskorištenja (h) 526,67 478,35 530,91 499,29 524,68 515,19 536,10 503,31 376,52 496,89 468,03 534,67

Srednje mjes. opt. (MW) 2,56 2,72 2,81 2,79 2,85 2,83 2,93 2,90 2,71 2,83 2,89 2,93

17. B. Grahovo Pmax (MW) 0,77 0,67 0,62 0,67 0,72 0,58 0,72 0,86 0,62 0,53 0,53 0,58

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,59 0,63 0,54 0,54 0,57 0,51 0,42 0,56 0,60 0,64 0,68

Vrijeme iskorištenja (h) 392,90 396,28 472,29 386,80 402,64 413,31 378,13 311,01 405,42 445,19 459,70 505,79

Srednje mjes. opt. (MW) 0,41 0,40 0,40 0,36 0,39 0,33 0,37 0,36 0,35 0,32 0,34 0,39

18. Brčko 1 Pmax (MW) 23,05 21,35 20,78 27,62 21,16 18,50 18,75 21,18 20,85 28,94 30,69 30,40

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,77 0,66 0,51 0,69 0,73 0,78 0,71 0,70 0,61 0,73 0,64

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 529,91 519,47 490,50 369,91 514,87 528,60 576,65 526,32 502,12 453,94 527,00 478,87

Srednje mjes. opt. (MW) 16,42 16,51 13,70 14,19 14,64 13,58 14,53 14,98 14,54 17,66 22,46 19,57

19. Brčko 2 Pmax (MW) 42,44 38,83 35,35 17,21 19,33 19,99 17,29 17,83 18,86 22,75 26,65 40,94

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,72 0,70 0,95 0,67 0,60 0,74 0,74 0,69 0,67 0,74 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 531,31 486,25 524,51 686,21 498,27 430,55 552,28 547,00 498,08 500,86 536,21 440,09

Srednje mjes. opt. (MW) 30,31 28,10 24,92 16,40 12,95 11,95 12,84 13,11 13,05 15,32 19,85 24,22

20. Breza Pmax (MW) 13,04 13,04 12,63 12,15 11,02 13,78 10,90 12,54 12,31 12,59 14,29 13,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,72 0,66 0,66 0,69 0,57 0,72 0,63 0,63 0,65 0,60 0,68

Vrijeme iskorištenja (h) 482,96 482,96 493,29 476,23 510,68 410,69 535,47 465,98 451,85 485,46 428,90 506,75

Srednje mjes. opt. (MW) 8,47 9,37 8,37 8,04 7,56 7,86 7,84 7,85 7,72 8,22 8,51 9,13

21. Bugojno Pmax (MW) 12,96 12,96 11,23 10,53 10,19 9,89 13,17 10,24 11,84 11,60 11,76 10,63

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,79 0,88 0,79 0,76 0,74 0,63 0,46 0,62 0,51 0,54 0,57 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 588,17 588,17 587,63 548,55 548,84 455,63 342,65 463,53 367,37 398,11 408,66 482,38

Srednje mjes. opt. (MW) 10,24 11,34 8,87 8,02 7,52 6,26 6,07 6,38 6,06 6,24 6,67 6,89

22. Busovača Pmax (MW) 5,90 5,86 5,66 6,24 5,09 5,23 5,28 5,81 6,00 6,00 6,82 7,49

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,66 0,61 0,50 0,57 0,62 0,68 0,64 0,62 0,65 0,60 0,58

Vrijeme iskorištenja (h) 504,60 445,27 451,13 363,18 426,85 448,23 502,65 478,01 445,70 480,73 431,31 431,05

Srednje mjes. opt. (MW) 4,00 3,88 3,43 3,15 2,92 3,26 3,57 3,73 3,71 3,88 4,08 4,34

23. Cazin 1 Pmax (MW) 15,17 14,98 14,12 14,84 13,47 12,77 13,18 14,17 13,19 13,94 15,40 16,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,65 0,65 0,60 0,64 0,65 0,66 0,63 0,61 0,62 0,59 0,58

Vrijeme iskorištenja (h) 486,40 439,98 486,04 432,22 474,63 468,48 492,95 471,76 437,79 460,28 425,90 428,27

Srednje mjes. opt. (MW) 9,92 9,81 9,23 8,91 8,59 8,31 8,73 8,99 8,02 8,63 9,11 9,43
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24. Cazin 2 Pmax (MW) 4,36 4,16 4,43 4,48 4,09 4,92 6,79 4,55 6,99 4,33 4,74 4,79

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,63 0,64 0,64 0,66 0,55 0,42 0,65 0,40 0,65 0,63 0,61

Vrijeme iskorištenja (h) 451,03 421,79 477,09 460,47 493,94 396,21 310,78 481,44 284,89 484,22 452,52 453,32

Srednje mjes. opt. (MW) 2,64 2,61 2,84 2,87 2,72 2,71 2,84 2,94 2,77 2,82 2,98 2,92

25. Cementara Pmax (MW) 10,80 10,80 11,91 11,14 10,57 10,28 10,28 11,58 10,71 11,09 13,44 12,26

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,73 0,49 0,61 0,64 0,64 0,60 0,57 0,61 0,62 0,55 0,63

Vrijeme iskorištenja (h) 492,02 492,02 365,48 441,85 474,11 462,13 449,63 424,56 436,27 459,17 395,06 465,73

Srednje mjes. opt. (MW) 7,14 7,91 5,85 6,84 6,74 6,60 6,21 6,61 6,49 6,84 7,37 7,67

26. Čapljina Pmax (MW) 14,93 14,64 13,92 11,28 9,65 9,26 10,85 11,71 10,22 10,90 13,10 16,61

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,66 0,62 0,59 0,64 0,72 0,65 0,62 0,64 0,61 0,62 0,55

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 505,84 444,58 461,61 425,63 476,53 515,29 483,30 463,88 462,61 450,22 444,94 411,85

Srednje mjes. opt. (MW) 10,15 9,69 8,64 6,67 6,18 6,63 7,05 7,30 6,57 6,59 8,10 9,19

27. Čelinac Pmax (MW) 5,74 5,12 5,14 5,10 5,41 5,23 4,95 5,74 6,64 7,01 6,36 7,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,69 0,64 0,58 0,55 0,62 0,67 0,58 0,55 0,59 0,68 0,60

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 464,11 461,44 474,33 417,71 410,25 449,74 495,76 431,95 395,88 436,29 489,22 447,78

Srednje mjes. opt. (MW) 3,58 3,51 3,27 2,96 2,98 3,27 3,30 3,33 3,65 4,11 4,32 4,36

28. Čitluk Pmax (MW) 19,01 18,67 17,71 17,47 14,78 16,32 15,89 18,38 16,85 16,70 16,08 22,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,69 0,60 0,71 0,66 0,69 0,69 0,69 0,71 0,70 0,57

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 506,64 455,25 509,89 433,04 525,05 473,41 511,78 514,01 493,40 529,28 505,26 427,69

Srednje mjes. opt. (MW) 12,94 12,65 12,14 10,51 10,43 10,73 10,93 12,70 11,55 11,88 11,28 13,02

29. Derventa Pmax (MW) 15,76 14,38 21,05 12,63 12,22 11,16 13,72 12,07 11,93 13,53 19,81 18,57

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,70 0,44 0,63 0,63 0,70 0,59 0,68 0,66 0,63 0,50 0,56

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 473,29 470,05 325,02 455,13 467,23 501,21 436,07 506,12 475,87 467,14 362,85 417,32

Srednje mjes. opt. (MW) 10,03 10,06 9,20 7,98 7,68 7,77 8,04 8,21 7,89 8,50 9,98 10,42

30. Doboj 1 Pmax (MW) 19,37 18,67 15,83 15,52 16,30 15,22 13,34 18,63 18,54 17,41 20,91 21,41

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,61 0,69 0,67 0,58 0,64 0,76 0,61 0,55 0,62 0,57 0,58

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 478,14 412,70 513,57 481,47 433,89 460,10 563,55 451,83 393,25 458,59 413,99 432,98

Srednje mjes. opt. (MW) 12,45 11,47 10,93 10,38 9,50 9,72 10,10 11,32 10,13 10,73 12,02 12,46

31. Doboj 2 Pmax (MW) 9,36 8,78 8,74 7,82 14,51 13,56 8,35 8,30 7,82 13,05 8,83 10,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,71 0,66 0,68 0,41 0,40 0,63 0,65 0,67 0,42 0,68 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 482,21 474,02 493,06 489,34 304,56 285,74 470,34 482,39 483,75 315,93 490,12 460,48

Srednje mjes. opt. (MW) 6,07 6,20 5,79 5,32 5,94 5,38 5,28 5,38 5,26 5,54 6,01 6,21
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32. Doboj 3 Pmax (MW) 7,53 7,13 7,00 7,18 7,07 7,97 6,69 6,90 7,31 7,12 7,47 5,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,61 0,63 0,62 0,59 0,54 0,71 0,59 0,60 0,55 0,48 0,59

Vrijeme iskorištenja (h) 388,24 409,10 472,16 449,84 440,41 391,52 527,26 437,41 435,27 406,29 342,84 436,06

Srednje mjes. opt. (MW) 3,93 4,34 4,44 4,49 4,19 4,33 4,74 4,05 4,42 3,89 3,56 3,25

33. Donji Vakuf Pmax (MW) 2,73 2,73 2,85 2,86 2,83 3,51 2,90 3,46 3,20 2,92 4,06 3,04

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,33 0,37 0,35 0,37 0,38 0,36 0,46 0,44 0,43 0,47 0,40 0,52

Vrijeme iskorištenja (h) 245,30 245,30 262,05 269,94 284,15 257,55 341,98 327,54 309,49 352,25 290,58 383,40

Srednje mjes. opt. (MW) 0,90 1,00 1,00 1,07 1,08 1,25 1,33 1,52 1,37 1,38 1,64 1,57

34. Drvar Pmax (MW) 3,27 3,24 3,23 3,37 4,30 3,03 2,91 3,06 2,97 3,06 3,30 3,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,66 0,62 0,57 0,45 0,65 0,68 0,66 0,65 0,64 0,65 0,64

Vrijeme iskorištenja (h) 481,63 444,48 457,60 409,58 336,84 465,09 502,42 489,51 465,28 473,94 465,18 472,71

Srednje mjes. opt. (MW) 2,12 2,14 1,99 1,92 1,94 1,96 1,96 2,01 1,92 1,95 2,13 2,06

35. Đurđevik Pmax (MW) 18,85 22,29 17,11 20,62 16,39 19,70 17,14 18,94 20,12 16,47 20,76 18,12

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,51 0,53 0,44 0,52 0,42 0,50 0,46 0,44 0,53 0,50 0,64

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 391,19 343,55 396,34 316,94 383,29 303,79 368,77 343,29 316,99 391,51 362,56 477,85

Srednje mjes. opt. (MW) 9,91 11,39 9,12 9,08 8,45 8,31 8,50 8,74 8,86 8,66 10,45 11,64

36. Foča Pmax (MW) 9,44 8,22 7,75 7,11 6,39 6,12 6,08 6,29 6,81 7,89 8,62 8,78

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,68 0,68 0,63 0,67 0,68 0,70 0,68 0,64 0,63 0,66 0,68

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 450,78 459,08 502,25 449,87 501,44 492,38 519,54 503,16 460,93 471,75 472,14 506,54

Srednje mjes. opt. (MW) 5,72 5,62 5,23 4,44 4,31 4,19 4,23 4,26 4,36 5,00 5,66 5,98

37. Gacko Pmax (MW) 10,11 9,69 9,54 8,71 8,36 8,33 6,96 7,47 6,84 7,62 7,83 7,28

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,58 0,57 0,56 0,48 0,53 0,54 0,54 0,60 0,56 0,57 0,58

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 427,33 390,21 422,14 404,12 357,81 378,32 403,46 401,69 429,57 418,22 407,75 434,25

Srednje mjes. opt. (MW) 5,81 5,63 5,41 4,89 4,02 4,38 3,77 4,03 4,08 4,28 4,43 4,25

38. Glamoč Pmax (MW) 1,63 1,58 1,70 1,61 1,58 1,49 1,56 1,56 1,63 1,61 1,54 1,56

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,63 0,60 0,61 0,62 0,65 0,64 0,65 0,59 0,60 0,67 0,66

T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 456,85 426,39 443,56 437,90 459,21 465,80 477,38 486,98 423,46 446,53 480,34 487,95

Srednje mjes. opt. (MW) 1,00 1,01 1,02 0,98 0,98 0,96 1,00 1,02 0,96 0,97 1,02 1,02

39. Goražde 1 Pmax (MW) 10,17 10,66 9,56 8,61 7,93 8,16 9,15 9,37 8,81 9,34 10,69 10,76

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,62 0,59 0,62 0,62 0,65 0,67 0,70 0,71 0,70 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 501,11 450,03 463,99 424,67 460,44 448,31 486,21 495,43 506,95 529,69 501,59 514,75

Srednje mjes. opt. (MW) 6,85 7,14 5,96 5,08 4,91 5,08 5,98 6,24 6,20 6,65 7,45 7,44
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40. Goražde 2 Pmax (MW) 1,08 1,17 1,06 0,98 2,14 1,51 2,14 1,28 2,02 1,07 1,11 1,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,58 0,59 0,57 0,33 0,39 0,34 0,52 0,33 0,57 0,69 0,55

Vrijeme iskorištenja (h) 444,33 386,64 440,03 407,32 246,42 281,05 255,56 386,56 237,08 427,77 499,22 411,15

Srednje mjes. opt. (MW) 0,65 0,67 0,62 0,55 0,71 0,59 0,73 0,66 0,67 0,62 0,77 0,76

41. Gračanica Pmax (MW) 19,79 18,98 19,20 18,60 18,49 18,89 19,62 20,74 19,43 19,21 21,91 20,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,69 0,71 0,70 0,70 0,69 0,66 0,69 0,69 0,64 0,70

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 505,48 482,64 516,10 511,88 522,55 507,53 511,76 494,71 499,50 516,74 462,07 520,65

Srednje mjes. opt. (MW) 13,45 13,63 13,32 13,22 12,99 13,31 13,50 13,79 13,48 13,34 14,06 14,25

42. Gradiška Pmax (MW) 17,92 16,70 16,21 13,89 13,64 12,18 13,48 13,03 12,99 15,39 16,82 18,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,74 0,68 0,68 0,64 0,71 0,67 0,70 0,69 0,67 0,71 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 514,39 493,93 507,19 486,10 478,58 507,87 499,30 519,70 498,91 496,04 513,69 494,14

Srednje mjes. opt. (MW) 12,39 12,28 11,05 9,37 8,77 8,59 9,05 9,10 9,00 10,26 12,00 12,40

43. Grude Pmax (MW) 11,69 11,74 11,24 10,18 9,12 8,92 9,63 9,52 8,72 9,83 10,84 12,75

T1 14 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,65 0,65 0,61 0,64 0,66 0,63 0,66 0,69 0,63 0,65 0,60

T2 14 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 504,69 437,53 484,06 441,41 477,13 473,87 469,86 489,33 493,63 472,07 467,68 443,49

Srednje mjes. opt. (MW) 7,93 7,65 7,31 6,24 5,85 5,87 6,08 6,26 5,98 6,24 7,04 7,60

44. Hadžići Pmax (MW) 8,68 8,89 8,57 10,31 8,78 9,06 10,49 9,48 9,67 9,48 10,96 10,37

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,70 0,62 0,69 0,69 0,60 0,65 0,64 0,67 0,59 0,56

Vrijeme iskorištenja (h) 478,75 451,07 519,02 444,15 511,56 495,71 449,57 485,26 459,12 500,88 422,38 415,66

Srednje mjes. opt. (MW) 5,59 5,97 5,98 6,36 6,03 6,24 6,34 6,18 6,17 6,38 6,43 5,79

45. Jablanica Pmax (MW) 6,74 6,67 6,47 5,80 5,52 5,92 6,12 7,23 6,91 6,16 6,56 8,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,66 0,58 0,59 0,62 0,65 0,64 0,65 0,59 0,64 0,61 0,53

Vrijeme iskorištenja (h) 448,57 441,97 429,29 421,62 464,44 465,53 479,05 482,36 424,95 479,69 438,03 393,82

Srednje mjes. opt. (MW) 4,06 4,38 3,74 3,40 3,45 3,83 3,94 4,68 4,08 3,97 3,99 4,70

46. Jajce 1 Pmax (MW) 32,87 4,72 4,62 6,35 6,24 4,33 6,65 5,65 6,59 6,90 8,06 8,50

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,92 0,71 0,68 0,46 0,43 0,62 0,45 0,54 0,44 0,44 0,50 0,53

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 688,16 478,65 507,70 327,29 321,29 446,68 333,71 403,79 313,78 330,99 360,77 391,95

Srednje mjes. opt. (MW) 30,40 3,36 3,15 2,89 2,69 2,69 2,98 3,07 2,87 3,07 4,04 4,48

47. Janja Pmax (MW) 6,05 5,18 4,96 4,99 4,97 4,30 4,44 4,66 4,56 4,65 5,35 6,08

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,65 0,63 0,59 0,58 0,64 0,67 0,65 0,63 0,64 0,63 0,58

Vrijeme iskorištenja (h) 436,03 438,16 468,11 425,74 429,60 458,06 495,38 486,21 455,98 474,19 451,16 428,23

Srednje mjes. opt. (MW) 3,54 3,38 3,12 2,95 2,87 2,74 2,95 3,04 2,89 2,96 3,35 3,50
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48. Kiseljak Pmax (MW) 15,10 15,99 15,72 13,46 12,19 13,75 14,43 16,01 15,58 16,26 17,90 18,46

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,60 0,59 0,56 0,61 0,69 0,63 0,66 0,64 0,64 0,61

Vrijeme iskorištenja (h) 502,32 467,45 442,68 425,13 414,00 437,13 511,31 468,60 475,20 478,81 458,74 452,13

Srednje mjes. opt. (MW) 10,20 11,12 9,35 7,95 6,78 8,35 9,92 10,08 10,28 10,46 11,41 11,22

49. Kladanj Pmax (MW) 4,94 4,78 4,87 4,76 4,42 4,25 5,09 5,43 5,26 5,04 6,21 5,48

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,64 0,61 0,60 0,65 0,68 0,58 0,55 0,54 0,58 0,51 0,60

T1 8 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 472,66 431,33 454,97 433,41 483,03 487,42 428,13 409,51 386,20 428,92 366,94 445,03

Srednje mjes. opt. (MW) 3,14 3,07 2,98 2,86 2,87 2,88 2,93 2,99 2,82 2,90 3,17 3,28

50. Ključ Pmax (MW) 4,04 3,84 3,83 4,14 3,71 4,84 4,76 4,71 4,08 4,11 5,04 5,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,61 0,60 0,59 0,63 0,49 0,65 0,61 0,65 0,62 0,53 0,54

Vrijeme iskorištenja (h) 442,23 408,29 443,87 426,89 470,45 354,19 480,16 455,95 470,91 464,61 381,92 398,49

Srednje mjes. opt. (MW) 2,40 2,33 2,28 2,45 2,35 2,38 3,07 2,89 2,67 2,57 2,67 2,70

51. Konjic Pmax (MW) 12,49 12,21 11,54 9,89 9,81 10,39 10,38 10,90 10,68 10,81 11,89 11,44

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,69 0,72 0,69 0,70 0,71 0,71 0,70 0,71 0,70 0,73

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 518,19 478,06 512,25 518,01 511,78 507,16 526,51 527,70 500,99 524,46 503,38 540,12

Srednje mjes. opt. (MW) 8,70 8,69 7,95 7,12 6,75 7,32 7,35 7,73 7,43 7,62 8,31 8,31

52. Kotor Varoš Pmax (MW) 10,44 10,16 9,97 9,10 8,34 8,27 8,37 8,13 8,59 8,80 9,89 10,92

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,68 0,60 0,58 0,58 0,64 0,68 0,66 0,65 0,65 0,65 0,62

Vrijeme iskorištenja (h) 488,72 458,88 447,23 420,39 433,78 462,44 504,84 487,36 468,77 481,77 467,69 460,76

Srednje mjes. opt. (MW) 6,85 6,94 6,00 5,31 4,86 5,31 5,68 5,33 5,59 5,70 6,42 6,76

53. Kozarska Dubica Pmax (MW) 17,86 16,67 16,35 15,39 14,77 15,31 19,67 18,90 15,25 15,64 16,07 15,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,78 0,75 0,72 0,76 0,72 0,58 0,61 0,75 0,75 0,79 0,72

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 530,09 526,71 558,15 517,81 562,24 519,52 428,01 451,79 537,98 556,06 568,95 534,96

Srednje mjes. opt. (MW) 12,73 13,06 12,26 11,07 11,16 11,04 11,32 11,48 11,39 11,69 12,70 11,49

54. Kupres Pmax (MW) 3,53 2,26 2,16 1,68 1,49 1,87 1,56 1,66 1,66 1,68 1,68 4,01

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,47 0,61 0,54 0,58 0,62 0,49 0,64 0,63 0,57 0,60 0,61 0,36

Vrijeme iskorištenja (h) 351,79 410,66 400,92 419,29 464,38 349,77 476,55 465,83 413,46 445,00 441,07 264,84

Srednje mjes. opt. (MW) 1,67 1,38 1,16 0,98 0,93 0,91 1,00 1,04 0,95 1,00 1,03 1,43

55. Laktaši Pmax (MW) 18,59 17,91 17,54 14,58 14,11 13,11 13,71 13,57 13,10 15,58 16,06 17,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,74 0,66 0,67 0,67 0,70 0,67 0,68 0,70 0,65 0,73 0,72

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 534,18 496,70 494,26 482,04 498,14 506,23 495,92 505,04 500,91 486,16 527,22 535,27

Srednje mjes. opt. (MW) 13,34 13,24 11,65 9,76 9,45 9,22 9,14 9,21 9,11 10,18 11,76 12,76
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56. Livno Pmax (MW) 12,37 11,69 11,08 10,48 9,64 8,64 9,62 9,49 9,32 10,27 10,95 14,69

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,68 0,62 0,63 0,66 0,64 0,67 0,63 0,64 0,67 0,56

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 511,52 455,74 504,46 449,04 469,02 478,51 475,15 496,87 453,95 477,46 481,92 419,12

Srednje mjes. opt. (MW) 8,51 7,93 7,52 6,54 6,08 5,74 6,15 6,34 5,87 6,59 7,33 8,28

57. Lopare Pmax (MW) 3,22 2,56 2,48 3,54 2,96 2,70 2,30 2,34 2,34 2,30 2,52 2,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,63 0,64 0,59 0,67 0,69 0,58 0,57 0,57 0,63 0,62 0,63

Vrijeme iskorištenja (h) 388,38 423,79 479,61 425,05 498,66 494,63 430,34 425,11 413,87 468,28 446,92 469,05

Srednje mjes. opt. (MW) 1,68 1,61 1,60 2,09 1,98 1,85 1,33 1,34 1,35 1,45 1,56 1,68

58. Lukavac Pmax (MW) 34,51 35,58 29,61 28,15 31,58 36,28 33,25 32,74 37,45 38,06 38,00 39,31

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,60 0,58 0,60 0,53 0,51 0,59 0,61 0,61 0,68 0,68 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 452,63 405,35 433,16 435,12 396,65 366,35 437,40 454,72 440,98 507,53 491,33 480,75

T3 31,5 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 21,00 21,46 17,24 17,01 16,84 18,46 19,55 20,01 22,93 25,97 25,93 25,40

59. Ljubuški Pmax (MW) 22,71 21,91 20,86 17,29 14,38 13,93 16,32 15,67 15,14 17,28 19,91 23,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,66 0,63 0,59 0,67 0,72 0,64 0,71 0,74 0,58 0,63 0,61

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 508,16 446,35 467,71 423,20 499,84 515,06 479,13 528,60 529,99 431,40 451,28 454,42

Srednje mjes. opt. (MW) 15,51 14,55 13,11 10,16 9,66 9,97 10,51 11,13 11,14 10,02 12,48 14,06

60. Maglaj Pmax (MW) 17,67 16,76 17,04 15,61 14,25 13,28 16,21 12,08 13,83 18,00 15,09 19,05

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,47 0,44 0,47 0,45 0,48 0,45 0,60 0,52 0,39 0,49 0,46

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 439,62 318,62 327,62 340,67 335,57 347,24 336,06 445,81 377,66 289,62 356,36 344,82

Srednje mjes. opt. (MW) 10,44 7,95 7,51 7,38 6,43 6,41 7,32 7,24 7,25 7,01 7,47 8,83

61. Modriča Pmax (MW) 16,05 14,22 13,62 13,24 12,07 11,90 11,71 12,51 12,86 15,20 14,48 16,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,71 0,69 0,64 0,66 0,71 0,76 0,72 0,67 0,59 0,70 0,61

Vrijeme iskorištenja (h) 481,68 476,55 512,91 463,98 490,93 514,45 568,23 535,89 481,57 441,76 500,50 454,42

Srednje mjes. opt. (MW) 10,39 10,08 9,39 8,53 7,96 8,51 8,94 9,01 8,60 9,03 10,06 10,35

62. Mostar 2 Pmax (MW) 25,84 24,58 24,27 19,06 16,86 19,63 22,63 23,80 19,95 20,32 23,42 24,34

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,59 0,57 0,68 0,55 0,58 0,60 0,65 0,62 0,64 0,68

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 512,91 453,82 435,63 410,27 507,12 392,46 430,15 448,56 467,51 461,35 457,42 506,44

Srednje mjes. opt. (MW) 17,81 16,60 14,21 10,86 11,49 10,70 13,08 14,35 12,95 12,60 14,88 16,57

63. Mostar 5 Pmax (MW) 10,11 7,91 7,67 5,06 4,58 5,54 6,21 5,78 5,54 6,21 6,66 7,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,49 0,58 0,55 0,60 0,63 0,55 0,52 0,58 0,59 0,53 0,62 0,61

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 367,59 387,09 410,06 429,10 467,11 399,17 388,68 429,18 428,23 393,73 444,14 452,28

Srednje mjes. opt. (MW) 5,00 4,56 4,23 3,02 2,88 3,07 3,25 3,33 3,29 3,29 4,11 4,57
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64. Mostar 6 Pmax (MW) 29,09 28,03 27,60 17,62 16,85 18,19 21,36 22,18 22,22 22,66 25,78 26,35

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,65 0,60 0,63 0,63 0,60 0,55 0,55 0,57 0,54 0,65 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 509,68 439,79 447,76 452,21 465,38 435,08 405,93 410,31 413,11 405,05 470,88 486,65

Srednje mjes. opt. (MW) 19,93 18,35 16,61 11,06 10,54 10,99 11,65 12,23 12,75 12,33 16,86 17,24

65. Mostar 7 Pmax (MW) 25,73 20,78 20,59 11,38 9,50 9,84 11,81 11,57 10,13 11,33 15,02 19,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,64 0,52 0,60 0,66 0,65 0,53 0,57 0,61 0,61 0,63 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 403,20 429,54 383,53 432,96 487,83 470,41 396,00 421,04 440,39 450,81 456,96 513,87

Srednje mjes. opt. (MW) 13,94 13,29 10,62 6,84 6,23 6,43 6,28 6,55 6,19 6,86 9,54 13,36

66. Mostar 9 Pmax (MW) 3,26 3,31 3,19 2,87 2,48 2,33 2,62 2,80 2,52 2,78 3,19 3,70

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,63 0,63 0,60 0,66 0,67 0,65 0,63 0,62 0,56 0,60 0,56

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 471,78 421,79 468,86 428,68 489,45 481,37 480,64 470,82 444,53 417,65 429,50 419,81

Srednje mjes. opt. (MW) 2,07 2,08 2,01 1,71 1,63 1,56 1,69 1,77 1,56 1,56 1,90 2,09

67. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 15,39 14,77 14,74 15,02 13,08 13,34 13,37 13,77 13,37 13,96 14,81 15,91

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,64 0,63 0,58 0,65 0,62 0,64 0,64 0,64 0,63 0,64 0,62

Vrijeme iskorištenja (h) 471,65 433,42 471,12 415,82 483,73 449,55 472,63 476,92 459,46 468,70 461,19 459,52

Srednje mjes. opt. (MW) 9,76 9,53 9,33 8,68 8,50 8,33 8,50 8,82 8,53 8,79 9,49 9,83

68. Novi Travnik Pmax (MW) 6,67 6,58 6,34 6,19 5,66 5,42 5,47 5,81 6,00 6,10 7,34 8,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,69 0,67 0,63 0,65 0,66 0,66 0,64 0,59 0,65 0,58 0,59

Vrijeme iskorištenja (h) 527,82 466,54 497,86 453,28 484,84 476,63 490,60 477,51 425,65 486,89 417,88 438,82

Srednje mjes. opt. (MW) 4,73 4,57 4,24 3,90 3,69 3,59 3,61 3,73 3,55 3,99 4,26 4,81

69. Neum Pmax (MW) 3,17 3,19 3,58 2,66 2,81 3,67 5,78 5,23 4,25 2,69 2,66 3,17

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,61 0,50 0,61 0,63 0,64 0,61 0,65 0,59 0,62 0,63 0,60

Vrijeme iskorištenja (h) 485,07 413,23 373,02 437,60 468,57 462,56 452,74 480,45 421,44 458,74 451,23 446,52

Srednje mjes. opt. (MW) 2,07 1,96 1,79 1,62 1,77 2,36 3,52 3,38 2,49 1,66 1,67 1,90

70. Nevesinje Pmax (MW) 5,27 4,13 3,99 4,47 3,84 3,81 3,73 3,99 3,94 4,17 4,38 4,73

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,65 0,65 0,53 0,62 0,62 0,67 0,65 0,63 0,60 0,60 0,58

Vrijeme iskorištenja (h) 400,35 438,93 480,78 381,80 459,05 445,83 497,15 480,38 451,37 446,06 432,19 429,99

Srednje mjes. opt. (MW) 2,84 2,70 2,58 2,37 2,37 2,36 2,49 2,58 2,47 2,50 2,63 2,74

71. Nova Topola Pmax (MW) 12,93 11,81 11,80 10,95 9,92 9,64 10,03 9,82 9,96 10,72 11,74 12,81

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,71 0,65 0,61 0,64 0,65 0,66 0,68 0,65 0,65 0,69 0,66

Vrijeme iskorištenja (h) 501,72 478,17 487,16 439,55 473,68 468,57 488,18 503,37 467,95 485,22 495,63 488,37

Srednje mjes. opt. (MW) 8,72 8,40 7,73 6,69 6,31 6,27 6,58 6,64 6,47 6,99 8,08 8,41
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72. Novi Grad Pmax (MW) 13,11 11,89 11,68 11,58 10,78 10,19 10,66 11,22 11,15 11,76 12,34 13,32

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,69 0,65 0,61 0,63 0,67 0,67 0,66 0,63 0,62 0,66 0,60

Vrijeme iskorištenja (h) 470,91 464,83 486,96 441,86 465,89 485,80 495,37 487,80 454,68 459,98 474,14 447,83

Srednje mjes. opt. (MW) 8,30 8,22 7,64 7,11 6,75 6,87 7,10 7,36 7,04 7,27 8,13 8,02

73. Odžak Pmax (MW) 7,65 7,10 8,05 6,64 5,87 5,74 6,17 6,77 10,63 10,44 7,36 8,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,69 0,54 0,64 0,67 0,68 0,69 0,66 0,39 0,42 0,66 0,62

Vrijeme iskorištenja (h) 486,38 463,17 402,00 457,23 495,72 489,39 516,57 494,74 280,80 312,97 478,56 460,25

Srednje mjes. opt. (MW) 5,00 4,90 4,35 4,21 3,91 3,90 4,29 4,50 4,15 4,39 4,89 5,36

74. Orašje Pmax (MW) 13,35 12,37 11,96 11,47 9,78 9,51 10,30 11,01 10,51 12,02 12,29 15,20

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,68 0,64 0,60 0,66 0,68 0,68 0,67 0,65 0,61 0,67 0,61

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 489,23 455,38 474,29 434,85 491,96 486,49 502,46 496,45 466,05 453,88 480,85 450,45

Srednje mjes. opt. (MW) 8,78 8,38 7,62 6,93 6,46 6,43 6,96 7,35 6,80 7,33 8,21 9,20

75. Pale Pmax (MW) 17,27 15,75 14,74 12,08 11,78 7,84 10,37 10,50 11,45 12,90 14,06 17,28

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,72 0,69 0,68 0,64 0,69 0,55 0,71 0,65 0,67 0,65 0,63

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 490,66 480,61 512,22 489,06 479,19 500,10 412,07 524,82 465,64 497,74 470,93 466,72

Srednje mjes. opt. (MW) 11,39 11,26 10,15 8,20 7,58 5,45 5,74 7,41 7,40 8,63 9,20 10,84

76. Pazarić Pmax (MW) 3,45 4,69 9,89 9,41 3,64 3,53 3,51 3,90 3,81 3,72 4,38 4,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,50 0,21 0,28 0,59 0,59 0,62 0,56 0,53 0,58 0,53 0,57

Vrijeme iskorištenja (h) 453,10 338,80 156,10 203,18 436,91 425,11 464,69 414,34 381,92 428,69 378,50 426,22

Srednje mjes. opt. (MW) 2,10 2,36 2,07 2,66 2,14 2,08 2,19 2,17 2,02 2,14 2,30 2,49

77. Posušje Pmax (MW) 10,99 11,04 10,61 9,98 9,36 8,11 8,40 8,69 8,30 9,65 10,18 11,81

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,64 0,66 0,61 0,64 0,70 0,69 0,69 0,69 0,66 0,67 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 504,24 431,81 492,10 437,77 473,03 506,20 516,08 511,49 497,57 487,38 479,10 462,34

Srednje mjes. opt. (MW) 7,45 7,09 7,02 6,07 5,95 5,70 5,83 5,97 5,74 6,32 6,77 7,34

78. Prijedor 1 Pmax (MW) 25,21 23,22 22,81 18,86 17,93 15,20 22,27 16,68 15,66 19,33 21,48 26,30

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,71 0,66 0,67 0,64 0,71 0,51 0,65 0,67 0,67 0,72 0,63

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 510,02 476,19 493,20 483,50 474,01 514,58 381,40 481,25 482,33 495,69 521,23 467,04

Srednje mjes. opt. (MW) 17,28 16,45 15,12 12,66 11,42 10,87 11,42 10,79 10,49 12,88 15,55 16,51

79. Prijedor 3 Pmax (MW) 15,53 17,56 13,86 12,01 11,48 9,80 10,96 11,53 10,97 12,34 13,98 16,33

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,57 0,64 0,63 0,61 0,69 0,68 0,67 0,67 0,67 0,68 0,63

Vrijeme iskorištenja (h) 491,15 384,94 475,37 456,98 452,38 494,26 502,80 500,40 479,70 496,40 488,85 466,59

Srednje mjes. opt. (MW) 10,25 10,06 8,86 7,62 6,98 6,73 7,41 7,75 7,31 8,23 9,49 10,24
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80. Prijedor 5 Pmax (MW) 10,89 10,99 10,39 9,75 9,31 8,86 8,95 8,98 9,32 9,81 10,40 11,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,57 0,56 0,55 0,53 0,60 0,67 0,68 0,66 0,56 0,65 0,57

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 449,45 381,17 414,79 396,46 391,49 434,90 501,70 508,77 472,37 415,75 471,52 426,18

T3 20 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 6,58 6,24 5,79 5,37 4,90 5,35 6,04 6,14 6,11 5,48 6,81 6,86

81. Prnjavor Pmax (MW) 20,30 18,01 17,56 17,28 15,72 14,18 14,43 15,25 15,04 17,14 17,43 20,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,70 0,67 0,60 0,63 0,68 0,69 0,66 0,65 0,61 0,69 0,60

Vrijeme iskorištenja (h) 466,76 473,32 497,55 431,02 469,13 487,70 515,29 492,74 465,85 453,35 494,51 448,09

Srednje mjes. opt. (MW) 12,73 12,69 11,75 10,34 9,91 9,60 9,99 10,10 9,73 10,44 11,97 12,48

82. Rama Pmax (MW) 4,52 4,34 4,33 4,00 3,77 3,80 3,96 3,89 4,02 4,19 4,59 6,25

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,47 0,58 0,47 0,48 0,52 0,58 0,58 0,64 0,58 0,60 0,59 0,50

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 353,39 391,80 353,10 347,16 390,05 414,47 429,94 477,15 416,89 446,34 422,76 372,18

Srednje mjes. opt. (MW) 2,15 2,53 2,06 1,93 1,98 2,19 2,29 2,49 2,33 2,51 2,70 3,13

83. Rogatica Pmax (MW) 4,51 4,02 4,27 3,93 3,97 3,81 4,08 4,32 4,17 5,58 4,74 4,65

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,72 0,66 0,64 0,62 0,62 0,59 0,61 0,65 0,52 0,67 0,67

Vrijeme iskorištenja (h) 462,44 481,59 493,79 461,24 458,10 444,19 437,29 453,94 465,69 388,09 479,75 496,72

Srednje mjes. opt. (MW) 2,80 2,88 2,84 2,52 2,45 2,35 2,40 2,63 2,70 2,91 3,16 3,10

84. Sanski Most Pmax (MW) 9,96 9,51 9,30 9,71 8,89 8,73 10,23 10,06 9,04 9,55 10,95 11,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,66 0,65 0,62 0,67 0,70 0,66 0,65 0,64 0,62 0,57 0,57

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 481,40 443,99 480,33 447,01 497,04 504,67 492,33 483,27 464,26 461,99 410,78 426,08

Srednje mjes. opt. (MW) 6,44 6,28 6,00 6,03 5,94 6,12 6,77 6,53 5,83 5,93 6,25 6,56

85. Sarajevo 1 Pmax (MW) 22,84 21,84 18,39 18,44 18,74 17,81 17,21 20,49 23,13 18,70 22,85 20,61

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,77 0,72 0,68 0,72 0,74 0,67 0,60 0,75 0,61 0,71

T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 506,94 465,26 572,28 520,73 503,56 519,92 549,03 495,99 431,79 554,31 439,35 531,95

Srednje mjes. opt. (MW) 15,56 15,12 14,14 13,34 12,68 12,86 12,70 13,66 13,87 13,93 13,94 14,73

86. Sarajevo 2 Pmax (MW) 20,19 21,22 10,56 7,41 5,42 5,21 4,34 6,66 6,50 7,12 7,68 9,13

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,65 0,57 0,67 0,73 0,75 0,82 0,60 0,70 0,61 0,64 0,65

T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 536,42 438,39 422,86 483,73 542,36 541,68 612,35 447,81 503,32 454,95 464,09 481,22

Srednje mjes. opt. (MW) 14,56 13,84 6,00 4,98 3,95 3,92 3,57 4,01 4,54 4,35 4,95 5,90

87. Sarajevo 4 Pmax (MW) 13,92 13,89 11,40 11,24 11,44 11,01 11,01 11,72 11,16 12,93 14,57 13,04

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,69 0,65 0,66 0,67 0,66 0,66 0,68 0,64 0,67 0,73

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 535,03 463,07 512,83 470,41 494,55 483,19 493,40 491,78 489,98 479,42 482,47 540,44

Srednje mjes. opt. (MW) 10,01 9,57 7,86 7,34 7,60 7,39 7,30 7,75 7,59 8,33 9,76 9,47
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88. Sarajevo 5 Pmax (MW) 32,20 35,44 31,44 24,93 22,26 18,39 18,52 19,58 19,96 24,34 26,56 26,24

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,71 0,61 0,62 0,62 0,70 0,68 0,65 0,67 0,65 0,69 0,73

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 546,55 476,84 455,02 443,36 461,74 505,66 502,71 486,44 482,24 484,92 494,66 542,60

Srednje mjes. opt. (MW) 23,65 25,15 19,23 15,35 13,82 12,92 12,52 12,80 13,37 15,87 18,24 19,14

89. Sarajevo 7 Pmax (MW) 37,09 35,68 32,93 28,26 28,59 28,86 28,90 30,47 29,60 32,33 32,68 30,92

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,71 0,64 0,64 0,65 0,64 0,63 0,61 0,65 0,68 0,70 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 484,40 478,54 479,57 462,75 485,11 463,36 467,58 454,34 470,48 504,64 503,93 529,49

Srednje mjes. opt. (MW) 24,15 25,41 21,22 18,17 18,64 18,57 18,16 18,61 19,34 21,93 22,88 22,01

90. Sarajevo 8 Pmax (MW) 23,08 22,42 17,19 16,84 17,60 17,46 18,69 15,69 17,29 19,80 23,13 22,59

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,65 0,72 0,67 0,66 0,63 0,60 0,70 0,62 0,64 0,64 0,70

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 532,81 437,80 538,53 481,64 493,48 454,44 449,88 517,75 444,34 476,64 458,01 519,23

Srednje mjes. opt. (MW) 16,53 14,61 12,44 11,27 11,67 11,02 11,30 10,92 10,67 12,68 14,71 15,77

91. Sarajevo 11 Pmax (MW) - 15,65 22,23 20,38 19,71 17,39 17,96 18,17 16,76 19,25 20,88 22,94

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja - 0,16 0,67 0,65 0,63 0,65 0,65 0,64 0,66 0,68 0,71 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) - 104,80 498,58 470,33 465,60 471,51 485,71 476,30 478,08 505,30 511,78 529,47

Srednje mjes. opt. (MW) - 2,44 14,90 13,31 12,33 11,39 11,72 11,63 11,13 13,07 14,84 16,33

92. Sarajevo 13 Pmax (MW) 28,84 29,34 23,43 21,34 21,75 22,12 23,06 20,82 21,60 25,20 27,30 25,93

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,55 0,63 0,63 0,60 0,61 0,59 0,62 0,61 0,62 0,64 0,64

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 503,60 370,22 469,26 451,55 446,60 442,19 439,69 464,82 442,17 460,14 458,43 475,62

Srednje mjes. opt. (MW) 19,52 16,16 14,78 13,39 13,05 13,59 13,63 13,01 13,26 15,59 17,38 16,58

93. Sarajevo 14 Pmax (MW) 28,76 28,28 28,95 28,28 26,52 25,14 26,11 25,86 24,24 25,05 26,62 31,83

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,65 0,68 0,64 0,56 0,73 0,62 0,64 0,66 0,66 0,69 0,65

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 487,51 435,50 505,39 459,79 416,35 522,69 463,28 474,22 477,87 488,12 495,11 485,95

Srednje mjes. opt. (MW) 18,85 18,33 19,67 18,06 14,84 18,25 16,26 16,48 16,09 16,43 18,30 20,79

94. Sarajevo 15 Pmax (MW) 17,94 17,40 17,36 15,52 14,36 13,04 13,45 13,72 14,22 16,21 17,68 19,22

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,61 0,58 0,60 0,64 0,62 0,62 0,61 0,61 0,62 0,61

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 488,07 441,02 451,81 417,88 447,97 458,16 457,84 459,12 438,82 455,09 449,54 456,74

Srednje mjes. opt. (MW) 11,77 11,42 10,54 9,01 8,65 8,30 8,28 8,47 8,67 9,91 11,04 11,80

95. Sarajevo 18 Pmax (MW) 9,72 11,35 13,10 9,95 9,96 9,10 9,57 10,03 12,42 12,13 12,06 11,22

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,64 0,58 0,62 0,66 0,69 0,67 0,65 0,53 0,43 0,68 0,64

Vrijeme iskorištenja (h) 525,61 428,03 433,34 443,92 488,67 499,70 496,02 484,10 381,51 317,13 492,54 474,67

Srednje mjes. opt. (MW) 6,87 7,23 7,63 6,13 6,54 6,31 6,38 6,53 6,58 5,17 8,25 7,16
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96. Sokolac Pmax (MW) 6,95 6,04 5,80 5,66 5,22 7,61 12,58 4,71 6,85 5,59 5,44 5,88

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,72 0,71 0,65 0,71 0,66 0,38 0,69 0,49 0,67 0,73 0,69

Vrijeme iskorištenja (h) 463,48 482,32 526,54 464,68 531,86 478,60 284,70 515,31 349,81 496,77 529,08 516,95

Srednje mjes. opt. (MW) 4,33 4,33 4,10 3,65 3,73 5,06 4,81 3,26 3,33 3,73 3,99 4,08

97. Srbac Pmax (MW) 11,65 10,43 10,17 9,62 8,40 8,19 8,27 8,50 10,91 9,06 10,32 11,33

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,72 0,67 0,61 0,67 0,71 0,71 0,71 0,53 0,68 0,70 0,66

Vrijeme iskorištenja (h) 496,49 481,69 500,84 436,08 498,84 513,80 526,06 529,98 380,17 508,90 506,86 494,57

Srednje mjes. opt. (MW) 7,77 7,47 6,85 5,83 5,63 5,84 5,85 6,05 5,76 6,20 7,26 7,53

98. Srebrenica Pmax (MW) 11,23 10,65 10,94 10,65 10,11 14,53 10,05 9,78 10,60 10,56 11,16 10,88

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,72 0,69 0,71 0,50 0,74 0,74 0,65 0,69 0,71 0,75

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 527,42 497,24 533,04 497,18 530,51 362,14 551,21 551,49 466,55 516,58 510,77 556,44

Srednje mjes. opt. (MW) 7,96 7,88 7,84 7,36 7,21 7,31 7,45 7,25 6,87 7,33 7,91 8,13

99. Srebrenik Pmax (MW) 9,87 9,39 9,30 9,11 8,82 8,54 8,73 10,22 9,30 9,49 11,03 10,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,66 0,66 0,67 0,71 0,70 0,63 0,65 0,63 0,59 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 489,64 463,17 491,24 476,35 500,72 508,25 522,77 467,07 467,06 471,63 427,04 461,66

Srednje mjes. opt. (MW) 6,49 6,47 6,14 6,03 5,94 6,03 6,13 6,41 6,04 6,02 6,54 6,65

100. Stanari Pmax (MW) 5,51 4,98 5,00 5,06 4,69 4,52 4,60 4,77 4,81 5,01 5,42 5,62

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,61 0,54 0,55 0,58 0,62 0,61 0,58 0,58 0,42 0,60 0,56

Vrijeme iskorištenja (h) 430,56 412,50 399,05 396,08 431,26 445,62 454,56 429,92 418,61 314,59 431,88 414,75

Srednje mjes. opt. (MW) 3,19 3,05 2,68 2,78 2,72 2,80 2,81 2,76 2,79 2,12 3,25 3,13

101. Stolac Pmax (MW) 6,18 5,91 5,48 5,34 4,69 4,39 5,00 4,81 5,16 5,10 5,84 6,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,62 0,62 0,57 0,66 0,70 0,67 0,70 0,59 0,64 0,59 0,55

Vrijeme iskorištenja (h) 467,45 416,80 462,69 410,95 493,33 505,16 496,99 523,25 426,11 477,07 423,73 409,08

Srednje mjes. opt. (MW) 3,89 3,67 3,41 3,05 3,11 3,08 3,34 3,38 3,05 3,27 3,43 3,72

102. Šamac Pmax (MW) 10,50 9,36 9,10 8,02 7,30 6,72 7,04 7,22 7,18 7,90 8,93 10,07

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,66 0,65 0,62 0,66 0,69 0,69 0,71 0,70 0,68 0,70 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 455,22 442,15 485,76 449,69 487,37 497,26 511,28 531,80 506,23 507,55 503,86 481,63

Srednje mjes. opt. (MW) 6,42 6,16 5,94 5,01 4,78 4,64 4,84 5,16 5,05 5,39 6,25 6,52

103. Široki Brijeg Pmax (MW) 19,58 19,44 18,86 16,37 14,59 13,78 14,93 14,93 13,87 16,42 18,14 20,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,69 0,66 0,63 0,68 0,71 0,67 0,69 0,73 0,66 0,68 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 525,07 464,69 489,29 450,14 503,89 514,44 498,70 511,06 523,11 489,80 488,07 489,93

Srednje mjes. opt. (MW) 13,82 13,44 12,41 10,23 9,88 9,84 10,01 10,25 10,08 10,81 12,30 13,37
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104. Teslić Pmax (MW) 17,84 16,21 15,80 15,78 14,28 13,79 13,84 14,32 14,36 15,83 16,58 19,09

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,65 0,63 0,61 0,67 0,69 0,70 0,71 0,67 0,62 0,63 0,58

Vrijeme iskorištenja (h) 445,78 433,51 470,18 439,11 497,68 497,09 521,23 531,77 479,79 460,06 452,96 429,27

Srednje mjes. opt. (MW) 10,69 10,46 9,99 9,62 9,55 9,52 9,69 10,24 9,57 9,79 10,43 11,01

105. Tešanj Pmax (MW) 16,93 15,38 16,23 16,39 15,64 14,96 14,91 17,50 15,62 15,69 17,88 16,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,73 0,67 0,67 0,68 0,72 0,73 0,63 0,69 0,69 0,62 0,70

Vrijeme iskorištenja (h) 490,20 488,96 498,15 478,85 502,73 517,75 543,41 467,66 496,39 510,27 446,11 521,74

Srednje mjes. opt. (MW) 11,15 11,19 10,87 10,90 10,57 10,76 10,89 11,00 10,77 10,76 11,08 11,43

106. Tomislavgrad Pmax (MW) 10,26 10,89 10,00 9,56 8,86 7,93 9,08 9,24 8,58 9,91 9,56 11,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,61 0,63 0,59 0,62 0,66 0,61 0,64 0,64 0,58 0,65 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 507,91 412,80 470,38 423,57 464,39 475,98 455,97 475,27 457,73 434,39 467,42 435,99

Srednje mjes. opt. (MW) 7,00 6,69 6,32 5,63 5,53 5,24 5,57 5,91 5,45 5,79 6,21 7,00

107. Travnik 1 Pmax (MW) 15,19 15,19 18,80 13,27 15,52 13,76 13,34 14,82 17,31 14,00 19,23 16,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,81 0,56 0,72 0,60 0,69 0,71 0,66 0,57 0,73 0,58 0,68

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 547,07 547,07 414,61 517,00 445,83 494,62 530,97 494,34 407,67 539,79 415,57 508,30

Srednje mjes. opt. (MW) 11,17 12,37 10,48 9,53 9,30 9,45 9,52 9,85 9,80 10,16 11,10 11,38

108. Travnik 2 Pmax (MW) 9,43 9,43 9,11 7,98 8,28 7,23 7,38 7,62 7,18 8,32 9,20 9,23

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,70 0,60 0,60 0,53 0,58 0,57 0,54 0,59 0,60 0,61 0,63

Vrijeme iskorištenja (h) 467,17 467,17 443,64 432,87 393,53 420,60 426,49 403,68 421,31 448,35 435,64 470,48

Srednje mjes. opt. (MW) 5,92 6,55 5,43 4,80 4,38 4,22 4,23 4,13 4,20 5,01 5,56 5,84

109. Trebinje 1 Pmax (MW) 11,83 11,10 11,14 8,89 9,61 7,96 9,25 9,18 12,30 12,04 10,44 11,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,66 0,57 0,61 0,56 0,59 0,59 0,65 0,48 0,57 0,68 0,68

Vrijeme iskorištenja (h) 470,53 443,48 420,50 437,80 416,46 424,28 439,60 482,67 346,99 423,28 489,31 507,39

Srednje mjes. opt. (MW) 7,48 7,32 6,29 5,40 5,38 4,69 5,47 5,95 5,93 6,85 7,10 7,87

110. Tuzla Centar Pmax (MW) 42,84 43,68 39,27 37,50 38,46 34,39 36,45 36,62 35,27 38,19 41,91 45,56

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,66 0,68 0,67 0,63 0,69 0,66 0,67 0,66 0,67 0,63 0,63

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 525,89 445,98 509,02 481,84 472,37 497,65 490,33 497,30 476,08 495,28 455,40 466,17

Srednje mjes. opt. (MW) 30,28 28,99 26,87 25,10 24,42 23,77 24,02 24,48 23,32 25,43 26,51 28,54

111. Tuzla 5 Pmax (MW) 27,57 25,39 25,39 22,64 20,92 19,53 20,91 25,88 20,88 21,24 24,90 24,19

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,66 0,57 0,61 0,64 0,68 0,66 0,53 0,63 0,66 0,59 0,65

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 413,76 440,57 425,19 438,44 476,47 489,48 493,06 395,08 452,91 490,27 423,39 480,52

Srednje mjes. opt. (MW) 15,33 16,64 14,51 13,78 13,40 13,28 13,85 13,74 13,13 14,00 14,64 15,62
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112. Ukrina Pmax (MW) 1,99 1,73 1,57 1,76 2,19 1,73 1,43 1,42 1,26 1,08 1,95 1,80

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,58 0,59 0,49 0,41 0,47 0,57 0,59 0,30 0,41 0,44 0,50

Vrijeme iskorištenja (h) 392,08 388,04 439,91 349,31 303,73 340,96 427,16 438,12 214,64 302,77 313,35 370,96

Srednje mjes. opt. (MW) 1,05 1,00 0,93 0,85 0,89 0,82 0,82 0,83 0,38 0,44 0,85 0,90

113. Uskoplje Pmax (MW) 5,16 5,69 5,62 3,74 5,42 6,14 5,52 5,88 5,52 6,17 6,72 7,06

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,50 0,60 0,49 0,45 0,28 0,37 0,55 0,62 0,62 0,56 0,55 0,59

Vrijeme iskorištenja (h) 368,90 402,14 364,80 320,71 208,19 267,66 411,08 458,48 447,63 416,53 392,79 440,94

Srednje mjes. opt. (MW) 2,56 3,40 2,75 1,67 1,52 2,28 3,05 3,62 3,43 3,45 3,67 4,18

114. Vareš Pmax (MW) 3,90 3,90 3,83 3,76 3,74 3,62 4,16 3,60 4,88 3,55 3,85 5,77

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,77 0,68 0,64 0,62 0,60 0,59 0,67 0,47 0,69 0,69 0,50

Vrijeme iskorištenja (h) 519,86 519,86 503,33 461,56 459,69 435,37 435,49 499,71 338,70 514,74 493,63 371,92

Srednje mjes. opt. (MW) 2,73 3,02 2,59 2,41 2,31 2,19 2,43 2,42 2,30 2,46 2,64 2,88

115. Velika Kladuša Pmax (MW) 9,40 9,36 8,68 8,97 7,57 7,47 8,00 8,08 8,14 10,08 9,22 9,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,66 0,67 0,62 0,69 0,70 0,68 0,70 0,65 0,55 0,64 0,61

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 505,25 446,07 497,94 447,26 516,97 505,88 505,61 523,47 465,22 405,81 461,90 453,13

Srednje mjes. opt. (MW) 6,39 6,21 5,81 5,57 5,26 5,25 5,44 5,69 5,26 5,50 5,91 6,00

116. Visoko Pmax (MW) 17,04 17,04 17,11 17,35 15,64 18,70 14,68 22,97 15,54 25,54 23,54 22,21

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,81 0,69 0,64 0,69 0,56 0,70 0,46 0,68 0,45 0,55 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 544,64 544,64 510,63 462,16 512,96 400,70 520,99 339,16 492,11 336,68 393,28 437,62

Srednje mjes. opt. (MW) 12,47 13,81 11,74 11,14 10,78 10,41 10,28 10,47 10,62 11,56 12,86 13,06

117. Vitez Pmax (MW) 13,06 13,15 12,96 11,04 10,85 10,56 11,38 11,47 13,78 12,14 15,31 14,74

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,79 0,69 0,70 0,58 0,69 0,59 0,67 0,56 0,69 0,63 0,68

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 510,93 533,99 510,77 504,81 430,78 493,69 441,79 501,46 403,62 509,97 453,76 507,27

Srednje mjes. opt. (MW) 8,97 10,45 8,90 7,74 6,28 7,24 6,76 7,73 7,72 8,32 9,65 10,05

118. Vlasenica Pmax (MW) 11,32 10,72 10,26 9,89 8,78 8,56 10,21 9,67 9,86 10,69 12,00 11,75

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,67 0,62 0,58 0,57 0,62 0,58 0,63 0,64 0,66 0,66 0,64

Vrijeme iskorištenja (h) 450,60 448,30 462,33 418,87 422,58 446,17 434,01 467,80 457,34 487,80 478,05 477,12

Srednje mjes. opt. (MW) 6,86 7,15 6,38 5,75 4,99 5,31 5,95 6,08 6,26 7,01 7,97 7,53

119. Vrnograč Pmax (MW) 7,80 7,46 6,88 7,33 7,27 7,06 7,84 8,24 7,31 7,24 8,21 8,21

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,62 0,62 0,58 0,61 0,65 0,60 0,59 0,61 0,53 0,52 0,55

Vrijeme iskorištenja (h) 448,40 416,37 462,36 418,67 452,94 468,61 449,56 438,90 442,25 392,55 372,61 409,69

Srednje mjes. opt. (MW) 4,70 4,62 4,28 4,26 4,42 4,59 4,74 4,86 4,49 3,82 4,25 4,52
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120. Zavidovići Pmax (MW) 20,45 20,45 18,54 18,14 13,46 15,06 14,61 17,10 15,44 16,47 20,05 18,40

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,73 0,68 0,63 0,74 0,67 0,69 0,60 0,66 0,64 0,59 0,67

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 491,21 491,21 509,24 455,94 548,98 482,04 513,53 446,78 473,44 472,58 427,42 501,46

Srednje mjes. opt. (MW) 13,50 14,95 12,69 11,49 9,93 10,08 10,09 10,27 10,15 10,46 11,90 12,40

121. Zenica 1 Pmax (MW) 4,18 4,18 2,48 3,93 4,03 3,36 8,07 8,18 6,55 9,02 4,18 4,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,70 0,75 0,59 0,50 0,55 0,20 0,26 0,23 0,23 0,47 0,50

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 472,99 472,99 560,40 424,21 369,89 398,90 145,37 196,07 167,31 167,55 335,89 371,09

Srednje mjes. opt. (MW) 2,66 2,94 1,87 2,32 2,00 1,86 1,58 2,16 1,52 2,03 1,95 2,11

122. Zenica 3 Pmax (MW) 27,27 27,27 31,17 24,96 24,23 22,47 22,72 25,42 33,24 36,00 34,98 29,38

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,78 0,61 0,65 0,65 0,68 0,70 0,64 0,49 0,49 0,55 0,67

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 521,77 521,77 451,66 468,59 486,99 489,91 517,50 477,66 354,30 362,30 393,72 499,68

Srednje mjes. opt. (MW) 19,12 21,17 18,92 16,24 15,86 15,29 15,80 16,32 16,36 17,53 19,13 19,73

123. Zenica 4 Pmax (MW) 27,86 27,86 19,16 15,60 18,08 19,67 15,20 13,43 15,50 15,50 16,85 16,72

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,45 0,49 0,60 0,64 0,53 0,49 0,60 0,52 0,52 0,56 0,58 0,66

Vrijeme iskorištenja (h) 332,30 332,30 445,84 460,16 397,78 352,69 449,28 389,58 373,97 417,34 415,94 493,93

Srednje mjes. opt. (MW) 12,44 13,77 11,48 9,97 9,67 9,63 9,18 7,03 8,05 8,69 9,74 11,10

124. Zvornik Pmax (MW) 15,75 12,77 12,47 13,52 12,06 11,30 11,42 11,97 11,76 12,05 12,73 14,74

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,67 0,64 0,54 0,59 0,65 0,69 0,68 0,65 0,63 0,65 0,59

Vrijeme iskorištenja (h) 435,72 453,42 477,28 388,66 440,86 468,13 514,66 506,27 467,79 470,41 466,50 436,74

Srednje mjes. opt. (MW) 9,23 8,62 8,00 7,30 7,14 7,35 7,90 8,14 7,64 7,62 8,25 8,65

125. Žepče Pmax (MW) 7,16 7,15 6,98 8,00 6,40 6,97 6,17 7,94 7,38 6,91 7,70 8,26

T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,64 0,64 0,54 0,64 0,60 0,69 0,58 0,58 0,62 0,60 0,59

T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja (h) 485,33 429,49 474,48 392,39 476,77 434,40 514,39 429,47 420,32 464,46 433,95 439,06

T2 4 MVA Srednje mjes. opt. (MW) 4,67 4,57 4,45 4,36 4,10 4,20 4,26 4,59 4,31 4,32 4,64 4,87
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1. Banovići  Pmax (MW) 13,99 14,22 14,55 13,07 14,29 12,77 12,29 12,96 11,79 13,22 13,88 13,52

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,698 0,731 0,698 0,710 0,629 0,608 0,667 0,615 0,671 0,633 0,657 0,699

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 519,45 508,81 519,57 511,24 467,97 437,63 496,02 457,29 483,35 470,98 472,94 519,69

Srednje mjesečno opt. 9,77 10,39 10,16 9,28 8,99 7,76 8,20 7,97 7,91 8,37 9,12 9,44

2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 36,84 40,16 32,29 28,31 28,58 25,80 24,89 23,96 25,11 29,80 28,43 35,59

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,73 0,67 0,67 0,64 0,69 0,70 0,67 0,67 0,65 0,73 0,72

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 515,38 507,56 498,24 480,51 473,48 494,43 523,07 501,04 482,13 483,50 528,29 534,81

Srednje mjesečno opt. 25,52 29,29 21,63 18,89 18,19 17,72 17,50 16,13 16,81 19,36 20,86 25,58

3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 41,18 48,06 40,02 36,16 26,77 20,54 21,14 23,79 25,50 38,19 36,66 43,45

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,70 0,63 0,64 0,56 0,68 0,69 0,67 0,68 0,57 0,69 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 490,68 486,74 470,12 461,29 412,98 492,74 514,48 501,72 487,80 426,30 496,26 531,25

Srednje mjesečno opt. 27,16 33,61 25,29 23,17 14,86 14,06 14,62 16,04 17,27 21,88 25,27 31,02

4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 48,66 49,14 37,03 32,84 38,03 33,70 33,86 29,67 27,08 35,76 36,93 46,58

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,71 0,63 0,64 0,60 0,69 0,66 0,68 0,71 0,60 0,70 0,70

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 485,08 491,15 470,29 457,44 445,55 499,22 491,67 504,56 508,56 447,66 502,51 519,38

Srednje mjesečno opt. 31,73 34,68 23,41 20,87 22,78 23,37 22,38 20,12 19,13 21,52 25,77 32,52

5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 13,12 14,77 11,70 11,90 11,31 10,78 10,64 10,91 7,42 7,92 7,94 12,79

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,71 0,71 0,70 0,72 0,70 0,64 0,67 0,67 0,71 0,50

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 508,03 476,26 527,48 512,36 520,82 521,90 522,53 478,37 481,82 497,50 511,72 373,35

Srednje mjesečno opt. 8,96 10,11 8,29 8,47 7,92 7,82 7,47 7,02 4,97 5,30 5,64 6,42

6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 8,63 9,80 9,65 9,05 6,98 6,79 6,64 6,66 8,18 7,31 9,24 8,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,70 0,58 0,58 0,69 0,69 0,72 0,74 0,58 0,68 0,57 0,72

Vrijeme iskorištenja 532,57 490,68 428,52 416,50 514,42 499,37 533,70 548,54 417,79 504,90 411,71 534,08

Srednje mjesečno opt. 6,18 6,91 5,56 5,24 4,83 4,71 4,77 4,91 4,75 4,96 5,29 6,05

7. Banja Luka 7 Pmax (MW) 5,32 5,28 5,00 5,20 4,99 4,86 4,92 4,91 4,92 4,90 5,11 5,18

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,83 0,81 0,86 0,85 0,76 0,83 0,88 0,85 0,82 0,86 0,81 0,60

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 618,24 562,55 638,78 612,19 568,28 595,59 657,24 634,79 587,34 636,47 582,77 443,21

Srednje mjesečno opt. 4,42 4,27 4,29 4,42 3,81 4,02 4,34 4,19 4,01 4,19 4,13 3,09
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8. Banja Luka 8 Pmax (MW) 9,49 9,58 8,54 7,16 6,49 6,32 6,82 7,01 7,30 7,95 7,32 9,04

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,69 0,64 0,66 0,66 0,65 0,62 0,65 0,61 0,61 0,69 0,67

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 483,66 481,33 475,05 476,97 487,33 470,71 461,28 482,14 435,62 455,97 499,08 497,29

Srednje mjesečno opt. 6,17 6,63 5,46 4,74 4,25 4,13 4,23 4,54 4,41 4,87 5,07 6,04

9. Bihać 2 Pmax (MW) 8,96 11,12 10,73 9,07 8,15 8,14 7,98 7,66 8,20 8,36 7,88 8,92

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,57 0,64 0,65 0,61 0,62 0,66 0,60 0,62 0,66 0,66

Vrijeme iskorištenja 509,32 470,42 424,76 458,77 484,08 437,99 462,73 488,11 433,82 461,33 473,63 490,74

Srednje mjesečno opt. 6,13 7,51 6,12 5,78 5,30 4,95 4,97 5,02 4,94 5,18 5,18 5,88

10. Bijeljina 1 Pmax (MW) 44,91 51,15 41,11 35,00 29,02 26,26 25,92 26,07 24,42 28,47 28,03 42,61

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,64 0,67 0,62 0,62 0,68 0,65 0,71 0,63 0,71 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 518,38 488,43 476,53 484,28 464,02 444,17 506,33 481,01 507,99 472,10 514,34 435,72

T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 31,29 35,90 26,33 23,54 18,10 16,20 17,64 16,86 17,23 18,06 20,02 24,95

11. Bijeljina 2 Pmax (MW) 0,43 0,46 0,46 0,46 0,46 0,43 0,43 0,41 0,41 0,46 0,43 0,46

T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,31 0,36 0,21 0,24 0,18 0,21 0,19 0,21 0,20 0,21 0,27 0,29

T2 12,5 MVA Vrijeme iskorištenja 228,33 247,63 156,84 172,22 131,84 151,11 143,89 153,24 144,41 158,16 192,50 219,47

Srednje mjesečno opt. 0,13 0,16 0,10 0,11 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,10 0,12 0,13

12. Bijeljina 3 Pmax (MW) 14,44 15,07 12,18 12,37 17,10 18,44 16,67 16,90 15,31 20,34 20,69 23,99

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,58 0,58 0,52 0,59 0,63 0,67 0,64 0,60 0,68 0,70

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 490,91 457,95 434,80 419,91 389,36 425,68 465,00 501,32 463,90 445,08 486,93 519,93

Srednje mjesečno opt. 9,53 9,92 7,12 7,21 8,95 10,90 10,42 11,38 9,87 12,17 13,99 16,77

13. Bileća Pmax (MW) 7,22 6,95 5,95 6,15 5,26 5,82 5,56 5,82 6,04 6,07 5,93 6,56

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,67 0,61 0,72 0,65 0,72 0,69 0,62 0,64 0,69 0,71

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 488,16 478,87 496,86 437,60 536,88 468,53 534,13 514,87 448,92 472,81 497,77 529,25

Srednje mjesečno opt. 4,73 4,78 3,98 3,74 3,79 3,79 3,99 4,03 3,77 3,86 4,10 4,67

14. B.Krupa Pmax (MW) 7,17 7,74 7,32 7,02 7,17 6,49 6,92 7,75 7,18 8,50 7,15 8,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,68 0,60 0,65 0,61 0,69 0,69 0,62 0,63 0,55 0,64 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 497,53 470,38 444,25 469,06 456,55 499,77 512,76 457,97 454,78 410,41 464,24 438,67

Srednje mjesečno opt. 4,79 5,23 4,37 4,57 4,40 4,50 4,77 4,77 4,54 4,69 4,61 4,78

15. B. Brod Pmax (MW) 16,97 17,82 16,31 16,21 16,36 16,48 16,79 16,10 16,14 18,34 18,15 13,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,78 0,79 0,56 0,63 0,81 0,81 0,81 0,81 0,84 0,79 0,69 0,61

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 577,82 551,79 415,18 456,08 605,84 583,34 601,48 603,35 606,35 591,02 495,37 454,38

Srednje mjesečno opt. 13,18 14,13 9,10 10,27 13,33 13,35 13,57 13,06 13,60 14,57 12,49 8,18
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16. B. Petrovac Pmax (MW) 3,87 4,28 4,19 4,17 4,17 3,98 4,13 4,48 4,24 4,34 4,34 4,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,69 0,68 0,67 0,73 0,69 0,66 0,67 0,64 0,68 0,67

Vrijeme iskorištenja 515,34 476,51 511,53 490,08 498,28 526,14 515,91 494,33 479,69 476,94 487,69 499,52

Srednje mjesečno opt. 2,68 2,93 2,88 2,84 2,79 2,91 2,87 2,98 2,82 2,78 2,94 3,05

17. B. Grahovo Pmax (MW) 0,62 0,67 0,58 0,58 0,62 0,62 0,62 0,67 0,53 0,53 0,72 0,62

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,63 0,62 0,63 0,54 0,62 0,59 0,55 0,61 0,63 0,57 0,63

Vrijeme iskorištenja 502,94 439,62 463,30 456,80 404,89 449,27 441,52 406,64 435,79 468,87 412,02 471,44

Srednje mjesečno opt. 0,42 0,42 0,36 0,37 0,34 0,39 0,37 0,37 0,32 0,33 0,41 0,40

18. Brčko 1 Pmax (MW) 33,93 38,09 27,25 23,95 20,81 20,29 19,61 20,42 19,62 25,71 24,95 32,91

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,46 0,71 0,67 0,69 0,68 0,70 0,74 0,73 0,70 0,61 0,71 0,70

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 343,26 495,70 501,07 496,69 508,84 502,78 551,43 539,42 504,90 455,04 514,14 519,72

Srednje mjesečno opt. 15,66 27,13 18,35 16,52 14,23 14,17 14,54 14,80 13,76 15,72 17,82 22,99

19. Brčko 2 Pmax (MW) 38,81 31,74 22,75 19,54 22,30 18,71 17,75 20,59 20,59 23,66 22,78 34,15

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,72 0,64 0,67 0,56 0,66 0,75 0,65 0,65 0,63 0,72 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 532,75 502,25 479,15 483,79 417,69 472,84 558,55 485,11 467,72 470,48 515,30 494,72

Srednje mjesečno opt. 27,79 22,90 14,65 13,13 12,52 12,29 13,32 13,43 13,38 14,96 16,30 22,71

20. Breza Pmax (MW) 13,24 13,53 13,28 12,34 11,72 13,25 11,99 13,05 11,91 15,42 13,47 14,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,64 0,67 0,67 0,60 0,63 0,60 0,62 0,53 0,67 0,69

Vrijeme iskorištenja 514,70 481,10 474,97 481,03 500,97 430,46 470,24 443,63 443,52 394,59 485,02 511,51

Srednje mjesečno opt. 9,16 9,35 8,48 8,24 7,89 7,92 7,58 7,78 7,34 8,18 9,07 9,98

21. Bugojno Pmax (MW) 9,76 10,33 9,15 8,50 9,02 8,83 9,34 10,90 10,24 11,73 9,68 10,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,69 0,65 0,67 0,61 0,64 0,66 0,60 0,58 0,52 0,66 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 524,56 482,28 480,03 479,99 451,36 461,22 490,56 443,73 420,77 387,05 474,49 476,22

Srednje mjesečno opt. 6,88 7,16 5,91 5,67 5,47 5,65 6,16 6,50 5,98 6,10 6,38 6,82

22. Busovača Pmax (MW) 6,24 6,43 5,71 5,95 5,35 5,38 5,23 5,50 6,14 6,65 6,65 7,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,67 0,61 0,51 0,56 0,65 0,68 0,68 0,61 0,60 0,64 0,57

Vrijeme iskorištenja 505,59 465,78 456,98 368,08 414,10 469,17 509,34 504,55 437,27 448,78 458,10 427,16

Srednje mjesečno opt. 4,24 4,30 3,51 3,04 2,98 3,50 3,58 3,73 3,73 4,01 4,23 4,51

23. Cazin 1 Pmax (MW) 14,95 14,75 14,22 13,82 13,95 14,12 15,50 16,43 15,24 15,94 14,26 16,97

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,68 0,60 0,66 0,66 0,66 0,64 0,62 0,62 0,59 0,63 0,60

Vrijeme iskorištenja 486,87 470,40 448,77 476,95 488,86 471,80 478,11 462,95 443,82 441,51 450,06 448,80

Srednje mjesečno opt. 9,78 9,97 8,58 9,15 9,16 9,25 9,96 10,22 9,39 9,46 8,91 10,24
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24. Cazin 2 Pmax (MW) 3,83 4,24 4,45 5,01 3,23 3,48 3,34 3,65 3,32 3,66 3,38 4,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,66 0,60 0,42 0,60 0,56 0,62 0,59 0,58 0,55 0,59 0,56

Vrijeme iskorištenja 463,81 456,79 444,65 303,80 450,10 402,68 464,41 439,76 420,81 409,16 423,64 415,59

Srednje mjesečno opt. 2,39 2,78 2,66 2,11 1,95 1,95 2,08 2,16 1,94 2,01 1,99 2,34

25. Cementara Pmax (MW) 11,26 11,34 11,11 10,71 10,32 10,04 8,94 9,82 9,78 11,07 9,58 10,30

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,66 0,62 0,64 0,64 0,63 0,64 0,55 0,58 0,53 0,65 0,65

Vrijeme iskorištenja 499,76 462,16 460,46 463,08 477,43 455,23 473,37 408,72 420,90 396,03 467,87 482,86

Srednje mjesečno opt. 7,56 7,53 6,88 6,89 6,62 6,35 5,69 5,39 5,72 5,89 6,23 6,68

26. Čapljina Pmax (MW) 14,69 15,12 12,62 11,04 9,17 10,32 10,61 11,61 9,36 10,42 11,47 15,89

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,71 0,59 0,64 0,65 0,66 0,71 0,64 0,66 0,60 0,64 0,60

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 500,83 497,48 435,33 458,25 483,56 474,25 529,11 477,31 478,14 445,76 459,72 448,67

Srednje mjesečno opt. 9,89 10,81 7,39 7,03 5,96 6,80 7,54 7,45 6,22 6,24 7,32 9,58

27. Čelinac Pmax (MW) 6,66 7,40 6,24 6,12 5,42 5,39 5,03 5,08 5,20 5,67 6,25 7,00

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,61 0,60 0,63 0,62 0,66 0,65 0,61 0,63 0,64 0,63

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 493,75 458,72 453,92 433,04 469,05 449,43 488,65 483,12 440,19 471,68 461,75 467,65

Srednje mjesečno opt. 4,42 4,88 3,81 3,68 3,42 3,36 3,30 3,30 3,18 3,60 4,01 4,40

28. Čitluk Pmax (MW) 18,96 18,72 17,86 17,18 15,22 18,53 18,67 21,12 16,80 18,05 17,71 20,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,65 0,71 0,70 0,58 0,68 0,65 0,70 0,60 0,62 0,72

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 526,39 514,99 484,83 513,38 519,70 419,36 506,35 485,63 506,46 447,23 447,33 532,23

Srednje mjesečno opt. 13,41 13,85 11,64 12,25 10,63 10,79 12,71 13,79 11,82 10,85 11,00 14,63

29. Derventa Pmax (MW) 19,00 16,20 13,35 17,86 11,84 14,53 12,02 12,14 11,46 13,27 13,50 14,15

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,68 0,65 0,47 0,65 0,53 0,70 0,68 0,65 0,62 0,63 0,70

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 400,09 474,35 480,60 338,07 484,27 382,12 522,08 508,33 465,91 459,65 454,51 518,11

Srednje mjesečno opt. 10,22 11,04 8,62 8,39 7,71 7,71 8,44 8,30 7,42 8,20 8,52 9,85

30. Doboj 1 Pmax (MW) 24,82 25,06 15,92 20,35 21,38 18,23 12,95 14,86 20,54 22,42 27,01 17,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,47 0,49 0,69 0,53 0,45 0,62 0,78 0,69 0,48 0,46 0,41 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 346,90 338,25 515,53 381,98 334,47 449,25 580,72 515,02 342,11 342,83 297,76 481,88

Srednje mjesečno opt. 11,57 12,18 11,03 10,80 9,61 11,38 10,11 10,28 9,76 10,33 11,17 11,56

31. Doboj 2 Pmax (MW) 8,74 9,50 8,21 7,87 12,43 12,70 8,50 8,69 8,21 9,79 8,11 13,14

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,68 0,69 0,44 0,43 0,66 0,63 0,63 0,58 0,69 0,48

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 515,64 469,61 503,49 494,34 325,73 312,26 488,90 471,77 453,13 432,21 494,17 360,08

Srednje mjesečno opt. 6,05 6,41 5,55 5,40 5,44 5,51 5,58 5,51 5,17 5,69 5,57 6,36
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32. Doboj 3 Pmax (MW) 5,71 7,47 5,59 7,36 6,65 6,45 6,70 7,08 7,34 7,44 6,84 6,63

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,58 0,58 0,57 0,62 0,45 0,70 0,67 0,62 0,59 0,65 0,65

Vrijeme iskorištenja 459,53 405,09 428,95 408,13 462,50 323,70 524,50 497,39 449,69 440,33 470,72 482,78

Srednje mjesečno opt. 3,53 4,35 3,22 4,17 4,13 2,90 4,73 4,73 4,59 4,41 4,48 4,30

33. Doboj Istok Pmax (MW) 4,26 4,22 4,22

Faktor opterećenja 0,09 0,62 0,52

Vrijeme iskorištenja 69,93 443,06 387,01

Srednje mjesečno opt. 0,40 2,60 2,20

33. Donji Vakuf Pmax (MW) 3,06 3,52 2,92 2,70 2,70 3,22 3,33 3,59 3,50 4,17 3,02 3,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,57 0,45 0,43 0,43 0,45 0,47 0,47 0,44 0,37 0,50 0,45

Vrijeme iskorištenja 393,15 400,16 331,19 309,15 317,19 323,54 349,18 351,39 320,26 277,33 358,29 335,38

Srednje mjesečno opt. 1,62 2,02 1,30 1,16 1,15 1,45 1,56 1,69 1,56 1,56 1,50 1,55

34. Drvar Pmax (MW) 2,93 2,67 2,67 2,76 2,73 2,68 2,97 2,96 2,75 2,52 2,53 2,47

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,65 0,63 0,61 0,61 0,64 0,63 0,66 0,61 0,67 0,69 0,69

Vrijeme iskorištenja 489,61 455,22 466,95 442,57 456,80 462,36 465,36 488,42 441,66 499,60 495,82 511,63

Srednje mjesečno opt. 1,93 1,75 1,68 1,70 1,68 1,72 1,86 1,94 1,69 1,69 1,74 1,70

35. Đurđevik Pmax (MW) 17,13 19,91 18,67 18,40 18,92 18,38 17,58 19,15 13,77 13,95 15,84 16,68

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,56 0,48 0,48 0,50 0,50 0,49 0,46 0,60 0,59 0,54 0,58

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 494,69 386,32 356,20 344,46 370,80 362,51 367,76 340,69 429,71 442,40 386,87 433,25

Srednje mjesečno opt. 11,39 11,05 8,94 8,80 9,43 9,26 8,69 8,77 8,22 8,29 8,51 9,71

36. Foča Pmax (MW) 9,00 9,32 7,75 7,58 7,08 6,99 7,26 6,70 7,17 8,20 8,13 8,88

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,69 0,63 0,61 0,63 0,62 0,68 0,64 0,62 0,67 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 495,31 482,29 510,34 451,30 454,16 453,82 459,60 504,10 458,33 464,76 480,44 489,19

Srednje mjesečno opt. 5,99 6,46 5,31 4,75 4,32 4,41 4,48 4,54 4,56 5,12 5,43 5,84

37. Gacko Pmax (MW) 8,62 7,42 8,16 7,80 7,42 4,45 4,33 5,50 4,88 6,35 7,12 6,88

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,52 0,58 0,57 0,54 0,65 0,61 0,50 0,59 0,53 0,57 0,67

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 413,15 359,52 429,97 411,71 398,63 465,55 452,45 369,10 424,18 396,19 413,59 496,12

Srednje mjesečno opt. 4,79 3,83 4,72 4,46 3,97 2,88 2,64 2,73 2,88 3,38 4,09 4,59

38. Glamoč Pmax (MW) 1,54 1,42 1,20 1,25 1,25 1,54 1,66 1,63 1,58 1,37 1,39 1,37

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,69 0,68 0,68 0,58 0,60 0,62 0,52 0,64 0,64 0,66

T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja 476,14 467,48 510,96 490,29 502,95 417,09 444,75 459,26 373,15 475,18 463,05 490,64

Srednje mjesečno opt. 0,98 0,95 0,82 0,85 0,84 0,89 0,99 1,01 0,82 0,87 0,90 0,90
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39. Goražde 1 Pmax (MW) 10,77 12,09 8,14 7,31 8,50 8,67 9,33 10,00 8,97 10,94 9,71 10,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,67 0,64 0,56 0,50 0,60 0,67 0,64 0,71 0,61 0,73 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 517,90 468,81 475,18 404,46 369,87 433,83 497,94 475,80 509,77 452,08 527,88 485,95

Srednje mjesečno opt. 7,50 8,14 5,20 4,11 4,23 5,22 6,24 6,40 6,35 6,65 7,12 7,17

40. Goražde 2 Pmax (MW) 1,14 1,37 0,84 0,78 1,15 0,92 2,08 0,80 1,83 1,16 1,84 1,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,43 0,52 0,54 0,37 0,53 0,33 0,64 0,35 0,49 0,33 0,50

Vrijeme iskorištenja 393,21 299,44 387,21 385,58 277,51 381,08 243,06 474,38 252,29 363,28 234,68 372,81

Srednje mjesečno opt. 0,60 0,59 0,44 0,42 0,43 0,48 0,68 0,51 0,64 0,56 0,60 0,58

41. Gračanica Pmax (MW) 20,13 20,22 20,55 19,31 18,87 20,55 19,82 20,60 19,94 19,59 16,72 17,39

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,71 0,67 0,72 0,71 0,69 0,72 0,70 0,69 0,68 0,69 0,70

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 510,33 493,98 499,60 515,69 531,52 494,60 533,90 522,43 496,31 509,10 496,45 523,35

Srednje mjesečno opt. 13,81 14,35 13,80 13,83 13,48 14,12 14,22 14,47 13,75 13,40 11,53 12,23

42. Gradiška Pmax (MW) 16,88 19,52 15,48 14,51 12,86 12,77 13,15 13,21 12,86 15,11 14,56 17,58

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,68 0,66 0,66 0,67 0,69 0,70 0,67 0,67 0,64 0,71 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 532,14 476,21 491,24 477,59 500,64 494,99 519,43 498,06 482,84 478,69 511,58 514,07

Srednje mjesečno opt. 12,07 13,36 10,22 9,62 8,66 8,78 9,18 8,84 8,62 9,72 10,35 12,15

43. Grude Pmax (MW) 11,69 12,15 10,99 9,84 8,57 9,58 9,63 10,08 8,67 10,38 9,73 12,14

T1 14 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,61 0,67 0,68 0,63 0,68 0,66 0,68 0,58 0,67 0,63

T2 14 MVA Vrijeme iskorištenja 499,38 481,32 453,08 484,93 504,40 456,21 503,20 492,37 486,39 431,04 484,96 469,40

Srednje mjesečno opt. 7,85 8,40 6,69 6,63 5,81 6,07 6,51 6,67 5,86 6,02 6,55 7,66

44. Hadžići Pmax (MW) 8,20 8,65 8,38 8,72 10,95 9,60 10,26 9,96 9,68 9,70 9,32 8,47

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,70 0,66 0,68 0,58 0,70 0,67 0,69 0,67 0,68 0,59 0,67

Vrijeme iskorištenja 476,07 488,04 493,70 486,51 429,46 501,96 499,68 513,59 479,04 504,11 427,36 500,54

Srednje mjesečno opt. 5,25 6,06 5,56 5,89 6,32 6,69 6,89 6,88 6,44 6,57 5,53 5,70

45. Jablanica Pmax (MW) 7,50 7,54 6,06 3,98 5,10 5,22 2,44 2,78 2,93 3,36 3,12 3,40

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,72 0,47 0,47 0,70 0,33 0,63 0,49 0,44 0,60 0,65 0,60

Vrijeme iskorištenja 514,80 498,14 351,31 338,51 517,88 240,13 471,04 363,84 314,35 447,06 470,28 444,30

Srednje mjesečno opt. 5,19 5,39 2,86 1,87 3,55 1,74 1,55 1,36 1,28 2,02 2,03 2,03

46. Jajce 1 Pmax (MW) 8,18 5,48 4,55 6,20 6,36 4,40 6,72 4,80 4,39 5,28 4,74 6,06

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,49 0,71 0,66 0,47 0,43 0,64 0,46 0,65 0,66 0,58 0,68 0,61

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 364,89 495,15 488,50 339,17 318,71 462,27 338,98 482,43 476,97 430,20 490,20 451,62

Srednje mjesečno opt. 4,01 3,90 2,99 2,92 2,73 2,82 3,06 3,11 2,91 3,05 3,23 3,68
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47. Janja Pmax (MW) 5,49 5,78 4,96 5,03 4,78 4,32 4,48 4,86 4,72 5,46 5,02 5,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,62 0,60 0,60 0,59 0,66 0,67 0,64 0,62 0,55 0,62 0,62

Vrijeme iskorištenja 456,64 433,62 442,85 432,79 441,75 476,65 499,28 473,91 443,78 411,90 448,86 458,46

Srednje mjesečno opt. 3,37 3,60 2,95 3,02 2,84 2,86 3,01 3,09 2,91 3,02 3,13 3,57

48. Kiseljak Pmax (MW) 16,34 16,52 15,39 12,13 13,76 14,83 14,41 15,52 16,14 16,79 15,95 17,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,59 0,54 0,48 0,60 0,72 0,67 0,64 0,63 0,67 0,59

Vrijeme iskorištenja 519,81 493,62 442,34 391,29 356,75 434,30 537,77 501,45 457,70 468,87 481,13 440,54

Srednje mjesečno opt. 11,42 11,72 9,15 6,59 6,60 8,94 10,42 10,46 10,26 10,58 10,66 10,45

49. Kladanj Pmax (MW) 5,03 5,98 5,09 5,37 5,43 5,43 4,87 5,49 5,32 5,93 5,60 6,55

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,59 0,62 0,59 0,57 0,59 0,65 0,60 0,60 0,56 0,62 0,60

T1 8 MVA Vrijeme iskorištenja 497,34 413,22 462,78 422,48 424,71 425,79 486,68 443,22 430,05 418,56 442,98 445,55

Srednje mjesečno opt. 3,36 3,55 3,17 3,15 3,10 3,21 3,19 3,27 3,18 3,34 3,44 3,92

50. Ključ Pmax (MW) 4,35 4,04 3,94 4,08 3,86 3,76 4,52 4,78 4,28 4,74 2,98 5,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,67 0,59 0,61 0,61 0,66 0,68 0,61 0,60 0,54 0,82 0,54

Vrijeme iskorištenja 410,29 463,88 442,55 437,38 454,72 473,29 504,32 455,25 431,13 398,45 588,50 402,07

Srednje mjesečno opt. 2,40 2,69 2,35 2,48 2,36 2,47 3,06 2,93 2,56 2,54 2,43 2,72

51. Konjic Pmax (MW) 11,70 12,96 10,65 11,78 11,51 10,68 10,88 11,09 10,31 11,15 11,04 11,63

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,73 0,70 0,60 0,58 0,67 0,70 0,70 0,70 0,66 0,73 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 549,11 510,58 518,20 428,96 429,30 479,05 519,35 520,65 503,90 491,43 522,14 511,93

Srednje mjesečno opt. 8,64 9,51 7,42 7,02 6,64 7,11 7,59 7,76 7,22 7,36 8,01 8,00

52. Kotor Varoš Pmax (MW) 10,46 11,73 9,40 8,12 8,85 9,39 8,83 8,67 9,03 9,68 10,33 10,61

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,65 0,59 0,58 0,56 0,60 0,68 0,66 0,62 0,61 0,58 0,53

Vrijeme iskorištenja 497,69 454,36 442,48 417,30 415,27 435,37 506,16 487,38 446,99 451,37 419,58 397,02

Srednje mjesečno opt. 7,00 7,66 5,59 4,71 4,94 5,68 6,01 5,68 5,61 5,87 6,02 5,66

53. Kozarska Dubica Pmax (MW) 16,25 18,26 16,07 16,56 14,55 14,29 15,21 15,60 15,01 16,13 15,97 17,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,75 0,74 0,70 0,77 0,79 0,78 0,71 0,76 0,73 0,78 0,77

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 538,25 518,58 549,79 502,08 570,88 570,88 579,58 524,56 545,85 545,39 558,59 570,47

Srednje mjesečno opt. 11,75 13,60 11,87 11,54 11,17 11,33 11,85 11,00 11,38 11,83 12,39 13,68

54. Kupres Pmax (MW) 2,98 2,16 1,85 1,94 1,44 2,40 1,54 1,58 2,38 2,23 2,50 3,62

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,55 0,67 0,58 0,48 0,62 0,37 0,62 0,62 0,37 0,41 0,39 0,42

Vrijeme iskorištenja 411,82 469,65 431,53 348,51 461,67 269,69 464,98 463,98 269,60 304,75 281,82 314,99

Srednje mjesečno opt. 1,65 1,46 1,07 0,94 0,89 0,90 0,96 0,99 0,89 0,91 0,98 1,53
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55. Laktaši Pmax (MW) 18,38 21,03 16,22 15,07 13,96 14,06 13,81 13,63 13,48 16,47 15,97 18,12

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,64 0,68 0,67 0,68 0,68 0,67 0,66 0,63 0,73 0,73

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 510,32 481,71 478,65 490,98 498,05 486,51 507,13 495,00 478,60 467,00 525,28 542,96

Srednje mjesečno opt. 12,61 14,55 10,43 10,27 9,34 9,50 9,41 9,07 8,96 10,34 11,65 13,23

56. Livno Pmax (MW) 11,67 12,79 10,67 10,32 9,26 9,04 9,16 9,41 9,60 10,73 10,11 14,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,65 0,65 0,64 0,64 0,66 0,67 0,62 0,59 0,70 0,58

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 533,79 493,67 480,57 469,28 477,76 462,41 492,25 496,23 444,51 441,73 502,85 434,34

Srednje mjesečno opt. 8,37 9,07 6,89 6,73 5,95 5,80 6,06 6,27 5,93 6,37 7,06 8,49

57. Lopare Pmax (MW) 2,86 2,70 2,32 3,04 2,28 2,16 2,30 2,24 2,52 2,22 2,40 2,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,66 0,65 0,53 0,64 0,67 0,67 0,65 0,55 0,65 0,60 0,71

Vrijeme iskorištenja 438,33 456,02 480,19 383,00 474,96 482,82 495,36 484,52 395,15 480,74 435,13 527,59

Srednje mjesečno opt. 1,68 1,77 1,49 1,62 1,46 1,45 1,53 1,46 1,38 1,43 1,45 1,59

58. Lukavac Pmax (MW) 38,60 38,17 35,66 35,09 48,87 32,55 34,71 33,39 36,56 41,48 41,70 37,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,66 0,63 0,67 0,52 0,52 0,66 0,67 0,63 0,61 0,51 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 529,69 462,09 471,52 483,13 384,35 371,31 492,31 500,18 455,83 452,60 370,51 440,90

T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 27,48 25,34 22,60 23,55 25,25 16,79 22,97 22,44 23,15 25,23 21,46 22,06

59. Ljubuški Pmax (MW) 21,84 22,36 19,74 17,06 14,44 15,72 15,80 16,48 14,54 17,15 17,46 21,63

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,72 0,59 0,68 0,60 0,67 0,73 0,72 0,69 0,58 0,66 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 505,64 502,88 441,79 490,72 449,51 480,71 542,02 533,96 493,51 430,88 472,11 493,92

Srednje mjesečno opt. 14,85 16,16 11,72 11,63 8,72 10,49 11,51 11,83 9,97 9,93 11,45 14,36

60. Maglaj Pmax (MW) 11,19 17,51 14,67 13,49 14,51 19,60 13,78 13,26 19,55 11,35 13,92 16,26

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,51 0,41 0,42 0,47 0,49 0,34 0,50 0,49 0,34 0,56 0,38 0,49

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 382,63 287,10 309,35 338,32 365,60 242,59 372,76 362,31 245,94 416,01 275,13 360,87

Srednje mjesečno opt. 5,76 7,22 6,10 6,34 7,13 6,60 6,90 6,46 6,68 6,35 5,32 7,89

61. Modriča Pmax (MW) 14,68 15,67 13,23 11,38 12,26 11,98 15,45 12,42 12,64 12,82 11,82 14,49

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,66 0,55 0,67 0,73 0,59 0,73 0,67 0,66 0,43 0,63

Vrijeme iskorištenja 515,72 483,30 488,62 393,96 498,78 523,99 440,14 544,50 484,71 489,48 309,74 466,30

Srednje mjesečno opt. 10,18 10,88 8,69 6,23 8,22 8,72 9,14 9,09 8,51 8,43 5,08 9,08

62. Mostar 2 Pmax (MW) 25,99 26,51 22,32 19,86 16,65 21,74 23,09 23,84 18,18 20,66 20,22 25,29

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,63 0,61 0,67 0,69 0,61 0,64 0,62 0,68 0,58 0,68 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 508,38 438,70 451,71 485,83 514,24 436,36 479,80 462,65 486,55 431,99 489,83 512,14

Srednje mjesečno opt. 17,76 16,71 13,55 13,40 11,51 13,18 14,89 14,82 12,29 12,00 13,75 17,41
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63. Mostar 5 Pmax (MW) 7,77 7,77 5,93 5,79 4,43 5,54 5,93 6,06 5,05 6,65 5,73 8,87

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,58 0,59 0,58 0,61 0,58 0,57 0,57 0,59 0,45 0,63 0,55

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 469,99 402,23 435,59 417,39 454,19 414,54 422,90 426,42 425,62 337,05 451,06 410,62

Srednje mjesečno opt. 4,91 4,49 3,47 3,36 2,71 3,19 3,37 3,48 2,99 3,01 3,59 4,89

64. Mostar 6 Pmax (MW) 26,74 32,26 20,16 18,82 13,20 18,10 19,58 18,96 14,59 17,18 18,86 26,83

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,64 0,61 0,63 0,66 0,55 0,58 0,59 0,64 0,56 0,63 0,67

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 519,21 442,33 451,72 455,01 493,84 398,14 433,10 436,00 457,29 415,14 451,60 501,51

Srednje mjesečno opt. 18,66 20,50 12,24 11,89 8,76 10,01 11,40 11,11 9,27 9,59 11,83 18,09

65. Mostar 7 Pmax (MW) 23,95 29,86 16,56 16,61 12,00 18,19 17,47 18,05 14,40 15,12 16,27 24,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,65 0,64 0,61 0,72 0,53 0,58 0,56 0,62 0,60 0,69 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 482,30 450,32 474,65 441,29 532,34 384,30 431,79 414,55 446,61 444,61 497,91 477,22

Srednje mjesečno opt. 15,53 19,32 10,56 10,18 8,59 9,71 10,14 10,06 8,93 9,04 11,25 15,67

66. Mostar 9 Pmax (MW) 3,24 4,19 3,20 2,98 2,48 2,77 2,77 3,00 2,57 2,86 3,08 3,25

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,65 0,57 0,64 0,56 0,62 0,70 0,65 0,62 0,56 0,59 0,52

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja 485,67 449,31 420,48 457,99 417,15 443,74 518,00 485,90 443,30 414,23 428,26 390,52

Srednje mjesečno opt. 2,11 2,70 1,81 1,89 1,39 1,71 1,93 1,96 1,58 1,59 1,83 1,71

67. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 15,73 16,03 14,97 14,81 14,20 13,72 14,12 13,99 14,49 15,93 14,98 16,14

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,66 0,61 0,59 0,61 0,64 0,63 0,65 0,59 0,55 0,64 0,64

Vrijeme iskorištenja 471,31 462,59 451,24 426,57 451,04 464,33 467,34 484,27 427,57 408,85 457,50 474,16

Srednje mjesečno opt. 9,96 10,65 9,08 8,77 8,61 8,85 8,87 9,11 8,61 8,76 9,52 10,29

68. Novi Travnik Pmax (MW) 8,98 9,84 8,50 8,06 7,34 5,81 5,57 6,58 6,05 6,91 6,53 8,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,71 0,70 0,67 0,60 0,63 0,66 0,57 0,60 0,58 0,66 0,60

Vrijeme iskorištenja 446,93 497,42 521,35 483,55 445,28 452,81 492,84 426,94 434,47 431,01 476,57 447,05

Srednje mjesečno opt. 5,39 7,03 5,95 5,42 4,40 3,65 3,69 3,77 3,65 4,00 4,32 4,87

69. Neum Pmax (MW) 3,17 3,19 2,78 2,62 2,69 4,30 5,74 6,46 3,82 2,28 2,26 3,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,18 0,58 0,64 0,65 0,58 0,62 0,55 0,58 0,66 0,65 0,62

Vrijeme iskorištenja 485,73 124,67 434,93 459,57 480,60 419,18 457,62 408,32 419,62 493,33 469,14 462,28

Srednje mjesečno opt. 2,07 0,57 1,63 1,67 1,74 2,50 3,53 3,54 2,22 1,51 1,47 1,92

70. Nevesinje Pmax (MW) 5,20 5,53 3,94 4,26 3,84 3,88 3,66 3,74 4,17 4,36 4,22 4,36

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,47 0,63 0,58 0,62 0,63 0,69 0,68 0,58 0,57 0,60 0,61

Vrijeme iskorištenja 413,95 326,51 467,75 415,36 462,81 450,75 512,25 502,78 419,49 423,50 429,43 457,02

Srednje mjesečno opt. 2,89 2,59 2,48 2,46 2,39 2,43 2,52 2,53 2,43 2,48 2,52 2,68
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71. Nova Topola Pmax (MW) 12,26 14,17 10,95 10,69 16,45 9,54 9,67 9,74 11,02 10,91 10,80 12,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,66 0,66 0,64 0,39 0,67 0,69 0,70 0,58 0,64 0,68 0,69

Vrijeme iskorištenja 517,46 460,67 488,03 463,22 288,44 485,34 516,16 518,39 419,81 474,75 489,86 510,23

Srednje mjesečno opt. 8,53 9,38 7,19 6,87 6,38 6,43 6,71 6,79 6,43 6,96 7,35 8,53

72. Novi Grad Pmax (MW) 12,28 13,31 10,99 10,73 10,15 10,11 10,80 11,42 10,94 11,58 11,63 13,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,64 0,62 0,64 0,65 0,67 0,66 0,66 0,65 0,69 0,67

Vrijeme iskorištenja 492,65 456,08 477,22 444,23 479,18 468,97 495,71 491,30 475,66 479,97 493,84 495,69

Srednje mjesečno opt. 8,13 8,72 7,05 6,62 6,54 6,59 7,20 7,54 7,22 7,47 7,98 8,96

73. Odžak Pmax (MW) 7,10 8,20 7,82 16,95 6,14 6,14 6,64 6,80 11,99 14,41 16,91 8,78

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,67 0,57 0,33 0,68 0,70 0,67 0,70 0,35 0,31 0,33 0,60

Vrijeme iskorištenja 522,40 468,39 420,82 237,75 505,85 503,53 498,14 517,28 249,28 227,03 240,39 446,59

Srednje mjesečno opt. 4,98 5,52 4,42 5,60 4,17 4,29 4,45 4,73 4,15 4,40 5,65 5,27

74. Orašje Pmax (MW) 12,14 14,27 11,60 11,53 10,33 10,44 11,12 11,46 10,60 12,70 11,40 14,89

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,67 0,63 0,63 0,65 0,67 0,67 0,67 0,64 0,57 0,65 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 521,47 464,28 469,56 454,39 480,75 478,96 497,52 497,76 459,27 425,14 467,08 458,66

Srednje mjesečno opt. 8,51 9,52 7,32 7,28 6,67 6,94 7,44 7,66 6,76 7,26 7,40 9,18

75. Pale Pmax (MW) 16,40 17,27 14,58 13,34 11,74 12,58 9,29 10,46 14,18 13,57 13,70 17,21

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,72 0,69 0,66 0,68 0,60 0,64 0,62 0,53 0,53 0,68 0,67

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 541,80 501,35 510,68 471,65 506,38 429,90 478,43 458,26 384,30 397,07 488,99 498,05

Srednje mjesečno opt. 11,94 12,44 10,01 8,74 7,99 7,51 5,97 6,45 7,57 7,24 9,30 11,52

76. Pazarić Pmax (MW) 4,28 4,13 9,42 8,46 3,69 3,76 10,73 4,04 4,12 4,18 4,18 14,12

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,66 0,27 0,29 0,55 0,57 0,19 0,52 0,53 0,52 0,61 0,24

Vrijeme iskorištenja 478,09 462,08 198,12 210,60 405,61 408,76 142,47 387,69 383,36 388,56 441,73 181,40

Srednje mjesečno opt. 2,75 2,74 2,51 2,47 2,01 2,13 2,05 2,11 2,19 2,18 2,56 3,44

77. Posušje Pmax (MW) 10,99 10,90 10,70 9,41 9,17 8,74 8,11 8,74 8,59 9,60 9,55 11,62

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,61 0,70 0,65 0,66 0,71 0,69 0,67 0,64 0,70 0,65

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 504,12 484,82 450,57 502,01 483,37 478,55 527,12 513,37 485,43 473,99 506,02 482,80

Srednje mjesečno opt. 7,45 7,59 6,48 6,56 5,96 5,81 5,75 6,03 5,79 6,12 6,71 7,54

78. Prijedor 1 Pmax (MW) 22,37 26,52 22,53 18,48 16,95 18,02 16,26 16,10 20,40 20,17 20,03 26,35

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,69 0,62 0,69 0,66 0,60 0,70 0,71 0,55 0,63 0,69 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 546,22 482,15 462,82 493,94 489,72 433,73 519,04 530,44 392,51 467,57 500,33 492,60

Srednje mjesečno opt. 16,43 18,37 14,02 12,68 11,16 10,85 11,34 11,47 11,12 12,68 13,92 17,44
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79. Prijedor 3 Pmax (MW) 15,49 16,10 13,24 13,20 11,22 11,86 15,08 10,44 10,61 12,08 11,88 14,36

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,67 0,60 0,61 0,63 0,60 0,51 0,67 0,63 0,63 0,69 0,67

Vrijeme iskorištenja 484,84 466,75 446,13 442,07 471,20 430,98 383,08 500,27 456,94 470,25 498,26 495,81

Srednje mjesečno opt. 10,10 10,80 7,94 8,10 7,11 7,10 7,77 7,02 6,73 7,63 8,22 9,57

80. Prijedor 5 Pmax (MW) 11,69 9,76 10,61 10,54 9,59 9,00 8,71 9,02 9,51 10,25 10,15 10,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,67 0,68 0,64 0,55 0,64 0,64 0,63 0,61 0,58 0,62 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 447,55 467,31 506,42 459,31 408,95 463,00 476,32 471,06 435,89 427,99 444,52 439,40

T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 7,03 6,55 7,22 6,72 5,27 5,79 5,57 5,71 5,76 5,90 6,27 6,40

81. Prnjavor Pmax (MW) 19,12 20,92 16,80 16,46 15,16 14,60 14,32 14,64 15,49 17,63 20,52 20,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,65 0,62 0,62 0,64 0,67 0,70 0,68 0,63 0,60 0,55 0,65

Vrijeme iskorištenja 478,67 453,48 459,41 449,79 475,42 483,29 518,09 508,59 451,00 445,23 393,52 480,50

Srednje mjesečno opt. 12,30 13,63 10,37 10,29 9,69 9,80 9,97 10,01 9,70 10,55 11,21 12,98

82. Rama Pmax (MW) 5,16 5,02 3,79 3,34 3,36 3,38 3,74 4,02 4,07 4,16 4,42 5,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,69 0,43 0,37 0,38 0,52 0,59 0,63 0,58 0,56 0,56 0,43

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja 460,98 482,17 316,46 266,49 285,41 372,73 440,91 465,72 416,31 415,50 403,98 316,96

Srednje mjesečno opt. 3,20 3,47 1,61 1,23 1,29 1,75 2,22 2,52 2,35 2,33 2,48 2,49

83. Rogatica Pmax (MW) 4,36 4,47 3,71 4,06 4,25 3,91 8,82 4,37 5,73 4,49 4,27 4,27

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,65 0,71 0,64 0,59 0,64 0,29 0,60 0,47 0,62 0,67 0,70

Vrijeme iskorištenja 479,36 452,73 530,80 460,27 436,06 461,78 217,99 449,13 338,69 463,39 484,87 518,83

Srednje mjesečno opt. 2,81 2,91 2,65 2,59 2,49 2,51 2,58 2,64 2,70 2,80 2,87 2,98

84. Sanski Most Pmax (MW) 9,76 10,21 9,37 9,11 8,72 8,56 10,40 10,45 9,31 10,74 9,58 11,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,66 0,62 0,66 0,65 0,69 0,65 0,63 0,62 0,56 0,63 0,60

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 482,95 460,67 463,03 474,85 486,32 494,72 486,99 465,69 448,58 416,43 450,72 449,89

Srednje mjesečno opt. 6,33 6,76 5,83 6,01 5,70 5,88 6,81 6,54 5,80 6,01 5,99 6,80

85. Sarajevo 1 Pmax (MW) 18,63 18,82 22,68 20,60 16,28 20,33 21,81 20,48 21,94 21,60 17,77 19,36

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,81 0,80 0,62 0,65 0,69 0,52 0,59 0,61 0,59 0,59 0,77 0,78

T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja 604,51 558,59 462,49 466,48 515,12 375,43 435,38 451,90 428,23 442,62 550,87 580,38

Srednje mjesečno opt. 15,14 15,11 14,10 13,35 11,27 10,60 12,76 12,44 13,05 12,85 13,59 15,10

86. Sarajevo 2 Pmax (MW) 13,41 10,26 8,33 7,31 10,30 7,31 5,89 6,74 7,69 9,02 8,34 9,62

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,67 0,60 0,61 0,38 0,54 0,66 0,59 0,65 0,59 0,60 0,67

T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja 384,55 467,12 443,78 438,83 279,50 387,31 493,61 437,69 470,55 437,89 435,09 498,46

Srednje mjesečno opt. 6,93 6,89 4,97 4,45 3,87 3,93 3,91 3,96 5,03 5,31 5,04 6,44
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87. Sarajevo 4 Pmax (MW) 13,44 15,79 13,37 12,53 11,63 10,90 11,15 11,32 12,07 13,38 13,51 14,06

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,70 0,67 0,66 0,70 0,67 0,68 0,63 0,62 0,67 0,72

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 538,90 479,95 517,80 484,50 492,75 501,26 499,80 502,49 455,25 464,06 483,50 536,22

Srednje mjesečno opt. 9,73 10,89 9,31 8,43 7,70 7,59 7,49 7,65 7,63 8,35 9,07 10,14

88. Sarajevo 5 Pmax (MW) 27,48 29,47 24,82 23,12 21,56 20,04 20,02 19,51 21,03 25,46 24,81 28,43

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,65 0,64 0,65 0,67 0,68 0,66 0,64 0,58 0,68 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 536,28 494,95 487,32 464,22 482,12 480,54 504,04 489,68 458,24 432,85 488,03 530,03

Srednje mjesečno opt. 19,81 20,96 16,26 14,91 13,97 13,37 13,56 12,84 13,39 14,81 16,82 20,25

89. Sarajevo 7 Pmax (MW) 31,63 30,10 27,87 27,06 27,98 31,99 28,52 29,58 28,17 29,69 29,92 32,88

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,70 0,67 0,66 0,61 0,57 0,64 0,63 0,66 0,64 0,71 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 481,54 485,40 494,78 476,79 455,55 413,44 475,84 471,19 476,77 477,13 509,10 530,48

Srednje mjesečno opt. 20,47 20,99 18,54 17,92 17,13 18,37 18,24 18,73 18,65 19,04 21,15 23,45

90. Sarajevo 8 Pmax (MW) 21,80 23,00 20,08 20,15 21,04 18,30 17,37 17,22 15,80 19,37 20,00 23,82

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,72 0,67 0,64 0,60 0,70 0,64 0,66 0,69 0,62 0,69 0,67

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 542,88 503,95 499,75 461,36 446,64 501,01 474,99 491,47 497,96 458,79 494,86 501,68

Srednje mjesečno opt. 15,91 16,65 13,49 12,91 12,63 12,73 11,09 11,38 10,93 11,94 13,75 16,06

91. Sarajevo 11 Pmax (MW) 22,65 24,93 20,75 18,62 17,88 16,76 16,71 17,03 17,52 23,44 18,99 23,92

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,73 0,67 0,68 0,61 0,62 0,65 0,62 0,64 0,50 0,71 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 553,86 507,96 495,00 488,36 452,59 449,62 480,88 464,70 460,44 370,66 513,63 526,72

Srednje mjesečno opt. 16,86 18,19 13,81 12,63 10,88 10,47 10,80 10,64 11,20 11,68 13,55 16,93

92. Sarajevo 13 Pmax (MW) 25,32 26,63 25,84 24,40 22,43 23,88 24,15 23,26 22,01 25,39 23,95 27,27

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,63 0,65 0,63 0,60 0,61 0,62 0,58 0,60 0,69 0,67

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 501,56 469,27 469,77 466,39 466,11 433,82 452,51 459,71 420,96 444,52 496,50 497,14

Srednje mjesečno opt. 17,07 17,95 16,31 15,81 14,05 14,39 14,69 14,37 12,87 15,17 16,52 18,22

93. Sarajevo 14 Pmax (MW) 32,73 34,45 29,73 29,09 28,23 25,43 25,97 24,76 22,63 25,90 26,63 30,05

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,66 0,67 0,64 0,63 0,65 0,64 0,64 0,68 0,63 0,68 0,68

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 488,61 456,00 501,69 463,82 469,82 469,95 474,93 477,33 491,01 469,89 490,78 502,47

Srednje mjesečno opt. 21,49 22,57 20,05 18,74 17,83 16,60 16,58 15,89 15,43 16,36 18,15 20,29

94. Sarajevo 15 Pmax (MW) 18,58 21,16 17,68 17,10 15,47 14,31 13,92 15,70 14,84 16,43 16,11 18,13

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,60 0,59 0,59 0,59 0,63 0,64 0,57 0,60 0,56 0,64 0,66

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 485,60 419,32 438,74 421,49 440,76 450,97 474,23 420,98 433,49 416,31 463,85 487,54

Srednje mjesečno opt. 12,13 12,75 10,43 10,01 9,16 8,96 8,87 8,88 8,94 9,19 10,38 11,88

94/293



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2012. godina

95. Sarajevo 18 Pmax (MW) 11,46 11,75 11,90 11,37 11,32 10,98 11,05 11,10 11,26 12,53 10,46 16,09

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,62 0,54 0,57 0,57 0,58 0,59 0,56 0,54 0,68 0,49

Vrijeme iskorištenja 521,41 495,63 458,98 390,57 425,20 413,42 432,28 439,00 402,26 402,80 492,51 367,97

Srednje mjesečno opt. 8,03 8,37 7,34 6,17 6,47 6,30 6,42 6,55 6,29 6,78 7,15 7,96

96. Sokolac Pmax (MW) 6,23 6,25 5,19 5,78 4,91 4,74 7,01 6,69 6,78 9,50 7,83 5,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,73 0,72 0,62 0,68 0,68 0,56 0,61 0,52 0,49 0,47 0,71

Vrijeme iskorištenja 507,13 505,77 535,84 446,81 506,00 488,39 416,62 451,17 371,36 365,97 339,47 530,04

Srednje mjesečno opt. 4,24 4,54 3,73 3,59 3,34 3,22 3,93 4,06 3,50 4,67 3,69 3,99

96. Srbac Pmax (MW) 10,39 12,10 9,24 9,18 8,05 8,18 8,31 8,61 9,13 9,15 9,25 10,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,67 0,66 0,62 0,70 0,71 0,73 0,70 0,62 0,67 0,71 0,72

Vrijeme iskorištenja 517,42 466,40 488,83 449,92 521,96 509,05 545,15 523,20 447,50 497,00 509,87 533,32

Srednje mjesečno opt. 7,22 8,11 6,07 5,74 5,65 5,78 6,09 6,06 5,67 6,11 6,55 7,76

97. Srebrenica Pmax (MW) 13,96 12,00 10,75 10,39 10,33 13,78 10,28 15,22 10,06 14,08 10,66 11,28

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,75 0,72 0,70 0,68 0,53 0,73 0,51 0,71 0,57 0,73 0,75

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 427,60 519,52 534,71 507,25 509,30 383,31 545,60 381,06 509,38 421,53 528,26 558,32

Srednje mjesečno opt. 8,02 8,96 7,73 7,32 7,07 7,34 7,54 7,79 7,12 7,98 7,82 8,46

98. Srebrenik Pmax (MW) 9,24 9,62 9,16 9,21 8,92 8,87 9,50 9,93 9,59 10,93 9,87 11,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,69 0,66 0,67 0,68 0,70 0,69 0,67 0,64 0,57 0,64 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 501,43 478,69 491,29 481,33 506,13 505,05 511,63 496,98 463,75 425,20 463,06 458,49

Srednje mjesečno opt. 6,23 6,62 6,05 6,16 6,07 6,22 6,53 6,63 6,18 6,25 6,35 6,79

99. Stanari Pmax (MW) 5,38 5,05 5,63 5,07 4,19 3,79 4,22 4,33 4,54 4,59 4,64 4,62

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,64 0,55 0,41 0,53 0,64 0,62 0,59 0,58 0,59 0,59 0,56

Vrijeme iskorištenja 477,48 446,71 410,21 293,60 394,65 462,41 461,55 441,69 417,84 442,58 421,22 415,08

Srednje mjesečno opt. 3,45 3,24 3,10 2,07 2,22 2,43 2,62 2,57 2,63 2,73 2,72 2,58

100. Stolac Pmax (MW) 5,83 5,86 5,46 5,11 6,13 4,94 4,95 5,12 5,72 5,39 5,98 6,71

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,58 0,62 0,48 0,66 0,73 0,69 0,54 0,58 0,54 0,57

Vrijeme iskorištenja 497,64 464,59 434,02 447,21 359,76 475,92 539,63 512,19 390,70 428,79 390,09 423,50

Srednje mjesečno opt. 3,90 3,91 3,19 3,18 2,97 3,27 3,59 3,53 3,11 3,11 3,24 3,82

101. Šamac Pmax (MW) 8,94 10,56 8,35 8,82 6,72 7,17 7,60 7,38 7,27 8,23 7,69 9,74

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,69 0,65 0,58 0,70 0,67 0,66 0,70 0,68 0,63 0,70 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 537,40 482,02 480,45 415,23 520,12 479,43 493,04 520,15 487,86 469,08 503,92 494,66

Srednje mjesečno opt. 6,45 7,32 5,39 5,09 4,70 4,78 5,03 5,16 4,92 5,19 5,38 6,47
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102. Široki Brijeg Pmax (MW) 19,97 20,40 17,33 16,70 13,68 14,64 14,88 15,41 14,02 16,75 16,56 19,49

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,66 0,67 0,72 0,72 0,70 0,73 0,66 0,64 0,70 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 521,93 494,95 488,35 484,22 537,59 515,28 523,91 543,45 477,28 479,09 503,72 514,11

Srednje mjesečno opt. 14,01 14,51 11,37 11,23 9,88 10,48 10,48 11,25 9,29 10,79 11,59 13,47

103. Teslić Pmax (MW) 17,99 18,04 16,41 15,14 14,53 14,36 13,78 14,60 14,72 15,63 16,67 17,79

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,64 0,61 0,64 0,66 0,68 0,71 0,69 0,64 0,62 0,58 0,61

Vrijeme iskorištenja 456,27 447,61 455,49 461,40 494,64 490,69 531,39 516,36 459,51 460,87 418,69 452,05

Srednje mjesečno opt. 11,03 11,60 10,04 9,70 9,66 9,79 9,84 10,13 9,39 9,68 9,70 10,81

104. Tešanj Pmax (MW) 16,79 16,81 16,15 16,41 15,65 16,16 15,93 16,42 16,34 18,14 17,12 17,95

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,69 0,68 0,70 0,71 0,73 0,71 0,69 0,64 0,67 0,70

Vrijeme iskorištenja 492,94 478,95 513,08 492,26 517,87 512,01 544,51 529,85 497,51 474,88 480,95 519,47

Srednje mjesečno opt. 11,12 11,56 11,14 11,22 10,89 11,49 11,66 11,69 11,29 11,58 11,44 12,53

105. Tomislavgrad Pmax (MW) 10,08 10,80 9,75 9,34 9,19 8,44 8,47 9,66 8,47 8,98 9,04 11,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,63 0,66 0,62 0,66 0,68 0,60 0,65 0,63 0,67 0,61

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 504,26 476,30 469,26 475,28 461,89 477,43 507,76 448,40 465,56 466,19 483,17 453,91

Srednje mjesečno opt. 6,83 7,39 6,15 6,16 5,70 5,59 5,78 5,82 5,48 5,63 6,06 7,18

106. Travnik 1 Pmax (MW) 15,39 13,64 15,39 10,56 13,68 12,72 12,88 13,10 14,99 14,80 13,76 15,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,50 0,63 0,52 0,65 0,69 0,67 0,58 0,61 0,72 0,68

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 523,81 493,85 368,41 456,59 384,33 465,65 515,12 496,67 419,35 455,42 515,72 505,50

Srednje mjesečno opt. 10,84 9,68 7,62 6,70 7,07 8,23 8,92 8,75 8,73 9,06 9,86 10,76

107. Travnik 2 Pmax (MW) 9,03 10,02 8,23 7,80 8,90 7,16 6,96 6,98 7,34 8,44 8,44 9,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,61 0,60 0,61 0,49 0,58 0,56 0,58 0,58 0,57 0,62 0,65

Vrijeme iskorištenja 474,67 426,89 446,25 436,81 366,58 418,10 418,01 428,56 417,68 425,66 445,40 479,94

Srednje mjesečno opt. 5,76 6,15 4,94 4,73 4,39 4,16 3,91 4,02 4,26 4,83 5,22 5,88

108. Trebinje 1 Pmax (MW) 12,17 19,93 11,64 11,64 12,84 13,83 14,46 9,78 12,13 12,23 14,59 13,24

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,46 0,67 0,65 0,59 0,52 0,45 0,63 0,48 0,46 0,45 0,58

Vrijeme iskorištenja 505,89 316,99 498,07 468,18 435,65 374,18 331,19 471,92 346,77 340,60 324,83 432,26

Srednje mjesečno opt. 8,27 9,08 7,79 7,57 7,52 7,19 6,44 6,20 5,84 5,60 6,58 7,69

109. Tuzla Centar Pmax (MW) 41,26 44,21 39,61 38,10 40,30 36,62 36,93 37,24 36,52 42,54 39,44 44,12

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,66 0,70 0,64 0,66 0,66 0,65 0,66 0,63 0,68 0,66

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 512,91 480,98 494,04 502,29 474,17 477,53 492,53 483,52 472,18 468,57 488,03 493,04

Srednje mjesečno opt. 28,44 30,55 26,30 26,58 25,69 24,29 24,45 24,20 23,95 26,79 26,73 29,24
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110. Tuzla 5 Pmax (MW) 23,27 24,74 25,12 21,39 25,19 20,97 20,91 27,61 21,97 20,51 25,85 31,82

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,67 0,58 0,60 0,57 0,65 0,67 0,50 0,61 0,59 0,55 0,52

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 500,77 467,27 433,02 429,29 422,21 464,43 500,37 374,19 435,76 441,73 396,44 383,65

Srednje mjesečno opt. 15,66 16,61 14,62 12,76 14,30 13,53 14,06 13,89 13,30 12,17 14,24 16,41

111. Ukrina Pmax (MW) 1,69 1,82 2,09 1,66 1,52 1,33 1,47 1,49 4,16 1,56 1,60 1,70

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,58 0,42 0,52 0,54 0,55 0,54 0,55 0,20 0,54 0,47 0,55

Vrijeme iskorištenja 426,25 405,63 309,81 377,15 402,67 407,49 405,08 411,56 144,47 401,81 336,09 407,49

Srednje mjesečno opt. 0,97 1,06 0,87 0,87 0,82 0,93 0,80 0,82 0,84 0,84 0,75 0,93

112. Uskoplje Pmax (MW) 6,00 6,41 5,14 5,30 6,00 4,90 5,42 6,58 5,42 5,93 5,57 6,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,64 0,46 0,27 0,24 0,43 0,56 0,54 0,61 0,53 0,48 0,39

Vrijeme iskorištenja 469,56 445,19 339,71 197,91 179,84 312,71 413,86 400,28 442,20 395,95 342,78 291,73

Srednje mjesečno opt. 3,79 4,10 2,35 1,46 1,45 2,13 3,02 3,54 3,33 3,15 2,65 2,59

113. Vareš Pmax (MW) 5,58 4,20 3,60 3,59 3,40 3,40 4,74 3,80 3,37 3,89 3,52 4,18

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,51 0,70 0,69 0,69 0,66 0,65 0,51 0,65 0,57 0,64 0,65 0,61

Vrijeme iskorištenja 379,73 488,48 512,48 498,34 488,92 471,06 379,09 483,17 408,94 475,30 466,34 453,11

Srednje mjesečno opt. 2,85 2,95 2,48 2,48 2,23 2,22 2,42 2,47 1,91 2,49 2,28 2,55

114. Velika Kladuša Pmax (MW) 9,88 8,64 8,39 8,05 7,21 7,12 7,34 8,34 8,11 8,78 8,61 10,02

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,71 0,64 0,67 0,67 0,68 0,70 0,65 0,64 0,63 0,66 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 481,66 497,61 476,81 479,67 495,67 487,59 518,00 482,05 458,38 465,16 476,73 472,82

Srednje mjesečno opt. 6,39 6,18 5,38 5,36 4,80 4,82 5,11 5,40 5,16 5,49 5,70 6,37

115. Visoko Pmax (MW) 21,21 23,24 20,94 22,86 18,23 23,45 21,80 19,87 24,73 21,32 19,41 26,00

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,57 0,55 0,49 0,57 0,43 0,45 0,53 0,49 0,54 0,62 0,52

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 447,77 399,61 409,29 352,10 420,43 308,53 335,92 395,03 350,51 401,29 448,19 388,59

Srednje mjesečno opt. 12,77 13,34 11,52 11,18 10,30 10,05 9,84 10,55 12,04 11,50 12,08 13,58

116. Vitez Pmax (MW) 13,78 17,14 12,14 10,99 11,18 12,14 11,76 11,90 12,24 12,53 12,53 16,37

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,60 0,66 0,68 0,62 0,59 0,63 0,65 0,63 0,65 0,72 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 528,88 419,78 492,82 490,49 462,47 427,33 467,06 485,93 453,29 485,16 515,02 460,99

Srednje mjesečno opt. 9,79 10,34 8,04 7,49 6,95 7,21 7,38 7,77 7,71 8,17 8,96 10,14

117. Vlasenica Pmax (MW) 11,12 10,98 9,73 8,50 8,56 8,08 8,85 9,15 9,61 12,62 10,82 11,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,73 0,61 0,55 0,55 0,59 0,65 0,64 0,65 0,60 0,66 0,68

Vrijeme iskorištenja 498,05 507,37 454,31 394,97 412,02 425,71 486,72 473,47 465,94 449,49 474,32 502,81

Srednje mjesečno opt. 7,45 8,00 5,94 4,67 4,74 4,78 5,79 5,82 6,22 7,62 7,13 7,46
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118. Vrnograč Pmax (MW) 7,66 7,47 7,51 7,56 7,95 7,78 8,70 8,65 6,92 7,90 7,26 7,55

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,63 0,56 0,57 0,57 0,63 0,56 0,55 0,59 0,54 0,58 0,60

Vrijeme iskorištenja 455,99 440,92 413,74 406,95 424,11 450,06 419,65 407,28 425,92 400,22 421,05 442,80

Srednje mjesečno opt. 4,69 4,73 4,18 4,28 4,53 4,86 4,90 4,74 4,09 4,25 4,25 4,49

119. Zavidovići Pmax (MW) 18,08 19,45 17,73 17,03 16,93 17,03 17,56 18,15 18,06 20,09 18,14 21,49

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,93 0,96 0,89 0,94 0,92 0,91 0,95 0,93 0,87 0,81 0,92 0,84

Vrijeme iskorištenja 691,49 668,62 660,29 675,44 686,45 654,54 703,30 688,87 627,88 601,01 661,46 622,89

Srednje mjesečno opt. 16,81 18,69 15,74 15,97 15,62 15,48 16,60 16,80 15,75 16,23 16,66 17,99

120. Zenica 1 Pmax (MW) 3,88 4,48 8,98 4,02 4,56 14,21 9,68 4,54 6,66 5,75 12,36 11,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,37 0,20 0,53 0,54 0,20 0,29 0,56 0,41 0,48 0,24 0,23

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 462,62 257,02 150,70 381,26 401,86 145,44 216,35 419,93 294,88 358,82 169,71 171,36

Srednje mjesečno opt. 2,41 1,65 1,82 2,13 2,46 2,87 2,81 2,56 2,73 2,77 2,91 2,65

121. Zenica 3 Pmax (MW) 27,97 32,63 27,86 25,74 22,39 20,33 20,62 22,30 32,41 31,14 23,61 31,48

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,66 0,65 0,66 0,66 0,68 0,66 0,56 0,40 0,46 0,54 0,61

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 525,98 462,56 483,33 475,43 489,70 486,34 493,74 420,35 289,60 339,38 391,19 455,92

Srednje mjesečno opt. 19,77 21,69 18,10 17,00 14,74 13,73 13,68 12,60 13,04 14,20 12,83 19,29

122. Zenica 4 Pmax (MW) 18,40 19,72 21,12 15,44 15,08 17,17 13,90 17,28 19,97 20,31 27,86 22,18

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,58 0,49 0,61 0,65 0,59 0,69 0,65 0,57 0,65 0,59 0,63

Vrijeme iskorištenja 456,23 406,73 363,85 440,01 484,42 427,29 511,99 482,92 413,91 481,47 427,17 470,49

Srednje mjesečno opt. 11,28 11,52 10,33 9,44 9,82 10,19 9,57 11,22 11,48 13,14 16,53 14,03

123. Zvornik Pmax (MW) 13,84 13,17 12,44 13,17 12,82 12,26 12,00 13,06 11,77 13,52 14,58 14,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,68 0,63 0,61 0,59 0,66 0,68 0,65 0,49 0,57 0,60 0,58

Vrijeme iskorištenja 458,20 471,21 469,80 436,35 440,72 475,95 505,55 483,79 351,44 426,62 433,56 430,72

Srednje mjesečno opt. 8,53 8,92 7,86 7,98 7,59 8,10 8,15 8,49 5,74 7,75 8,78 8,17

124. Žepče Pmax (MW) 7,03 7,68 7,15 7,35 6,58 6,41 6,25 6,35 7,24 7,13 6,90 8,51

T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,66 0,62 0,61 0,64 0,69 0,70 0,70 0,58 0,61 0,66 0,58

T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja 495,52 456,63 457,83 442,17 478,38 494,68 519,72 519,91 419,15 453,73 472,36 432,95

T2 4 MVA Srednje mjesečno opt. 4,68 5,04 4,40 4,52 4,23 4,40 4,37 4,44 4,21 4,35 4,53 4,95
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1. Banovići  Pmax (MW) 13,83 13,97 14,30 13,08 13,01 12,60 12,16 12,21 12,90 13,45 14,11 14,72

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,685 0,704 0,689 0,681 0,636 0,656 0,645 0,686 0,676 0,692 0,684 0,687

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 509,76 473,33 512,80 490,09 473,16 472,64 480,02 510,28 486,41 514,61 492,50 511,14

Srednje mjesečno opt. 9,48 9,84 9,86 8,90 8,28 8,27 7,84 8,37 8,71 9,30 9,65 10,12

2. Banja Luka 1 Pmax (MW) 34,71 33,62 32,37 31,94 24,67 24,39 24,17 23,64 23,73 26,33 30,86 33,71

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,75 0,70 0,60 0,68 0,67 0,64 0,68 0,67 0,74 0,69 0,74

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 507,26 500,97 522,28 428,77 505,97 479,00 479,20 502,54 484,37 534,61 495,20 551,49

Srednje mjesečno opt. 23,66 25,06 22,72 19,02 16,78 16,23 15,57 15,97 15,97 19,55 21,23 24,98

3. Banja Luka 2 Pmax (MW) 42,17 43,18 40,26 38,32 27,74 31,91 32,26 30,97 33,58 38,27 41,62 47,32

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,73 0,69 0,59 0,71 0,66 0,64 0,63 0,62 0,65 0,66 0,69

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 530,75 491,09 510,89 427,53 531,49 476,14 478,33 467,38 443,36 466,98 475,08 515,27

Srednje mjesečno opt. 30,09 31,56 27,65 22,76 19,82 21,10 20,74 19,46 20,68 24,82 27,46 32,77

4. Banja Luka 3 Pmax (MW) 43,24 44,64 43,80 40,92 28,65 27,74 26,52 26,15 29,64 33,77 42,62 45,40

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,72 0,66 0,57 0,68 0,67 0,67 0,67 0,61 0,64 0,62 0,70

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 547,33 484,79 490,87 409,11 506,39 480,88 500,92 497,18 438,89 464,10 447,84 523,96

Srednje mjesečno opt. 31,81 32,20 28,90 23,25 19,50 18,53 17,85 17,47 18,06 21,77 26,51 31,97

5. Banja Luka 4 Pmax (MW) 9,97 9,41 9,78 9,75 7,94 12,34 8,38 8,55 8,64 8,95 12,61 13,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,73 0,71 0,64 0,74 0,48 0,68 0,67 0,68 0,73 0,57 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 517,43 493,91 527,19 462,85 548,89 347,52 507,20 501,97 490,30 524,88 409,79 458,54

Srednje mjesečno opt. 6,94 6,91 6,93 6,27 5,86 5,95 5,71 5,77 5,88 6,52 7,17 8,09

6. Banja Luka 5 Pmax (MW) 8,59 7,46 7,31 8,14 7,16 7,82 8,10 7,05 7,48 7,56 7,83 8,80

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,72 0,60 0,68 0,61 0,60 0,69 0,64 0,70 0,68 0,70

Vrijeme iskorištenja 525,22 494,17 533,58 429,27 509,19 438,74 447,91 512,74 458,86 503,46 493,04 520,13

Srednje mjesečno opt. 6,07 5,49 5,24 4,85 4,90 4,77 4,88 4,86 4,77 5,28 5,36 6,15

7. Banja Luka 7 Pmax (MW) 5,16 5,43 5,29 5,01 4,92 4,85 4,92 5,07 4,91 5,12 5,44 5,51

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,81 0,79 0,82 0,78 0,87 0,85 0,87 0,82 0,84 0,73 0,82 0,82

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 599,45 533,58 611,69 560,60 648,34 609,02 645,11 609,05 605,98 522,71 587,86 607,95

Srednje mjesečno opt. 4,16 4,31 4,35 3,90 4,29 4,10 4,27 4,15 4,13 3,72 4,44 4,50

Red. 

br.
Naziv TS

2013. godina
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8. Banja Luka 8 Pmax (MW) 8,60 8,33 8,14 7,53 6,66 6,11 6,82 6,20 7,83 8,39 8,39 8,08

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,69 0,66 0,63 0,65 0,70 0,62 0,68 0,58 0,62 0,63 0,72

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 505,48 464,21 490,39 453,34 485,69 501,98 459,86 507,69 415,36 443,26 453,87 539,16

Srednje mjesečno opt. 5,84 5,76 5,37 4,74 4,35 4,26 4,21 4,23 4,52 5,17 5,29 5,86

9. Bihać 2 Pmax (MW) 8,95 8,98 8,65 9,14 7,79 7,98 8,86 9,93 7,39 8,03 8,38 9,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,65 0,65 0,58 0,65 0,63 0,60 0,52 0,63 0,64 0,66 0,66

Vrijeme iskorištenja 478,10 433,66 482,04 419,29 481,22 451,50 445,52 385,85 452,37 473,04 476,94 492,90

Srednje mjesečno opt. 5,75 5,80 5,61 5,33 5,04 5,00 5,30 5,15 4,64 5,11 5,55 6,29

10. Bijeljina 1 Pmax (MW) 34,49 38,27 40,04 37,19 29,49 26,86 23,43 23,11 23,65 27,05 31,88 34,67

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,67 0,70 0,64 0,68 0,63 0,69 0,72 0,68 0,69 0,65 0,73

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 507,20 450,42 519,43 459,21 507,19 454,67 511,88 533,34 490,56 495,08 465,14 542,55

T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 23,51 25,65 27,95 23,72 20,10 16,96 16,12 16,57 16,11 18,60 20,59 25,28

11. Bijeljina 2 Pmax (MW) 0,46 0,46 0,43 0,46 0,46 0,46 0,43 0,43 0,43 0,43 0,46 0,46

T1 12,5 MVA Faktor opterećenja 0,29 0,30 0,29 0,24 0,20 0,22 0,20 0,17 0,16 0,18 0,20 0,26

T2 12,5 MVA Vrijeme iskorištenja 217,37 203,95 213,61 171,58 146,05 156,32 147,50 123,33 114,17 131,67 142,11 191,32

Srednje mjesečno opt. 0,13 0,14 0,12 0,11 0,09 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,12

12. Bijeljina 3 Pmax (MW) 23,02 21,55 14,22 13,77 12,24 17,69 19,71 18,54 18,23 19,97 21,23 23,23

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,60 0,66 0,60 0,56 0,58 0,60 0,66 0,65 0,68 0,66 0,71

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 521,03 403,88 490,03 434,37 417,73 419,27 446,03 493,79 469,04 490,24 476,71 529,44

Srednje mjesečno opt. 16,12 12,95 9,36 8,31 6,87 10,30 11,82 12,31 11,88 13,60 14,06 16,53

13. Bileća Pmax (MW) 7,50 6,21 6,20 5,58 6,27 5,79 5,83 6,05 5,89 6,02 6,20 6,76

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,71 0,68 0,68 0,58 0,66 0,69 0,67 0,64 0,69 0,67 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 461,72 479,24 505,03 491,09 434,89 474,25 511,01 496,96 463,68 495,45 484,31 512,52

Srednje mjesečno opt. 4,65 4,43 4,21 3,81 3,66 3,81 4,01 4,04 3,79 4,14 4,17 4,65

14. B.Krupa Pmax (MW) 7,20 7,28 7,36 7,19 6,91 6,58 7,20 11,84 12,85 12,63 10,89 8,23

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,63 0,72 0,64 0,65 0,70 0,70 0,62 0,61 0,59 0,48 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 486,24 425,85 537,70 462,30 485,14 506,86 523,05 461,94 441,85 440,87 344,47 460,08

Srednje mjesečno opt. 4,71 4,62 5,32 4,62 4,50 4,63 5,06 7,35 7,89 7,48 5,21 5,09

15. B. Brod Pmax (MW) 18,35 18,50 16,30 18,27 16,55 17,48 17,76 17,30 17,80 14,82 19,01 18,75

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,80 0,74 0,53 0,84 0,65 0,64 0,83 0,71 0,80 0,72 0,79 0,76

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 595,03 495,30 397,25 602,56 481,89 460,78 619,34 529,04 579,32 518,06 566,44 563,88

Srednje mjesečno opt. 14,67 13,63 8,70 15,29 10,72 11,19 14,78 12,30 14,33 10,67 14,95 14,21

100/293



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2013. godina

16. B. Petrovac Pmax (MW) 3,95 4,53 4,06 4,29 4,36 4,39 4,78 4,78 4,74 4,88 4,74 4,71

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,62 0,70 0,71 0,69 0,74 0,71 0,69 0,68 0,68 0,68 0,70

Vrijeme iskorištenja 537,92 417,73 520,25 512,93 515,12 529,90 524,99 513,15 488,09 503,46 488,31 521,83

Srednje mjesečno opt. 2,86 2,82 2,84 3,06 3,02 3,23 3,37 3,29 3,21 3,30 3,22 3,30

17. B. Grahovo Pmax (MW) 0,62 0,58 0,58 0,53 0,67 0,58 0,67 0,67 0,53 0,58 0,67 0,58

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,66 0,64 0,67 0,51 0,61 0,60 0,56 0,63 0,59 0,60 0,68

Vrijeme iskorištenja 466,38 443,42 476,53 481,20 375,76 436,44 433,99 416,12 450,00 437,20 433,99 504,86

Srednje mjesečno opt. 0,39 0,38 0,37 0,35 0,34 0,35 0,41 0,38 0,33 0,34 0,41 0,39

18. Brčko 1 Pmax (MW) 28,81 27,69 28,56 26,13 19,74 19,30 20,47 21,25 24,02 23,31 27,84 30,87

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,76 0,77 0,70 0,63 0,69 0,72 0,70 0,72 0,61 0,71 0,66 0,72

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 565,25 519,47 521,57 453,96 509,80 521,22 520,05 534,07 442,22 512,99 474,25 534,07

Srednje mjesečno opt. 21,89 21,41 20,02 16,47 13,53 13,97 14,31 15,26 14,76 16,61 18,34 22,16

19. Brčko 2 Pmax (MW) 25,99 25,45 24,41 24,25 18,84 17,18 19,66 18,02 19,80 21,11 28,50 37,54

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,77 0,73 0,60 0,66 0,72 0,63 0,68 0,63 0,74 0,60 0,60

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 555,65 515,51 540,87 434,67 488,30 517,49 465,85 504,49 455,59 532,44 432,44 449,38

Srednje mjesečno opt. 19,41 19,52 17,74 14,64 12,37 12,35 12,31 12,22 12,53 15,61 17,12 22,67

20. Breza Pmax (MW) 15,92 14,36 14,21 13,97 13,08 15,16 12,60 13,03 10,56 15,69 13,31 14,86

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,46 0,69 0,69 0,68 0,69 0,62 0,40 0,37 0,45 0,32 0,38 0,37

Vrijeme iskorištenja 338,61 462,33 510,31 489,85 513,71 446,17 298,76 277,20 323,87 238,78 276,83 278,97

Srednje mjesečno opt. 7,25 9,88 9,75 9,51 9,03 9,40 5,06 4,85 4,75 5,04 5,12 5,57

21. Bugojno Pmax (MW) 9,67 9,25 9,25 8,72 8,31 9,14 8,83 10,43 9,88 11,32 9,62 11,27

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,64 0,62 0,63 0,60 0,69 0,61 0,60 0,56 0,67 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 479,07 449,78 476,87 449,87 467,85 431,77 514,98 450,52 429,62 416,40 482,24 475,00

Srednje mjesečno opt. 6,22 6,19 5,93 5,45 5,23 5,48 6,11 6,31 5,89 6,33 6,45 7,20

22. Busovača Pmax (MW) 6,43 6,14 6,12 5,83 5,54 5,59 6,26 5,90 6,79 6,41 6,26 7,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,60 0,56 0,45 0,59 0,65 0,66 0,67 0,56 0,62 0,66 0,58

Vrijeme iskorištenja 461,44 400,09 418,59 324,16 442,27 469,89 475,73 494,94 406,52 464,92 475,73 430,88

Srednje mjesečno opt. 3,99 3,66 3,44 2,63 3,30 3,65 4,14 3,93 3,83 4,00 4,14 4,55

23. Cazin 1 Pmax (MW) 15,26 14,79 14,82 14,68 13,78 13,96 14,73 16,78 14,98 16,88 15,32 16,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,66 0,64 0,63 0,66 0,67 0,67 0,60 0,62 0,59 0,65 0,63

Vrijeme iskorištenja 486,20 443,91 478,64 452,94 493,92 484,34 497,56 449,47 445,92 437,65 470,25 470,32

Srednje mjesečno opt. 9,97 9,77 9,53 9,24 9,15 9,39 9,85 10,13 9,28 9,93 10,00 10,57
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24. Cazin 2 Pmax (MW) 3,53 3,54 3,54 3,42 3,16 3,04 3,16 3,77 4,74 3,64 3,36 4,13

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,58 0,60 0,59 0,62 0,64 0,65 0,56 0,42 0,57 0,63 0,57

Vrijeme iskorištenja 465,55 391,84 446,60 426,75 463,87 462,31 485,71 416,35 303,34 425,36 454,78 427,09

Srednje mjesečno opt. 2,21 2,06 2,13 2,02 1,97 1,95 2,06 2,11 2,00 2,08 2,12 2,37

25. Cementara Pmax (MW) 9,60 10,11 9,70 9,95 10,31 8,46 10,46 10,42 10,60 11,44 10,33 11,48

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,63 0,64 0,59 0,54 0,66 0,56 0,61 0,52 0,55 0,65 0,61

Vrijeme iskorištenja 496,75 424,86 478,62 426,17 403,59 477,46 415,26 450,25 371,66 409,16 467,10 456,16

Srednje mjesečno opt. 6,41 6,39 6,24 5,89 5,59 5,61 5,84 6,31 5,47 6,29 6,70 7,04

26. Čapljina Pmax (MW) 14,02 13,63 13,78 11,04 9,31 10,18 12,48 11,28 9,17 9,98 12,48 15,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,67 0,61 0,61 0,65 0,64 0,59 0,65 0,67 0,64 0,59 0,60

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 462,85 452,19 457,19 438,42 481,11 458,93 423,75 483,39 482,46 476,35 423,75 443,37

Srednje mjesečno opt. 8,72 9,17 8,47 6,72 6,02 6,49 7,35 7,33 6,14 6,39 7,35 9,30

27. Čelinac Pmax (MW) 6,59 6,15 6,02 6,05 5,92 5,07 5,28 5,01 5,46 6,40 6,01 6,45

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,66 0,59 0,57 0,64 0,62 0,64 0,60 0,61 0,64 0,68

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 492,95 463,95 494,26 425,79 427,50 461,62 461,84 479,55 435,46 436,86 462,48 505,23

Srednje mjesečno opt. 4,36 4,25 4,00 3,58 3,40 3,25 3,28 3,23 3,30 3,89 3,86 4,38

28. Čitluk Pmax (MW) 17,71 17,23 20,64 17,38 15,60 16,56 16,66 21,79 15,02 15,65 16,66 19,39

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,70 0,62 0,65 0,66 0,65 0,65 0,63 0,72 0,68 0,65 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 502,32 467,81 464,79 470,09 489,03 470,78 469,32 467,54 515,98 508,13 469,32 491,38

Srednje mjesečno opt. 11,96 12,00 12,89 11,34 10,25 10,83 10,86 13,69 10,77 10,69 10,86 12,81

29. Derventa Pmax (MW) 13,59 13,87 13,90 13,08 11,77 13,73 11,77 11,31 12,18 13,08 13,62 14,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,65 0,64 0,64 0,57 0,69 0,72 0,64 0,67 0,64 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 511,22 462,56 483,50 458,33 476,51 410,92 512,98 533,76 464,06 484,21 463,32 510,55

Srednje mjesečno opt. 9,34 9,55 9,03 8,33 7,54 7,84 8,12 8,11 7,85 8,80 8,77 9,84

30. Doboj 1 Pmax (MW) 16,16 16,90 14,92 14,94 14,34 15,92 16,87 15,97 15,21 16,70 19,46 20,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,64 0,71 0,68 0,68 0,63 0,62 0,66 0,67 0,68 0,65 0,68

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 503,42 428,29 525,85 491,45 505,23 455,92 459,61 494,69 479,33 488,24 470,03 509,57

Srednje mjesečno opt. 10,93 10,77 10,55 10,19 9,74 10,08 10,42 10,62 10,13 11,33 12,70 14,04

31. Doboj 2 Pmax (MW) 8,54 8,74 8,69 8,40 11,88 13,51 15,40 11,24 7,98 16,77 8,60 10,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,67 0,65 0,44 0,46 0,36 0,54 0,66 0,36 0,66 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 518,06 464,52 496,31 466,61 328,86 334,35 270,33 401,37 473,46 257,24 476,85 437,98

Srednje mjesečno opt. 5,95 6,04 5,80 5,44 5,25 6,27 5,59 6,06 5,25 5,99 5,70 6,34
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32. Doboj 3 Pmax (MW) 6,11 6,46 6,61 6,95 6,80 6,52 5,21 5,18 7,12 7,33 6,88 4,35

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,68 0,66 0,63 0,63 0,48 0,66 0,64 0,56 0,63 0,41 0,62

Vrijeme iskorištenja 424,94 456,44 490,68 457,10 468,68 346,68 489,42 473,08 401,21 452,43 294,98 464,38

Srednje mjesečno opt. 3,49 4,39 4,36 4,41 4,28 3,14 3,42 3,29 3,97 4,60 2,82 2,72

33. Doboj Istok Pmax (MW) 3,97 3,97 4,22 4,22 4,22 3,97 4,72 5,22 5,71 5,22 5,22

Faktor opterećenja 0,65 0,62 0,52 0,38 0,30 0,47 0,61 0,61 0,59 0,65 0,66

Vrijeme iskorištenja 486,56 430,95 388,72 270,88 219,87 337,41 455,82 441,14 436,58 467,35 491,26

Srednje mjesečno opt. 2,60 2,46 2,21 1,59 1,25 1,86 2,89 3,20 3,35 3,39 3,44

33. Donji Vakuf Pmax (MW) 2,85 3,17 3,17 2,70 2,44 3,16 2,96 3,50 4,80 3,85 3,05 3,30

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,43 0,41 0,31 0,29 0,33 0,32 0,43 0,40 0,29 0,41 0,48 0,55

Vrijeme iskorištenja 322,73 277,57 231,18 212,12 242,40 230,77 322,33 299,33 205,35 304,44 345,80 407,10

Srednje mjesečno opt. 1,24 1,31 0,99 0,79 0,80 1,01 1,28 1,41 1,37 1,57 1,46 1,81

34. Drvar Pmax (MW) 2,30 2,05 2,12 2,23 2,63 2,46 2,47 2,44 2,58 2,49 2,47 2,50

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,67 0,65 0,54 0,59 0,69 0,69 0,64 0,67 0,69 0,69

Vrijeme iskorištenja 488,42 466,80 496,63 465,51 401,30 427,22 500,19 515,30 458,21 500,81 500,19 515,77

Srednje mjesečno opt. 1,51 1,42 1,42 1,44 1,42 1,46 1,71 1,69 1,64 1,67 1,71 1,73

35. Đurđevik Pmax (MW) 20,58 19,83 19,05 17,87 14,89 10,54 15,13 20,54 13,23 18,50 13,81 14,72

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,49 0,49 0,58 0,57 0,50 0,50 0,29 0,36 0,63 0,49 0,65 0,66

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 363,00 329,45 431,43 410,67 375,58 362,49 216,96 269,13 456,98 363,30 468,35 487,73

Srednje mjesečno opt. 10,04 9,72 11,05 10,19 7,52 5,31 4,41 7,43 8,39 9,04 8,98 9,65

36. Foča Pmax (MW) 8,63 8,24 8,27 7,63 7,80 7,67 7,04 7,55 8,09 8,86 9,40 10,36

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,68 0,65 0,62 0,62 0,70 0,67 0,65 0,69 0,67 0,67

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 523,36 478,31 504,92 466,97 459,71 444,54 518,13 495,43 469,07 499,79 485,52 500,71

Srednje mjesečno opt. 6,07 5,86 5,61 4,95 4,82 4,73 4,91 5,03 5,27 6,15 6,34 6,97

37. Gacko Pmax (MW) 7,03 6,88 6,70 6,77 7,18 7,94 7,74 8,23 9,58 7,28 8,24 8,95

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,59 0,62 0,61 0,58 0,64 0,64 0,54 0,58 0,56 0,59

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 494,01 464,47 442,67 445,29 453,18 416,91 477,39 475,29 389,65 414,92 400,56 440,83

Srednje mjesečno opt. 4,67 4,75 3,99 4,19 4,38 4,59 4,97 5,26 5,19 4,20 4,59 5,30

38. Glamoč Pmax (MW) 1,27 1,18 1,32 1,20 1,30 1,27 1,32 1,56 1,32 1,30 1,32 1,37

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,71 0,62 0,67 0,63 0,64 0,65 0,57 0,63 0,65 0,65 0,64

T2 2,5 MVA Vrijeme iskorištenja 493,76 475,94 459,75 485,54 471,51 463,15 468,45 423,72 450,90 485,52 468,45 478,02

Srednje mjesečno opt. 0,84 0,83 0,82 0,81 0,82 0,82 0,86 0,89 0,83 0,85 0,86 0,88
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39. Goražde 1 Pmax (MW) 10,13 9,54 8,51 7,78 8,28 9,26 9,58 10,59 10,56 10,44 10,63 11,65

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,62 0,56 0,56 0,62 0,60 0,67 0,65 0,64 0,68 0,68 0,72

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 469,62 414,10 419,84 404,52 462,81 430,09 500,38 480,03 458,65 507,76 490,31 537,53

Srednje mjesečno opt. 6,39 5,88 4,80 4,37 5,15 5,53 6,44 6,83 6,73 7,13 7,24 8,42

40. Goražde 2 Pmax (MW) 1,72 0,88 1,60 0,84 0,88 1,82 1,90 2,02 1,53 0,91 0,85 0,85

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,32 0,54 0,30 0,53 0,52 0,32 0,30 0,32 0,37 0,58 0,58 0,60

Vrijeme iskorištenja 236,96 361,73 225,79 378,42 384,05 229,84 224,36 235,21 268,11 420,79 417,57 444,55

Srednje mjesečno opt. 0,55 0,47 0,49 0,44 0,46 0,58 0,57 0,64 0,57 0,53 0,49 0,51

41. Gračanica Pmax (MW) 16,23 16,19 18,58 19,28 18,95 18,60 18,91 17,37 16,03 17,31 16,62 17,19

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,74 0,65 0,64 0,64 0,65 0,65 0,67 0,69 0,65 0,70 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 532,99 498,44 479,93 459,54 479,13 467,53 483,92 497,96 495,46 483,75 500,48 528,93

Srednje mjesečno opt. 11,62 12,01 11,99 12,31 12,20 12,08 12,30 11,63 11,03 11,25 11,56 12,22

42. Gradiška Pmax (MW) 15,99 15,62 15,75 15,12 13,03 12,82 13,76 13,45 12,96 14,56 15,09 16,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,74 0,69 0,62 0,65 0,66 0,65 0,65 0,68 0,69 0,69 0,71

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 540,04 498,41 510,94 448,24 483,62 477,01 487,05 484,87 486,30 499,49 495,58 531,38

Srednje mjesečno opt. 11,61 11,58 10,82 9,42 8,47 8,49 9,01 8,77 8,75 10,10 10,38 11,67

43. Grude Pmax (MW) 10,58 10,48 10,18 9,62 8,52 8,77 11,29 10,48 9,28 10,13 11,29 13,10

T1 14 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,67 0,62 0,65 0,65 0,62 0,66 0,66 0,65 0,62 0,62

T2 14 MVA Vrijeme iskorištenja 518,32 460,78 498,87 448,41 486,19 470,10 448,81 489,51 477,66 484,77 448,81 463,90

Srednje mjesečno opt. 7,37 7,19 6,83 5,99 5,57 5,73 7,04 6,90 6,15 6,60 7,04 8,17

44. Hadžići Pmax (MW) 9,26 8,51 9,26 9,54 9,72 10,46 10,85 10,54 10,48 11,04 9,33 8,90

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,70 0,66 0,69 0,69 0,67 0,61 0,65 0,63 0,59 0,67 0,67

Vrijeme iskorištenja 461,09 470,90 487,58 496,05 514,83 484,31 455,74 484,55 450,49 441,70 483,75 501,98

Srednje mjesečno opt. 5,74 5,96 6,07 6,57 6,72 7,04 6,65 6,87 6,56 6,55 6,27 6,00

45. Jablanica Pmax (MW) 2,78 2,68 2,73 2,73 3,16 2,69 2,40 2,63 2,44 2,44 2,73 3,64

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,66 0,62 0,64 0,54 0,54 0,59 0,56 0,58 0,57 0,61 0,55

Vrijeme iskorištenja 461,58 443,74 464,12 459,16 405,26 390,99 442,67 418,01 420,82 420,82 440,69 411,88

Srednje mjesečno opt. 1,72 1,77 1,70 1,74 1,72 1,46 1,43 1,48 1,43 1,38 1,67 2,01

46. Jajce 1 Pmax (MW) 4,88 4,67 6,06 3,91 5,67 4,02 4,78 4,97 4,48 5,19 4,78 7,20

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,70 0,48 0,64 0,45 0,65 0,67 0,62 0,65 0,60 0,67 0,51

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,10 471,34 358,14 458,73 332,21 466,52 483,73 459,51 469,78 448,73 483,73 382,74

Srednje mjesečno opt. 3,36 3,28 2,92 2,49 2,53 2,60 3,21 3,07 2,93 3,13 3,21 3,70

104/293



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2013. godina

47. Janja Pmax (MW) 5,36 4,90 5,10 4,92 6,13 4,91 4,89 5,47 5,14 5,36 5,26 5,66

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,63 0,67 0,63 0,64 0,49 0,60 0,62 0,59 0,60 0,63 0,61 0,66

Vrijeme iskorištenja 470,82 447,09 471,71 458,87 362,30 435,58 463,71 439,57 430,10 456,34 437,19 488,06

Srednje mjesečno opt. 3,39 3,26 3,23 3,14 2,99 2,97 3,05 3,23 3,07 3,40 3,19 3,72

48. Kiseljak Pmax (MW) 15,34 14,34 14,15 15,58 13,50 13,78 16,09 15,41 16,67 16,60 16,09 18,63

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,67 0,59 0,40 0,48 0,58 0,63 0,72 0,66 0,66 0,63 0,62

Vrijeme iskorištenja 456,21 451,62 441,12 286,65 356,28 415,23 453,16 536,90 474,29 492,04 453,16 464,05

Srednje mjesečno opt. 9,40 9,64 8,39 6,20 6,46 7,95 10,13 11,12 10,98 10,98 10,13 11,62

49. Kladanj Pmax (MW) 6,49 6,21 6,38 5,65 6,10 5,99 6,27 5,99 6,10 5,99 5,82 6,15

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,64 0,60 0,66 0,58 0,61 0,59 0,61 0,59 0,62 0,66 0,67

T1 8 MVA Vrijeme iskorištenja 498,89 430,86 447,61 472,90 434,39 439,36 436,54 453,17 421,59 460,19 477,24 499,79

Srednje mjesečno opt. 4,35 3,98 3,84 3,71 3,56 3,66 3,68 3,65 3,57 3,71 3,86 4,13

50. Ključ Pmax (MW) 4,14 3,80 4,07 4,08 3,79 4,20 4,93 5,85 4,14 5,09 3,82 4,81

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,62 0,59 0,60 0,62 0,58 0,62 0,54 0,62 0,49 0,62 0,56

Vrijeme iskorištenja 448,94 419,98 439,66 434,41 461,80 415,42 461,12 402,42 448,71 365,61 447,95 414,89

Srednje mjesečno opt. 2,50 2,37 2,40 2,46 2,35 2,43 3,06 3,16 2,58 2,50 2,38 2,68

51. Konjic Pmax (MW) 11,41 11,07 11,27 10,04 9,89 10,67 10,59 10,74 10,26 10,26 11,80 12,72

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,69 0,66 0,65 0,68 0,66 0,70 0,68 0,67 0,65 0,70 0,74

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 478,06 464,12 491,00 468,35 506,18 473,84 521,90 507,03 484,29 484,29 502,26 549,61

Srednje mjesečno opt. 7,33 7,65 7,44 6,53 6,73 7,02 7,43 7,32 6,90 6,68 8,23 9,40

52. Kotor Varoš Pmax (MW) 9,72 10,12 8,90 8,92 9,24 9,55 10,24 9,44 10,52 10,62 10,41 10,70

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,49 0,49 0,36 0,30 0,46 0,49 0,62 0,65 0,62 0,63 0,55 0,27

Vrijeme iskorištenja 363,26 327,52 269,40 213,03 338,71 354,49 459,14 485,95 447,45 455,44 395,26 201,91

Srednje mjesečno opt. 4,75 4,93 3,22 2,64 4,21 4,70 6,32 6,16 6,54 6,72 5,71 2,90

53. Kozarska Dubica Pmax (MW) 17,37 16,96 15,92 16,43 15,21 15,65 14,52 14,83 14,67 15,97 16,83 18,03

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,79 0,79 0,73 0,77 0,74 0,79 0,72 0,77 0,78 0,78 0,79

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 550,74 531,42 590,06 523,89 572,71 533,97 589,79 532,46 554,49 558,43 560,03 585,37

Srednje mjesečno opt. 12,86 13,41 12,63 11,95 11,71 11,60 11,51 10,61 11,30 12,39 13,09 14,19

54. Kupres Pmax (MW) 2,74 2,33 2,02 1,46 1,46 2,06 1,58 2,54 2,30 1,49 1,58 2,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,57 0,56 0,64 0,62 0,43 0,62 0,38 0,38 0,62 0,62 0,42

Vrijeme iskorištenja 422,93 386,21 415,35 458,55 461,63 310,40 445,74 280,06 276,86 459,71 445,74 315,69

Srednje mjesečno opt. 1,56 1,34 1,13 0,93 0,91 0,89 0,98 0,96 0,89 0,92 0,98 1,23
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55. Laktaši Pmax (MW) 16,93 16,87 17,01 16,34 13,03 14,08 13,64 12,87 13,87 14,87 17,32 18,34

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,75 0,69 0,64 0,72 0,68 0,70 0,75 0,67 0,72 0,67 0,73

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 552,99 506,13 512,50 462,31 539,05 488,54 522,86 555,98 479,16 519,04 482,20 543,45

Srednje mjesečno opt. 12,58 12,71 11,72 10,49 9,44 9,55 9,58 9,62 9,23 10,72 11,60 13,39

56. Livno Pmax (MW) 11,00 11,00 16,05 10,15 9,31 9,15 10,57 9,24 9,81 9,94 10,57 13,72

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,72 0,71 0,46 0,64 0,65 0,64 0,66 0,70 0,61 0,65 0,66 0,59

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 534,26 474,17 339,24 460,03 485,03 464,11 476,85 518,81 440,92 485,43 476,85 436,09

Srednje mjesečno opt. 7,90 7,76 7,32 6,48 6,07 5,90 7,00 6,44 6,01 6,48 7,00 8,04

57. Lopare Pmax (MW) 2,63 2,28 2,42 2,36 2,62 2,14 2,20 2,26 2,60 2,34 2,38 2,82

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,61 0,66 0,65 0,63 0,54 0,65 0,68 0,62 0,51 0,66 0,64 0,62

Vrijeme iskorištenja 456,31 445,84 482,32 456,91 398,52 468,59 507,90 464,80 364,74 472,23 461,00 463,40

Srednje mjesečno opt. 1,61 1,51 1,57 1,50 1,40 1,39 1,50 1,41 1,32 1,53 1,52 1,76

58. Lukavac Pmax (MW) 41,69 38,28 34,84 31,76 35,69 34,06 35,20 36,63 32,69 35,43 32,88 35,94

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,50 0,61 0,58 0,58 0,63 0,60 0,68 0,69 0,66 0,61 0,67 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 373,92 407,20 429,97 420,93 466,57 431,44 502,83 512,94 478,59 457,14 485,35 479,76

T3 31,5 MVA Srednje mjesečno opt. 20,95 23,19 20,14 18,57 22,38 20,41 23,79 25,25 21,73 21,77 22,17 23,17

59. Ljubuški Pmax (MW) 20,43 20,59 20,87 16,98 14,72 15,56 19,08 18,03 14,80 16,04 19,08 16,27

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,74 0,57 0,62 0,66 0,65 0,59 0,66 0,68 0,65 0,59 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,97 496,10 422,08 449,24 492,23 470,74 426,50 491,04 490,74 487,19 426,50 473,94

Srednje mjesečno opt. 14,09 15,20 11,84 10,59 9,74 10,18 11,30 11,90 10,09 10,51 11,30 10,37

60. Maglaj Pmax (MW) 14,75 14,97 14,89 13,50 14,31 19,16 17,22 18,73 19,67 14,39 15,08 16,54

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,45 0,44 0,48 0,38 0,42 0,37 0,54 0,68 0,49 0,52 0,50 0,51

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 333,51 296,60 359,76 273,95 314,83 267,93 400,09 506,64 351,75 385,32 359,30 377,58

Srednje mjesečno opt. 6,61 6,61 7,20 5,14 6,06 7,13 9,26 12,75 9,61 7,45 7,52 8,39

61. Modriča Pmax (MW) 13,17 13,91 13,96 13,20 13,83 11,72 16,63 12,70 13,28 13,48 13,92 15,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,72 0,70 0,70 0,63 0,66 0,51 0,68 0,63 0,65 0,65 0,70

Vrijeme iskorištenja 491,79 481,82 522,71 503,68 465,33 476,04 382,82 502,47 454,27 470,93 464,44 524,23

Srednje mjesečno opt. 8,70 9,97 9,80 9,23 8,65 7,75 8,56 8,57 8,38 8,81 8,98 10,72

62. Mostar 2 Pmax (MW) 24,26 24,02 23,38 21,67 17,32 21,60 23,05 26,47 17,69 17,69 24,70 23,50

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,66 0,59 0,68 0,58 0,60 0,56 0,67 0,65 0,58 0,72

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 519,71 464,50 492,16 425,22 503,59 417,40 447,59 418,15 485,74 485,74 415,55 535,60

Srednje mjesečno opt. 16,95 16,60 15,47 12,80 11,72 12,52 13,87 14,88 11,93 11,55 14,26 16,92
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63. Mostar 5 Pmax (MW) 8,82 7,06 6,96 6,10 4,90 6,05 6,82 6,38 4,94 4,99 6,82 6,77

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,58 0,63 0,54 0,60 0,51 0,53 0,46 0,84 0,62 0,53 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 389,44 387,17 472,07 387,96 446,77 366,99 381,98 342,37 607,85 463,76 381,98 476,00

Srednje mjesečno opt. 4,61 4,07 4,42 3,28 2,94 3,08 3,62 2,94 4,17 3,11 3,62 4,33

64. Mostar 6 Pmax (MW) 25,30 24,67 27,89 19,10 12,91 15,02 22,70 16,85 11,86 12,29 22,70 24,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,68 0,54 0,56 0,67 0,55 0,50 0,55 0,67 0,70 0,50 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 512,14 455,57 403,46 406,00 502,01 399,19 362,58 407,13 484,81 521,02 362,58 494,59

Srednje mjesečno opt. 17,41 16,73 15,12 10,77 8,71 8,33 11,43 9,22 7,98 8,61 11,43 16,24

65. Mostar 7 Pmax (MW) 21,65 22,66 20,64 17,38 14,06 18,58 21,12 20,45 13,54 14,02 21,12 21,60

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,67 0,65 0,57 0,62 0,56 0,59 0,54 0,70 0,73 0,59 0,68

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 531,33 452,94 481,00 412,37 461,68 402,16 423,25 405,46 506,22 544,99 423,25 507,08

Srednje mjesečno opt. 15,46 15,27 13,34 9,95 8,73 10,38 12,42 11,14 9,52 10,27 12,42 14,72

66. Mostar 9 Pmax (MW) 3,10 5,24 3,06 3,54 2,29 2,46 2,90 2,29 1,90 4,86 2,90 5,31

T1 4 MVA Faktor opterećenja 0,59 0,36 0,59 0,42 0,60 0,61 0,57 0,64 0,60 0,33 0,57 0,39

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja 442,51 243,70 440,66 303,37 445,16 437,06 413,67 475,19 435,44 245,90 413,67 291,83

Srednje mjesečno opt. 1,84 1,90 1,81 1,49 1,37 1,49 1,67 1,46 1,15 1,61 1,67 2,08

67. Mrkonjić Grad Pmax (MW) 15,97 14,31 14,35 14,72 15,02 14,18 14,47 14,58 15,82 15,57 15,37 16,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,68 0,67 0,62 0,61 0,65 0,65 0,65 0,60 0,66 0,67 0,66

Vrijeme iskorištenja 461,23 455,09 495,78 444,00 457,37 469,61 479,92 484,15 432,83 477,03 483,78 490,74

Srednje mjesečno opt. 9,90 9,69 9,56 9,07 9,23 9,25 9,33 9,49 9,51 10,32 10,33 10,66

68. Novi Travnik Pmax (MW) 6,67 6,72 6,67 6,14 5,71 5,81 6,58 6,14 6,29 6,67 6,58 8,16

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,61 0,64 0,64 0,63 0,65 0,61 0,60 0,60 0,65 0,61

Vrijeme iskorištenja 515,85 452,88 452,08 459,60 478,80 453,69 468,71 456,25 433,62 449,67 468,71 452,36

Srednje mjesečno opt. 4,63 4,53 4,05 3,92 3,68 3,66 4,28 3,77 3,79 4,03 4,28 4,96

69. Neum Pmax (MW) 2,86 2,93 4,06 2,47 2,59 4,25 2,76 6,46 3,65 2,47 2,76 2,90

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,64 0,42 0,63 0,66 0,55 0,56 0,58 0,61 0,66 0,56 0,63

Vrijeme iskorištenja 485,84 429,58 312,14 454,12 488,88 395,83 402,80 430,78 442,59 492,54 402,80 467,64

Srednje mjesečno opt. 1,86 1,87 1,70 1,56 1,70 2,34 1,54 3,74 2,24 1,64 1,54 1,83

70. Nevesinje Pmax (MW) 4,75 3,96 3,83 3,83 4,36 3,96 3,92 3,91 4,28 5,58 4,20 4,47

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,57 0,64 0,63 0,61 0,54 0,60 0,64 0,65 0,58 0,46 0,60 0,61

Vrijeme iskorištenja 424,21 427,56 469,48 436,00 400,13 429,05 473,51 486,40 416,40 330,91 431,05 452,76

Srednje mjesečno opt. 2,71 2,52 2,42 2,32 2,34 2,36 2,49 2,55 2,47 2,56 2,52 2,72
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71. Nova Topola Pmax (MW) 10,23 11,49 11,86 11,53 10,72 9,67 10,50 10,78 10,26 10,64 11,36 11,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,83 0,73 0,69 0,65 0,61 0,67 0,65 0,64 0,63 0,69 0,68 0,71

Vrijeme iskorištenja 614,21 493,36 513,87 465,83 454,42 478,88 481,64 477,20 456,49 495,20 490,57 525,84

Srednje mjesečno opt. 8,45 8,44 8,19 7,46 6,55 6,43 6,80 6,91 6,51 7,32 7,74 8,47

72. Novi Grad Pmax (MW) 12,17 12,02 11,78 11,56 11,44 11,31 10,92 11,15 11,01 11,52 12,81 13,51

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,70 0,68 0,66 0,64 0,64 0,69 0,68 0,66 0,70 0,64 0,68

Vrijeme iskorištenja 494,45 467,15 502,93 472,78 477,50 463,40 510,35 505,27 473,68 501,64 462,51 507,48

Srednje mjesečno opt. 8,09 8,35 7,96 7,59 7,34 7,28 7,49 7,57 7,24 8,02 8,23 9,22

73. Odžak Pmax (MW) 7,21 6,41 11,85 13,04 5,98 6,31 7,94 6,50 6,44 7,08 7,94 8,76

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,73 0,41 0,36 0,69 0,66 0,60 0,72 0,67 0,65 0,60 0,63

Vrijeme iskorištenja 488,51 493,03 301,65 258,74 513,75 476,77 431,27 533,23 479,90 481,34 431,27 472,10

Srednje mjesečno opt. 4,74 4,70 4,81 4,68 4,13 4,18 4,76 4,66 4,29 4,58 4,76 5,56

74. Orašje Pmax (MW) 12,55 11,19 13,19 11,30 9,77 10,70 11,31 11,41 10,39 11,55 11,31 14,53

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,71 0,61 0,64 0,66 0,63 0,66 0,66 0,64 0,62 0,66 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 494,01 475,12 454,02 463,31 494,14 451,60 472,89 488,54 463,20 457,92 472,89 464,69

Srednje mjesečno opt. 8,33 7,91 8,05 7,27 6,49 6,71 7,43 7,49 6,69 7,11 7,43 9,07

75. Pale Pmax (MW) 16,35 15,85 15,15 12,86 9,64 9,25 8,81 8,22 13,71 13,42 14,93 15,99

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,74 0,69 0,67 0,66 0,69 0,69 0,70 0,47 0,70 0,65 0,73

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 528,95 498,38 512,15 482,81 492,98 496,30 515,01 524,35 338,53 502,83 466,77 543,81

Srednje mjesečno opt. 11,62 11,76 10,43 8,62 6,39 6,38 6,10 5,79 6,45 9,37 9,68 11,69

76. Pazarić Pmax (MW) 5,13 5,14 4,88 11,44 9,32 3,98 10,92 3,74 9,21 4,49 4,35 4,96

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,65 0,62 0,27 0,43 0,60 0,23 0,64 0,28 0,52 0,60 0,63

Vrijeme iskorištenja 517,57 437,64 458,10 193,23 318,10 433,54 170,87 473,12 204,55 389,23 433,38 469,22

Srednje mjesečno opt. 3,57 3,35 3,00 3,07 3,98 2,40 2,51 2,38 2,62 2,35 2,62 3,13

77. Posušje Pmax (MW) 10,61 11,76 10,56 9,70 8,64 9,02 10,22 8,69 9,07 9,65 10,22 11,09

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,63 0,66 0,65 0,67 0,63 0,66 0,70 0,65 0,65 0,66 0,64

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 504,05 422,04 491,48 465,48 499,75 455,91 475,15 524,21 466,99 486,28 475,15 473,91

Srednje mjesečno opt. 7,19 7,39 6,98 6,27 5,80 5,71 6,75 6,12 5,88 6,31 6,75 7,06

78. Prijedor 1 Pmax (MW) 22,54 21,68 22,09 20,74 16,77 25,41 16,97 17,62 16,55 20,57 20,42 25,55

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,74 0,69 0,62 0,67 0,44 0,68 0,65 0,66 0,63 0,68 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 548,71 498,40 510,16 443,90 501,90 316,97 506,39 483,26 471,98 454,25 492,30 490,69

Srednje mjesečno opt. 16,62 16,08 15,15 12,79 11,31 11,19 11,55 11,44 10,85 12,98 13,96 16,85
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79. Prijedor 3 Pmax (MW) 13,03 15,10 12,37 12,02 10,79 10,92 10,30 10,79 11,70 17,71 14,39 14,04

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,61 0,69 0,61 0,65 0,63 0,70 0,68 0,65 0,48 0,62 0,71

Vrijeme iskorištenja 531,07 410,08 511,08 438,75 485,67 452,57 524,43 508,53 466,12 347,18 443,03 528,67

Srednje mjesečno opt. 9,30 9,21 8,50 7,32 7,04 6,87 7,26 7,38 7,58 8,54 8,85 9,97

80. Prijedor 5 Pmax (MW) 11,01 10,85 10,42 10,40 9,93 9,34 9,71 8,96 9,04 9,82 10,11 10,56

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,56 0,62 0,68 0,61 0,55 0,61 0,61 0,65 0,66 0,60 0,60 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 418,13 413,67 505,31 439,53 410,15 439,81 452,96 487,31 473,37 433,05 434,44 458,78

T3 20 MVA Srednje mjesečno opt. 6,19 6,68 7,07 6,35 5,47 5,71 5,91 5,87 5,95 5,91 6,10 6,51

81. Prnjavor Pmax (MW) 19,39 18,19 18,25 16,79 15,97 15,05 15,41 14,93 16,38 17,11 18,24 19,11

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,68 0,64 0,63 0,64 0,67 0,67 0,67 0,60 0,65 0,64 0,67

Vrijeme iskorištenja 479,15 453,82 478,17 455,01 478,62 478,87 496,43 501,85 429,35 470,44 461,62 501,31

Srednje mjesečno opt. 12,49 12,29 11,73 10,61 10,28 10,01 10,28 10,07 9,77 11,18 11,69 12,88

82. Rama Pmax (MW) 4,92 3,23 2,21 2,69 2,51 2,74 4,27 4,02 4,14 4,16 4,27 5,84

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,39 0,38 0,37 0,27 0,42 0,47 0,50 0,58 0,51 0,55 0,50 0,47

T2 4 MVA Vrijeme iskorištenja 286,83 256,24 274,49 197,08 310,23 339,41 361,02 434,14 368,27 409,45 361,02 350,32

Srednje mjesečno opt. 1,90 1,23 0,81 0,74 1,05 1,29 2,14 2,35 2,12 2,29 2,14 2,75

83. Rogatica Pmax (MW) 4,17 3,74 3,81 3,85 3,99 4,05 4,01 4,40 4,44 4,62 4,56 4,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,73 0,69 0,62 0,66 0,63 0,67 0,63 0,64 0,71 0,69 0,69

Vrijeme iskorištenja 488,92 488,75 514,22 444,40 489,53 454,92 496,11 471,07 460,82 511,37 498,68 513,91

Srednje mjesečno opt. 2,74 2,72 2,63 2,38 2,63 2,56 2,67 2,78 2,84 3,28 3,16 3,24

84. Sanski Most Pmax (MW) 9,86 9,38 8,63 9,96 8,96 8,66 10,29 11,94 9,67 11,16 9,17 11,27

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,67 0,72 0,62 0,66 0,70 0,66 0,58 0,62 0,56 0,67 0,62

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 477,26 447,61 538,07 443,73 492,79 504,64 492,17 432,13 445,09 418,53 485,37 457,57

Srednje mjesečno opt. 6,32 6,25 6,24 6,14 5,93 6,07 6,81 6,93 5,98 6,28 6,18 6,93

85. Sarajevo 1 Pmax (MW) 19,27 24,30 18,48 19,21 21,76 16,90 22,07 22,30 24,98 25,46 27,10 28,36

T2 63 MVA Faktor opterećenja 0,78 0,61 0,72 0,68 0,59 0,75 0,75 0,73 0,70 0,70 0,69 0,75

T3 20 MVA Vrijeme iskorištenja 579,20 411,20 537,76 492,62 435,45 543,19 560,58 542,80 504,04 518,07 493,60 555,59

Srednje mjesečno opt. 15,00 14,87 13,36 13,14 12,74 12,75 16,63 16,27 17,48 17,73 18,58 21,18

86. Sarajevo 2 Pmax (MW) 9,98 9,62 10,44 8,31 7,80 8,55 8,08 9,13 8,62 9,51 9,56 11,60

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,67 0,57 0,66 0,67 0,62 0,62 0,50 0,67 0,67 0,69 0,70

T2 63 MVA Vrijeme iskorištenja 503,41 449,48 427,06 473,08 495,75 443,93 461,78 370,93 484,66 497,05 496,91 522,23

Srednje mjesečno opt. 6,76 6,44 5,99 5,46 5,19 5,27 5,01 4,55 5,80 6,35 6,60 8,14
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87. Sarajevo 4 Pmax (MW) 13,88 13,88 13,48 12,66 11,54 11,83 11,86 13,56 12,38 13,65 14,53 16,08

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,73 0,70 0,67 0,66 0,64 0,69 0,60 0,65 0,65 0,69 0,72

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 539,95 488,84 518,29 481,99 490,56 459,37 512,57 446,13 468,45 484,70 495,39 537,54

Srednje mjesečno opt. 10,07 10,09 9,39 8,47 7,61 7,55 8,17 8,13 8,05 8,89 10,00 11,62

88. Sarajevo 5 Pmax (MW) 27,49 27,41 26,86 24,44 20,12 19,32 18,80 20,02 21,96 24,20 25,64 27,97

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,67 0,60 0,62 0,65 0,65 0,62 0,60 0,64 0,67 0,74

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 530,34 480,40 497,64 428,66 463,96 468,99 486,90 458,63 428,96 479,60 483,72 551,59

Srednje mjesečno opt. 19,60 19,59 17,97 14,55 12,55 12,58 12,31 12,34 13,08 15,60 17,23 20,73

89. Sarajevo 7 Pmax (MW) 31,12 30,59 30,34 27,51 25,24 29,84 28,55 30,31 26,48 28,56 32,06 32,96

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,67 0,65 0,66 0,59 0,63 0,59 0,67 0,66 0,65 0,69

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 526,99 476,05 495,45 467,14 493,81 427,60 465,34 435,99 482,11 493,94 470,41 515,59

Srednje mjesečno opt. 22,04 21,67 20,21 17,85 16,76 17,72 17,86 17,76 17,73 18,96 20,95 22,84

90. Sarajevo 8 Pmax (MW) 20,73 20,23 21,48 21,02 19,40 19,02 18,22 19,82 18,68 19,29 20,80 23,40

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,75 0,77 0,70 0,65 0,64 0,62 0,65 0,61 0,63 0,67 0,69 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 558,07 514,97 518,74 467,94 473,07 446,31 480,29 451,70 457,02 500,32 496,95 527,14

Srednje mjesečno opt. 15,55 15,50 14,98 13,66 12,34 11,79 11,76 12,03 11,86 12,97 14,36 16,58

91. Sarajevo 11 Pmax (MW) 22,95 22,95 20,15 18,95 16,96 17,47 17,07 18,59 16,50 16,20 21,38 22,70

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,73 0,73 0,72 0,67 0,69 0,65 0,67 0,60 0,65 0,69 0,64 0,75

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 544,05 490,97 534,71 480,66 512,80 470,21 496,95 446,83 471,45 514,05 458,21 555,75

Srednje mjesečno opt. 16,78 16,77 14,48 12,65 11,69 11,41 11,40 11,16 10,80 11,19 13,61 16,96

92. Sarajevo 13 Pmax (MW) 24,53 24,76 25,22 23,67 19,34 19,85 21,42 22,38 18,75 20,40 24,80 28,86

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,69 0,66 0,60 0,62 0,61 0,56 0,59 0,66 0,67 0,61 0,63

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 516,95 462,02 494,15 431,05 461,02 442,16 420,08 437,20 478,65 495,75 439,19 472,32

Srednje mjesečno opt. 17,04 17,03 16,75 14,17 11,98 12,19 12,09 13,15 12,46 13,59 15,13 18,32

93. Sarajevo 14 Pmax (MW) 28,98 30,95 30,18 27,48 25,05 25,90 24,32 28,10 25,77 26,32 28,80 29,74

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,65 0,65 0,64 0,67 0,64 0,68 0,59 0,65 0,68 0,66 0,71

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 502,78 439,91 487,08 460,85 495,37 457,35 502,91 436,45 468,04 508,20 471,63 524,64

Srednje mjesečno opt. 19,58 20,26 19,76 17,59 16,68 16,45 16,44 16,48 16,75 17,98 18,87 20,97

94. Sarajevo 15 Pmax (MW) 17,62 17,43 17,21 15,98 13,66 13,90 13,20 14,74 14,86 15,74 17,37 19,26

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,64 0,61 0,56 0,60 0,59 0,62 0,55 0,57 0,59 0,59 0,62

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 481,61 431,36 451,79 404,92 445,61 427,15 462,12 412,36 407,13 436,37 422,40 461,81

Srednje mjesečno opt. 11,40 11,19 10,45 8,98 8,18 8,25 8,20 8,17 8,40 9,23 10,19 11,96
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95. Sarajevo 18 Pmax (MW) 14,11 10,51 10,36 10,68 11,22 9,37 8,77 10,12 12,20 11,66 11,00 11,82

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,53 0,70 0,67 0,49 0,34 0,66 0,72 0,63 0,50 0,60 0,67 0,71

Vrijeme iskorištenja 392,80 467,24 495,70 349,20 254,72 478,41 535,81 468,56 358,67 446,13 481,77 528,24

Srednje mjesečno opt. 7,45 7,31 6,90 5,18 3,84 6,22 6,32 6,37 6,08 6,99 7,36 8,39

96. Sokolac Pmax (MW) 5,98 5,29 7,41 7,12 7,35 6,90 7,10 6,88 8,67 5,23 8,16 5,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,71 0,49 0,49 0,64 0,70 0,69 0,70 0,56 0,71 0,46 0,70

Vrijeme iskorištenja 472,57 478,22 365,80 354,82 475,42 501,04 516,54 518,15 401,78 512,50 329,46 518,95

Srednje mjesečno opt. 3,80 3,77 3,64 3,51 4,70 4,80 4,93 4,79 4,84 3,72 3,74 3,96

96. Srbac Pmax (MW) 10,23 9,73 9,76 9,69 9,07 10,08 8,78 8,70 8,58 8,87 9,49 10,21

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,75 0,70 0,65 0,64 0,57 0,69 0,71 0,67 0,72 0,70 0,74

Vrijeme iskorištenja 526,99 500,68 524,27 467,43 474,52 409,82 514,89 528,73 481,31 515,04 503,24 551,09

Srednje mjesečno opt. 7,25 7,25 6,88 6,29 5,79 5,74 6,08 6,18 5,74 6,35 6,64 7,57

97. Srebrenica Pmax (MW) 11,10 10,68 11,05 14,29 10,56 10,41 12,19 10,64 10,72 11,34 11,73 12,51

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,74 0,78 0,74 0,48 0,68 0,72 0,65 0,73 0,69 0,72 0,71 0,73

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 552,88 525,29 546,90 348,69 503,37 521,74 480,52 542,95 494,70 519,37 511,84 546,65

Srednje mjesečno opt. 8,25 8,35 8,12 6,92 7,15 7,54 7,87 7,77 7,36 8,18 8,34 9,19

98. Srebrenik Pmax (MW) 9,91 9,39 9,58 9,49 9,30 8,87 9,06 10,26 9,69 11,22 10,41 10,92

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,66 0,69 0,68 0,66 0,64 0,69 0,71 0,63 0,64 0,59 0,64 0,67

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 489,61 462,97 504,40 476,91 478,71 498,98 526,34 470,80 458,66 435,91 458,68 497,62

Srednje mjesečno opt. 6,52 6,47 6,50 6,28 5,99 6,15 6,41 6,49 6,17 6,57 6,63 7,31

99. Stanari Pmax (MW) 4,80 5,14 4,75 4,62 5,11 4,32 5,19 4,51 2,78 4,41 4,99 5,15

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,62 0,53 0,62 0,63 0,57 0,64 0,58 0,62 0,60 0,63 0,61 0,63

Vrijeme iskorištenja 459,21 355,96 460,85 450,36 423,18 459,63 433,22 459,82 431,18 451,08 437,52 465,13

Srednje mjesečno opt. 2,96 2,72 2,94 2,89 2,91 2,76 3,02 2,78 1,66 2,76 3,03 3,22

100. Stolac Pmax (MW) 5,79 5,54 5,59 5,07 4,97 4,74 5,80 5,28 5,03 5,41 5,80 6,68

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,64 0,62 0,60 0,61 0,65 0,55 0,65 0,60 0,59 0,55 0,56

Vrijeme iskorištenja 475,73 432,21 459,28 435,17 450,39 464,59 394,51 482,57 432,48 435,93 394,51 413,07

Srednje mjesečno opt. 3,70 3,57 3,45 3,06 3,01 3,06 3,18 3,42 3,02 3,17 3,18 3,71

101. Šamac Pmax (MW) 8,81 7,93 7,90 8,57 7,26 7,22 7,51 7,35 7,18 7,73 7,88 8,70

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,74 0,71 0,58 0,62 0,63 0,64 0,69 0,67 0,67 0,67 0,70

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 518,64 494,61 524,61 414,96 457,62 454,72 476,13 511,76 482,17 485,81 481,52 522,76

Srednje mjesečno opt. 6,14 5,84 5,57 4,94 4,47 4,56 4,80 5,06 4,81 5,21 5,27 6,11
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102. Široki Brijeg Pmax (MW) 18,67 18,29 17,86 16,27 14,93 14,26 17,14 15,22 13,39 14,45 17,14 17,42

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,71 0,65 0,69 0,65 0,69 0,66 0,66 0,70 0,69 0,66 0,69

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 525,05 479,09 480,42 496,52 481,26 497,67 472,20 488,32 503,25 516,42 472,20 510,23

Srednje mjesečno opt. 13,18 13,04 11,53 11,22 9,66 9,85 11,24 9,99 9,36 10,03 11,24 11,95

103. Teslić Pmax (MW) 18,23 15,93 15,42 14,67 15,33 14,00 14,69 14,92 15,47 16,15 16,58 18,10

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,58 0,64 0,64 0,65 0,62 0,69 0,67 0,69 0,63 0,65 0,63 0,62

Vrijeme iskorištenja 428,00 432,09 473,60 466,18 462,83 494,71 500,65 512,37 451,11 469,46 451,98 461,20

Srednje mjesečno opt. 10,49 10,24 9,82 9,50 9,54 9,62 9,89 10,27 9,69 10,53 10,41 11,22

104. Tešanj Pmax (MW) 17,56 16,91 17,57 17,66 16,59 17,01 16,98 17,88 17,30 20,07 18,66 18,96

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,74 0,70 0,69 0,72 0,71 0,73 0,70 0,70 0,63 0,69 0,72

Vrijeme iskorištenja 522,51 495,29 519,45 500,07 533,62 507,66 542,63 518,92 503,22 465,51 495,36 532,12

Srednje mjesečno opt. 12,33 12,47 12,27 12,26 11,90 12,00 12,39 12,47 12,09 12,56 12,84 13,56

105. Tomislavgrad Pmax (MW) 9,60 9,51 10,19 8,95 8,77 7,86 8,99 9,49 8,95 9,09 8,99 11,43

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,70 0,66 0,65 0,64 0,68 0,65 0,65 0,62 0,63 0,65 0,58

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 523,36 469,24 488,91 464,89 475,86 487,31 469,15 484,20 443,33 465,84 469,15 433,20

Srednje mjesečno opt. 6,75 6,64 6,70 5,78 5,61 5,32 5,86 6,18 5,51 5,69 5,86 6,65

106. Travnik 1 Pmax (MW) 14,96 16,02 18,56 19,02 15,55 13,08 13,31 14,33 15,61 14,46 14,91 17,22

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,71 0,67 0,51 0,43 0,55 0,69 0,73 0,68 0,62 0,70 0,69 0,69

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 525,18 452,51 381,33 313,13 412,05 495,51 539,69 503,75 447,75 517,66 495,16 511,07

Srednje mjesečno opt. 10,56 10,79 9,51 8,27 8,61 9,00 9,66 9,70 9,71 10,06 10,25 11,83

107. Travnik 2 Pmax (MW) 8,60 8,75 8,65 7,67 8,03 7,42 7,25 7,96 7,75 8,30 8,88 9,58

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,59 0,61 0,61 0,55 0,59 0,60 0,51 0,57 0,62 0,62 0,64

Vrijeme iskorištenja 483,56 399,39 452,15 439,84 406,57 423,75 447,58 379,35 407,49 464,76 444,52 474,39

Srednje mjesečno opt. 5,59 5,20 5,26 4,68 4,39 4,37 4,36 4,06 4,39 5,18 5,48 6,11

108. Trebinje 1 Pmax (MW) 10,38 10,90 10,05 11,50 7,60 7,65 8,74 9,03 8,05 12,59 10,56 16,26

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,69 0,68 0,50 0,66 0,67 0,62 0,63 0,69 0,48 0,62 0,47

Vrijeme iskorištenja 520,44 462,25 508,27 358,61 489,41 484,28 461,29 471,11 500,16 346,81 445,66 352,63

Srednje mjesečno opt. 7,26 7,50 6,87 5,73 5,00 5,15 5,42 5,72 5,59 6,07 6,53 7,71

109. Tuzla Centar Pmax (MW) 41,91 39,29 41,54 43,15 36,35 39,26 38,08 41,27 41,05 40,50 40,28 45,12

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,72 0,67 0,61 0,68 0,66 0,66 0,60 0,61 0,66 0,69 0,67

T2 40 MVA Vrijeme iskorištenja 510,51 482,59 501,22 437,94 503,23 473,86 488,64 448,81 437,05 493,42 495,95 499,44

Srednje mjesečno opt. 28,75 28,22 27,99 26,24 24,59 25,84 25,01 24,90 24,92 26,86 27,75 30,29
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2013. godina

110. Tuzla 5 Pmax (MW) 29,31 24,34 21,99 21,32 25,11 27,25 24,85 27,03 24,07 24,71 22,96 27,08

T1 31,5 MVA Faktor opterećenja 0,54 0,64 0,60 0,61 0,55 0,56 0,58 0,53 0,58 0,61 0,67 0,61

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 401,76 427,96 449,58 438,85 407,44 402,96 433,42 396,92 419,30 453,69 479,24 452,20

Srednje mjesečno opt. 15,83 15,50 13,29 13,00 13,75 15,25 14,48 14,42 14,02 15,07 15,29 16,46

111. Ukrina Pmax (MW) 1,84 1,92 1,47 1,72 1,63 4,01 1,98 1,40 1,66 1,60 1,78 1,71

T1 10 MVA Faktor opterećenja 0,51 0,47 0,60 0,51 0,54 0,21 0,44 0,61 0,51 0,52 0,54 0,63

Vrijeme iskorištenja 382,82 317,18 446,61 365,45 399,82 153,21 329,49 455,69 367,22 375,19 388,63 465,76

Srednje mjesečno opt. 0,95 0,91 0,88 0,87 0,87 0,85 0,88 0,86 0,84 0,84 0,96 1,07

112. Uskoplje Pmax (MW) 5,04 4,70 4,18 4,90 3,86 5,69 5,71 6,19 5,59 6,05 5,71 7,78

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,47 0,53 0,48 0,29 0,38 0,35 0,51 0,57 0,62 0,59 0,51 0,47

Vrijeme iskorištenja 348,72 355,42 354,50 209,20 286,13 252,15 364,84 427,34 443,79 442,50 364,84 347,72

Srednje mjesečno opt. 2,36 2,49 1,99 1,42 1,49 1,99 2,89 3,56 3,45 3,60 2,89 3,63

113. Vareš Pmax (MW) 3,02 9,48 3,79 3,54 3,43 6,40 7,11 3,93 7,62 5,57 3,64 6,64

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,67 0,26 0,66 0,68 0,69 0,34 0,35 0,61 0,32 0,50 0,71 0,44

Vrijeme iskorištenja 495,99 176,60 490,02 490,11 514,07 244,84 262,74 453,34 231,73 372,91 510,49 330,13

Srednje mjesečno opt. 2,01 2,49 2,50 2,41 2,37 2,18 2,51 2,39 2,45 2,79 2,58 2,95

114. Velika Kladuša Pmax (MW) 8,86 9,32 8,63 8,67 7,83 8,09 8,09 9,02 8,49 8,84 8,77 9,75

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,69 0,67 0,70 0,65 0,70 0,68 0,71 0,64 0,63 0,65 0,68 0,67

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 509,70 449,68 520,52 469,63 517,32 489,12 529,17 476,62 456,42 480,46 486,75 498,35

Srednje mjesečno opt. 6,07 6,24 6,04 5,66 5,44 5,50 5,76 5,78 5,38 5,71 5,93 6,53

115. Visoko Pmax (MW) 24,24 19,69 19,14 19,85 17,60 16,72 15,79 17,59 17,85 21,47 24,34 26,67

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,63 0,62 0,55 0,58 0,61 0,57 0,52 0,54 0,51 0,48 0,51

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 388,94 426,08 461,44 397,71 428,30 437,33 424,62 385,15 387,36 376,12 342,10 378,87

Srednje mjesečno opt. 12,67 12,48 11,87 10,96 10,13 10,16 9,01 9,11 9,60 10,85 11,56 13,58

116. Vitez Pmax (MW) 12,67 12,10 12,29 11,81 10,80 11,76 13,44 12,62 13,73 12,14 13,44 15,17

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,71 0,65 0,61 0,64 0,61 0,65 0,61 0,58 0,68 0,65 0,66

T2 20 MVA Vrijeme iskorištenja 507,72 475,27 484,27 440,75 478,33 442,74 470,12 454,87 420,34 508,77 470,12 490,74

Srednje mjesečno opt. 8,65 8,55 8,00 7,23 6,94 7,23 8,78 7,72 8,01 8,30 8,78 10,00

117. Vlasenica Pmax (MW) 10,24 10,31 9,54 8,88 9,03 7,59 8,85 9,46 10,81 10,69 10,55 11,52

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,65 0,63 0,55 0,58 0,54 0,58 0,50 0,62 0,61 0,67 0,67 0,67

Vrijeme iskorištenja 485,83 423,73 406,67 415,92 398,19 418,83 375,09 459,73 438,35 481,34 484,33 498,12

Srednje mjesečno opt. 6,69 6,50 5,21 5,13 4,83 4,41 4,46 5,85 6,58 7,15 7,10 7,71
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Red. 

br.
Naziv TS

2013. godina

118. Vrnograč Pmax (MW) 7,21 6,87 7,06 7,17 6,74 6,77 7,63 8,40 2,24 4,74 7,25 7,98

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,60 0,60 0,57 0,59 0,62 0,58 0,25 0,55 0,43 0,58 0,58

Vrijeme iskorištenja 443,47 404,94 444,60 410,77 439,50 445,10 428,26 183,12 399,57 318,74 415,64 434,27

Srednje mjesečno opt. 4,30 4,14 4,22 4,09 3,98 4,19 4,39 2,07 1,24 2,03 4,18 4,66

119. Zavidovići Pmax (MW) 18,16 17,98 18,64 18,61 17,50 18,07 17,36 19,04 17,68 19,72 16,89 20,75

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,70 0,71 0,66 0,63 0,64 0,62 0,94 0,61 0,64 0,58 0,67 0,60

Vrijeme iskorištenja 519,12 477,64 490,92 456,52 477,41 447,73 701,56 455,49 458,70 433,15 483,73 447,20

Srednje mjesečno opt. 12,67 12,78 12,30 11,80 11,23 11,24 16,37 11,66 11,27 11,48 11,35 12,47

120. Zenica 1 Pmax (MW) 4,40 4,64 9,72 10,62 6,07 8,36 4,81 9,28 10,65 11,40 5,15 12,69

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,47 0,51 0,25 0,23 0,38 0,25 0,57 0,34 0,28 0,27 0,57 0,26

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 353,29 343,70 184,97 168,66 283,53 179,97 421,79 254,12 198,58 198,80 408,30 190,47

Srednje mjesečno opt. 2,09 2,37 2,42 2,49 2,31 2,09 2,73 3,17 2,94 3,05 2,92 3,25

121. Zenica 3 Pmax (MW) 37,12 35,90 25,42 31,54 29,35 20,16 19,19 21,61 23,57 35,10 25,04 27,71

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,52 0,52 0,68 0,49 0,46 0,63 0,68 0,63 0,61 0,47 0,68 0,70

T2 31,5 MVA Vrijeme iskorištenja 383,58 348,63 502,69 350,05 342,87 453,40 503,96 468,53 438,65 347,51 491,76 521,43

Srednje mjesečno opt. 19,14 18,62 17,18 15,33 13,53 12,70 13,00 13,61 14,36 16,39 17,10 19,42

122. Zenica 4 Pmax (MW) 23,14 21,65 21,03 21,12 20,82 24,10 25,99 23,78 20,64 21,97 21,63 23,29

T1 40 MVA Faktor opterećenja 0,60 0,64 0,64 0,59 0,59 0,58 0,51 0,51 0,59 0,57 0,61 0,61

Vrijeme iskorištenja 447,78 427,92 478,62 425,16 439,82 416,74 377,63 379,35 423,18 425,85 441,79 457,49

Srednje mjesečno opt. 13,92 13,79 13,53 12,47 12,31 13,95 13,19 12,13 12,13 12,58 13,27 14,32

123. Zvornik Pmax (MW) 14,00 13,08 14,10 12,45 13,92 9,78 12,94 9,46 13,14 13,36 13,29 14,44

T1 20 MVA Faktor opterećenja 0,64 0,65 0,61 0,40 0,44 0,61 0,52 0,60 0,53 0,67 0,66 0,68

Vrijeme iskorištenja 477,10 439,95 453,42 285,15 324,53 439,21 383,69 448,53 378,74 483,81 472,23 503,71

Srednje mjesečno opt. 8,98 8,56 8,60 4,93 6,07 5,97 6,68 5,71 6,91 8,98 8,72 9,78

124. Žepče Pmax (MW) 7,18 7,15 7,38 7,75 6,44 6,53 7,24 6,62 6,88 7,46 7,24 8,98

T1a 4 MVA Faktor opterećenja 0,68 0,68 0,64 0,59 0,66 0,66 0,65 0,66 0,62 0,63 0,65 0,59

T1b 4 MVA Vrijeme iskorištenja 503,12 455,05 477,77 426,08 491,37 474,79 469,30 493,24 447,81 465,11 469,30 438,32

T2 4 MVA Srednje mjesečno opt. 4,85 4,84 4,74 4,59 4,26 4,30 4,72 4,39 4,28 4,67 4,72 5,29
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3.2. Pregled zahtjeva elektroprivreda u BiH

PRILOG 3

3.1. Pregled novih TS 110/x kV i priključnih vodova za nove TS 

       110/x kV
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Red. br. Naziv objekta Način priključenja Godina izgradnje

1 TS 110/x kV Tuzla 3* ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla Centar – Lopare 2015

2 TS 110/x kV Banja Luka 9* ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 2 – Banja Luka 5 2016

3 TS 110/x kV Bužim* ulaz/izlaz na DV 110 kV Bosanska Krupa – Vrnograč 2016

4 TS 110/x Čitluk 2* ulaz/izlaz DV 110 kV Čitluk – Ljubuški 2016

5 TS 110/x kV Fojnica* DV 110 kV Visoko – Fojnica  2016

6 TS 110/x kV Gradiška 2* ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Gradiška 2016

7 TS 110/x kV Ilijaš* - 2016

8 TS 110/x kV Laktaši 2* ulaz/izlaz na DV 110 kV Laktaši – Nova Topola 2016

9 TS 110/x kV Mostar 9* ulaz/izlaz  na DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina 2016

10 TS 110/x kV Šipovo* DV 110 kV Mrkonjić Grad – Šipovo 2016

11 TS 110/x kV Prnjavor 2* ulaz/izlaz na DV 110 kV Prnjavor – Derventa 2016

12 TS 400/110/x kV Sarajevo 10* ugradnja transformacije 110/x kV u TS 400/110 kV Sarajevo 10 2016

13
TS 110/35 kV Stanari (premiještanje stare TS 

na novu lokaciju)*
ulaz/izlaz DV 110 Teslić - Ukrina 2016

14 TS 110/x kV Žepče* ulaz/izlaz DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići 2016

15 TS 110/x kV Sarajevo 12* ulaz/izlaz na KV 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 13 2017

16 TS 110/x kV Banja Luka 10* KV 110 kV Banja Luka 2 – Banja Luka 10 – Banja Luka 3 2017

17 TS 110/x kV Jelah* ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Teslić 2017

18 TS 110/x kV Kalesija* ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik  2017

19 TS 110/x kV Kneževo* DV 110 kV Kotor Varoš – Kneževo 2017

20 TS 110/x kV Lukavac 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac 2017

21 TS 110/x kV Prijedor 6* ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Sisak (1) 2017

22 TS 110/x kV Željuša* ulaz/izlaz na DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 1 2017

23 TS 110/x kV Živinice ulaz/izlaz na DV 110 kV Tuzla 4 – Đurđevik  2017

24 TS 110/x kV Bijeljina 5 DV 110 kV Bijeljina 3 – Bijeljina 5 2018

25 TS 110/x kV Doboj Istok ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – Gračanica 2018

26 TS 110/x kV Kostajnica* ulaz/izlaz na DV 110 kV Novi Grad – Banja Luka 6 2018

27 TS 110/x kV Tušanj
izgradnja DV 110 kV HAK – Tušanj i KV 110 kV Tuzla 3 – 

Tušanj 
2018

28 TS 110/x kV Ljubuški 2
DV 110 kV Grude – Ljubuški 2 i DV 110 kV Ljubuški – 

Ljubuški 2
2019

29 TS 110/x kV Široki Brijeg 2 ulaz/izlaz na DV 110 kV Grude - Široki Brijeg 2020

30 TS 110/x kV Zenica 5 ulaz/izlaz na DV 110 kV Zenica 2 – Busovača  2023
* U Planu investicija

3.1. Pregled  novih TS 110/x i priključnih vodova za nove TS 110/x
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4.5. Pregled i plan ukidanja krutih veza

4.4. Pregled objekata van funkcije i 

       plan vraćanja u funkciju

PRILOG 4

4.1. Pregled TS sa ugrađenim jednim transformatorom i 

       plan ugradnje drugog transformatora

4.3. Pregled jednostrano napojenih TS i 

       plan obezbjeđenja dvostranog napajanja

4.2. Pregled nekompletnih DV polja 110 kV i 

       plan kompletiranja
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MW MVA MW MVA (MVA)

% (u 

odnosu na 

dost. opt.)

snaga 

(MVA)

godina 

ugrad.

1*  Bihać 2 T1 110/21/10,5 20/14/14 1975 49 12,06 12,69 15,27 16,07 4,70 37,02 20 2015.

2* Busovača T1 110/20/10 16/10/10,6 1976 48 7,85 8,26 9,10 9,58 0,00 0,00 20 2016.

3*  Cazin 1 T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 1977 47 17,35 18,26 23,18 24,40 4,15 22,72 20 2015.

T1 110/36,75/6,3 40/40/13,4 1976 48

T2

T1 110/10/35 20/20/14 1979 45

T2 36,75/10,5 8/8 1975 49

T1 110/36,75(21)/10,5 20/20/6,67 1976 48

T2 36,75/10,5 4/4 1983 41

7* Kotor Varoš Т1 110/21/10,5 20/20/13,3 1986 38 11,73 12,35 9,06 9,54 7,50 60,74 20 2015.
Trafo ugrađen. Nedostaje 

110 kV polje.

Т1 110/36,75/21 20/20/20 1984 40

T2 110/21(10,5)/10,5 20/20/13,4 2006 18

T1 110/36,75/10,5 20/20/14 1989 35

T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 1972 52

T 110/36,75/10,5 40/40/13 1976 48

10* Nevesinje Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/3 1973 51 5,58 5,87 6,43 6,77 0,00 0,00 20 2015. Loše eksp. karakteristike

11* Nova Topola Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 1975 49 14,17 14,92 15,80 16,63 0,00 0,00 20 2015.

U TS već postoje 

pripadajuća polja 110 kV i 

20 kV

12* Novi Grad Т1 110/21/10,5 20/13,4/13,4 1983 41 13,96 14,69 11,90 12,53 4,30 29,26 20 2015.

13* Prijedor 3 Т1 110/21/10,5 20/20/13,33 1980 44 17,56 18,48 16,69 17,57 - - 20 2015.

Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 1984 40

T2 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 2011 13

15* Srbac Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/13,4 1987 37 12,67 13,34 13,83 14,56 0,00 0,00 20 2015.

Т1 110/36,75/10,5 20/20/6,67 1972 52

T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 1970 54

4.1. Pregled TS sa ugrađenim jednim transformatorom i plan ugradnje drugog transformatora

9,35

-

-

9,28

1,79

0,00

HAK4*

22,76Maglaj

21,038* Laktaši

14* Prnjavor 21,77

8,91

22,92 15,86 -

26,9123,96

26,2720,09

14,5522,14 13,82

28,33

0,00

24,96

7,10 29,64

0,00 0,00

5* Kiseljak

8,88

18,63 19,61

16*

9*

6* Kladanj 6,55

19,09Teslić

2015.

2015.

2015.

20

20

34,95789471,28 2015.

Napomena

Plan 2015. - 

2024.Dostig Prognoz. u 2024.

Rezervno 

napajanje

15,75

6,89

Nazivna 

snaga transf. 

(MVA/MVA

/MVA)

Godina 

pušt. u 

pogon

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

-

47,32

33,211,22

Opterećenje (MW)

16,5789474

Star. u 

2024

15,07

Trafo ugrađen. Predviđena 

sredstva samo za 110 kV 

polje.

Trafo ugrađen. Predviđena 

sredstva samo za 110 kV 

polje.

Drugi trafo prebačen u TS 

Lukavac (u kvaru). 

Trafo u krugu TS.

Trafo ugrađen, nedostaje 

110 kV polje. Po nabavci 

drugog trafoa će se 

prebaciti u TS K.Varoš. 

40

2015.20

2015.20

20

40

2015.
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MW MVA MW MVA (MVA)

% (u 

odnosu na 

dost. opt.)

snaga 

(MVA)

godina 

ugrad.

Napomena

Plan 2015. - 

2024.Dostig Prognoz. u 2024.

Rezervno 

napajanje
Nazivna 

snaga transf. 

(MVA/MVA

/MVA)

Godina 

pušt. u 

pogon

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Opterećenje (MW)

Star. u 

2024

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 1987 37

T2 36,75/10,5 8/8 1981 43

18* Trebinje 1 T1 110/10,5/36,75 20/20/14 1986 38 13,83 14,56 15,20 16,00 13,90 95,48 20 2016.

19* Zvornik Т1 110/36,75/10,5 20/20/66,67 1978 46 15,75 16,58 18,55 19,53 7,00 42,22 40 2015.
Dio konzuma se napaja iz 

Srbije.

Т1 110/21/10,5 20/20/6,67 2001 23

T2 35/20 4/4

21  B. Petrovac T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 1986 38 5,19 5,46 6,74 8,08 0,00 0,00 20 2021.

T1 110/36,75/10,5 20/14/20 2001 23

T2 35/10,5 2,5/2,5 1969 55

23  Breza T 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 1999 25 16,09 16,94 20,29 21,36 10,16 59,99

Izgradnjom TS Ilijaš u 

2017. obezbjediće se 

100% rezerva 

24  Cazin 2 T 110/21/10,5 20/14/14 1976 48 6,99 7,36 6,48 6,82 1,00 13,59 20 2019.

T1 110/10,5/36,75 31,5/31,5/21 1981 43

T2 110/6

T3 110/6

26 Doboj 3 Т1 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 2004 20 7,97 8,39 10,21 10,75 2,80 33,38 20 2021.

27  Donji Vakuf T 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 1976 48 4,80 5,05 6,01 6,33 4,24 83,92 20 2024.

28 Drvar T1 110/35/10 20/20/14 1976 48 4,30 4,53 3,88 4,08 0,00 0,00 20 2020.

29 Goražde 2 Т1 110/21/10,5 20/20/14 1988 36 2,23 2,35 2,35 2,47 1,00 42,60

30  Hadžići T 110/10,5(21)/10,5
31,5/31,5/10,

5
1999 25 11,04 11,62 15,19 15,99 6,35 54,64 20 2021.

31  Jablanica T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 1979 45 3,64 3,83 5,04 5,31 12,53 >100

32 Janja T1 110/10.5(20)/35 20/20/14 2008 16 6,20 6,53 7,24 7,62 1,50 22,98 20 2021.

33  Ključ T 110/21/10,5 20/20/14 1984 40 5,85 6,16 7,34 8,02 0,00 0,00 20 2019.

T1 110/20(10)/10 20/20/14 2004 20

T2 20/10 4/4 1999 25

35 Lopare Т1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 2002 22 3,66 3,85 3,86 4,06 4,77 >100

36 Neum T1 110/10/10 20/20/14 1980 44 6,46 6,80 8,18 8,61 0,00 0,00 20 2018.

T1 110/10/35 20/20/14 1999 25

T2 35/10 8 1998 26

38  Pazarić T 110/10,5/36,75 20/20/14 1986 38 5,14 5,41 6,51 6,85 4,78 100,00

T1 110/35/10(20) 20/14/20 2004 20

T2 35/10 8/8 1967 57

40 Rogatica Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 1980 44 5,58 5,87 5,86 6,17 8,00 >100

6,44

20,07

100,0012,11

6,12

15,11

0,00

100,00

Nema mjesta za ugradnju 

drugog trafoa

10,29

39 Rama/Prozor 6,25 6,58

10,83

6,58

12,11

4,16

0,94

4,42 3,95

10,82

16,57

0,89

11,6510,28

4,20

1,63

34 Kupres

17* Tešanj

20 Banja Luka 5

22 B. Grahovo

37 Odžak 11,50

25  Cementara 14,35

1,72

8,578,1421,13 20,02

0,00

17,44

4,23

12,26

0,00

100,0

5,50

0,00

15,11

50,83

2022.20

20

20

2021.

2022.

20

2016.
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MW MVA MW MVA (MVA)

% (u 

odnosu na 

dost. opt.)

snaga 

(MVA)

godina 

ugrad.

Napomena

Plan 2015. - 

2024.Dostig Prognoz. u 2024.

Rezervno 

napajanje
Nazivna 

snaga transf. 

(MVA/MVA

/MVA)

Godina 

pušt. u 

pogon

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Opterećenje (MW)

Star. u 

2024

T1 110/10,5/36,75 31,5/21/21 1980 44

T2 36,75/10,5 8/8 1995 29

42 Sokolac Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 1980 44 8,68 9,14 8,84 9,31 6,00 65,67 20 2022.

43 Stanari Т1 110/36,75  10/10 1954 70 5,63 5,93 7,56 7,96 0,00 0,00
Izgradnja nove TS 110/x 

kV Stanari
T1 110/10(20)/35 20/20/14 1977 47

T2 35/10 4/4 1975 49

T3 35/10 4/4 1975 49

45  Travnik 2 T 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 1985 39 10,02 10,55 13,39 14,09 10,55 100,00

46 Ugljevik Т2 110/35/7.2
31.5/31.5/10.

5
1982 42 14,31 15,06 15,17 15,97 0,00 0,00 20 2018.

47 Ukrina Т1 110/21    10/10 1953 71 2,58 2,72 2,38 2,51 1,00 36,82 20 2022.

48
Uskoplje/G. 

Vakuf
T1 110/20(10)/10 20/20/14 1986 38 7,78 8,19 8,42 8,86 0,00 0,00 20 2024.

49  Vareš T 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 1977 47 7,62 8,02 8,75 9,21 6,07 100,00 20 2023.

50 Vlasenica Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 1983 41 12,62 13,28 15,06 15,85 10,00 75,28 20 2021.

51  Vrnograč T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 1987 37 8,93 9,40 5,88 6,19

Izgradnjom TS Bužim 

obezbjediće se 100% 

rezerva 

52  Zenica 4 T 110/21(10,5)/36,75 40/40/27 1987 37 22,82 24,02 30,43 32,03 24,02 100,00 40 2019.

Ukupno

UKUPNO

* U Planu investicija

7,48

13,7918,38

7,48

100,00

100,008,097,69

17,46

44 Stolac 7,11

41  Sarajevo 18 13,10 13,79

Zbog starosti T12024.

2023.31,5

20
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1
TS 110/20/10 kV Kozarska Dubica - kompletiranje DV 110 kV polja 

Prijedor 3 i B. Luka 6
2015.

2 TS 110/20/10 kV Prijedor 3 - kompletiranje DV polja Dubica i Prijedor 2 2015.

3 TS 110/20 kV Laktaši - kompletiranje DV polja Banja Luka 8 2015.

4 TS 110/20/10 kV Prnjavor - kompletiranje DV polja Derventa i Ukrina 2015.

5
TS 110/10 kV Sarajevo 15 - kompletiranje DV polja 110 kV Sarajevo 14 i 

Sarajevo 20 i izgradnja MP
2015.

6 TS 110/35/10 Kladanj - kompletiranje DV polja 110 kV Đurđevik  2016. Dio opreme ranije nabavljen

7 TS 110/35/10 kV Lopare - kompletiranje DV polja 110 kV Ugljevik 2015.

8
TS 110/35/10 kV Jablanica - kompletiranje DV polja 110 kV HE 

Jablanica
2016.

9
TS 110/10 kV Mostar 7 - kompletiranje DV polja 110 kV Mostar 5 i 

Mostar 6
2015.

10 TS 110/35/10 kV Kiseljak - kompletiranje DV polja Sarajevo 10 2018. Izgradnja DV 110 kV Kiseljak - Fojnica.

11 TS 110/35/10 kV Foča - kompletiranje DV polja 110 kV Goražde 1 2018. Izgradnja DV 110 kV Sarajevo 20 - Foča.

12 TS 110/20 kV Kotor Varoš - kompletiranje DV polja Čelinac 2015. Izgradnja DV 110 kV Kotor Varoš - Ukrina.

13 TS 110/10 kV Nevesinje - kompletiranje DV polja 110 kV Mostar 2 2015. Izgradnja DV 110 kV Nevesinje - Gacko.

14
TS 110/20/10 kV G. Vakuf (Uskoplje) - kompletiranje DV polja 110 kV 

Bugojno
2017. Izgradnja DV 110 kV Rama - Uskoplje.

15
TS 110/35/10 kV Rama - kompletiranje DV polja 110 kV G.Vakuf 

(Uskoplje)
2017. Izgradnja DV 110 kV Rama - Uskoplje.

16 TS 110/20/10 kV Cazin 2 - kompletiranje DV polje 110 kV Cazin 1/1 2019. Izgradnja DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2/II.

17 TS 110/35/10 kV Tešanj - kompletiranje DV polja 110 kV Maglaj 2017. Izgradnja DV 110 kV Jelah - Tešanj.

18
TS 110/35/20 kV Zenica 4 - kompletiranje DV polja 110 kV Sjever i Jug i 

izgradnja MP
2019.

19 TS 110/35/6 kV Banovići - kompletiranje DV polja 110 kV Tuzla 2017. Izgradnja DV 110 kV Banovići - Zavidovići.

20 TS 110/35/10 kV Vareš - kompletiranje DV polja 110 kV Visoko 2023. Izgradnja DV 110 kV Vareš - Kladanj.

21
TS 110/10 kV Sarajevo 8 - kompletiranje DV polja 110 kV Sarajevo 10/I 

i Sarajevo 10/II
2022.

22 TS 110/20/10 kV Novi Grad-kompletiranje DV polja 110 kV Prijedor 2 2015. Rekonstrukcija VN postrojenja.

Napomena

4.2. Pregled nekompletnih DV polja 110 kV i plan kompletiranja

Red. 

br.
Kompletiranje DV polja u TS Plan 2015. - 2024.
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1 TS Kotor Varoš DV 110 kV Kotor Varoš - Ukrina 2015.*

2 TS Sarajevo 18 Rekonstrukcija DV polja 110 kV Sarajevo 20 u TS Sarajevo 18 2015.*

3 TS Gacko

4 TS Nevesinje

5 TS Tešanj DV 110 kV Jelah - Tešanj 2017.*

6 TS Kiseljak DV 110 kV Kiseljak - Fojnica 2018.*

7 TS Foča DV 110 kV Sarajevo 20 - Foča (dionica Miljevina - Foča) 2018.

8 TS Uskoplje DV 110 kV Rama - Uskoplje 2017.*

9 TS Srebrenica
DV 110 kV Srebrenica - Vlasenica (dionica Konjević Polje - 

Srebrenica)
2018.

10 TS Cazin 2 DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2/II 2019.

11 TS Novi Grad
DV 110 kV Novi Grad - Banja Luka 6 (dionica od DV 110 kV Banja 

Luka 6 - Sisak do TS Novi Grad)
2017.*

12 TS Kupres DV 110 kV Tomislavgrad - Kupres 2016.*

13 TS Stolac
Rekonstrukcija DV 110 kV Bileća - Stolac (dionica Berkovići - 

Stolac)
2017.*

14 TS Banovići DV 110 kV Banovići - Zavidovići 2017.*

15 TS Šipovo

16 TS Kneževo

17 TS Vareš DV 110 kV Vareš - Kladanj 2023.

Red. br. Naziv TS Način obezbjeđenja dvostranog napajanja Plan 2015. - 2024.

4.3. Pregled jednostrano napojenih TS 110/x kV i plan obezbjeđenja                                                            

dvostranog napajanja

*Usvojeni Planovi investicija 

DV 110 kV Nevesinje - Gacko 2016.*

DV 110 kV Kneževo – Šipovo 2017.*
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1 DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik 2017.

2 DV 110 kV Tuzla Centar – Lopare 2015.*

3 DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 7/II 2016.*

4 DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 2 2016.*

5 DV 2x110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20 (sistem I) 2015.*

6 DV 110 kV Sarajevo 18 – Sarajevo 20 2015.*

7 DV 110 kV Goražde 1 – Pljevlja 2020.

8 DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 2015.*

9 DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina 2016.*

10 DV 110 kV Mostar 2 – Stolac 2016.*

11 DV 2x110 kV Mostar 1 – HE Jablanica 2016.*

12 DV 110 kV Stolac – Bileća 2017.*

4.4. Pregled objekata van funkcije i plan vraćanja u funkciju

* U Planu investicija

Red. 

broj
Naziv objekta Plan 2015.- 2024.
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1 TS Prijedor 1 DV 110 kV Banja Luka 6 - Sisak II
Ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 

6 - Prijedor 2
2017.*

2 TS Brčko 2 DV 110 kV Gradačac - Derventa
DV 110 kV Gradačac – Brčko 2 

(dionica KT - TS Gradačac)
2017.

DV 110 kV EVP Konjic – Hadžići

DV 110 kV Sarajevo 1 – HE Jablanica/II

4 TS B. Luka 5 DV 110 kV HE Bočac – Banja Luka 1
DV 110 kV B. Luka 5 - HE Bočac 

(dionica KT do B.Luka 5) 
2017.*

5 TS Vlasenica DV 110 kV Zvornik - Srebrenica
DV 110 kV Srebrenica-Vlasenica 

(dionica Konjević Polje - Srebrenica)
2018.

6 TS Doboj Istok DV 110 kV Doboj 1 - Gračanica

Ulaz/izlaz na DV 110 kV Doboj 1 – 

Gračanica (izgradnja TS 110/x kV 

Doboj Istok)

2018.

4.5. Pregled i plan ukidanja krutih veza

* U Planu investicija

Plan 2015. - 2024.Kruta veza na Način rješavanja

2016.* (izgradnja 

polja u 2019. godini)

Red. 

broj

3 TS Pazarić
Ulaz/izlaz na DV 110 kV EVP 

Konjic - Hadžići

Naziv objekta
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5.1. Statistika zastoja na dalekovodima za period 2009. - 2013.

PRILOG 5

5.2. Statistika zastoja na mrežnim transformatorima za period            
       2009. - 2013.
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1 Banja Luka 6 - Tuzla 400 136,3 23 522,97 30 548,23 22 580,62 35 755,95 17 520,00 1 7,00

2 Buk Bijela - Sarajevo 20 400 61,1 6 306,08 0 0,00 1 57,48 2 29,62 2 0,22 7 458,38

3 Gacko - Mostar 4 400 69,7 10 65,63 6 326,53 11 90,28 7 221,53 5 3,02 4 183,87

4 Gacko - Trebinje 400 65,9 15 71,10 8 55,15 9 57,00 11 192,15 3 1,43 3 174,20

5 HE Višegrad - Višegrad 400 4,2 11 57,65 11 47,13 17 649,68 10 62,00 4 12,57 4 36,65

6 Mostar 4 - Konjsko (HR) 400
110,6 

(42,0)
16 92,37 16 252,70 7 28,90 16 27,85 5 14,97 1 52,23

7 Mostar 4 - Sarajevo 10 400 96,4 4 5,88 11 73,43 8 24,27 25 206,23 5 12,47 6 56,25

8 Sarajevo 10 - Sarajevo 20 400 30,4 6 41,62 2 12,03 4 68,20 3 18,10 0 0,00 7 815,99

9 Sarajevo 10 - Tuzla 400 87,2 5 24,98 7 29,63 10 25,22 11 21,15 2 0,03 3 16,38

10 Trebinje - Podgorica (CG) 400
82,6 

(21,2)
8 36,52 22 413,10 16 623,25 22 184,75 15 4,25 8 59,65

11 Tuzla - Ugljevik 400 41,6 4 17,62 6 43,75 12 78,15 6 66,73 2 1,08 2 13,35

12 Tuzla - Višegrad 400 123,0 15 119,57 3 17,68 5 27,15 25 145,33 10 26,25 8 66,47

13 Ugljevik - Ernestinovo (HR) 400
98,8 

(46,2)
16 149,90 8 69,77 16 105,32 14 873,08 8 30,82 5 32,70

14 Ugljevik - Sremska Mitrovica (SR) 400
74,5 

(39,6)
6 15,82 15 91,72 19 85,43 5 73,02 2 6,68 1 7,43

15 Bihać 1 - Prijedor 2 220 69,5 0 0,00 3 24,77 3 24,58 7 76,93 1 25,72 4 34,17

16 Buk Bijela - HE Piva (CG) 220
23,4 

(12,7)
8 479,75 13 200,22 9 49,33 3 198,08 0 0,00 0 0,00

17 EAL - Mostar 4 220 5,5 0 0,00 9 37,43 5 25,80 9 38,15 1 1,90 2 8,52

18 EAL - RP Mostar 3 220 1,8 1 1,22 4 15,28 2 8,55 5 22,30 0 0,00 2 7,92

19 Gradačac - Ðakovo (HR) 220
44,2 

(16,9)
5 11,70 4 193,12 5 36,27 5 656,33 1 0,13 7 42,67

20 Gradačac - TE Tuzla 220 47,8 2 6,57 5 16,85 4 411,55 10 21,93 3 1,30 2 12,37

21 HE Grabovica - (RP Jablanica - RP MO3) 220 0,3 1 0,77 1 5,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 12,50

22 HE Grabovica - RP Jablanica 220 9,1 3 45,53 13 334,97 5 51,03 3 6,68 30 373,53 5 79,22

23 HE Rama - Posušje 220 46,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

24 HE Rama - RP Jablanica (1) 220 13,0 9 31,73 8 172,68 9 193,30 7 655,13 2 5,12 2 9,93

25 HE Rama - RP Jablanica (2) 220 13,0 8 110,37 6 124,12 2 18,68 11 764,70 2 0,23 4 17,97

26 HE Salakovac - RP Kakanj 220 88,2 30 193,40 59 488,77 45 1070,32 18 191,92 17 110,98 6 56,87

27 HE Salakovac - RP Mostar 3 220 28,1 17 111,53 44 1174,57 71 574,48 13 179,62 4 20,75 7 40,18

28 HE Trebinje 1 - (Trebinje - Perućica (CG)) 220 0,8 2 15,67 2 101,52 0 0,00 5 30,23 1 0,07 2 7,93

29 HE Trebinje 1 - Trebinje 220 16,4 1 0,02 2 321,27 4 17,23 5 493,90 2 1,02 1 154,93

Ukupno 

trajanje 

plan. 

zastoja (h)

2012. 2013.

DV u izgradnji.

Naponski 

nivo (kV) 

Dužina 

(dužina 

u BiH) 

(km)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

2011.

Ukupno 

trajanje 

zastoja (h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

5.1. Statistika zastoja na dalekovodima za period 2009. - 2013.

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

neplan. 

zastoja (h)

Ukupan 

broj plan. 

zastoja

2009. 2010.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

Pod 220 kV 

naponom.
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Ukupno 

trajanje 

plan. 

zastoja (h)

2012. 2013.

Naponski 

nivo (kV) 

Dužina 

(dužina 

u BiH) 

(km)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

2011.

Ukupno 

trajanje 

zastoja (h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

neplan. 

zastoja (h)

Ukupan 

broj plan. 

zastoja

2009. 2010.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

30 Jajce 2 - Prijedor 2 220 99,6 5 21,42 12 75,77 4 14,98 8 56,15 2 9,87 2 8,23

31 Jajce 2 - RP Jablanica 220 92,0 9 83,92 7 73,32 9 11,32 7 57,88 5 33,32 3 18,28

32 Mostar 4 - PHE Čapljina (1) 220 34,5 7 850,33 9 358,47 5 41,33 9 71,77 2 0,27 2 11,45

33 Mostar 4 - PHE Čapljina (2) 220 35,0 8 691,28 10 223,75 2 5,10 10 32,62 0 0,00 1 51,03

34 Mostar 4 - RP Mostar 3  (1) 220 3,5 7 23,53 2 11,28 4 7,77 4 21,77 2 3,13 7 44,15

35 Mostar 4 - RP Mostar 3 (2) 220 3,6 4 18,43 4 15,67 4 9,12 5 20,12 4 21,85 6 42,10

36 Mostar 4 - Zakučac (HR) 220
99,4 

(49,9)
9 21,90 7 24,28 21 48,28 16 73,03 8 39,70 3 259,78

37 Prijedor 2 - Međurić (HR) 220
63,0 

(30,0)
4 115,37 8 26,25 5 189,22 2 11,53 3 0,05 1 4,92

38 Prijedor 2 - Mraclin (HR) 220
105,9 

(40,6)
13 194,55 14 121,83 5 9,53 8 1107,50 11 730,48 3 8,53

39 Prijedor 2 - RP Kakanj 220 173,9 19 611,97 24 415,52 15 50,47 15 165,57 5 26,48 6 59,40

40 RP Jablanica - RP Kakanj 220 60,6 9 592,37 7 60,75 10 56,88 9 49,25 20 511,35 2 13,98

41 RP Jablanica - RP Mostar 3 220 46,2 6 20,62 16 96,77 8 27,32 8 358,33 13 4,53 4 20,88

42 RP Kakanj - TE Kakanj (G5) 220 11,9 1 0,02 5 16,95 2 12,62 4 37,18 2 0,27 2 8,50

43 RP Kakanj - TE Kakanj (trafo) 220 6,9 5 44,35 1 32,27 3 16,35 5 33,35 3 23,55 2 11,28

44 RP Kakanj - Tuzla 220 71,2 6 193,65 17 75,30 12 42,83 13 95,48 10 2,28 2 116,92

45 RP Mostar 3 - Trebinje (1) 220 84,2 28 79,68 22 53,53 33 50,35 27 39,73 36 37,05 8 69,95

46 RP Mostar 3 - Trebinje (2) 220 84,5 35 300,18 20 43,38 29 57,98 32 77,43 39 84,88 4 19,35

47 TE Kakanj (G5) - Zenica 2 220 20,0 2 59,65 3 20,98 3 15,17 3 41,03 0 0,00 5 43,43

48 TE Tuzla - Ðakovo (HR) 220
91,35 

(65,0)
8 57,22 9 65,18 3 234,85 5 23,38 2 7,30 0 0,00

49 TE Tuzla - Tuzla (1) 220 5,4 3 20,23 2 7,83 2 0,42 2 9,68 2 2,05 1 6,72

50 TE Tuzla - Tuzla (2) 220 4,9 2 35,38 6 30,88 3 472,37 5 30,78 5 7,57 1 7,37

51 TE Tuzla (G6) - Tuzla (3) 220 5,0 5 1446,90 3 87,32 4 898,45 1 684,50 1 0,28 1 5,27

52 Trebinje - HE Dubrovnik (1) (HR) 220
12,3 

(11,7)
0 0,00 3 4,63 2 13,68 3 8,98 3 0,93 3 1280,48

53 Trebinje - HE Dubrovnik (2) (HR) 220
12,3 

(11,3)
4 3,37 2 481,88 1 295,28 4 329,78 2 1,08 3 387,93

54 Trebinje - Perućica (CG) 220
62,2 

(19,7)
16 66,55 9 36,67 20 179,45 21 197,67 22 152,57 7 164,70

55 Tuzla - Zenica 2 220 66,5 11 59,33 11 59,68 6 32,13 6 25,73 7 76,25 2 18,15

56 Višegrad - Vardište (SR) 220
67,86 

(18,1)
6 39,05 23 159,97 11 92,85 14 100,12 8 16,65 3 0,42

57 B.Grahovo - EVP L. D. Polje (HR) 110
25,0 

(24,2)
5 6,35 6 7,92 4 3,15 9 31,50 5 1,18 2 3,68

DV je u praznom 

hodu do granice.
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Ukupno 

trajanje 

plan. 

zastoja (h)

2012. 2013.

Naponski 

nivo (kV) 

Dužina 

(dužina 

u BiH) 

(km)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

2011.

Ukupno 

trajanje 

zastoja (h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

neplan. 

zastoja (h)

Ukupan 

broj plan. 

zastoja

2009. 2010.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

58 B.Grahovo - Strmica (HR) 110
12,2 

(10,2)
11 50,50 4 9,57 5 9,57 12 192,40 4 0,77 1 3,13

59 B.Krupa - Bihać 1 110 31,3 10 35,95 4 15,92 5 9,38 8 23,85 9 35,02 4 13,80

60 B.Krupa - Prijedor 2 110 49,5 5 10,62 5 4,38 13 29,05 22 174,12 9 3,55 6 41,55

61 B.Krupa - Vrnograč 110 33,5 3 107,53 5 75,85 7 146,42 9 48,63 0 0,00 6 2165,75

62 B.Petrovac - Drvar 110 19,8 3 5,22 9 110,60 7 78,45 9 23,50 2 0,42 2 8,85

63 B.Petrovac - EVP Kulen Vakuf 110 27,1 1 4,85 9 173,03 6 101,77 4 39,28 1 0,03 3 8,07

64 B.Petrovac - Ključ 110 43,3 3 5,95 6 5,98 12 114,45 11 18,37 2 0,05 2 7,73

65 Banja Luka 1 - Banja Luka 2 110 4,2 3 5,42 3 6,28 3 6,77 3 7,17 0 0,00 2 5,52

66 Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (1) 110 13,9 6 19,62 7 37,03 10 31,48 3 11,10 2 5,65 8 171,83

67 Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (2) 110 12,7 3 9,72 9 39,98 6 8,92 3 12,03 2 0,43 1 1,53

68 Banja Luka 1 - Banja Luka 7 110 3,6 1 3,33 5 20,15 1 0,62 1 3,85 2 0,58 1 5,95

69 Banja Luka 1 - Banja Luka 8 110 6,2 2 5,65 3 25,77 5 9,78 2 3,70 1 0,48 2 6,57

70 Banja Luka 1 - HE Bočac 110 37,3 25 177,45 8 22,28 25 1342,35 15 94,55 4 39,72 4 47,62

71 Banja Luka 2 - Banja Luka 5 110 10,4 4 6,25 8 16,48 4 11,70 3 7,63 0 0,00 3 11,57

72 Banja Luka 3 - Banja Luka 4 110 8,3 6 18,35 7 19,35 6 10,47 2 7,87 2 3,17 4 13,97

73 Banja Luka 3 - HE Bočac 110 33,1 23 180,58 3 61,12 21 1742,48 13 79,57 2 1,02 8 68,30

74 Banja Luka 4 - Banja Luka 6 110 8,7 3 11,60 2 13,15 5 22,50 2 5,98 0 0,00 2 6,62

75 Banja Luka 5 - (B.Luka 1 - He Bočac) 110 1,8 28 177,83 10 83,90 27 241,92 17 102,68 5 23,90 6 56,62

76 Banja Luka 6 - Sisak (1) (HR)/BiH 110
62,6 

(51,0)
10 513,88 5 17,13 5 23,52 15 78,00 1 26,78 5 27,35

77 Banja Luka 6 - Sisak (2) (HR)/BiH 110 62,6 13 40,15 8 239,82 11 9,20 12 14,37 3 0,05 7 33,77

78 Banja Luka 6 - Gradiška 110 38,2 3 8,85 2 12,35 5 9,92 6 30,02 2 0,03 2 6,38

79 Banja Luka 6 - Prijedor 2 110 42,5 2 7,37 6 16,67 12 65,03 1 7,15 3 50,08 13 129,93

80 Banja Luka 6 - Prijedor 5 110 22,9 5 19,52 2 11,03 4 12,53 3 16,42 1 0,02 2 8,72

81 Banja Luka 7 - Čelinac 110 10,7 1 7,12 10 45,65 1 3,35 1 6,05 1 0,58 1 6,22

82 Banja Luka 8 - Laktaši 110 10,1 3 10,28 4 127,75 6 8,10 1 1,47 0 0,00 2 7,58

83 Banovići - Tuzla 110 16,9 5 29,72 3 10,68 2 10,40 3 8,02 3 8,28 1 5,70

84 Bihać 1 - Bihać 2 (1) 110 4,3 0 0,00 2 11,02 1 75,70 2 3,30 0 0,00 2 10,33

85 Bihać 1 - Bihać 2 (2) 110 4,3 3 28,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

86 Bihać 1 - Cazin 1 110 16,6 2 6,03 4 14,90 8 119,28 5 23,00 3 2,58 3 15,47

87 Bihać 1 - EVP Kulen Vakuf 110 37,4 2 7,53 5 117,42 7 15,98 5 41,23 5 26,53 4 14,90

88 Bijeljina 1 - Bijeljina 2 110 6,4 6 29,10 6 8,97 5 9,20 2 7,75 0 0,00 3 19,32

89 Bijeljina 1 - Bijeljina 3 110 3,9 5 22,52 5 10,15 4 39,68 3 17,15 2 1,13 2 7,63

90 Bijeljina 1 - Janja 110 12,7 5 14,93 6 38,00 2 8,82 2 37,83 2 1,20 3 14,08

91 Bijeljina 2 - Ugljevik 110 18,8 10 35,38 4 6,12 3 8,05 8 35,37 15 53,97 11 98,77

Prati se od jula 2007.

U pogonu do KT 

Dubica -51,0 km

DV u pogonu do KT 

za Prijedor 1 - 37.9 

km

Prati se od jula 2007.
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Naponski 

nivo (kV) 

Dužina 
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u BiH) 
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Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

2011.

Ukupno 

trajanje 

zastoja (h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

neplan. 

zastoja (h)

Ukupan 

broj plan. 

zastoja

2009. 2010.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

92 Bijeljina 3 - Brčko 2 110 37,1 8 41,67 3 10,23 10 37,65 7 23,40 24 135,85 1 2,20

93 Janja - Lešnica (SR) 110 8,3 (2,3) 6 34,92 4 23,48 5 21,92 4 34,17 0 0,00 3 27,83

94 Bileća - Gacko 110 40,5 4 7,00 7 10,58 9 18,75 23 25,90 11 14,07 1 8,73

95 Bileća - Nikšić (CG) 110 59,6 (4,6) 24 15,68 33 216,67 27 113,70 27 53,65 34 110,98 8 97,30

96 Bileća - Stolac 110 61,9 5 1,70 5 7,17 0 0,00 2 0,12 2 0,20 1 5,87

97 Bileća - Trebinje 1 110 23,5 32 88,38 36 129,90 29 60,47 30 85,22 22 25,23 10 12,40

98 Blagojevića Han - Brčko 2 110 6,4 4 373,85 1 5,00 1 5,00 0 0,00 1 19,27 0 0,00

99 Brčko 1 - Brčko 2 110 5,0 6 15,97 3 10,60 9 7,05 5 5,35 4 0,57 3 27,18

100 Brčko 1 - Doboj 3 110 64,3 1 5,37 3 7,88 5 32,38 5 20,55 20 119,18 2 5,02

101 Brčko 1 - Orašje 110 21,0 10 17,48 4 18,97 5 7,30 2 5,88 7 5,35 2 5,07

102 Brčko 1 - Šamac 110 32,1 5 12,27 4 9,02 11 24,28 11 41,08 49 291,83 2 7,03

103 Brčko 1 - Srebrenik 110 30,2 3 12,15 14 99,15 4 4,68 8 35,62 9 97,68 2 5,98

104 Brčko 2 - (Derventa - Gradačac) 110 43,0 8 23,23 10 41,37 9 84,47 10 15,25 14 90,92 2 9,52

105 Breza - Sarajevo 4 110 24,8 5 223,80 2 9,20 3 15,25 5 16,88 0 0,00 1 7,55

106 Breza - TE Kakanj 110 17,7 2 37,25 4 24,03 6 30,05 2 12,98 2 7,58 1 8,93

107 Brod - Derventa 110 26,9 6 28,85 9 16,67 5 24,82 13 101,02 1 0,00 2 8,22

108 Brod - Slavonski Brod (HR) 110 7,22 (6,7) 2 11,42 3 8,12 5 12,62 4 110,38 0 0,00 1 3,85

109 Bugojno - Donji Vakuf 110 8,6 5 29,13 2 16,82 3 90,00 7 46,17 2 0,30 3 19,75

110 Bugojno - Kupres 110 15,9 16 15,22 12 122,07 8 11,33 15 94,27 5 15,22 2 15,38

111 Bugojno - Novi Travnik 110 25,0 3 23,47 5 20,33 5 149,70 11 63,97 2 0,35 3 19,13

112 Bugojno - Uskoplje/Gornji Vakuf 110 19,2 5 15,23 7 30,32 5 107,80 2 11,37 2 3,82 3 18,82

113 Busovača - Vitez 110 10,6 6 34,22 10 55,77 17 143,63 6 28,30 1 0,02 6 74,45

114 Busovača - Zenica 2 110 11,1 6 52,25 3 17,57 4 14,38 8 45,80 6 4,25 3 23,07

115 Buško Blato (HEP) - Kraljevac (HR) 110
36,4 

(23,6)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

116 Buško Blato (HEP) - Peruća (HR) 110
35,3 

(13,2)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

117 Cazin 1 - Cazin 2 110 9,7 2 13,77 1 2,72 6 14,77 1 4,97 0 0,00 1 5,60

118 Cazin 1 - Velika Kladuša 110 26,1 6 35,53 6 7,90 6 119,98 7 36,20 2 7,78 2 8,58

119 Celuloza Prijedor - Prijedor 1 110 1,2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

120 Cementara Kakanj - TE Kakanj 110 4,5 3 17,57 1 0,27 0 0,00 1 2,70 1 0,13 1 7,18

121 Cementara Kakanj - Zenica 2 110 16,0 5 16,23 4 207,65 3 130,03 7 20,13 7 461,10 1 0,70

122 Čapljina - Ljubuški 110 18,4 9 40,63 13 46,62 13 10,70 8 14,83 5 5,60 3 13,20

123 Čapljina - Opuzen (HR) 110
22,1 

(12,9)
8 19,67 7 13,08 4 14,82 8 11,43 7 1,08 4 10,83

Van pogona.

Saniran i pušten u 

pogon u 2008. godini.

Jednim dijelom se 

koristi se kao DV 35 

kV Berkovići
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Ukupno 
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Ukupno 
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Ukupan 
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2009. 2010.

Ukupan 

broj 
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broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

124 Čapljina - RP Mostar 1 110 37,0 9 66,22 8 78,45 9 21,45 9 227,15 5 0,28 2 69,92

125 Čelinac - Kotor Varoš 110 15,4 3 10,70 21 89,00 1 6,75 1 8,10 1 0,67 3 14,35

126 Čitluk - Ljubuški 110 13,0 4 19,52 10 17,32 18 22,05 6 13,72 2 0,07 2 9,45

127 Čitluk - Mostar 4 110 11,5 6 15,63 13 31,57 4 14,75 9 20,07 9 3,55 3 17,60

128 Derventa - Doboj 3 110 28,0 7 7,67 3 8,15 4 11,42 11 77,88 5 9,18 2 7,48

129 Derventa - Gradačac 110 43,3 11 32,85 11 39,93 9 66,37 8 10,12 11 44,93 2 10,23

130 Derventa - Prnjavor 110 28,7 5 11,45 14 42,03 6 84,35 10 37,58 9 57,02 2 7,38

131 Derventa - Srbac 110 37,9 2 9,93 3 19,72 5 15,92 6 30,30 2 5,42 4 20,93

132 Doboj 1 - Doboj 2 110 5,4 6 12,07 2 13,18 4 8,38 8 27,42 4 2,20 2 11,90

133 Doboj 1 - Gračanica 110 15,3 4 13,32 8 103,92 5 16,83 5 87,77 8 41,45 2 10,73

134 Doboj 1 - Maglaj 110 20,5 11 40,17 5 100,18 6 11,97 7 12,30 16 77,08 2 6,25

135 Doboj 1 - Teslić 110 25,8 4 10,00 6 38,50 4 35,82 6 30,32 3 12,42 2 5,90

136 Doboj 2 - Doboj 3 110 12,7 5 7,50 4 52,15 6 64,37 20 118,13 4 3,85 2 6,05

137 Donji Vakuf - Jajce 2 110 28,1 9 79,22 4 10,63 5 24,00 11 274,67 9 9,47 5 32,65

138 Drvar - EVP L.Polje (HR) 110
13,6 

(13,2)
2 43,15 9 17,68 4 3,05 8 53,18 5 1,18 2 3,52

139 Dubica - Prijedor 3 110 25,6 9 540,75 8 1107,32 8 22,10 3 6,97 4 102,62 2 11,02

140 Dubica - (Banja Luka 6 - Sisak (1)) 110 13,1 5 17,13 5 23,52 15 78,00 1 26,78 5 27,35

141 Ðurđevik - Kladanj 110 21,2 4 6,33 5 57,93 6 13,68 2 12,72 3 9,02 1 5,08

142 Ðurđevik - Tuzla 110 10,7 5 17,95 5 13,03 5 18,43 9 91,23 1 1,00 2 11,53

143 EVP Blažuj - Hadžići 110 5,8 6 15,73 4 30,23 2 8,95 9 47,73 4 20,37 5 42,82

144 EVP Blažuj - Sarajevo 1 110 1,3 1 6,55 3 8,33 2 10,52 2 8,23 1 0,12 1 3,82

145 EVP Dobrinja - TE Kakanj 110 5,3 7 49,95 2 0,32 1 6,47 3 0,98 0 0,00 3 158,10

146 EVP Dobrinja - Visoko 110 7,7 6 46,45 4 7,93 1 1,37 4 7,67 0 0,00 1 6,95

147 EVP Konjic - (Hadžići-Pazarić) 110 26,9 7 34,67 16 164,75 11 94,35 16 121,63 1 2,75 11 98,42

148 EVP Konjic - Konjic 110 5,2 2 14,42 4 89,77 10 31,45 4 15,18 3 3,68 2 13,00

149 EVP Kulen Vakuf - D. Lapac (HR) 110
12,0 

(6,9)
6 32,33 11 110,47 10 13,58 11 42,40 4 0,25 7 20,33

150 EVP Mostar (Rastani) - Mostar 1 110 7 3960,00 3 1164,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00

151 Foča - Goražde 1 110 28,8 4 11,60 11 37,63 10 177,07 2 59,43 2 0,03 1 8,67

152 Glamoč - Livno 110 33,2 0 0,00 1 4,72 7 6,90 5 5,45 3 0,13 3 10,70

153 Glinica - Zvornik (1) 110 4,1 3 14,18 3 87,32 10 54,73 3 17,78 3 8,03 7 37,18

154 Glinica - Zvornik (2) 110 4,2 10 40,98 4 36,65 3 13,15 9 39,82 4 17,13 3 18,32

155 Goražde 1 - Goražde 2 110 5,5 6 21,55 6 48,43 5 109,07 13 103,80 1 0,08 1 9,02

156 Goražde 1 - Pale 110 44,9 13 125,65 9 135,38 13 114,55 11 31,38 2 10,45 3 23,33

U funkciji pod 35 kV 

naponom.

Prati se od jula 2007.

U pogonu je dionica 

DV 110 kV Čapljina-

Stolac.
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Ukupan 
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broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

157 Goražde 1 - Pljevlja (CG) 110
46,5 

(20,9)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

158 Goražde 2 - Višegrad 110 26,7 6 42,03 6 47,72 7 34,90 7 28,88 7 1,12 4 22,73

159 Gračanica - Lukavac 110 25,0 5 20,60 9 196,70 9 26,20 7 26,57 7 56,40 1 2,25

160 Gradačac - Kerep 110 10,6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

161 Gradačac - Modriča 110 11,5 6 41,00 6 14,00 4 9,53 11 29,60 2 8,57 2 8,47

162 Gradiška - Nova Topola 110 9,9 2 4,52 3 182,13 2 7,93 11 78,33 0 0,00 3 9,53

163 Grude - HE Peć Mlini 110 10,2 8 37,50 6 26,02 10 46,62 5 18,72 2 0,52 7 30,53

164 Grude - Imotski (HR) 110
20,9 

(12,9)
11 308,42 13 96,07 24 115,28 4 11,23 5 274,17 2 33,10

165 Grude - Široki Brijeg 110 15,5 9 39,73 4 14,25 15 74,87 6 29,82 7 14,23 2 9,55

166 HAK - TE Tuzla 110 0,7 3 5,97 2 4,62 6 233,02 2 52,70 1 5,67 2 13,72

167 HAK - Tuzla 110 5,2 8 44,52 3 16,25 4 17,23 4 73,02 3 41,00 0 0,00

168 HE Bočac - HE Jajce 1 110 23,1 2 4,63 3 69,98 4 30,23 7 341,40 7 58,85 3 74,10

169 HE Bočac - Mrkonjić Grad 110 15,4 2 86,20 4 45,03 17 159,65 8 46,32 0 0,00 6 76,85

170 HE Bogatići - Sarajevo 20 110 11,8 0 0,00 0 0,00 1 11,08 0 0,00 0 0,00

171 HE Bogatići - Trnovo 110 8,7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

172 HE Jablanica - Jablanica 110 0,4 3 12,57 2 11,18 4 15,73 4 72,87 8 3,05 4 43,88

173 HE Jablanica - Konjic 110 17,5 2 35,78 4 15,68 8 232,13 12 38,03 6 30,23 5 27,82

174 HE Jablanica - Mostar 2 110 41,5 9 24,80 18 138,60 23 114,72 26 252,40 75 1127,43 3 19,78

175 HE Jablanica - Sarajevo 1 (1) 110 55,8 5 44,02 14 102,87 10 32,77 16 282,63 9 71,92 3 47,62

176 HE Jablanica - Sarajevo 1 (2) 110 55,8 18 93,03 13 85,92 15 274,77 20 106,88 11 100,30 4 28,17

177 HE Jajce 1 - Jajce 1 110 8,3 16 180,92 3 15,63 6 24,68 5 7,78 1 0,33 3 7,38

178 HE Jajce 1 - Jajce 2 110 8,6 16 192,47 3 12,97 5 14,35 11 63,03 3 3,22 2 4,48

179 HE Jajce 1 - Mrkonjić Grad 110 19,3 17 189,23 3 13,75 8 14,38 6 16,08 6 7,25 3 16,73

180 HE Mostar - RP Mostar 1 (1) 110 1,5 7 261,60 7 23,75 6 21,20 10 768,25 4 3,18 2 8,08

181 HE Mostar - RP Mostar 1 (2) 110 8,5 5 12,42 7 16,83 8 16,08 9 18,35 8 4,13 1 1,75

182 HE Mostarsko Blato - Mostar 4 110 2,0 10 51,78 9 42,87 8 22,77 3 1,60 9 27,28

183 HE Mostarsko Blato - Mostar 5 110 1,2 12 66,63 9 52,05 9 25,62 0 0,00 6 15,33

184 HE Peć Mlini - Posušje 110 21,0 7 44,45 4 15,18 6 32,95 17 44,15 2 6,75 3 12,72

185 Ilijaš - Sarajevo 1 110 14,2 13 88,77 9 40,98 5 18,53 8 79,08 5 10,58 2 181,53

186 Ilijaš - TE Kakanj 110 19,5 6 9,07 4 23,55 2 13,50 2 31,80 6 14,28 1 5,05

U funkciji od 2009. 

godine nakon puštanja 

HE M.Blato pod 

napon.

U funkciji do TS 

Sarajevo 14 preko RP 

Pratače.

Koristi se pod 35 kV 

naponom.

Koristi se pod 35 kV 

naponom.

Havarisan, nije u 

pogonu

U funkciji pod 35 kV 

naponom.
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broj 
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Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

187 Jablanica - Rama 110 23,8 10 110,30 6 25,10 5 51,80 4 87,90 3 59,60 3 40,12

188 Jajce 1 - Jajce 2 110 0,7 2 9,00 2 4,42 2 7,32 9 62,07 3 1,20 2 7,72

189 Jajce 2 - Travnik 2 110 35,5 5 10,07 6 155,55 7 12,85 6 209,30 2 2,97 2 9,77

190 Kalinovik - Trnovo 110 21,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

191 Kiseljak - Sarajevo 10 110 21,0 3 19,80 4 27,90 5 15,40 6 35,65 0 0,00 1 9,12

192 Kladanj - Vlasenica 110 22,1 12 20,52 16 44,27 7 19,43 7 16,77 5 44,18 2 10,42

193 Ključ - Sanski Most 110 29,0 4 7,27 7 12,17 7 40,65 3 7,35 1 0,02 5 24,60

194 Kupres - Tomislavgrad 110 8,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

195 Laktaši - Nova Topola 110 18,2 4 18,23 5 7,83 8 13,37 2 5,87 1 0,03 4 15,65

196 Livno - Buško Blato (HEP) 110 2 3,38 4 39,43 14 108,87 4 16,50 5 0,38 3 16,88

197 Livno - Tomislavgrad 110 27,0 2 11,13 9 69,62 30 236,07 14 68,08 7 10,12 4 25,77

198 Lopare - Tuzla Centar 110 21,8 1 7,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,50

199 Lopare - Ugljevik 110 16,2 5 32,13 5 26,53 5 13,15 7 44,83 3 27,18 1 5,68

200 Lukavac - Srebrenik 110 18,5 15 80,98 7 225,57 6 19,10 6 24,47 1 0,08 2 6,33

201 Lukavac - TE Tuzla (1) 110 16,2 3 78,95 6 7,80 5 355,63 8 100,92 2 4,85 1 5,47

202 Lukavac - TE Tuzla (2) 110 12,9 5 24,02 6 57,32 5 20,40 2 5,78 5 60,25 1 6,13

203 Ljubuški - Vrgorac (HR) 110
15,3 

(11,2)
3 2,62 3 0,20 6 7,22 4 3,53 5 1,32 2 434,38

204 Maglaj - Tešanj 110 11,8 2 6,22 3 20,88 1 5,35 4 16,27 1 0,08 1 9,75

205 Maglaj - Zavidovići 110 15,3 5 26,87 8 118,62 10 23,30 8 38,38 1 5,35 1 4,95

206 Modriča - Odžak 110 7,0 4 19,12 9 21,62 3 11,45 13 55,67 2 4,48 2 5,83

207 Mostar 2 - Nevesinje 110 26,7 7 12,73 13 15,28 20 19,35 23 75,00 20 9,52 4 22,67

208 Mostar 2 - RP Mostar 1 110 7,0 4 12,03 11 68,12 10 26,17 8 154,57 9 31,07 3 15,27

209 Mostar 2 - Stolac 110 33,4 1 36,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

210 Mostar 4 - Mostar 5 110 2,5 9 63,57

211 Mostar 4 - RP Mostar 1 110 11,7 10 35,55 12 752,92 9 22,25 13 19,68 9 7,38 9 47,45

212 Mostar 4 - Široki Brijeg 110 16,8 15 96,82 13 60,02 9 29,30 9 66,70 7 24,78 4 72,47

213 Mostar 5 - Mostar 7 110 3,4 5 50,97 4 24,42 3 215,93 4 47,50 4 0,40 5 96,82

214 Mostar 6 - Mostar 7 110 3,7 4 72,32 4 0,22 6 184,82 6 58,13 2 122,93 4 48,47

215 Mostar 6 - RP Mostar 1 110 4,3 4 263,52 4 11,27 4 10,03 8 27,23 5 3,15 3 14,42

216 Neum - Opuzen (HR) 110 23,1 (3,6) 16 42,50 20 15,70 11 20,50 18 698,95 14 2,18 5 29,08

217 Neum - Ston (HR) 110 13,5 (6,3) 18 51,65 13 21,37 9 22,57 11 608,67 3 0,38 2 16,57

Nije rekonstruisan

Praćen do 2009. do 

priključenja HE 

M.Blato na prenosnu 

mrežu

U funkciji po 35 kV 

naponu.

U izgradnji.

Isključen od 

23.02.2006.

Dalekovod nije u 

pogonu.

Koristi se po 35 kV 

naponu.

U funkciji pod 35 kV 

naponom.
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Ukupno 

trajanje 
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zastoja (h)

2012. 2013.

Naponski 

nivo (kV) 

Dužina 

(dužina 

u BiH) 

(km)

Ukupno 
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(h)
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Ukupno 

trajanje 
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(h)

Ukupno 

trajanje 
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(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

neplan. 
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Ukupan 

broj plan. 
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2009. 2010.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

218 Nova Topola - Srbac 110 17,4 9 56,28 12 208,37 7 40,28 24 800,68 3 2,23 4 22,05

219 Novi Grad - Prijedor 2 110 32,4 1 5,55 2 13,72 6 17,27 4 9,07 0 0,00 1 7,05

220 Novi Travnik - Vitez 110 8,8 4 17,32 5 0,52 5 34,52 7 56,35 2 0,77 7 35,67

221 Odžak - Šamac 110 12,0 6 29,68 3 11,27 3 9,32 4 11,17 1 0,57 2 6,55

222 Orašje - Županja (HR) 110 9,3 (4,4) 2 102,30 4 10,23 4 4,70 7 38,53 3 4,10 3 1341,63

223 Pale - Sarajevo 5 110 19,6 16 52,67 29 200,35 4 44,73 8 19,05 1 0,43 1 10,98

224 Pazarić - (EVP Konjic - Hadžići) 110 0,8 0 0,00 0 0,00 1 29,88 1 7,15 0 0,00 0 0,00

225 Pazarić - (HE Jabl. - Sarajevo 1 (1)) 110 0,9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

226 Posušje - Tomislavgrad 110 32,7 6 8,87 13 34,88 16 201,80 15 26,02 13 23,63 5 39,48

227 Prijedor 1 - (Banja Luka 6 - Sisak (2)) 110
62,6 

(37,9)
18 112,65 8 239,77 8 5,57 1 1,83 5 15,77 5 18,02

228 Prijedor 1 - Prijedor 2 110 3,7 2 7,67 5 398,13 3 5,70 12 14,03 0 0,00 4 21,92

229 Prijedor 2 - Prijedor 3 110 8,4 18 56,33 10 1350,57 5 13,97 4 37,23 0 0,00 3 15,43

230 Prijedor 2 - Prijedor 5 110 16,4 3 10,40 2 3,30 5 46,12 2 0,35 1 3,58 4 10,42

231 Prijedor 2 - Sanski Most 110 21,4 3 10,07 13 133,12 3 4,03 11 74,65 3 3,20 4 9,77

232 Prnjavor - Ukrina 110 16,3 3 16,37 9 11,42 6 16,37 7 32,10 5 5,58 4 13,18

233 Rama - Tomislavgrad 110 47,0 1 0,03 0 0,00 5 18,23 23 146,83 5 13,23 4 21,48

234 Rama - Uskoplje 110 1,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

235 Rogatica - Sokolac 110 25,8 7 9,57 6 39,15 4 20,77 9 71,43 4 0,07 4 28,32

236 Rogatica - Višegrad 110 22,9 5 26,10 6 33,60 11 36,45 7 44,78 3 0,12 5 43,88

237 Sarajevo  1 - Sarajevo 10 110 8,7 7 30,92 3 9,78 3 11,87 8 29,27 0 0,00 4 93,12

238 Sarajevo  1 - Sarajevo 18 110 6,2 5 27,30 2 9,58 2 0,23 5 26,03 1 4,82 2 290,30

239 Sarajevo  1 - Sarajevo 20 110 14,4 7 41,18 2 6,12 3 16,15 5 21,57 0 0,00 2 11,97

240 Sarajevo  1 - Visoko 110 25,6 6 26,43 2 12,67 2 7,45 7 33,63 6 2,73 1 6,70

241 Sarajevo  2 - Sarajevo  4 110 4,7 2 1,28 6 21,37 2 9,32 5 90,78 1 0,02 12 96,98

242 Sarajevo  2 - Sarajevo  5 110 2,2 3 9,35 3 40,32 1 5,55 2 114,22 1 0,02 1 6,05

243 Sarajevo  2 - Sarajevo  7 110 1,8 2 13,02 2 13,97 7 72,22 6 141,00 4 14,13 3 11,50

244 Sarajevo  2 - Sarajevo 10 110 8,5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

245 Sarajevo  4 - Sarajevo 10 110 5,0 7 15,97 2 9,43 6 19,95 3 13,62 0 0,00 0 0,00

246 Sarajevo  4 - Sokolac 110 38,1 10 134,45 2 35,03 7 11,37 8 38,22 3 0,25 12 102,80

247 Sarajevo  5 - Sarajevo 10 110 12,3 9 341,87 21 142,33 1 5,33 3 8,85 1 2,07 1 5,77

248 Sarajevo  5 - Sarajevo 13 110 3,7 8 366,67 3 3,97 0 0,00

249 Sarajevo  5 - Sarajevo 11 110 2,3 4 8,32 14 107,27 0 0,00 1 4,72

250 Sarajevo  7 - Sarajevo 10 110 6,5 1 0,02 3 21,73 1 6,08 4 27,60 1 0,02 2 9,22

251 Sarajevo  7 - Sarajevo 13 110 3,4 3 754,00 3 14,32 0 0,00 3 44,85 0 0,00 1 6,37

252 Sarajevo  7 - Sarajevo 14 110 2,3 0 0,00 1 4,05 2 134,73 2 38,52 4 1,18 1 4,88

253 Sarajevo  8 - Sarajevo 10 (1) 110 5,5 1 0,02 0 0,00 1 13,63 1 11,63 0 0,00 1 1,93

Praćen do februara 

2011. godine.

Prati se od februara 

2011. godine.

Nije u pogonu

U izgradnji

U izgradnji

Nije u pogonu.
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Ukupno 

trajanje 

plan. 

zastoja (h)

2012. 2013.

Naponski 

nivo (kV) 

Dužina 

(dužina 

u BiH) 

(km)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

2011.

Ukupno 

trajanje 

zastoja (h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

neplan. 

zastoja (h)

Ukupan 

broj plan. 

zastoja

2009. 2010.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

254 Sarajevo  8 - Sarajevo 10 (2) 110 5,5 3 18,78 4 103,75 2 16,90 0 0,00 0 0,00 1 4,93

255 Sarajevo  11 - Sarajevo 13 110 1,9 7 38,08 1 4,42 0 0,00 1 5,52

256 Sarajevo 13 - Sarajevo 20  (1) 110 5,3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

257 Sarajevo 13 - Sarajevo 20 (2) 110 5,3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

258 Sarajevo 14 - Sarajevo 15 110 2,6 9 49,72 2 5,23 6 242,57 3 5,68 2 0,08 2 23,58

259 Sarajevo 14 - Sarajevo 20 110 3,6 5 22,68 1 5,80 6 51,42 1 5,45 0 0,00 2 14,40

260 Sarajevo 14 - (HE Jablanica - SA 1 (2)) 110 19,8 0 0,00 10 169,07 1 25,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00

261 Sarajevo 14 - (HE Jablanica - SA 1 (2)) 110 3,8 9 52,78 4 18,97 10 590,68 17 259,98 10 105,73 5 32,07

262 Sarajevo 15 - Sarajevo 20 110 (kabl) 3,5 10 73,83 3 0,45 8 49,62 1 5,00 0 0,00 1 23,88

263 Sarajevo 18 - Sarajevo 20 110 8,5 5 34,43 3 6,97 2 4,88 3 13,32 0 0,00 2 290,83

264 Srebrenica - Zvornik 110 37,3 6 20,70 5 55,33 10 19,77 6 28,90 3 2,58 1 7,47

265 Stanari - Teslić 110 16,5 3 12,82 3 10,27 6 18,42 7 32,58 8 13,72 2 11,35

266 Stanari - Ukrina 110 20,0 7 29,80 4 23,73 4 23,00 4 14,90 2 0,45 2 10,78

267 TE Kakanj - Zenica 1 110 28,1 8 83,78 2 5,80 2 92,32 7 22,42 2 7,63 0 0,00

268 TE Tuzla - Tuzla Centar 110 12,7 6 11,12 9 49,43 5 319,00 7 75,93 15 54,20 1 7,13

269 Travnik 1 - Travnik 2 110 4,8 5 24,82 5 124,67 2 10,37 4 13,75 0 0,00 4 25,67

270 Travnik 1 - Zenica 1 110 18,1 6 22,87 2 5,50 3 91,05 4 21,20 1 0,07 1 5,65

271 Trebinje - Herceg Novi (CG) 110
30,8 

(15,3)
19 250,40 26 62,65 28 332,90 39 114,02 10 86,05 5 29,53

272 Trebinje - Komolac (HR) 110
17,8 

(15,8)
9 48,97 18 72,82 4 13,10 9 8,60 3 3,70 0 0,00

273 Trebinje - Trebinje 1 110 8,0 11 12,80 10 31,02 3 8,82 9 6,37 3 0,35 4 14,87

274 Trebinje - Veličani 110 33,4 2 3,40 18 68,80 6 9,88 19 25,77 16 19,67 1 26,60

275 Tuzla - Tuzla 5 110 9,3 5 229,67 7 128,63 3 18,72 4 16,77 2 2,42 2 11,80

276 Tuzla - Tuzla Centar 110 9,0 4 12,70 2 9,50 6 18,70 3 9,48 8 54,10 2 8,50

277 Tuzla 5 - Tuzla Centar 110 7,5 4 18,38 5 19,02 5 29,47 3 12,48 3 2,33 1 3,02

278 Tuzla 5 - Zvornik 110 18,9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

279 Ugljevik - Zvornik 110 45,8 4 8,67 6 13,28 6 61,13 11 20,30 9 27,47 1 5,45

280 Vareš - Visoko 110 19,8 5 13,17 1 10,28 3 13,57 1 8,63 2 0,03 2 39,53

281 Velika Kladuša - Vrnograč 110 12,6 2 5,27 4 6,18 4 113,78 3 7,75 1 0,10 3 12,90

282 Višegrad - (HE Potpeć - Pljevlja) (SR) 110
33,9 

(33,9)
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

283 Vlasenica - (Srebrenica-Zvornik) 110 15,1 6 13,00 10 18,82 7 24,68 7 21,55 8 81,43 2 111,05

284 Zavidovići - Zenica 1 110 39,9 9 49,40 6 30,55 9 182,65 6 18,78 2 0,07 2 14,02

285 Zenica 1 - Zenica 2 110 9,7 7 42,13 3 12,28 5 71,23 1 5,72 3 1,63 3 17,03

286 Zenica 1 - Zenica Sjever 110 3,5 2 7,43 2 9,65 2 83,73 3 10,30 2 1,68 3 16,20

287 Zenica 2 - Zenica 3 (1) 110 3,4 4 14,37 3 227,85 3 15,97 3 18,17 0 0,00 0 0,00

Dio se koristi kao DV 

35 kV Kalesija.

Dio se koristi kao DV 

35 kV Rudo.

Prati se od februara 

2011. godine.

Nije u pogonu

Nije u pogonu
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Ukupno 

trajanje 

plan. 

zastoja (h)

2012. 2013.

Naponski 

nivo (kV) 

Dužina 

(dužina 

u BiH) 

(km)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

2011.

Ukupno 

trajanje 

zastoja (h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

neplan. 

zastoja (h)

Ukupan 

broj plan. 

zastoja

2009. 2010.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

zastoja

Redni 

broj
Naziv dalekovoda Napomena

288 Zenica 2 - Zenica 3 (2) 110 3,4 6 21,43 5 24,87 4 18,72 2 16,43 0 0,00 2 12,17

289 Zenica 2 - Zenica Jug 110 11,3 0 0,00 1 4,37 2 10,62 2 7,58 0 0,00 1 5,33

290 Zenica 2 - Zenica Sjever 110 8,1 20 122,80 8 42,40 3 21,28 7 32,78 1 0,02 0 0,00

291 Zenica 4 - Zenica Jug 110 0,8 2 8,53 4 5,28 3 6,63 3 2,12 0 0,00 1 6,20

292 Zenica 4 - Zenica Sjever 110 3,5 0 0,00 6 56,17 2 68,23 2 8,13 0 0,00 1 6,27

293 Zvornik - HE Zvornik (SR) 110 6,3 (6,3) 3 36,63 11 70,57 2 6,37 11 51,00 3 27,88 4 23,65
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Т1 400/110 18 385,07 15 20,95 8 95,65 7 193,50 9 371,52 3 167,35

Т2 400/110 1 48,87 2 0,14 7 43,10 21 454,97 12 484,22 2 90,80

T1 400/220        2 8,18 1 0,07 2 6,17 4 41,45 0 0,00 1 54,05

T2 400/220        0 0,00 0 0,00 3 34,58 3 13,02 0 0,00 3 57,03

T3 220/115 1 4,67 3 0,17 3 7,67 5 23,13 0 0,00 5 18,27

T4 220/115 6 21,08 2 0,82 5 21,63 4 16,27 4 191,43 4 14,95

Т1 400/220 10 159,62 7 24,20 5 23,88 8 55,77 7 1.871,53 0 0,00

Т2 220/110 11 34,65 3 2,02 3 9,47 3 6,63 3 2,67 0 0,00

4 Ugljevik Т1 400/110 7 26,67 2 62,43 7 74,75 6 91,93 3 15,63 0 0,00

Т1 400/110 1 7,08 7 9,14 4 33,82 0 0,00 1 3,87 1 10,58

Т2 400/110 1 4,25 0 0,00 1 8,22 2 19,22 0 0,00 1 17,55

Т1 400/110 6 223,28 4 24,72 3 233,83 7 43,75 7 455,88 2 10,37
Isključenje preneseno iz 

11.mj.

Т2 400/220 5 22,87 2 0,21 3 12,65 5 42,17 2 401,42 3 17,22
Isključenje preneseno iz 

11.mj.

T1 400/220/31,5 3 14,62 4 178,20 1 5,50 3 18,42 3 149,07 1 3,83

T2 400/220/31,5 2 15,42 1 0,11 2 5,77 1 4,83 2 16,07 1 6,00

T3 220/110/10 15 276,68 6 15,34 3 37,32 3 17,02 1 0,88 1 6,85

T4 220/110/10 1 0,12 2 0,63 1 6,78 2 9,13 3 5,67 1 3,57

Т1 400/110 1 6,35 1 6,38 2 2,43 6 40,03 0 0,00 1 8,98

Т2 400/220 8 59,48 1 0,00 2 11,57 7 44,08 2 2,85 1 11,70

9 Bihać 1 T 220/110 2 10,48 2 10,38 4 24,87 3 12,90 0 0,00 4 34,52

10 Gradačac T1 220/110/10 1 5,77 4 0,25 1 5,55 2 6,18 3 1,45 2 34,38

11 Jajce 2 T1 220/115 2 15,47 0 0,00 5 27,37 12 73,78 1 2,27 2 58,95

12
Transformacija pri TE 

Kakanj
T1 220/110 5 486,73 3 32,18 2 10,53 4 31,30 0 0,00 2 11,58

Т1 220/110/10.5 5 256,70 4 0,36 4 12,38 6 49,82 2 108,63 3 17,48

Т2 220/110/10.6 2 158,60 2 5,35 2 31,03 5 57,75 0 0,00 1 31,25

T1 220/110 1 1,20 2 0,30 4 21,63 3 16,68 1 7,58 3 16,38

T2 220/110 3 10,58 3 18,52 2 12,73 3 25,52 0 0,00 2 10,38

Ukupan 

broj plan. 

zastoja 

(h)

Ukupno 

trajanje 

plan. 

zastoja 

(h)

2013.2012.

Ukupno 

trajanje 

neplan. 

zastoja 

(h)

5.2. Statistika zastoja na mrežnim transformatorima za period 2009. - 2013.

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Ukupan 

broj 

zastoja

2010.

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Trebinje

Red. 

br.
Naziv TS

3

Mostar 4 (Čule)

Napomena

2011.

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupan 

broj 

neplan. 

zastoja

Zenica 2

Ukupan 

broj 

zastoja

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Oznaka 

transf.

Sarajevo 10

Sarajevo 20 (Lukavica)

Ukupno 

trajanje 

zastoja 

(h)

Tuzla7

Prenosni odnos 

(kV/kV/kV)
Ukupan 

broj 

zastoja

2009.

5

1

6

Banja Luka 6

2

14

Prijedor 2

Višegrad8

13
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6.1. Analiza tokova snaga i naponskih prilika 
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7.4. Procjena troškova polja i pojedinačnih elemenata        
       u TS
7.5. Procjena troškova za SN ćelije

PRILOG 7

7.1. Procjena troškova izgradnje DV 400 kV i 220 kV
7.2. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije                   
       DV 110 kV
7.3. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije TS
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Dalekovod
Jedinična cijena 

(KM/km)

1. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 400 kV 531.000

2. Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 400 kV 780.000

3. Izgradnja novog jednosistemskog dalekovoda 220 kV 266.000

4. Izgradnja novog dvosistemskog dalekovoda 220 kV 390.000

1. Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV
Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada projektne dokumentacije

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta

Legalizacija

Kompletni radovi na izgradnji 

Tip 1 135.000,00 KM

Tip 2 155.000,00 KM

Tip 3 175.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Stubovi ..................................55-65%

Provodnici ............................ 17-22%

OPGW .....................................8-10%

Ovjesna oprema........................3-4%

Izolatori .....................................3-4%

Pripremno-završni radovi...........2-8%

Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda

Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

približno 10% cijene izgradnje dalekovoda

2. Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV
Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada projektne dokumentacije

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta

Legalizacija

Kompletni radovi na izgradnji 

Tip 1 205.000,00 KM

Tip 2 230.000,00 KM

Tip 3 265.000,00 KM

Najnepovoljniji slučaj 330.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Stubovi ..................................55-65%

Provodnici ............................ 15-25%

OPGW .......................................5-6%

Ovjesna oprema........................3-6%

Izolatori .....................................4-6%

Pripremno-završni radovi..........1-5%

Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda

Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

6% cijene izgradnje dalekovoda

Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije/sanacije dalekovoda 110 kV

7.1. Procjena troškova izgradnje dalekovoda 400 i 220 kV 
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3.
Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV na trasi postojećeg 

dalekvoda istog ili nižeg naponskog nivoa

Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada projektne dokumentacije

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta

Legalizacija

Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:

- Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja

- Izgradnju novog dalekovoda

-Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta

Tip 1 135.000,00 KM

Tip 2 155.000,00 KM

Tip 3 170.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Stubovi ..................................55-65%

Provodnici ............................ 17-22%

OPGW .....................................8-10%

Ovjesna oprema........................3-4%

Izolatori .....................................3-4%

Pripremno-završni radovi...........2-8%

Demontažni radovi ..................8-12%

Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda

Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

približno 1% cijene izgradnje dalekovoda

4.
Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV na trasi postojećeg 

dalekvoda istog ili nižeg naponskog nivoa

Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada projektne dokumentacije

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta

Legalizacija

Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:

- Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja

- Izgradnju novog dalekovoda

-Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta

Tip 1 205.000,00 KM

Tip 2 230.000,00 KM

Tip 3 260.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Stubovi ..................................55-65%

Provodnici ............................ 15-25%

OPGW .......................................5-6%

Ovjesna oprema........................3-6%

Izolatori .....................................4-6%

Pripremno-završni radovi..........1-5%

Demontažni radovi ....................6-7%

Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda

Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose 

približno 1% cijene izgradnje dalekovoda
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5.
Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim stubovima sa 

povećanjem strujne opteretivnosti dalekvoda

Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada projektne dokumentacije

Legalizacija

Kompletni radovi na rekonstrukciji koji uključuju:

- Radove na povećanju visine postojećih stubova za 3-4 m

-Ojačanje postojeće konstrukcije i temelja

- Antikorozivnu zaštitu stubova

-Zamjenu postojećih provodnika kompozitnim provodnicima 150/25 mm
2

- Ugradnju OPGW

- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora

- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova

Tip 1 110.000,00 KM

Tip 2 125.000,00 KM

Tip 3 135.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Stubovi ..................................55-65%

Provodnici ............................ 17-22%

OPGW .....................................8-10%

Ovjesna oprema........................3-4%

Izolatori .....................................3-4%

Pripremno-završni radovi..............2%

Demontažni radovi .................12-14%

Legalizacija ...............................2-3% cijene rekonstrukcije dalekovoda

6.
Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim 

stubovima

Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada projektne dokumentacije

Kompletni radovi na sanaciji koji uključuju:

-Zamjenu oštećenih dijelova postojeće konstrukcije

-Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)

- Antikorozivnu zaštitu stubova

-Sanaciju oštećenih temelja stuba

-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa

- Ugradnju OPGW

- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora

- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova

Tip 1 61.000,00 KM

Tip 2 66.000,00 KM

Tip 3 75.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Stubovi ..................................30-40%

Provodnici ............................ 25-30%

OPGW ...................................17-20%

Ovjesna oprema........................6-8%

Izolatori .....................................6-8%

Pripremno-završni radovi.............3%

Demontažni radovi ...................1-2% 

(demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)
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7. Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na betonskim stubovima
Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada projektne dokumentacije

Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:

-Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)

- Sanaciju stubova reparaturnim malterom

-Sanaciju oštećenih temelja stuba

-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa

- Ugradnju OPGW

- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora

- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova

Tip 1 71.000,00 KM

Tip 2 76.000,00 KM

Tip 3 85.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Stubovi ..................................40-50%

Provodnici ............................ 25-30%

OPGW ...................................17-20%

Ovjesna oprema........................6-8%

Izolatori .....................................6-8%

Pripremno-završni radovi.............3%

Demontažni radovi ...................1-2% 

(demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)

8.
Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, zamjena ovjesne i spojne 

opreme i ugradnja OPGW

Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada elaborata

Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:

-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa

- Ugradnju OPGW

- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora

Tip 1 38.000,00 KM

Tip 2 41.000,00 KM

Tip 3 44.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Provodnici ............................ 40-46%

OPGW ...................................28-31%

Ovjesna oprema......................9-14%

Izolatori ...................................9-14%

Pripremno-završni radovi..........2-3%

Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže
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9. Montaža OPGW
Jedinična cijena 

(KM/km)

Uključeno je:

Izrada elaborata

Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:

- Ugradnju OPGW sa demontažom postojećeg zaštitnog užeta

- Funkcionalna ispitivanja

Tip 1 19.000,00 KM

Tip 2 19.000,00 KM

Tip 3 19.000,00 KM

Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):

Materijal ............................ 57%

Radovi ...............................46%

Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže

Tip 1 - dalekovod na uobičajenom ravnom ili blago brdovitom terenu, trasa pristupačna

Tip 2 - dionica na brdovirom ili planinskom terenu, trasa teško pristupačna

Tip 3 - dionica u urbanoj zoni ili priključni vodovi za nove trafostanice
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KM:

Rad i mat.

 (%/100)

1. Projektovanje i legalizacija

2. Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju

3. Elektromontažni radovi

4. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete 0,1

Usluge projektovanja, otkup zemljišta i legalizacija

Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM (KM)

1. Projektovanje 0,00

Projektovanje novog dalekovoda km 4.000,00 0,00

Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na ČRS uz izbor optimalnog rješenja km 5.500,00 0,00

Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na betonskim uz izbor optimalnog 

rješenja km 4.500,00 0,00

2. Revizija projekta 0,00

Revizija projektne dokumentacije (0,3 % cijene izgradnje) km 400,00 0,00

3. Izrada UT uslova i pribavljanje potrebnih saglasnosti 0,00

Izrada UT-dokumentacije (sa pribavljanjem potrebnih saglasnosti) - 1% cijene izgradnje km 1.500,00 0,00

Tehnički pregled 0,7 % cijene izgradnje km 1.050,00

Građevinska dozvola 0,3 % cijene izgradnje km 450,00

4. Takse i dozvole 0,00

Otkup poljoprivrednog zemljišta (zemljište + taksa) m
2

15,00

UKUPNO Projektovanje, dozvole i saglasnosti: KM: 0,00

Lista opreme i materijala za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju:

Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM (KM)

1. Toplcinčana čelična konstrukcija dalekvodnih stubova sa vijcima kg 4,10 0,00

2. Provodici 0,00

Provodici AlFe 490/65 mm
2

kg 7,00 0,00

Provodici AlFe 360/57, 240/40 ili 150/25 mm
2

kg 6,50 0,00

Provodici BTAL/ACS 150/25 mm
2

kg 16,00 0,00

3. Zaštitna užad 0,00

Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm
2

kg 3,60 0,00

OPGW AA/ACS xx/xx mm
2
 24 SMF za DV 110 kV m 6,85 0,00

4. Izolatori 0,00

Kompozitni štapni izolator 123 kV kom 180,00 0,00

Kompozitni štapni izolator 245 kV (sa varničarem) kom 400,00 0,00

Stakleni kapasti izolator U160BS kom 70,00 0,00

Stakleni kapasti izolator U160PS kom 70,00 0,00

5. Ovjesna i spojna oprema za provodnike 0,00

JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm
2 

kom 150,00 0,00

DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm
2 

kom 280,00 0,00

JZ lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm
2 

kom 200,00 0,00

DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe 240/40 mm
2 

kom 320,00 0,00

JN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm
2

kom 100,00 0,00

DN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm
2

kom 230,00 0,00

JZ lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm
2

kom 135,00 0,00

DZ lanac za kompozitne izolatore 210 kN, za provodnike AlFe 240/40 mm
2

kom 250,00 0,00

Završna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm
2

kom 105,00 0,00

Završna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm
2

kom 105,00 0,00

Završna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm
2

kom 60,00 0,00

Završna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm
2

kom 50,00 0,00

Završna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm
2

kom 60,00 0,00

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm
2

kom 70,00 0,00

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm
2

kom 60,00 0,00

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm
2

kom 50,00 0,00

DV  110  kV  ---------------------(Ime dalekovoda) UKUPNO

Broj Oprema količina

Broj Oprema 

7.2. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije DV 110 kV 

količina
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Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM (KM)

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm
2

kom 45,00 0,00

Nastavna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm
2

kom 50,00 0,00

Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm
2

kom 42,00 0,00

Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 360/57 mm
2

kom 36,00 0,00

Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 240/40 mm
2

kom 30,00 0,00

Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 150/25 mm
2

kom 27,00 0,00

Kompresiona spojnica za popravku užeta BTAL/ACS 150/25 mm
2

kom 30,00 0,00

Prigušivač vibracija za provodnike AlFe 240/40 mm
2

kom 60,00 0,00

Zastavica 70 mm, 120 kN kom 20,00 0,00

Zastavica 90 mm, 210 kN kom 20,00 0,00

Uteg 25 kg sa nosačem kom 150,00 0,00

Tablica za upozorenje i numeraciju stubova kom 15,00 0,00

6. Oprema za OPGW i zaštitnu užad 0,00

Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 mm
2
 ili Fe III 70 mm

2
kom 150,00 0,00

Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 mm
2
 ili Fe III 70 mm

2
kom 75,00 0,00

Zatezni set za OPGW kom 250,00 0,00

Nosni set za OPGW kom 100,00 0,00

Priključne stezaljke i stezaljke za spustove kom 20,00 0,00

Prigušivači vibracija kom 45,00 0,00

Spojne kutije za OPGW kom 1.500,00 0,00

"G" nosači kom 100,00 0,00

7. Uzemljivači dalekovodnih stubova 0,00

Okruglo pocinčano željezo Æ 10 mm kg 3,60 0,00

Stezaljka za uzemljenje kom 15,00 0,00

8. Oprema za signalizaciju (u koridorima poletno-sletnih staza aerodroma) 0,00

Kugla za signalizaciju (za montažu na zaštitno uže) kom 0,00

Set za svjetlosnu signalizaciju na vrhu stuba sa napajanjem kom 0,00

UKUPNO OPREMA: KM: 0,00

Radovi na  izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji dalekovoda:

Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM (KM)

1. Stubovi 0,00

Mašinski skop za temelje u zemljištu II, III i IV kategorije m
3

25,00 0,00

Ručni iskop za temelje u zemljištu V i VI kategorije sa miniranjem m
3

80,00 0,00

Betonirenje temelja m
3

320,00 0,00

Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno nabijanje m
3

15,00 0,00

Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih kanala m
3

12,00 0,00

Armirački radovi kg 3,00 0,00

Montaža uzemljivača dalekvodnog stuba kg 1,00 0,00

Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije stubova kg 1,10 0,00

Demontaža rešetkaste konstrukcije stubova kg 0,90 0,00

Demontaža - rušenje betonskog stuba m
3

200,00 0,00

Sanacija temelja i ankernih dijelova dalekovodnog stuba kom 1.700,00 0,00

Sanacija vrata temelja dalekovodnog stuba kom 590,00 0,00

Obijanje temelja dalekvodnog stuba do dubine 0.5 m kom 100,00 0,00

Sanacija glave betonskog stuba (ugradnja proteza na betonske stubove) kg 2,60 0,00

Sanacija betonskih stubova reparaturnim malterom m
2

200,00 0,00

Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom) set 700,00 0,00

Antikorozivna zaštita stubova t 1.000,00 0,00

Broj Oprema količina

Broj Oprema količina
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Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM (KM)

2. Provodici 0,00

Elektromontaža 3 provodnika AlFe 360/57 mm
2

km 6.500,00 0,00

Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm
2

km 5.500,00 0,00

Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm
2

km 4.500,00 0,00

Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm
2
 + 1xFe 50 mm

2
km 6.700,00 0,00

Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm
2
 + 1xFe 50 mm

2
km 5.600,00 0,00

Elektromontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm
2
+1xAlFe 95/55 mm

2
km 10.500,00 0,00

Elektromontaža 3 provodnika BTAL/ACS 150/25 mm
2

km 5.500,00 0,00

Demontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm
2
 + 1xFe 50 mm

2
km 4.600,00 0,00

Demontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm
2
 + 1xFe 50 mm

2
km 3.950,00 0,00

Demontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm
2
+1xAlFe 95/55 mm

2
km 7.350,00 0,00

Demontaža 3 provodnika, ovjesne spojne opreme i izolatora km 3.950,00 0,00

Popravka jednog provodnika (ugranja nastavnih ili spojnica za popravku) raspon 2.000,00 0,00

3. Zaštitna užad 0,00

Elektromontaža jednog zaštitnog užeta Fe III 50-70 mm
2

km 2.200,00 0,00

Elektromontaža OPGW km 3.600,00 0,00

Demontaža zaštotnog užeta km 1.600,00 0,00

Popravka zaštitnog užeta (ugranja nastavnih ili spojnica za popravku) raspon 600,00 0,00

4. Izolatori 0,00

Ugradnja kompozitnog štapnog izolatora 123 kV kom 5,00 0,00

Ugradnja staklenog kapastog izolatora kom 5,00 0,00

5. Ovjesna i spojna oprema za provodnike 0,00

Ugradnja JN lanca (bez izolatora) kom 80,00 0,00

Ugradnja DN lanca (bez izolatora) kom 120,00 0,00

Ugradnja JZ lanca (bez izolatora) kom 80,00 0,00

Ugradnja DZ lanca (bez izolatora) kom 120,00 0,00

Ugradnja prigušivača vibracija kom 15,00 0,00

6. Oprema za OPGW i zaštitnu užad 0,00

Ugradnja zateznog seta kom 300,00 0,00

Ugradnja nosnog seta kom 100,00 0,00

Ugradnja "G" nosača kom 30,00 0,00

Ugradnja prigušivača vibracija kom 15,00 0,00

Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (24 vlakna) kom 900,00 0,00

Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (48 vlakana) kom 1.500,00 0,00

Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (24 vlakna) kom 800,00 0,00

Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (48 vlakana) kom 1.200,00 0,00

Funkcionalno ispitivanje OPGW ODF-ODF set 5.000,00 0,00

7. Mjerenja 0,00

Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog stuba kom 120,00 0,00

8. Oprema za signalizaciju (u koridorima poletno-sletnih staza aerodroma) 0,00

Ugradnja kugla za signalizaciju kom 0,00

Ugradnja seta za svjetlosnu signalizaciju na vrhu stunba sa napajanjem kom 0,00

9. Pripremni i završni radovi 0,00

Pripremno-završni radovi (organizacija gradilišta) km 1.250,00 0,00

Sanacija pristupnih puteva (postojeći dalekovod) km 750,00 0,00

Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod, pristupačna trasa) km 1.250,00 0,00

Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod,  teško pristupačna trasa) km 10.000,00 0,00

Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem šumskog reda ha 2.000,00 0,00

UKUPNO OPREMA: KM: 0,00

Broj Oprema količina
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KM:

KM:

 (%/100)

1. Lista opreme i materijala potrebne za rekonstrukciju

2. Projektovanje 5 % 0,05

3. Elektromontažni radovi  15 % 0,15

4. Zemljište i legalizacija 10 % 0,1

Lista opreme i materijala za rekonstrukciju:

Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM KM

1. Energetski transformator kom 0,00

Energetski transformator 400/220/x kV, 400 MVA kom 5.218.919,00 0,00

Energetski transformator 400/110/x kV, 300 MVA kom 4.697.027,00 0,00

Energetski transformator 220/110/x kV, 150 MVA kom 3.147.008,00 0,00

Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA kom 1.000.000,00 0,00

Energetski transformator 110/x kV, 31,5 MVA kom 900.000,00 0,00

Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA kom 800.000,00 0,00

2. Prekidač snage 123 kV 0,00

Prekidač snage SF 6, 400 kV kom 215.141,00 0,00

Prekidač snage SF 6, 220 kV kom 123.217,00 0,00

Prekidač snage SF 6, 123 kV-jednopolni kom 60.630,73 0,00

Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni kom 41.072,43 0,00

3. Rastavljači 0,00

Sabirnički rastavljač 400 kV kom 45.453,00 0,00

Linijski rastavljač 400 kV kom 59.121,00 0,00

Sabirnički rastavljač 220 kV kom 19.754,00 0,00

Linijski rastavljač 220 kV kom 24.996,00 0,00

Sabirnički rastavljač 123 kV kom 12.712,90 0,00

Linijski rastavljač 123 kV kom 16.624,56 0,00

4. Mjerni transformatori 123 kV 0,00

CT 420 kV - 2 x 800 /1/1/1/1/1 A/A kom 31.293,33 0,00

CVT 420 kV induktivni kom 29.356,40 0,00

CVT 420 kV kapacitivni kom 18.580,00 0,00

CT 245 kV - 2 x 600 /1/1/1/1/1 A/A kom 19.558,33 0,00

CVT 245 kV induktivni kom 19.304,31 0,00

CVT 245 kV kap. kom 13.691,00 0,00

CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A kom 11.734,98 0,00

CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A kom 11.734,98 0,00

CVT 123 kV induktivni kom 11.734,98 0,00

CVT 123 kV kapacitivni kom 11.734,98 0,00

5. Odvodnici prenapona 0,00

Odvodnik prenapona  400 kV kom 11.725,00 0,00

Odvodnik prenapona 220 kV kom 5.875,00 0,00

Odvodnik prenapona 110 kV kom 2.933,75 0,00

Odvodnik prenapona  35 kV kom 488,96 0,00

Odvodnik prenapona 20 kV kom 293,37 0,00

Odvodnik prenapona 10 kV kom 195,58 0,00

6. Potporni izolatori 110 kV 0,00

Potporni izolatori 400 kV kom 1.841,67 0,00

Potporni izolatori 220 kV kom 1.275,00 0,00

Potporni izolatori 110 kV kom 850,00 0,00

Potporni izolatori 35 kV kom 49,58 0,00

Potporni izolatori 20 kV kom 42,50 0,00

Potporni izolatori 10 kV kom 42,50 0,00

7.3. Procjena troškova izgradnje/rekonstrukcije TS

UKUPNO

Broj Oprema količina

TS  400/x kV, 220/x kV ili 110/x  kV  ---------------------(Ime 

trafostanice)
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Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM KM

7. Ormari zaštite i upravljanja i ormari mjerenje 0,00

Ormari zaštite i upravljanja za TR 400/x kV 127.129,00 0,00

Ormari zaštite i upravljanja za TR 245/x kV 127.129,00 0,00

Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV 57.696,99 0,00

Ormar zaštite i upravljanja za DV 400 kV 127.129,00 0,00

Ormar zaštite i upravljanja za DV 220 kV 127.129,00 0,00

Ormar zaštite i upravljanja za DV 110 kV 55.741,16 0,00

Ormar obračunskog mjerenja (4 mjerna mjesta) 40.000,00 0,00

Ormar obračunskog mjerenja (2 mjerna mjesta) 25.000,00 0,00

8. Scada sistem (2 DV polja, 2 TR polja i 20 SN ćelija) 0,00

Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora 39.116,60 0,00

Funkcija gateway 29.337,45 0,00

Komunikaciona oprema na staničnom nivou (ruteri, svičevi peč 

paneli) 29.337,45 0,00

Programiranje, ugradnja, testiranje, sat tačnog mjerenja i ostali 

sitni mat. 48.895,75 0,00

9. Telekomunikaciona oprema 0,00

Telekomunikaciona oprema (SDH, PDH, pomoćno napajanje, 

razdjelnici, ostali pomoćni materijal) 56.000,00 0,00

SDH terminalna oprema 50.000,00 0,00

PDH terminalna oprema 27.000,00 0,00

Oprema za napajanje TK opreme 10.000,00 0,00

Telefonska centrala 80.000,00 0,00

Mrežna oprema (router, switch) 15.000,00 0,00

Nadzorni sistem za optiku (hardware and software) 700.000,00 0,00

Video nadzor na nivou stanice 50.000,00 0,00

10. Srednjenaponsko postrojenje 36 kV i 21 kV 0,00

38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom kom 58.674,90 0,00

38 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom kom 60.630,73 0,00

38 kV mjerna ćelija kom 33.249,11 0,00

24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom kom 37.160,77 0,00

24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom kom 38.138,69 0,00

24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom kom 14.001,96 0,00

24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa zaštitnim terminalom 

(prekidač+prekidač) (2 celije) kom 43.028,26 0,00

24 kV spojna  + busriser ćelija sa zaštitnim terminalom (2 ćelije) kom 53.785,33 0,00

24 kV ćelija za priključenje kućnog trafoa kom 25.425,79 0,00

Trafo boks sa kućnim transformatorom  (suhi) 100 KVA, 2x10,5 

kV/0,4 kV kom 25.621,37 0,00

11. Bezprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC 0,00

Baterija kom 19.558,30 0,00

Ispravljač i Invertor kom 26.403,71 0,00

Ormar za AC/DC napajanje, 2 kom=set kom 16.233,39 0,00

12. Komandno signalni kablovi 0,00

NyCy 4x1.5 mm m 1,85 0,00

NyCy 8x1.5 mm m 3,13 0,00

NyCy 12x1.5 mm m 4,16 0,00

NyCy 24x1,5 mm m 8,00 0,00

NyCy 30x1.5 mm m 9,60 0,00

NyCy 4x2.5 mm m 2,83 0,00

NyCy 4x4 mm m 3,89 0,00

NyCy 2x6 mm m 3,73 0,00

NyCy 4x6 mm m 5,57 0,00

Broj Oprema količina
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Jedinica Cijena UKUPNO

mjere KM KM

13. Energetski SN kablovi i kablovske završnice 0,00

XHP 48 24kV/Cu 1x300 m 45,00 0

XLPE- 20kV/Cu 1x95 m 25,00 0

Kablovske zavrsnice za vanjsku montazu za XHP 48 24kV/Cu

1x300 kom 90,00 0

Kablovske zavrsnice za unutrasnju montazu za XHP 48 24kV/Cu

1x300 kom 60,00 0

Kablovske zavrsnice za unutrasnju montazu za XLPE- 20kV/Cu

1x95 kom 60,00 0

14. Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama) 0,00

"T" stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na cijev fi 100/88 

mm kom 90,65 0,00

Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču (4fi a 50) kom 46,33 0,00

90 stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču 50x50mm kom 81,75 0,00

Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču r45 kom 80,58 0,00

"T" stezaljka za spoj uže-uže AlČe  240/40 mm2 kom 60,44 0,00

Ravna elastična stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na ploču 

100x100 sa rupama na rastojanju 50mm kom 648,67 0,00

Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na ploču 

100x100 sa rupama na rastojanju 50mm kom 141,02 0,00

Stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm na odvodnik prenapona kom 237,71 0,00

Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na AlČe uže 

240/40 mm2 kom 84,79 0,00

45 stez. Za spoj AlČe užeta 240/40 mm na bolcn fi 30 kom 58,42 0,00

Ravna stez za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na kraj cijevi fi 

100/88 mm kom 102,74 0,00

Dilataciona stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na potporni izolator kom 648,67 0,00

Fiksna stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na potporni izolator kom 163,17 0,00

Kapa za zatvaranje cijevi fi 100/88 mm sa prstenom za 

oblikovanje potencijala kom 181,89 0,00

15. Uzemljenje 0,00

Cu uže za 50 mm
2

kg

Cu uže za 70 mm
2

kg

H klema 50 mm
2

kom

H klema 70 mm
2

kom

Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu 50mm
2

kom

Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu 70mm
2

kom

Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =   mm kom

Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =  mm kom

16. Čelična konstrukcija kg 0,00

Varena i toplocinčana čelična konstrukcija sa vijčanom robom kg

Čelično rešetkasta toplocinčana konstrukcija sa vijčanom robom kg

17. Građevinski  radovi 0,00

UKUPNO KM 0,00

200.000,00

250.000,00

Komandno pogonska zgrada sa komplet instalacijama: voda, 

kanalizacija, elektro jake i slabe struje.
set

Temelji aparata i transformatora, portala, transporne staze, 

ograda, drenaža terena, planiranje terena itd.
set

Broj Oprema količina
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220 kV-2 sistema 

sabirnica

400 kV-2 sistema 

sabirnica

(KM) (KM)

1. Prekidač tropolni 60.631,00 123.217,00 215.141,00

2. Sabirnički rastavljač tropolni 12.713,00 19.754,00 45.453,00

3. Izlazni rastavljač tropolni 16.625,00 24.996,00 59.121,00

4. Strujni transformator 35.205,00 58.675,00 93.880,00

5. Naponski transformator 11.735,00 13.691,00 18.580,00

6. Ormar zaštite i upravljanja 55.741,00 127.129,00 127.129,00

7.
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica, 

spojne opreme i kablova)
90.000,00 197.539,00 293.375,00

8. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 80.000,00 195.583,00 293.375,00

9. Izrada projektne dokumentacije 18.133,00 38.029,00 57.303,00

UKUPNO 380.783,00 798.612,00 1.203.378,00

220 kV 400 kV

(KM) (KM)

1. Prekidač tropolni 123.217,00 215.141,00

2. Sabirnički rastavljači tropolni 19.754,00 45.453,00

3. Ormar zaštite i upravljanja 127.129,00 127.129,00

4. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sab.) 100.000,00 200.000,00

5. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 100.000,00 200.000,00

6. Izrada projektne dokumentacije 23.505,00 39.386,00

UKUPNO 493.605,00 827.109,00

110 kV 220 kV 400 kV

(KM) (KM) (KM)

1. Naponski transformator 35.205,00 41.073,00 55.740,00

2. Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sab.) 14.000,00 20.000,00 30.000,00

3. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 12.000,00 20.000,00 30.000,00

4. Izrada projektne dokumentacije 3.060,00 4.054,00 5.787,00

UKUPNO 64.265,00 85.127,00 121.527,00

220 kV-2 sistema 

sabirnica

400 kV-2 sistema 

sabirnica

(KM) (KM)

1. Prekidač tropolni 60.631,00 123.217,00 215.141,00

2. Sabirnički rastavljač 12.713,00 19.754,00 45.453,00

3. Strujni transformator 35.205,00 58.675,00 93.880,00

4. Ormar zaštite i upravljanja 57.697,00 127.129,00 127.129,00

5. Odvodnik prenapona 11.736,00 23.500,00 46.900,00

6.
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica, 

spojne opreme i kablova)
90.000,00 134.000,00 134.000,00

7. Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica) 80.000,00 200.000,00 300.000,00

8. Izrada projektne dokumentacije 17.399,00 34.314,00 48.125,00

UKUPNO 365.381,00 720.589,00 1.010.000,00

Građevinski radovi 

(temelji, uljna jama)

Cijena (KM)

1. 400/220 kV, 400 MVA 5.218.919,00 104.378,38 5.323.297,38

2. 400/110 kV, 300 MVA 4.697.027,00 93.940,54 4.790.967,54

3. 220/110/x kV, 150 MVA 3.147.008,00 62.940,16 3.209.948,16

1. 110/x kV, 40 MVA 1.000.000,00 30.000,00 1.030.000,00

2. 110/x kV, 31,5 MVA 900.000,00 27.000,00 927.000,00

3. 110/x kV, 20 MVA 800.000,00 24.000,00 824.000,00

110 kV 

(KM)

7.4. Procjena troškova polja i pojedinačnih elemenata u TS

110/x kV 

(KM)

Red. 

br.
MJERNO POLJE

Red. 

br.

Red. 

br.
DALEKOVODNA POLJA

SPOJNO POLJE

Red. 

br.
ENERGETSKI TRANSFORMATORI Cijena (KM)

Red. 

br.

Ukupno (KM)

TRANSFORMATORSKA  POLJA
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Red.

br.
Srednjenaponske ćelije 

10 (20) kV 

(KM)

20 kV 

(KM)

35 kV 

(KM)

Odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom 37.160,77 37.160,77 58.674,90

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.858,04 1.858,04 2.933,75

Ukupno 39.018,81 39.018,81 61.608,65

Trafo ćelija sa zaštitnim terminalom 38.138,69 38.138,69 60.630,73

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.906,93 1.906,93 3.031,54

Ukupno 40.045,62 40.045,62 63.662,27

Mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom 14.001,96 14.001,96 33.249,11

Projektovanje, montaža, ispitivanje 700,10 700,10 1.662,46

Ukupno 14.702,06 14.702,06 34.911,57

Mjerna ćelija bez zaštitnog terminala

Projektovanje, montaža, ispitivanje

Ukupno

Projektovanje, montaža, ispitivanje 2.151,41 2.151,41

Ukupno 45.179,67 45.179,67

Projektovanje, montaža, ispitivanje 2.689,27 2.689,27

Ukupno 56.474,60 56.474,60

Ćelija za priključak kućnog trafoa 25.425,79 25.425,79

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.271,29 1.271,29

Ukupno 26.697,08 26.697,08

Boks sa kućnim trafoom 100 kVA 25.621,37 25.621,37

Projektovanje, montaža, ispitivanje 1.281,07 1.281,07

Ukupno 26.902,44 26.902,44

7.5. Procjena troškova za srednjenaponske ćelije

7.

8.

1.

2.

3.

4.

53.785,33 53.785,33

5.

6.

43.028,26 43.028,26
Ćelija za podužno sekcionisanje sa zaštitnim terminalom 

(Buscoupler cubicle + busriser cubicle) - 2 kom: 

Ćelija za podužno sekcionisanje sa zaštitnim terminalom (Bus 

section cubicle + Bus section cubicle)-2 kom
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8.1. Zamjene energetskih transformatora 
 

8.2. Proširenja TS – izgradnja DV polja 
 

8.3. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja u TS 
 

8.4. Rekonstrukcija DV 
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Т1 110/36,75/6   10/10/3 10 rezerva 1953 X 20 2015.

Т2 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1979

T1 110/10,5(21)/10,5 20/20/14 20 pogon 1986 X
deformacija 

namotaja

T2 110/36,75 10/10 10 pogon 1957 X X 20 2015
degradacija ulja, 

prenosni odnos

T1 110//10,5(21)/36,75 40/40/27 40 pogon 1982 X 40 2015.

T2 110/36,75/10,5 40/40/27 40 pogon 1982

Т1 110/10,5/10,5 31.5/31.5/10.5 32 pogon 2005 40 2015.

Т2 110/10,5/10,5 31.5/31.5/10.5 32 pogon 1998

T1 110/36,75/6,3 31,5/21/21 32 pogon 1983

T2 110/36,75/6,3 31,5/21/21 32 pogon 1983

Т1 110/2x10,5/36,75 40/36/27 40 pogon 1978

Т2 110/2x10,5/36,75 40/36/27 40 pogon 1979

Т1 110/21/10,5 40/26,6/26,6 40 pogon 1976

Т2 110/21/10,5 20/20/13,4 20 pogon 1978 40 2015.

Т1 110/21/10,5 20/20/13,4 20 pogon 1978

Т2 110/21/10,5 20/20/6,67 20 rezerva 1978

Napomena

Inv. u toku: zamjena 

jednog trafoa i 

povećanje snage na 

40 MVA.

8.1. Zamjena energetskih transformatora

Nazivna snaga 

primara

6 Banja Luka 1

7 Banja Luka 3

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS

1* Bileća

Tuzla Centar3*

2*

5

8

4*

Oznaka 

transf.

Banja Luka 2

Banovići

Banja Luka 4

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

8,75 9,21

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

N. Travnik

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

18,78 19,77

36,96

37,4435,57

10,27 10,81

36,39 38,31

35,11

31,03 32,66

20,33 21,40

Plan 2015.-2024.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

Т1 110/21/10,5 20/20/6,67 20 pogon 2001

T2 35/20 4/4 pogon

Т1 400/115/31.5 300/300/100 pogon 1979

Т2 400/115/31,5 300/300/100 pogon 1979

Т3 110/21(10.5)/10.5 20/20/6.7 20 pogon 2006

Т4 110/21(10.5)/10.5 20/20/6.7 20 kvar 2006 X
Popravak 

transformatora

Т1 110/21/6.3 20/20/14 20 pogon 2008

Т2 110/21/6.3 20/20/14 20 pogon 2008

Т1 110/2x10,5/10,5 40/40/14 40 pogon 2007

Т2 110/2x10,5/10,5 40/40/14 40 pogon 2007

T 220/115/10,5 150/150/50 pogon 2002

T1 110/36,75/10,5 20/20/14 20 pogon 1981 X

T2 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20 pogon 2005

T3 35/10,5 4/4 rezerva 1968

14  Bihać 2 T1 110/21/10,5 20/14/14 20 pogon 1975 15,27 16,07
Ugradnja drugog 

trafoa.

Т1 110/36,75/10,5 20/20/x 20 pogon 1966 40 2016.

Т2 110/36,75/10,5 20/20/14,3 20 pogon 1983 40 2016.

Т3 110/2x10,5/10,5 20/20/14,3 20 povr.pogon 1999

Т1 110/2x10.5 12,5/12,5 13 pogon 1982

Т2 110/2x10.5 12,5/12,5 13 pogon 1982

Ugradnja drugog 

trafoa.

Analiza opterećenja.

Prognoza potrošnje 

nije uzela u obzir 

proizvodnju HE Una 

Kostela (max 8 

MW). 

Neodgovarajuća 

grupa spoja.

Bijeljina 2

Banja Luka 8

Banja Luka 6

9

13

10

12

16

11

15

Bihać 1

Bijeljina 1

Banja Luka 5

Banja Luka 7 6,51

11,87

44,82

11,65 12,26

12,49

4,75 5,00

22,66

47,18

6,97 7,34

21,53

6,85

U 2015. godini 

planirana ugradnja 

jednog 

demontiranog trafoa
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

Т1 110/36,75/10,5 20/20/6.7 20 pogon 2000 40 2018. Analiza opterećenja.

Т2 110/36,75/10,5 40/27/27 40 pogon 2003

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 pogon 1977

T2 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20 pogon 2011

Т1 110/36,75(21)/10,5 20/20/6.7 20 pogon 1973 X

T2 110/6,3 16/16 16 pogon 1979

T3 110/6,3 31,5/31,5 32 pogon 1987

T 110/10,5/6,3 20/20/20 20 kvar 1981 X 20 2017. Nema 10 kV napona

20
 Bosanski 

Petrovac
T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 pogon 1986 6,74 7,09

Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/36,75/10,5 20/14/20 20 pogon 2001

T2 35/10,5 2,5/2,5 pogon 1969

Т1 110/10,5/36,75 40/27/27 40 pogon 2002

Т2 110/10,5/36,75 40/27/27 40 pogon 2002

Т1 110/36,75/10,5 40/27/27 40 pogon

Т2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1972 40 2017.

24  Breza T 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 20 pogon 1999 20,29 21,36

T1 110/21/10,5 20/14/14 20 pogon 1975

T2 110/21/10,5 20/14/14 20 pogon 1975

26 Busovača T1 110/20/10 16/16/10,6 16 pogon 1976 9,10 9,58
Ugradnja drugog 

trafoa.

27  Cazin 1 T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 pogon 1977 23,18 24,40
Ugradnja drugog 

trafoa.

 Bosanska 

Krupa
18

 Bugojno25

22

23

21

17

19

Bijeljina 3

Brčko 1

Brčko 2

Brod

B. Grahovo

11,81

39,64

25,57

49,75

16,71

0,89 0,94

12,43

26,92

47,26

41,73

31,22 32,86

17,59
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

28  Cazin 2 T 110/21/10,5 20/14/14 20 pogon 1976 6,48 6,82
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/10,5/36,75 31,5/31,5/21 32 pogon 1981 31,5 2024.

T2 110/6

T3 110/6

T1 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 1995

T2 110/(20)10/35 20/20/14 20 pogon 1979

T1 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 2006

T2 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 2006

T1 110/(20)10/10 20/20/14 20 pogon 1980

T2 110/(20)10/10 20/20/14 20 pogon 2004

Т1 110/36,75/10,5 20/20/13,12 20 pogon 1978

Т2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1971 20 2018.

Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 20 pogon 1998

Т2 110/36,75/6,3 20/20/6 20 pogon 1964 X 40 2019.
Nema 10 kV 

napona.

Т1 110/10,5/36,75 20/20/13,4 20 pogon 1978

Т2 110/10,5/36,75 20/20/13,4 20 pogon 1989

36 Doboj 3 Т1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 2004 10,21 10,75
Ugradnja drugog 

trafoa.

37  Donji Vakuf T 110/21(10,5)/36,75 16/16/14 16 pogon 1976 6,01 6,33
Ugradnja drugog 

trafoa.

38 Drvar T1 110/35/10 20/20/14 20 pogon 1976 3,88 4,08
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/36,75/6,3 31,5/21/21 32 pogon 1983

T2 110/36,75/6,3 31,5/21/21 32 pogon 1983

33

30 Čapljina

32

Derventa

35 Doboj 2

29

31

Doboj 1

Čelinac

39

Čitluk

34

Đurđevik

 Cementara

22,45

16,57

17,04

30,83

18,54

29,29

17,61

23,63

8,38

16,19

16,25

18,89 19,88

15,44

8,82

17,44

Snaga na tercijeru 

T2 nije dovoljna da 

podmiri konzum kod 

ispada T1.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1981

Т2 110/10,5/36,75 20/20/14 20 rezerva 1981

Т2 110/35/6 20/20/14 20 pogon 1979

Т3 110/35/6 20/20/14 20 rezerva 1977

T1 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20 pogon 2005

T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1970 X X 20 2019.
(ekspl. 

karakteristike)

T3 36,75/10,5 4/4 pogon 1973

43 Goražde 2 Т1 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 1988 2,35 2,47

T1 110/10,5(21)/10,5 20/20/14 20 pogon 2002 31,5 2022.

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1979

T1 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1987

T2 110/36,75/10,5 20/20/14 20 pogon 1980

T3 110/36,75/10,5 20/20/14 20 pogon 1980

Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/13,4 20 pogon 1985

Т2 110/21/10,5 20/20/13,4 20 pogon 1985

T1 110/35/10 20/14/14 20 pogon 1976

T2 110/35/10 16/16/10,7 16 pogon 1978

48  Hadžići T 110/,10,5(21)/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1999 15,19 15,99
Ugradnja drugog 

trafoa.

HAK T1 110/36,75/6,3 40/40/13,4 40 pogon 1976 33,21 34,96
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/21 ---

T2 110/21 ---

Ugrađuju se dva 

trafoa 20 MVA iz 

Mostara 6.

 Goražde 1 

46

45

Gradiška

Gradačac

Gračanica

Grude

 Ilijaš

47

42

44

Foča40

41 Gacko

49

15,71

15,92

8,57

13,02

16,76

9,02

28,51 30,01

25,15

17,73 18,66

14,92

23,89

13,71

11,11 11,69
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

50  Jablanica T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 pogon 1979 5,04 5,31

51 Janja T1 110/10.5(20)/35 20/20/14 20 pogon 2008 7,24 7,62
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/36,75/10,5 40/40/13,3 40 pogon 1978

T2 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 1978 X 40 2017.
Nema 35 kV 

napona.

T3 35/10,5 4/4 pogon 1974

T4 35/10,5 8/8 pogon 1975

T5 35/10 4/4 rezerva 1980

T1 220/115/10.5 150/150/50 pogon 1975 Steelmin

T2 110/36,75/10.5 40/40/13,33 40 pogon 1970

T3 110/36,75/10.5 40/40/13,33 40 pogon 1972

T4 110/36,75/10.5 63/63/21 63 pogon 2002

T1 110/10/35 20/20/14 20 pogon 1979

T2 36,75/10,5 8/8 pogon 1975

T1 110/36,75(21)/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1976

T2 36,75/10,5 4/4 pogon 1983

56  Ključ T 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 1984 7,34 7,73
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/36,75  10/10 10 pogon 1956 X 20 2015.
Nema 10 kV 

napona.

T2 110/36,75/10,5 16/14/14 16 pogon 1976

T3 36,75/10,5  8/8 pogon 1995

58 Kotor Varoš Т1 110/21/10,5 20/20/13,3 20 pogon 1986 9,06 9,54
Ugradnja drugog 

trafoa.

Т1 110/21/10,5 20/20/13,4 20 pogon 1975

Т2 110/21(10,5)/10,5 20/20/13,4 20 pogon 1978

Ugradnja drugog 

trafoa 20 MVA.

 Konjic

Jajce 2

Kladanj

Kozarska 

Dubica

Jajce 1

54

53

55

59

52

57

Kiseljak

20,24

17,61

60,00

18,54

8,88 9,35

63,16

35,54 37,41

16,58

19,23

15,75

Ugradnja drugog 

trafoa.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

T1 110/20(10)/10 20/20/14 20 pogon 2004

T2 20/10 4/4 pogon 1999

Т1 110/36,75/21 20/20/20 20 pogon 1984

T2 110/21(10,5)/10,5 20/20/13,4 20 pogon 2006

T1 110/(20)10/35 20/20/14 20 pogon 1979

T2 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 1999

63 Lopare Т1 110/2x10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 2002 3,86 4,06

T1 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1966 40 2015.

T2 110/36,75/6,3 20/20/6,67 20 pogon 1958 40 2015.

T3 110/36,75/6,3 31.5/31.5/10.5 pogon 1967

T 110/36,75/6,3 31,5/31,5/10,5 32 u kvaru 1963 X

T1 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 1998

T2 110/(20)10/35 20/20/14 20 pogon 1979

T1 110/36,75/10,5 20/20/14 20 pogon 1989

T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1972

T 110/36,75/10,5 40/40/13 kvar 1976 X

Т1 110/2x10,5/36.75 20/20/14 20 pogon 1980

T2 110/10,5/10,5 20/20/6,7 20 pogon X 40 2020.

T1 110/36,75/10,5 40/40/13,3 40 pogon 1973

T2 110/10,5 20/20 20 pogon 1976 X 40 2015. (prenosni odnos)

 Mostar 2

Ljubuški

Livno

Kupres

Laktaši

Modriča

Lukavac

62

Maglaj

68

60

64

65

66

67

61

26,91

26,90

28,33

22,06

3,95

39,11

13,82 14,55

37,15

4,16

28,32

19,22

16,86

20,23

23,22

17,75

Ugradnja drugog 

trafoa.

Prema zahtjevu MH 

ERS potrebno je još 

4,5 MVA za 

Rafineriju ulja.

Ugradnja drugog 

trafoa.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

T1 400/231/10,5       400/400/100 pogon 2003

T2 400/231/10,5        400/400/100 pogon 2003

T3 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1973 150 2024

T4  220/115/10,5 150/150/50 pogon 2006

T5 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 2002

T6 110/35/(20)10  20/14/20 20 pogon 1997

T1 110/36,75/21-10,5 20/14/20 20 pogon 1999

T2 110/35,75/21-10,5 20/14/20 20 pogon 1999

T3 35/(20)10 8/8 pogon 2003

T1 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 1995 40 2015.

T2 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 2004 40 2015.

T1 110/10(20)/10 20/20/14 20 pogon 1977 40 2018.
Loše ekspl. 

karakteristike

T2 110/10(20)/10 20/20/14 20 pogon 2004 40 2023.

Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/14 20 pogon 1983

T2 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 2008 20 2015.

T3 110/36,75 10/10 10 pogon

74 Neum T1 110/10/10 20/20/14 20 pogon 1980 8,18 8,61
Ugradnja drugog 

trafoa.

75 Nevesinje Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/3 20 pogon 1973 6,43 6,77
Ugradnja drugog 

trafoa.

76 Nova Topola Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 20 pogon 1975 15,80 16,63
Ugradnja drugog 

trafoa.

77 Novi Grad Т1 110/21/10,5 20/13,4/13,4 20 pogon 1983 11,90 12,53
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/10/35 20/20/14 20 pogon 1999

T2 35/10 8 pogon 1998

Odžak

Mostar 4 (Čule)

Mrkonjić Grad

Mostar 5 

(Rodoč)

69

70

Mostar 6 

(Rudnik)

Mostar 7 

(Balinovac)

73

72

78

71 31,61

3,31

10,83

3,48

10,29

4,964,71

30,72

33,27

6,54 6,88

32,34

Ugrađen trafo 

namijenjen za TS B. 

Luka 9. Ovaj trafo se 

nabavlja za B.Luku 

9.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

T1 110/35/10 20/14/20 20 pogon 1997

T2 110/35/10 20/14/20 20 pogon 1999

Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1977 X 20 2018.
Loše ekspl. 

karakteristike.

Т2 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 rezerva 1979

81  Pazarić T 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1986 6,51 6,85

T1 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 2004

T2 110/35/10(20) 20/14/20 20 pogon 1995

Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 20 pogon 2006 20 2015.

Ugrađen trafo 

namijenjen za TS B. 

Luka 9. Ovaj trafo se 

nabavlja za B.Luku 

9.

Т2 110/21/10,5 20/20/13,33 20 pogon 1984 X
Trafo u kvaru, 

potrebna defektaža

Т1 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1972

Т2 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1975

T3 220/115/10,5 150/150/150 rezerva 1975

85 Prijedor 3 Т1 110/21/10,5 20/20/13,33 20 pogon 1980 16,69 17,57
Ugradnja drugog 

trafoa.

Т1 110/6 16/16 16 pogon 1979

Т2 110/21/6,3 20/20/14 20 pogon 2003

Т3 110/21(10,5)/10,5 20/20/13,4 20 rezerva 2003

Т1 110/21/10,5 20/20/13,6 20 pogon 1984

T2 110/21(10,5)/36,75 20/20/14 20 pogon 2011

T1 110/35/10(20) 20/14/20 20 pogon 2004

T2 35/10 8/8 pogon 1967

89 Rogatica Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1980 5,86 6,17

Pale

Prijedor 2

87

86

Posušje

80

82

84

83 Prijedor 1

Orašje79

88 Rama/Prozor

Prnjavor

Prijedor 5

17,52

13,81

19,76

6,44

20,80

14,54

15,07

20,19

18,44

14,22 14,97

21,25

6,12

15,86
Ugradnja drugog 

trafoa.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

Т1 400/231/31.5 400/400/100 pogon 1979

Т2 220/115/10,.5 150/150/50 pogon 1968

T3 220/115/10,.5 150/150/50 rezerva 1987

Т4 110/36,75/10,5 20/20/6,7 20 pogon 1976

Т5 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 rezerva 1972 20 2018.
Potrebna ugradnja 

10 kV napona.

T1 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 1970

T2 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 20 pogon 1999

T1 110/36,75/10,5 16/20 16
rezerva

(za otpis)
1954

T2 110/36,75/10,5 63/63/21 63 pogon 1968 X X 20 2015.
(ekspl. 

karakteristike)

T3 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 20 pogon 1999 20 2015. (prelazak na 20 kV)

T1 110/36,75/21(10,5) 31,5/21/31,5 32 pogon 2005

T2 110/36,75/10,5 63/63/21 63 pogon 1976 X X 31,5 2018.
(ekspl. 

karakteristike)

T3 36,75/10,5 8/8 pogon 1967

T4 36,75/10,5 8/8 pogon 1973

T1 110/10,5/10,5 16/16/5,35 20 pogon 1973 X 20 2017.
(ekspl. 

karakteristike)

T2 110/10,5/10,5 16/16/5,35 20 pogon 1973

T1 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1977

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1977 X 40 2017.
(ekspl. 

karakteristike)

T1 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1977 X 40 2015.
(ekspl. 

karakteristike)

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1977 40 2015.

T1 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1984 X 31,5 2021.
(ekspl. 

karakteristike)

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1984

RP Trebinje

 Sarajevo 4

 Sarajevo 7

 Sarajevo 8

 Sarajevo 5

 Sarajevo 2

 Sarajevo 1

94

93

92

95

96

90

91  Sanski Most

97

42,00

13,74

15,98

16,49 17,36

42,86 45,12

18,90 19,89

26,13 27,51

14,46

39,90

16,82

14,98 15,77
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

Т1 400/115/31,5 300/300/100 pogon 1984

Т2 400/115/31,5 300/300/100 pogon 1978 X 300 2018.
(ekspl. 

karakteristike)

T1 110/21(10,5)/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 2007

T2 110/21(10,5)/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 2007

T1 110/10,5/10,5 20/20/14 20 pogon 2002 X 40 2015.

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1982

T1 110/10,5 31,5/31,5 32 pogon 1976 40 2016.
(ekspl. 

karakteristike)

T2 110/10,5 31,5/31,5 32 pogon 1976 X

T1 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1977 X 40 2015.

T2 110/10,5/10,5 31,5/31,5/10,5 32 pogon 1980 X 40 2015.

T3 36,75/10,5 8/8 pogon 1966

T1 110/10,5/36,75 31,5/21/21 31,5 pogon 1980

T2 36,75/10,5 8/8 pogon 1995

Т1 400/115/31.5 300/300/100 pogon 1979

Т2 400/231/31.5 400/400/100 pogon 2004

Т3 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 20 pogon 2004

Т4 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1988

105 Sokolac Т1 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1980 8,84 9,31
Ugradnja drugog 

trafoa.

106 Srbac Т1 110/2x10,5/10,5 20/20/13,4 20 pogon 1987 13,83 14,56
Ugradnja drugog 

trafoa.

Т1 110/36,75/2x10,5 20/20/14 20 pogon 2001

Т2 110/36,75/10,5 40/27/27 40 pogon 1987

T1 110/36,75/10,5 20/20/14 20 pogon 1987

T2 110/10,5/21 16/16/5,35 16 pogon 1973

 Sarajevo 13

 Sarajevo 11

Sarajevo 10

103

100

 Sarajevo 15

101

107

 Sarajevo 18

Sarajevo 20 

(Lukavica)

 Sarajevo 14

Srebrenik

102

Srebrenica

104

108

98

99

16,79 17,67

27,52

15,35 16,16

17,46 18,38

30,89

33,52

37,26 39,22

29,35

23,87 25,13

19,00 20,00

31,84

28,97

TS stavljena u 

eksploataciju 2011. 

godine.

Ugradnja drugog 

trafoa.

(ekspl. 

karakteristike)
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

109 Stanari Т1 110/36,75  10/10 10 pogon 1954 7,56 7,96
Izgradnja nove TS 

110/x kV Stanari.

T1 110/10(20)/35 20/20/14 20 pogon 1977

T2 35/10 4/4 pogon 1975

T3 35/10 4/4 pogon 1975

Т1 110/36,75(21)/10,5 16/16/6,67 16 pogon 1973

Т2 110/36,75/10,5 20/13.4/13.4 20 kvar 1970 X 20 2015.

T1 110/2x10/10 20/20/14 20 pogon 1987

T2 110/2x10/10 16/16/10,7 16 pogon 1979

Т1 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1972

T2 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1970 40 2022.

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 pogon 1987

T2 36,75/10,5 8/8 pogon 1981

T1 110/10(20)/35 20/20/14 20 pogon 1986

T2 110/35/(20)10 20/14/20 20 pogon 1999

T1 110/36,75/6,3 20/20/6,67 20 pogon 1963 X 40 2019.
Nema 10 kV 

napona.

T2 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 40 pogon 1977

117  Travnik 2 T 110/21(10,5)/10,5 20/20/14 20 pogon 1985 13,39 14,09

118 Trebinje 1 T1 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1986 15,20 16,00
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 400/231/31,5 400/400/100 pogon 1974

T2 400/231/31,5 400/400/100 pogon 1974

T3 220/115/10.5 150/150/50 pogon 1978

T4 220/115/10.5 150/150/50 pogon 1999

Stolac

Tešanj

Teslić

114

113

111 Šamac

112

110

116

Š. Brijeg

115 Tomislavgrad

 Travnik 1

119 Tuzla

13,78

7,69

24,96

8,09

14,51

24,96 26,27

16,22 17,07

26,27

17,13 18,03

8,14 8,57
Ugradnja drugog 

trafoa.

Ugradnja drugog 

trafoa.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

T1 110/36,75/6,3 31,5/21/21 32 pogon 1986

T2 110/36,75/6,3 31,5/21/21 32 pogon 1988

Т1 400/115/31.5 300/300/100 pogon 1984

Т2 110/35/7.2 31.5/31.5/10.5 32 pogon 1982
Ugradnja drugog 

trafoa.

122 Ukrina Т1 110/21    10/10 10 pogon 1953 2,38 2,51
Ugradnja drugog 

trafoa.

123
Uskoplje/Gornji 

Vakuf
T1 110/20(10)/10 20/20/14 20 pogon 1986 8,42 8,86

Ugradnja drugog 

trafoa.

124  Vareš T 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 40 pogon 1977 8,75 9,21
Ugradnja drugog 

trafoa.

T1 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 pogon 1978

T2 110/36,75/10,5(21) 20/14/20 20 pogon 1999

T1 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1995 40 2018.

T2 110/36,75/21(10,5) 20/14/20 20 pogon 2003 40 2018.

Т1 400/231/31.5 400/400/100 pogon 1979

T2 400/115/10.5 300/300/100 pogon 1988

Т3 110/10,5/36,75 20/20/14 20 pogon 1979

Т4 110/2x10.5/10,5 16/16/5,35 16 rezerva 1972 X 20 2019.
Nema 35 kV 

napona.

T1 110/2x10,5/10,5 20/20/14 20 pogon 1980 20 2019.

T2 110/21/10,5 20/20/14 20 pogon 1988 X

129 Vlasenica Т1 110/36,75/10,5 20/20/14 20 pogon 1983 15,06 15,85
Ugradnja drugog 

trafoa.

130  Vrnograč T 110/10,5(21)/36,75 20/20/14 20 pogon 1987 5,88 6,19

T1 110/10,5(21)/36,75 40/36/27 40 pogon 1977

T2 110/36,75/21(10,5) 31,5/21/31,5 31,5 pogon 2011

126

131

127

125

120

121

128

Tuzla 5

 Velika Kladuša

Ugljevik

 Zavidovići

Vitez

 Visoko

Višegrad

14,51

15,17

13,78

20,41 21,48

35,16 37,01

9,20 9,68

18,70 19,68

28,93 30,45

15,97

Zbog različitog Uk 

trafoi se ne mogu 

teretiti do 100% Sn 

u paralelnom radu.
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MW MVA Kvar
Loše eksploatac. 

karakteristike
MVA godina

Napomena
Nazivna snaga 

primara

Status 

(pogon, 

rezerva, 

kvar)

Red. br. Naziv TS
Oznaka 

transf.

Neodgovarajući 

prenosni odnos 

ili grupa spoja

Stanje TR

Opterećenje 

(MW)

Godina 

puštanja u 

pogon

Prognoz. u 2024.
Nazivna snaga 

transf. 

(MVA/MVA/

MVA)

Nazivni napon 

(kV/kV/kV)

Plan 2015.-2024.

T1 110/36,75/6,3 31,5/31,5/10 32 pogon 1958 X 20 2016.
(ekspl. 

karakteristike)

T2 110/36,75/6,3 20/6,67 20 pogon 1958

T1 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1968 X 150 2015.
(ekspl. 

karakteristike)

T2 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1987

T1 110/21(10,5)/10,5 16/10,6/10,6 16 pogon 1976 X 40 2018.
(ekspl. 

karakteristike)

T2 110/21(10,5)/36,75 40/40/27 40 pogon 1981

T3 36,75/10,5 8/8 rezerva 1975

135  Zenica 4 T 110/21(10,5)/36,75 40/40/27 40 pogon 1987 30,43 32,03
Ugradnja drugog 

trafoa.

136 Zvornik Т1 110/36,75/10,5 20/20/6,67 20 pogon 1978 18,55 19,53
Ugradnja drugog 

trafoa.

137
Transformacija 

pri TE Kakanj
T1 220/115/10,5 150/150/50 pogon 1978

*U Planu investicija

37,08 39,03

Zenica 2

132

134  Zenica 3

133

 Zenica 1 10,88 11,45

256/293



1 TS 110/35/10 kV Ljubuški - Polje DV 110 kV Vrgorac 2015.*

2 TS 110/20/10 kV Mrkonjić Grad - DV polje 110 kV Šipovo 2015.*

3 TS 110/20 kV Kotor Varoš - DV polje 110 kV Ukrina 2015.*

4 TS 110/20 kV Ukrina - DV polje 110 kV Kotor Varoš 2015.*

5 TS 110/35/10 kV Visoko - DV polje 110 kV Fojnica 2015.*

6 TS 110/35/10 kV Zvornik - DV polje 110 kV Tuzla 5 (Kalesija) 2015.*

7 TS 110/20/10 kV Banja Luka 5 - DV polje 110 kV HE Bočac 2015.*

8 TS 110/35/10 kV Foča - DV polje 110 kV Sarajevo 20 2018.

9 TS 400/220/110/35/10 kV Sarajevo 20 - DV polje 110 kV Foča 2018.

10 TS 110/20/10 kV Prijedor 1 - DV polje 110 kV Prijedor 2 2017.

11 TS 110/35/10 kV Pazarić - DV polje 110 kV Hadžići 2019.

12 TS 110/35/10 kV Pazarić - DV polje 110 kV EVP Konjic 2019.

13 TS 110/35/10 kV Kiseljak - DV polje 110 kV Fojnica 2018.

14 TS 110/35/6 kV Gacko - DV polje 110 kV Nevesinje 2016.

15 TS 110/10 kV Nevesinje - DV polje 110 kV Gacko 2015.*

16 TS 110/20/10 kV Kupres - DV polje 110 kV Tomislavgrad 2016.

17 TS 110/20/10 kV G. Vakuf (Uskoplje) - DV polje 110 kV Rama 2017.

18 TS 110/35/10 Srebrenica - DV polje 110 kV Vlasenica 2018.

19 TS 220/110/35/10 kV Gradačac - DV polje 110 kV Brčko 2 2017.

20 TS 110/20/10 kV Novi Grad - DV polje 110 kV Banja Luka 6 2015.*

21 TS 110/35/6 kV Hak - DV polje 110 kV Tušanj 2017.

22 TS 110/20/10 kV Tuzla 3 - DV polje 110 kV Tušanj 2018.

23 TS 110/35/10 kV Cazin 1 - DV polje 110 kV Cazin 2/II 2019.

24 TS 110/20/10 kV Cazin 2 - DV polje 110 kV Cazin 1/II 2019.

25 TS 110/20 kV Kotor Varoš - DV polje 110 kV Kneževo 2015.*

26 TS 110/20 kV Šipovo - DV polje 110 kV Kneževo 2016.

27 TS 110/20 KV Kneževo - DV polje 110 kV Šipovo 2017.

28 TS 110/35/10 kV Tešanj - DV polje 110 kV Jelah 2016.*

29 TS 110/35/10 kV Ljubuški - DV polje 110 kV Ljubuški 2 2019.

30 TS 110/35/10 kV Grude - DV polje 110 kV Ljubuški 2 2017.

31 TS 110/10 kV B. Luka 2 - KV polje 110 kV B. Luka 10 2017.

32 TS 110/20/10 kV B. Luka 3 - KV polje 110 kV B. Luka 10 2017.

33 TS 400/220/110 kV Tuzla 4 - DV polje za TE Tuzla blok 7 2019.

34 TS 220/110 kV Zenica 2 - DV polje za TE - TO Zenica 2017.

34 TS 110/35/6 kV Banovići - DV polje 110 kV Zavidovići 2017.

35 TS 110/35/10 kV Zavidovići - DV polje 110 kV Banovići 2017.

36 TS 110/35/10 kV Kladanj - DV polje 110 kV Vareš 2023.

37 TS 110/35/10 kV Vareš - DV polje 110 kV Kladanj 2023.

* U Planu investicija

8.2. Proširenje TS - izgradnja novog DV polja 

Red. br. Izgradnja novog DV polja u TS

Plan 

2015. - 

2024.
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30 god.

SN oprema

35 god.

VN oprema

1 TS 400/110/35/6,3 kV Gacko 1983 32 2013 2018 Rekonstrukcija VN postrojenja 2018

2 TS 400/220/110/35/10 kV Mostar 4 (Čule) 1977 38 2007 2012 Rekonstrukcija VN postrojenja 2016

3 TS 400/110 kV Sarajevo 10 1979 36 2009 2014 Rekonstrukcija dijela VN postrojenja 2018

Rekonstrukcija dijela VN postrojenja 

Rekonstrukcija  SN postrojenja

2015

2018

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2015

Rekonstrukcija VN postrojenja 2018

7 TS 400/220/110/35/10(20) kV Višegrad 1989 26 2019 2024 Rekonstrukcija SN postrojenja 2019

8 TS 220/110/35/10 kV Bihać 1 1967 48 1997 2002 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja 2017

9 TS 220/110/35/10 kV Gradačac 1981 34 2011 2016 Rekonstrukcija i proširenje SN postrojenja 2015

10 RP 220 kV Kakanj 1964 51 1994 1999 Rekonstrukcija VN postrojenja 2023

11 TS 220/110 kV Zenica 2 1971 44 2001 2006 Rekonstrukcija VN postrojenja 2019

12 TS 110/35/10 kV Bosansko Grahovo 1977 38 2007 2012 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja 2024

13 TS 110/35/10(20) kV Banja Luka 1 1977 38 2007 2012 Rekonstrukcija SN postrojenja 2015

14 TS 110/35/10(20) kV Banja Luka 2 1972 43 2002 2007 Rekonstrukcija, zamjena dvije trafo ćelije i dvije ćelije za podružno sekcionisanje 24 kV 2015

15 TS 110/20/10 kV Banja Luka 3 1979 36 2009 2014 Rekonstrukcija VN postrojenja 2015

Rekonstrukcija i proširenje VN postrojenja 2015

Rekonstrukcija SN postrojenja 2018

Rekonstrukcija SN postrojenja i kompletiranje DV polja 110 kV Tuzla 2017

Rekonstrukcija SN postrojenja 2024

18 TS 110/20/10 kV Bihać 2 1981 34 2011 2016 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja 2018

19 TS 110/35/10 kV Bijeljina 1 1972 43 2002 2007 Rekonstrukcija VN  i SN postrojenja 2016

20 TS 110/35/10 kV Bileća 1956 59 1986 1991 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2015

21 TS 110/35/10(20) kV Bosanska Krupa 1978 37 2008 2013 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja 2020

22 TS 110/35/10(20) kV Bosanski Petrovac 1984 31 2014 2019 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja 2021

23 TS 110/35/10(20) kV Breza 2000 15 2030 2035 Proširenje postojećeg SN postrojenja na konačan obim 2020

Rekonstrukcija SN postrojenja i pogonska zgrada

Rekonstrukcija VN postrojenja

Rekonstrukcija VN postrojenja (1976.)

Rekonstrukcija SN postrojenja

26 TS 110/35/10 kV Busovača 1976 39 2006 2011 Rekonstrukcija VN postrojenja (1978.); Rekonstrukcija i proširenje SN postrojenja 2015

27 TS 110/35/10(20) kV Cazin 1 1978 37 2008 2013 Rekonstrukcija VN i rekonstrukcija i proširenje SN postrojenja 2019

28 TS 110/20/10 kV Cazin 2 1982 33 2012 2017 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja, kompletiranje DV polja Cazin 1 2019

29 TS 110/35/10/6 kV Cementara 1981 34 2011 2016 Rekonstrukcija  SN postrojenja 2024

30 TS 110/35/10 kV Čapljina 1963 52 1993 1998 Rekonstrukcija SN postrojenja 2015

2013 20181983

6 TS 400/220/110 kV Tuzla 4 1977 38 2007 2012

1972

1969

43 2002 2007

1974 41 2004 2009

46 1999 2004

4 TS 400/220/110/10 kV Sarajevo 20

32

2016 2021291986 2021

Obrazloženje

8.3. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja u TS 

Redni broj Naziv TS

Godina 

puštanja u 

rad

Starost TS u 

2015.

Kraj životnog vijeka 

Planirana 

godina 

realizacije

16 TS 110/20 kV Banja Luka 4

TS 110/35/6 kV Brod

25

24

17 TS 110/35/6 kV Banovići

TS 110/20/10 kV Bugojno 2021

2017

Rekonstrukcija VN postrojenja5 TS 400/220/110/35 kV Trebinje 1964 51 1994 1999
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30 god.

SN oprema

35 god.

VN oprema

ObrazloženjeRedni broj Naziv TS

Godina 

puštanja u 

rad

Starost TS u 

2015.

Kraj životnog vijeka 

Planirana 

godina 

realizacije

31 TS 110/10 kV Čitluk 1982 33 2012 2017 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2018

32 TS 110/35/10 kV Derventa 1971 44 2001 2006 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2018

33 TS 110/35/10 kV Doboj 2 1980 35 2010 2015 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2019

34 TS 110//20 kV Donji Vakuf 1985 30 2015 2020 Rekonstrukcija VN i  SN postrojenja 2024

35 TS 110/35/10 kV Drvar 1977 38 2007 2012 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja i sanacija građevinskih objekata 2016

36 TS 110/35/6 kV Đurđevik 1984 31 2014 2019 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2021

37 EVP 110/25 kV Blažuj Rekonstrukcija VN postrojenja 2020

38 EVP 110/25 kV Dobrinje 1970 45 2000 2005 Kompletiranje polja  DV 110 kV Visoko i polja DV 110 kV TE Kakanj i rekonstrukcija mjernog polja 110 kV 2023

39 EVP 110/25 Kulen Vakuf Rekonstrukcija VN postrojenja 2021

Kompletiranje polja DV 110 kV Goražde 1 2018

Rekonstrukcija  SN postrojenja 2018

41 TS 110/35/10 (20) kV Goražde 1 1956 59 1986 1991 Proširenje SN postrojenja 2019

Rekonstrukcija VN postrojenja 2022

Rekonstrukcija SN postrojenja 2015

43 TS 110/20/10 kV Gradiška 1979 36 2009 2014 Rekonstrukcija  SN postrojenja 2015

44 TS 110/35/10 kV Grude 1977 38 2007 2012 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja (primarno i sekundarno) 2017

2015

2017

46 TS 110/35/10 kV Jablanica 1980 35 2010 2015 Kompletiranje 2 DV polja 110 kV, rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2018

47 TS 110/35/10 kV Jajce 1 1972 43 2002 2007 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja i izgradnja nove komandno-pogonske zgrade 2017

Kompletiranje polja: DV 110 kV Sarajevo 10; Rekonstrukcija VN postrojenja 

Rekonstrukcija SN postrojenja

49 TS 110/35/10 kV Kladanj 1979 36 2009 2014 Kompletiranje DV polja 110 kV Đurđevik i rekonstrukcija VN postrojenja 2016

50 TS 110/20/10 kV Ključ 1980 35 2010 2015 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja 2019

51 TS 110/35/10 kV Konjic 1971 44 2001 2006 Rekonstrukcija VN (1971) i SN postrojenja 2015

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja

Kompletiranje DV polja 110 kV Čelinac 

Rekonstrukcija VN postrojenja (1973) i SN postrojenja

Kompletiranje DV 110 kV polja Prijedor 3 i Banja Luka 6

54 TS 110/20 kV Laktaši 1981 34 2011 2016 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja, kompletiranje DV polja Banja Luka 8 i ugradnja drugog trafo polja 2015

55 TS 110/35/10 kV Livno 1980 35 2010 2015 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2018

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2016

Proširenje VN postrojenja 2015

Kompletiranje DV polja 110 kV Ugljevik 2015

Rekonstrukcija VN postrojenja 2016

Rekonstrukcija SN postrojenja 2024

58 TS 110/35 kV Lukavac Rekonstrukcija SN postrojenja 2024

59 TS 110/35/10 kV Maglaj 1991 24 2021 2026 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2024

60 TS 110/35/10 kV Modriča 1981 34 2011 2016 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2020

Rekonstrukcija VN postrojenja 2015

Rekonstrukcija SN postrojenja 2018

40

2012 2017

1986 29

1982 33

2015

2015

2021

2010

2010

2005 2010

201642

1980 35TS 110/20 kV Kotor Varoš

35

1975

2010

TS 110/20/10 kV Kozarska Dubica

TS 110/35/10 kV Ljubuški 1982

1980

2008

2005

2003

2010 2015

1980 35

1975

48 TS 110/20/10 kV Kiseljak

52

TS 110/35/10 kV Gračanica

45 TS 110/35/6 kV HAK

TS 110/35/10 kV Mostar 2

40 TS 110/35/10(20) kV Foča

53

57

42

56

61

TS 110/35/10 kV Lopare

40

2017

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja (nabavka novih ormara zaštite i  upravljanja; uvođenje SCADA sistema)

1973 2015

33 2012

2018

2015

259/293



30 god.

SN oprema

35 god.

VN oprema

ObrazloženjeRedni broj Naziv TS

Godina 

puštanja u 

rad

Starost TS u 

2015.

Kraj životnog vijeka 

Planirana 

godina 

realizacije

62 TS 110/35/10 kV Mostar 5  (Rodoč) 1978 37 2008 2013 Rekonstrukcija SN postrojenja 2018

63 TS 110/35/10 kV Mostar 6  (Rudnik) 1997 18 2027 2032 Sekundarna rekonstrukcija VN i rekonstrukcija SN postrojenja 2015

Kompletiranje DV polja 110 kV Mostar 5 i Mostar 6 2015

Rekonstrukcija SN postrojenja 2018

65 TS 110/20/10 kV Mrkonjić Grad 1978 37 2008 2013 Rekonstrukcija VN postrojenja 2015

66 TS 110/35/10 kV N. Travnik 2004 11 2034 2039 Proširenje  SN postrojenja 2015

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2018

Proširenje VN postrojenja (izgradnja trafo polja T2) 2015

68 TS 110/35/10 kV Nevesinje 1983 32 2013 2018 Rekonstrukcija i proširenje VN postrojenja i rekonstrukcija SN postrojenja; kompletiranje DV polja 110 kV Mostar 2 2015

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2015

Kompletiranje DV 110 kV polja Prijedor 2 2017

70 TS 110/35/10 kV Orašje 1997 18 2027 2032 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2023

Rekonstrukcija VN postrojenja 

Rekonstrukcija  SN postrojenja

Rekonstrukcija VN postrojenja

Izgradnja novog SN postrojenja

73 TS 110/35/10 kV Posušje 1995 20 2025 2030 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2017

74 TS 110/20/10 kV Prijedor 1 1962 53 1992 1997 Rekonstrukcija SN Postrojenja 2015

75 TS 110/20/10 kV Prijedor 3 1982 33 2012 2017 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja  i kompletiranje DV polja Dubica i Prijedor 2 2015

76 TS 110/20/10 kV Prnjavor 1984 31 2014 2019 Rekonstrukcija VN postrojenja i kompletiranje DV polja Derventa i Ukrina 2015 2015

Kompletiranje DV polja 110 kV G. Vakuf (Uskoplje) 2017

Rekonstrukcija SN postrojenja 2019

78 TS 110/10/35 kV Rogatica 1981 34 2011 2016 Rekonstrukcija VN   i SN postrojenja 2019

79 RS 110 kV Mostar 1 (Raštani) 1953 62 1983 1988 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2015

Rekonstrukcija VN postrojenja 2015

Rekonstrukcija SN postrojenja 2021

Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2018

Proširenje SN postrojenja 2015

Rekonstrukcija  VN i  sanacija komandno-pogonske zgrade i platoa TS 2018

Rekonstrukcija SN postrojenja 2015

Rekonstrukcija postrojenja 110 kV 2015
Rekonstrukcija SN (10 kV) postrojenja 2020
Rekonstrukcija VN postrojenja 2015

Izgradnja SN postrojenja na konačan obim 2018

Rekonstrukcija  SN postrojenja

Rekonstrukcija dijela VN postrojenja 

Rekonstrukcija starog dijela MOP-a 

Rekonstrukcija SN postrojenja

87 TS 110/10 kV Sarajevo 7 1983 32 2013 2018 Rekonstrukcija  SN postrojenja 2024

Kompletiranje polja: DV 110 kV Sarajevo 10/I; DV 110 kV Sarajevo 10/II 

Rekonstrukcija  SN postrojenja

1988
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64
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82

1980 35 2010

1973 42 2003

TS 110/35/10 kV Šamac

TS 110/20/10 kV Sanski Most

2002

TS 110/35/10 kV Pale

TS 110/35/10 kV Pazarić

TS 110/10 kV Široki Brijeg
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1982

38 2007

2013 2018
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38 2007

1957 58 1987 1992

33

TS 110/35/10 kV Sarajevo 2

1980 35 2010 2015

1994

197585 TS 110/10 kV Sarajevo 4

TS 110/10 kV Sarajevo 8

TS 110/10 kV Sarajevo 586
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84 1997 2002

40 2005

481967
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1977

71

69 TS 110/20/10 kV Novi Grad

TS 110/10 kV Mostar 7  (Balinovac)

67 TS 110/10 kV Neum

21

13

2022
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2032 2037
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80
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89 TS 110/10 kV Sarajevo 13 1986 29 2016 2021 Rekonstrukcija  SN postrojenja 2015

90 TS 110/10 kV Sarajevo 14 1976 39 2006 2011 Rekonstrukcija starog dijela MOP-a; Rekonstrukcija  SN postrojenja 2016

Kompletiranje polja: DV 110 kV Sarajevo 20, DV 110 kV Sarajevo 14 i izgradnja MP 2015

Rekonstrukcija SN postrojenja 2018

Rekonstrukcija polja: DV 110 kV Sarajevo 20 i DV 110 kV Sarajevo 1 2015

Rekonstrukcija SN postrojenja 2023

Rekonstrukcija VN postrojenja

Rekonstrukcija SN postrojenja

94 TS 110/20 kV Srbac 1990 25 2020 2025 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2018

Rekonstrukcija VN postrojenja 2017

Rekonstrukcija SN postrojenja 2024

Proširenje VN postrojenja (izgradnja trafo polja T2) 2015

Rekonstrukcija i proširenje VN postrojenja

Rekonstrukcija SN postrojenja

97  TS 110/35/10 kV Tešanj  1998 17 2028 2033 Rekonstrukcija i proširenje  SN postrojenja; Kompletiranje DV polja 110 kV Maglaj 2016

98 TS 110/35/10 kV Teslić 1977 38 2007 2012 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2016

99 TS 110/35/10 kV Tomislavgrad 1986 29 2016 2021 Rekonstrukcija VN postrojenja 2018

100 TS 110/35/10 kV Travnik 1 1969 46 1999 2004 Proširenje novog  SN postrojenja na konačan obim 2019

101 TS 110/20/10 kV Travnik 2 1985/1986 30 2016 2021 Rekonstrukcija  SN postrojenja 2024

102 TS 110/35/10 kV Trebinje 1 1986 29 2016 2021 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2020

Rekonstrukcija DV polja 110 kV Zvornik (buduće DV polje Kalesija) 

Rekonstrukcija SN postrojenja

Rekonstrukcija VN postrojenja (1977) 2015

Rekonstrukcija SN postrojenja 2018

105 TS 110/20 kV Ukrina 1983 32 2013 2018 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja (1983) 2022

Rekonstrukcija i proširenje VN postrojenja 2017

Proširenje VN postrojenja (izgradnja trafo polja T2) 2015

Kompletiranje polja: DV 110 kV Visoko 2023

Rekonstrukcija VN postrojenja 2023

Rekonstrukcija  SN postrojenja 2023

108 TS 110/35/10(20) kV Velika Kladuša 1978 37 2008 2013 Rekonstrukcija  VN i SN postrojenja 2019

109 TS 110/35/10 kV Visoko 1970 45 2000 2005 Rekonstrukcija  SN postrojenja 2024

Rekonstrukcija VN postrojenja (1983.)

Rekonstrukcija  SN postrojenja 

Rekonstrukcija VN postrojenja 2021

Rekonstrukcija SN postrojenja 2021

112 TS 110/35/10(20) kV Vrnograč 1987 28 2017 2022 Rekonstrukcija VN postrojenja 2022

113 TS 110/35/10 kV Zavidovići 1978 37 2008 2013 Rekonstrukcija  SN postrojenja 2019

114 TS 110/35 kV Zenica 1 1954 61 1984 1989 Rekonstrukcija VN postrojenja  (1954.) 2015

Rekonstrukcija VN postrojenja  (1976.) 

Rekonstrukcija  SN postrojenja

116 TS 110/20/35 kV Zenica 4 2002 13 2032 2037 Kompletiranje polja: DV 110 kV Sjever; DV 110 kV Jug, izgradnja MP; Proširenje novog SN postrojenja na konačan obim 2019

117 TS 110/35 kV Zvornik 1981 34 2011 2016 Rekonstrukcija VN i SN postrojenja 2015

118 TS 35/10 kV Žepče Rekonstrukcija SN postrojenja na konačan obim 2017

ŽIVOTNI VIJEK VN OPREME:

 - MOP 110 kV: 35 godina

 - ostala oprema u postrojenju: 35 godina

1979

1987

2011 2016

1979 36 2009 2014

1983 32 2013 2018

1979 36 2009 2014

2007 2012TS 110/35/10 kV Tuzla Centar 46

2018 2023TS 110/35/6 kV Tuzla 5 1988
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2003 2008
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1982 33 2012 2017

2012

1979 36 2009 2014

104

93

103

TS 110/10/35 kV Sokolac

107 TS 110/35/10 kV Vareš

110

92 TS 110/35/10 kV Sarajevo 18

TS 110/10 kV Sarajevo 15

95 TS 110/35/10 kV Srebrenik

91

46

TS 110/20/10 kV Vitez

NAPOMENA:

 - mjerni transformatori, odvodnici prenapona: 30 godina

1973 42

33

115 TS 110/35/20/10 kV Zenica 3

46111 TS 110/35/10 kV Vlasenica 1981

1982

2016

2017

2018

2019

2022

106 TS 110/20/10 kV Uskoplje/Gornji Vakuf 28 2017 2022

96 TS 110/35/10 kV Stolac 36 2009 2014
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1 DV 110 kV Grude - Imotski (HR) (1951/1982) Zamjena provodnih užadi, povećanje prenosne moći ugradnjom vodiča AlFe 240/40 mm2, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2016

2 DV 110 kV EVP Konjic - Konjic (1954/1970) Zamjena spojne i ovjesne opreme, faznih vodiča i zemnog užeta. 2017

3 DV 110 kV EVP Dobrinje - TE Kakanj (1954/1971) Zamjena provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2017

4 DV 110 kV Sarajevo  2 - Sarajevo 10 (1954/1970/1979) 
Izgradnja porušenih stubova, zamjena provodnih (uz korištenje presjeka 150 mm2) i zemnih užadi, spojne i ovjesne opreme te izolatora. 

Predloženi projekat podrazumjeva napuštanje i demontažu spojnog voda između TS Sarajevo 7 i TS Sarajevo 2 i stavljanje u
2016

5 DV 110 kV EVP Konjic - Hadžići (1954/1970/1981) Zamjena spojne i ovjesne opreme, faznih vodiča i zemnog užeta. 2017

6
DV 110 kV Sarajevo  1 - Sarajevo 10 

(1954/1970/1979/2002) 

Zamjena faznih vodiča, spojne i ovjesne opreme, ugradnja nove polimerne izolacije te zamjena pojedinih betonskih stubova sa čelično rešetkastim stubovima i rekonstrukcija 

uzemljivača. 
2015

7 DV 110 kV Lukavac - TE Tuzla (1) (1955/1967) Zaštita konstrukcije stubova, temelja stubova, zamjena teže oštećenih stubnih mjesta. 2015

8 DV 110 kV Doboj 1 - Maglaj (1955/1971) Zamjena betonskih stubova, provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2018

9 DV 110 kV Maglaj - Zavidovići (1955/1971) Zamjena provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2018

10 DV 110 kV Doboj 1 - Gračanica (1955/1976/1986) Zamjena betonskih stubova, provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2019

11
DV 110 kV 2x110 kV HE Jablanica - Sarajevo 1 II/III  

(1955/1957/1997) 
Zamjena betonskih stubova, provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2017

12 DV 110 kV Gračanica - Lukavac (1955/1976/1986/1998) Ugradnja OPGW-a. / Zamjena betonskih stubova željezno-rešetkastim, zamjena spojne i ovjesne opreme, te sanacija uzemljivačkog sistema. 2015 / 2020

13 DV 110 kV Mostar 4 - Široki Brijeg (1955/1988/1999) Zamjena faznog vodiča presjeka 95 mm2 sa vodičem presjeka 240 mm2. 2015

14 DV 110 kV Travnik 1 - Zenica 1 (1955/1971/2002) Zamjena stubova, ugradnja provodnih i zemnih užadi, spojne i ovjesne opreme, te izolatora. 2018

15 DV 110 kV Zenica 1 - Zenica Sjever (1955/1976/2005) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubnih mjesta). 2015

16
DV 110 kV Zenica 4 - Zenica Jug  

(1955/1976/2001/2005) 
Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubnih mjesta). 2019

17
DV 110 kV Zenica 4 - Zenica Sjever 

(1955/1976/2001/2005) 
Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubnih mjesta). 2019

18 DV 110 kV Grude - Široki Brijeg (1955/) Zamjena faznog vodiča presjeka 95 mm2 i ugradnja vodiča 240 mm2. 2015

19 DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2 (1956/1975/1980) Zamjena provodnih užadi, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2015

20 DV 110 kV Tuzla 5 - Tuzla Centar (1956/1977/1988) Ugradnja OPGW-a. 2015

21 DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik (1956/1977/1988) Deminiranje i izgradnja dionice SM 56.-TS Zvornik; od TS Tuzla 5-SM 56 stubovi u lošem stanju; izolacija polimerna (st.56,57), ostala izolacija je staklo 2017

22 DV 110 kV Brod - Derventa (1956/1975/1994) Zamjena spojne i ovjesne opreme (uvršetno u PI), zamjena provodnog užeta na dionici od 20 km, zamjena oštećenih betonskih stubova i zamjena uzemljivača na kompletnoj dionici DV 2015/2019

23 DV 110 kV Derventa - Doboj 3 (1956/1975/1980/2004) Zamjena faznog vodića presjeka 210/35 mm2 i ugradnja vodiča 240/40 mm2, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2016

24 DV 110 kV Doboj 2 - Doboj 3 (1956/1975/1980/2004) Zamjena faznog vodića presjeka 210/35 mm2 i ugradnja vodiča 240/40 mm2, izolatora, spojne i ovjesne opreme, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2018

25
DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac (HR) 

(1958/1965/1977/2007) 
Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije. 2016

26 DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (2) (1957/1980) 
Sanacija stubova i antikorozivna zaštita, te eventualna zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme na predmetnom DV i na DV 2x110 kV HE Bočac - Banja Luka 1 na dionici od 

priključka KT Banja Luka do TS Banja Luka 1 
2017

27
DV 110 kV Banja Luka 6 - Sisak (1) (HR)/BiH 

(1957/1980) 

Zamjena provodnika i ovjesne i spojne opreme na dionici od raspleta kod TS Banja Luka 6 do odvajanja prema TS Novi Grad. AKZ i sanacija stubova radi obezbjeđenja statičke 

sigurnosti i potrebnih sigurnosnih visina na cijeloj dužini dalekovoda.
2017

28 DV 110 kV Mostar 2 - Stolac (1957/1980) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zemnog užeta, spojne i ovjesne opreme i ugradnja OPGW. 2016

29 DV 2x110 kV Banja Luka 1 - HE Bočac (1957/1981) 
AKZ i sanacija stubova radi obezbjeđenja statičke sigurnosti i potrebnih sigurnosnih visina na cijeloj

dužini dalekovoda. Zamjena provodnika, ovjesne i spojne opreme. na dionici od HE Bočac do KT Banja Luka
2017

30 DV 110 kV HE Bočac - HE Jajce 1 (1957/1981) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme, izolatora i sanacija stubova. 2015

31 DV 110 kV Bileća - Stolac (1957/1980/2000) Izgradnja porušenih stubova, ugradnja provodnih i zemnih užadi, povećanje prenosne moći, spojne i ovjesne opreme, te izolatora na dionici Berkovići – Stolac 2017

8.4. Rekonstrukcija DV 
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32 DV 110 kV Bileća - Nikšić (CG) (1957/) Zamjena postojećeg provodnog užeta novim veće propusne moći (240 mm2), te ugradnja neophodne spojne i ovjesne opreme. 2016

33 DV 110 kV Ilijaš - Sarajevo 1 (1957/) Ugradnja novih provodnih užadi, zamjena postojeće izolacije polimernom, te zamjena spojne i ovjesne opreme na dionici 5,7 km. Ugradnja OPGW kabla na kompletnoj dionici voda. 2015

34 DV 110 kV Mostar 2 - RP Mostar 1 (1957/) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zemnog užeta, spojne i ovjesne opreme. 2015

35 DV 110 kV Zenica 1 - Zenica 2 (1958/1971) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubnih mjesta). 2019

36
DV 110 kV Cementara Kakanj - Zenica 2 

(1958/1971/1976) 
Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubnih mjesta). 2018

37
DV 110 kV Cementara Kakanj - TE Kakanj 

(1958/1971/1976/2000/2005) 
Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2015

38 DV 110 kV Čapljina - Opuzen (HR) (1959/1969) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije uz povećanje prenosne moći 2016

39 DV 110 kV Neum - Opuzen (HR) (1959/1969) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije uz povećanje prenosne moći 2016

40 DV 110 kV Neum - Ston (HR) (1960/1976) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije uz povećanje prenosne moći 2016

41 DV 110 kV Bileća - Trebinje 1 (1960/2006) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije uz povećanje prenosne moći 2016

42 DV 110 kV Trebinje - Trebinje 1 (1960/2006) Povećanje prenosne moći 2016

43 DV 110 kV Čapljina - RP Mostar 1 (1960/) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zamjena zemnog užeta, povećanje prenosne moći, zamjena spojne i ovjesne opreme. 2016

44 DV 110 kV Goražde 1 - Pljevlja (CG) (1960/) Zamjena stubova, ugradnju provodnih i zemnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora 2020

45 DV 110 kV Lukavac - Srebrenik (1960/) 
Ugradnja OPGW-a. / Zamjena željezno-rešetkastih stubova na dionici SM34-SM74, zamjena provodnih vodiča 150/25 mm2 sa 240/40 mm2, zamjena spojne, ovjesne i izolacione 

opreme i ugradnja novog uzemljivačkog sistema.
2015 / 2021

46 DV 220 kV Prijedor 2 - RP Kakanj (1962/1969) Sanacija dijela dalekovoda koji nije saniran u okviru realizacije projekta Power III. 2017/2024

47 DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla 4  (1962/1977) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme, izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2016

48 DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 6 (1) (1962/1980) 
Zamjena provodnika uz povećanje prenosne moći, te zamjena ovjesne i spojne opreme na dionici od TS Banja Luka 1 do SM 17. AKZ i sanacija stubova radi obezbjeđenja statičke 

sigurnosti i potrebnih sigurnosnih visina na cijeloj dužini dalekovoda.
2015

49 DV 110 kV Banja Luka 6 - Prijedor 2 (1962/1971/1980) 
Zamjena provodnika, izoalcije, ovjesne opreme. Usklađivanje sigurnosnih visina

sa objektima u trasi.
2019

50 DV 220 kV RP Kakanj - TE Kakanj (G5) (1962/) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2018

51 DV 220 kV RP Kakanj - TE Kakanj (trafo) (1962/) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2018

52 DV 110 kV Breza - Sarajevo 4 (1964/1977/1999) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubova). 2023

53 DV 110 kV Breza - TE Kakanj (1964/1977/1999) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubova). 2023

54 DV 220 kV Mostar 4 - RP Mostar 3 (1) (1965/1977) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova, zamjena izolacije. 2015

55 DV 110 kV Donji Vakuf - Jajce 2 (1965/1985) Zamjena postojećih stubnih mjesta, ugradnja novih provodnih Al/Fe 240/40 mm2 i zemnog užeta ČIII 50 mm2, spojne i ovjesne opreme, te izolatora. 2017

56 DV 110 kV Bugojno - Donji Vakuf (1965/1985/1996) Zamjena postojećih stubnih mjesta, ugradnja novog provodnog užeta Al/Fe 240/40 mm2 i zemnog užeta ČIII 50 mm2, spojne i ovjesne opreme i izolatora. 2017

57 DV 220 kV HE Salakovac - RP Kakanj (1965/2001) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2015/2017

58 DV 220 kV HE Salakovac - RP Mostar 3 (1965/2001) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2016

59 DV 220 kV HE Trebinje 1 - Trebinje (1965/2002) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2016

60 DV 220 kV RP Mostar 3 - Trebinje (1) (1965/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, ugradnja novih stupnih mjesta, ugradnja OPGW-a, AKZ. 2016

61 DV 220 kV Trebinje - HE Perućica (CG) (1965/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2016

62 DV 110 kV B.Krupa - Prijedor 2 (1968/1978/1998) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi. 2021

63 DV 110 kV Trebinje - Komolac (HR) (1968/2006) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije uz povećanje prenosne moći, AKZ 2016

64 DV 220 kV RP Mostar 3 - Trebinje (2) (1968/2007) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2016

65 DV 220 kV RP Jablanica - RP Kakanj (1968/) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2018

66 DV 220 kV RP Jablanica - RP Mostar 3 (1968/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2016

67 DV 220 kV HE Rama - RP Jablanica (1) (1969/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2016

68 DV 220 kV HE Rama - RP Jablanica (2) (1969/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2017
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Red.

Broj
Naziv Obim

Planirana 

godina 

realizacije

69 DV 110 kV Trebinje - Herceg Novi (CG) (1969/) AKZ, zamjena provodnika, zaštitnog užeta, izolatora i ovjesne opreme. Ugradnja provodnika AlČ 240/40 mm2 2016

70 DV 110 kV Sarajevo 13 - Sarajevo 20 (I) (1970/1986) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, zamjena zemnog užeta, zamjena spojne i ovjesne opreme. 2015

71 DV 220 kV TE Kakanj (G5) - Zenica 2 (1971/1999) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2018

72 DV 110 kV Bijeljina 3 - Brčko 2 (1972/1988/2000) 
Zamjena provodnika AlČe 150 mm2 novim provodnikom presjeka 240 mm2, korekcija visine i popravka postojećih stubova, farbanje stubova, te zamjena izolacije, spojne i ovjesne 

opreme.
2016

74 DV 400 kV Buk Bijela - Sarajevo 20 (1976/1986) Zamjena provodnih užadi, spojne i ovjesne opreme, izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova. 2015

75 DV 110 kV B.Petrovac - Drvar (1976/1986) Ugradnja OPGW-a i zamjena izolatora 2018

76 DV 220 kV Mostar 4 - RP Mostar 3 (2) (1976/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2021

77 DV 110 kV Čitluk - Ljubuški (1976/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2021

78 DV 110 kV Zenica 2 - Zenica Jug (1976/) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme, izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubova). 2022

79 DV 110 kV Zenica 2 - Zenica Sjever (1976/) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme, izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubova). 2022

80 DV 110 kV Čapljina - Ljubuški (1977/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2022

81 DV 110 kV Mostar 4 - RP Mostar 1 (1977/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2022

82 DV 110 kV HE Mostarsko Blato - Mostar 4 (1978/2010) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2024

83 DV 110 kV HE Mostarsko Blato - Mostar 5 (1978/2010) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2024

84 DV 110 kV Busovača - Zenica 2 (1978/) Zamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubova). 2023

85 DV 110 kV Mostar 2 - Nevesinje (1979/2004) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2024

86 DV 220 kV Mostar 4 - PHE Čapljina (1) (1979/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2024

87 DV 220 kV Mostar 4 - PHE Čapljina (2) (1979/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2024

88 DV 110 kV HE Mostar - RP Mostar 1 (1) (1979/) Revitalizacija - Projektiranje, izvođenje sanacije/rekonstrukcije, AKZ. 2024

89 DV 110 kV Mostar 5 - Mostar 7 (1979/) Radi povećanja pogonske sigurnosti dalekovoda koji prolazi kroz gradsku zonu potrebno je izvršiti rekonstrukciju dalekovoda uz povećanje prenosne moći. 2016

90 DV 110 kV Mostar 6 - Mostar 7 (1979/) Radi povećanja pogonske sigurnosti dalekovoda koji prolazi kroz gradsku zonu potrebno je izvršiti rekonstrukciju dalekovoda uz povećanje prenosne moći. 2016

91 DV 110 kV Sarajevo  4 - Sokolac (1979/) Zzamjena provodnih i zaštitnih užadi, spojne i ovjesne opreme i izolatora, te AKZ čeličnorešetkastih stubova (evetualna zamjena pojedinih stubova). 2024

92 DV 110 kV Vareš - Visoko (1979/) Ugradnja OPGW-a; 2015

93 DV 110 kV Lopare - Tuzla Centar (1980/1998) Sanacija klizišta i izmještanje dijela DV zbog klizišta. 2015

94 DV 110 kV Kiseljak - Sarajevo 10 (1980/) Ugradnja OPGW-a 2015

95 DV 110 kV Modriča - Odžak (1982/) Zamjena vodiča, ovjesne i spojne opreme 2015

96 DV 110 kV Odžak - Šamac (1982/) Zamjena vodiča, ovjesne i spojne opreme 2015

97 DV 110 kV Banovići - Tuzla 4 (1983/) Ugradnja OPGW-a. 2015

98 DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2 (1984/) Ugradnja OPGW-a 2015

99 DV 110 kV Bugojno - Kupres (1985/) Rekonstrukcija dijela DV-a preko planine Stožer / Ugradnja OPGW-a po realizaciji dvostranog napajanja TS Kupres. 2015 / 2019

100 DV 110 kV Bugojno - Uskoplje/Gornji Vakuf (1985/) Ugradnja OPGW-a po realizaciji dvostranog napajanja TS Gornji Vakuf. 2020

101 DV 110 kV B.Grahovo - EVP L. D. Polje (HR) (1987/) Ugradnja OPGW-a i sanacija uzemljivačkog sistema 2018

102 DV 110 kV Drvar - EVP L.D.Polje (HR) (1987/) Ugradnja OPGW-a i sanacija uzemljivačkog sistema 2018

103 DV 110 kV Brčko 1 - Doboj 3 (1993/) Ugradnja OPGW-a. 2017

104 DV 110 kV Blagojevića Han - Brčko 2 (1994/) Ugradnja OPGW-a. 2017

105 DV 110 kV Mostar 6 - RP Mostar 1  (1955/1979/1995) Povećanje prenosne moći 2016

106 DV 110 kV Brčko 1 - Srebrenik (2002/) Ugradnja OPGW-a. 2015

107 DV 110 kV Kladanj - Vlasenica (2004/) Ugradnja OPGW-a. 2015

108 DV 110 kV HE Jablanica – Mostar 1 (I/II) Sanacija stubova, zamjena provodnih užadi, povećanje prenosne moći, zamjena zemnog užeta, zamjena spojne i ovjesne opreme. 2016

109 DV 110 kV Tuzla 3 - Lopare Ugradnja OPGW-a na dionici od mjesta priključka TS Tuzla 3  na DV Tuzla Centar  - Lopare do TS Lopare 2016

110 DV 110 kV Tuzla 3 - Tuzla Centar Ugradnja OPGW-a. na dionici  od mjesta priključka TS Tuzla 3  na DV Tuzla Centar  - Lopare do TS Tuzla Centar 2015

111 DV 35(110) kV Mrkonjić Grad - Šipovo Zamjena izolacije radi prelaska na 110 kV 2015
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10. Registar podnijetih zahtjeva za priključak 

TERMOELEKTRANE 

Red. 

broj 

Naziv Korisnika/ 

Objekta 

Instalisana 

snaga 

(MW) 

Planirana 

godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 

Napomena 
Vrsta dokumenta 

Datum podnošenja 

zahtjeva 

Datum  

izdavanja 

1. 

JP 

Elektroprivreda 

BiH/ 

TE Kakanj  

Blok 8 

300 2019. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 

Uslovi za priključak 23.02.2012. 12.04.2012. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  30.05.2012. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

2. 

JP 

Elektroprivreda 

BiH/ 

TE Tuzla  

Blok 7 

450 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 27.01.2011. 07.02.2011. 

 

Uslovi za priključak 23.02.2012. 16.05.2012. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  30.05.2012. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

3. 

KTG Zenica 

d.o.o./ 

Gasno parna 

termoelektrana – 

toplana 

384 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje 30.11.2011. 08.12.2011. 

 

Uslovi za priključak 
16.01.2012./ 

25.09.2013. 
02.10.2013. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  31.10.2013. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

4. 

RMU “Banovići” 

d.d. Banovići/ 

TE Banovići 

300 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje 12.09.2012. 19.09.2012. 
NOS BiH izradio projektni zadatak i 

isti je dostavljen Investitoru. 

Dostavljeni podaci o prenosnoj 

mreži za potrebu izrade Elaborata. 

Uslovi za priključak 08.10.2014.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

5. 

EFT – Rudnik i 

Termoelektrana 

Stanari d.o.o./ 

TE Stanari 

300 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 

Uslovi za priključak 08.07.2014. 06.02.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  09.02.2015. 

Ugovor o priključku 25.04.2014. 10.03.2015. 

Odobrenje za priključenje   

6. 

Comsar Energy 

Republika Srpska/ 

TE Ugljevik 3 

2x300 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 30.10.2014. 12.11.2014. 

Revizija Elaborata tehničkog 

rješenja priključka održana 

10.03.2015.  

Uslovi za priključak 30.10.2014. 22.05.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   
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HIDROELEKTRANE 

Red. 

broj 

Naziv Korisnika/ 

Objekta 

Instalisana 

snaga 

(MW) 

Planirana 

godina 

priključenja 

Faza procesa priključenja Korisnika 

Napomena 
Vrsta dokumenta 

Datum podnošenja 

zahtjeva 

Datum  

izdavanja 

7. 

JP 

Elektroprivreda 

BiH/ 

HE Vranduk 

2x9,3 

 

2014. 

 

Načelna saglasnost za priključenje   

Korisnik dostavio Urbanističku 

saglasnost 04.12.2012. godine. 

Uslovi za priključak 06.02.2009. 10.12.2012. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  12.11.2013. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

8. 

JP 

Elektroprivreda 

BiH/ 

HE Ustikolina 

3x21,2 2014. 

Načelna saglasnost za priključenje   Izvršena je revizija Elaborata 

tehničkog rješenja priključka. 

Uslovi za priključak nisu izdati jer  

nije dostavljena Urbanistička 

saglasnost. 

Uslovi za priključak 04.05.2009.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

9. 

MH ERS ZP 

„Elektro Doboj“ 

a.d. Doboj/ 

mHE Cijevna 3 

13,9 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje   

NOS BiH izradio projektni zadatak 

za izradu Elaborata tehničkog 

rješenja priključka i isti je dostavljen 

Investitoru 03.12.2014. 

Uslovi za priključak 
04.06.2010/ 

20.03.2014 
 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

10. 

Technor Energy 

ASA/ 

Sistem HE 

Cijevna 1, 2, 4, 5 i 

6 

C1 – 14,1 

C2 – 13,9 

C4 – 13,9 

C5 – 13,2  

C6 – 12,9  

- 

Načelna saglasnost za priključenje   Korisniku upućen zahtjev (dopis 01-

3293/09 od 27.08.2009.) da dostavi 

dinamika izgradnje u cilju definisanja 

Projektnog zadatka. Korisnik nikada 

nije dostavio tražene podatke. 

Uslovi za priključak 11.08.2009.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

11. 

EFT d.o.o. 

Beograd/ 

HE Ulog 

34,44 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje 01.04.2010. 14.04.2010. 

 

Uslovi za priključak 02.08.2011. 14.10.2011. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  03.11.2011. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

12. 

Hidroinvest d.o.o. 

Rogatica/ 

mHE Ustiprača  

mHE Dub 

7,48 

9,86 

2015. 

2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 

Uslovi za priključak 
31.10.2011./ 

09.06.2014 

17.11.2011./ 

22.10.2014. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  
18.01.2012./ 

04.11.2014 

Ugovor o priključku 30.10.2014. 21.01.2015. 

Odobrenje za priključenje   
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13. 

HE Dabar d.o.o. 

Trebinje/ 

HE Dabar 

3x58,8 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 27.02.2012. 01.03.2012. 

 

Uslovi za priključak 25.04.2012. 23.10.2012. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  05.12.2012. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

14. 

MH 

Elektroprivreda 

RS a.d. Trebinje/ 

HE Buk bijela 

94,5 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 20.02.2012. 12.03.2012. 

 

Uslovi za priključak   

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

15. 

MH 

Elektroprivreda 

RS a.d. Trebinje/ 

HE Foča 

45 2018. 

Načelna saglasnost za priključenje 20.02.2012. 12.03.2012. 

 

Uslovi za priključak   

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

16. 

JP 

Elektroprivreda 

BiH/ 

mHE na slivu 

rijeke Neretvice 

26,2 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje 11.07.2012. 16.07.2012. 

Izdata Načelna saglasnost za 

priključenje rasklopišta 20/110 kV 

Buturović polje. 

Uslovi za priključak   

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

17. 

COMSAR 

ENERGY 

HIDRO d.o.o./ 

HE Mrsovo 

36,8 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje 30.10.2013. 01.11.2013. 

 

Uslovi za priključak 04.12.2013. 25.05.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

18. 

MH 

Elektroprivreda 

RS a.d. Trebinje/ 

HE Paunci 

45 2026. 

Načelna saglasnost za priključenje 08.04.2014. 24.04.2014. 

 

Uslovi za priključak   

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   
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19. 

JP 

Elektroprivreda 

HZ HB/ 

HE Mostarsko 

blato 

2x30 
U probnom 

radu 

Načelna saglasnost za priključenje   
Investitor upoznat da je obavezan 

podnijeti Zahjtev za sklapanje 

Ugovora o priključku HE Mostarsko 

blato na prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 02.04.2009. 06.03.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   
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20. 

JP 

Elektroprivreda 

HZ HB/ 

VE Mesihovina 

55 2014. 

Načelna saglasnost za priključenje 21.06.2011. 19.10.2012. 
NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

Korisniku 15.01.2013.  Korisnik nije 

dostavio Elaborat tehničkog rješenja 

priključka na reviziju. 

Uslovi za priključak 26.10.2012.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

21. 

Vran – Dukić 

d.o.o./ 

VE Gradina 

26 
 

2014.  

 

Načelna saglasnost za priključenje 14.07.2014 23.07.2014. 
NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

Korisniku 15.01.2013.  Korisnik nije 

dostavio Elaborat tehničkog rješenja 

priključka na reviziju. 

Uslovi za priključak 06.11.2012.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

22. 
HB Wind d.o.o./ 

VE Orlovača 
42,9 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 29.12.2011. 19.10.2012. 

 

Uslovi za priključak 24.10.2012. 31.03.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

23. 
KONCIG d.o.o./ 

VE Debelo brdo 
54 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 03.07.2012. 19.10.2012. NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

Korisniku 16.01.2013. godine. 

Korisnik dostavio Elaborat 

tehničkog rješenja priključka na 

reviziju 22.05.2014. godine. 

Uslovi za priključak 11.12.2012. 30.07.2014. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  16.09.2014. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

24. 
VE Ivovik d.o.o./ 

VE Ivovik 
42x2 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 21.03.2014. 01.07.2014. 

Revizija Elaborata tehničkog 

rješenja priključka održana 

06.04.2015.  

Uslovi za priključak 04.08.2014. 07.05.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

25. 

Balkan Energy 

Wind d.o.o./ 

VE Mučevača 

23x2,6 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   
NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

Korisniku 25.09.2014. Korisnik nije 

dostavio Elaborat tehničkog rješenja 

priključka na reviziju. 

Uslovi za priključak 08.09.2014.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   
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26. 
EOL PRVI d.o.o./ 

VE Trusina 
49,5 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje 17.10.2012. 19.10.2012. Ugovor o priključku dostavljen 

Korisniku 09.10.2014. na 

usaglašavanje. 

Zbog izmjena u izdatoj Koncesiji 

Investitor podnio zahtjev za izmjene 

prijedloga Ugovora o priključku, a 

koje su iziskivale izdavanje novih 

Uslova za priključak. U toku je 

izrada novog Ugovora o priključku. 

Uslovi za priključak 24.12.2012. 
24.03.2014. 

23.04.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  26.03.2014. 

Ugovor o priključku 26.03.2014.  

Odobrenje za priključenje   

27. 
JP EP BiH/ 

VE Podveležje 
16x3 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 27.01.2012. 19.10.2012. Federalno ministarstvo energije, 

rudarstva i industrije 24.09.2014. 

godine dostavilo  Prethodnu 

saglasnost za priključenje VE 

Podveležje na prenosnu mrežu. 

Uslovi za priključak 31.10.2012. 21.07.2014. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  20.08.2014. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

28. 

Tomislavgrad-

Kupres d.o.o./ 

VE Baljci 

48 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 

Uslovi za priključak 24.06.2014. 23.04.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  07.05.2015. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

29. 

Kamen-dent 

d.o.o./ 

VP Kupres 1 

48 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   

Revizija Elaborata tehničkog 

rješenja priključka održana 

07.05.2015. 

Uslovi za priključak 10.07.2014.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

30. 

Kamen-dent 

d.o.o./ 

VP Pakline 1 

48 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   

NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

Korisniku 02.09.2014. 

Uslovi za priključak 11.07.2014.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

31. 
F.L Wind d.o.o./ 

Jelovača 
36 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje   

 

Uslovi za priključak 24.07.2014. 28.01.2015. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  29.01.2015. 

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   
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32. 

TLG d.o.o. 

Travnik/ 

VE Vlašić 

50 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 10.10.2014 21.10.2014. 

 

Uslovi za priključak   

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

33. 

TLG d.o.o. 

Travnik/ 

VE Galica 

50 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje 10.10.2014 21.10.2014. 

 

Uslovi za priključak   

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

34. 

Kamen-dent 

d.o.o./ 

VP Pakline II 

48 2016. 

Načelna saglasnost za priključenje   
NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

za izradu elaborata tehničkog 

rješenja priključka Korisniku 

02.02.2015.  

Uslovi za priključak 20.11.2014.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

35. 
Energy3 d.o.o. 

VE Pločno 
48 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje   
NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

za izradu elaborata tehničkog 

rješenja priključka Korisniku 

16.03.2015.  

Uslovi za priključak 20.02.2015.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   

36. 
Energy3 d.o.o. 

VE Podveležje 
48 2017. 

Načelna saglasnost za priključenje   
NOS BiH dostavio Projektni zadatak 

za izradu elaborata tehničkog 

rješenja priključka Korisniku 

16.03.2015.  

Uslovi za priključak 20.02.2015.  

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak   

Ugovor o priključku   

Odobrenje za priključenje   
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37. RS Silicon d.o.o. 27 2015. 

Načelna saglasnost za priključenje 17.05.2013. 27.05.2013. 

 

Uslovi za priključak 25.03.2014. 21.07.2014. 

Izjava o prihvatanju Uslova za priključak  22.09.2014. 

Ugovor o priključku 19.05.2015.  

Odobrenje za priključenje   
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